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Synopse zur Bauordnung NRW  
Die Sortierung erfolgt nach der Paragrafenfolge des Entwurfs der BauO NRW 2018 
Unverbindliche Lesefassung der AKNW als Mitgliederservice 
 

Landesbauordnung - (BauO NRW) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 
1. März 2000 (GV. NRW. S. 256), die zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Mai 
2014 (GV. NRW. S. 294) geändert worden 
ist 
 
Laut § 90 BauO NRW 2016 traten die §§ 3 
und 20 bis 28 der BauO NRW 2000 am 28. 
Juli 2017 außer Kraft. 
 
 
 
 
außer Kraft gesetzte Vorschriften in hell-
grauer Schrift , geltende in schwarzer 
Schrift 

Bauordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landesbauordnung – BauO 
NRW) vom 15. Dezember 2016 (GV NRW S. 
1162), zuletzt geändert durch Gesetz zur 
Änderung der Landesbauordnung vom 21. 
Dezember 2017 (GV NRW S. 1005) 
 
Laut § 90 BauO NRW 2016 traten §§ 3, 17 
bis 25, § 86 Absatz 11 und § 87 am 28. Juni 
2017, § 86 Abs. 1 Nummer 2 und 3, Abs. 5 
bis 7 am 28. Dezember 2017 in Kraft. Die 
übrigen §§ unterliegen einem einjährigen 
Moratorium. 
 
nicht in Kraft gesetzte Vorschriften in hell-
grauer Schrift , geltende in schwarzer 
Schrift 
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Artikel 1  
Bauordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen – Landesbauordnung 2018 
(BauO NRW 2018) 

 

Erster Teil  
Allgemeine Vorschriften 

 

Teil 1 
Allgemeine Vorschriften 
 

 Erster Teil  
Allgemeine Vorschriften 

 

 
§ 1 Anwendungsbereich 
 

 
§ 1 Anwendungsbereich 
 

 
1 Anwendungsbereich  
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(1) Dieses Gesetz gilt für bauliche Anlagen 
und Bauprodukte. Es gilt auch für Grundstü-
cke sowie für andere Anlagen und Einrichtun-
gen, an die in diesem Gesetz oder in Vor-
schriften aufgrund dieses Gesetzes Anforde-
rungen gestellt werden. 
 
(2) Dieses Gesetz gilt nicht für 
 
1. Anlagen des öffentlichen Verkehrs ein-

schließlich Zubehör, Nebenanlagen und 
Nebenbetriebe, mit Ausnahme von Gebäu-
den, 

 
2. Anlagen, soweit sie der Bergaufsicht unter-

liegen, mit Ausnahme von Gebäuden,  
 
3. Leitungen, die der öffentlichen Versorgung 

mit Wasser, Gas, Elektrizität, Wärme, der 
öffentlichen Abwasserbeseitigung oder dem 
Fernmeldewesen dienen, einschließlich ih-
rer Masten, Unterstützungen sowie unterir-
dischen Anlagen und Einrichtungen, 

 
4. Rohrleitungen, die dem Ferntransport von 

Stoffen dienen, einschließlich ihrer unterir-
dischen Anlagen und Einrichtungen, 

 
5. Kräne. 

(1) Dieses Gesetz gilt für bauliche Anlagen 
und Bauprodukte. Es gilt auch für Grundstücke 
sowie für andere Anlagen und Einrichtungen, 
an die in diesem Gesetz oder in Vorschriften 
auf Grund dieses Gesetzes Anforderungen 
gestellt werden. 
 
(2) Dieses Gesetz gilt nicht für 
 
1. Anlagen des öffentlichen Verkehrs ein-

schließlich Zubehör, Nebenanlagen und 
Nebenbetriebe, mit Ausnahme von Ge-
bäuden, 

 
2. Anlagen, soweit sie der Bergaufsicht unter-

liegen, mit Ausnahme von Gebäuden, 
 
3. Leitungen, die der öffentlichen Versorgung 

mit Wasser, Gas, Elektrizität, Wärme, der 
öffentlichen Abwasserentsorgung oder der 
Telekommunikation dienen, 

 
 
 
4. Rohrleitungen, die dem Ferntransport von 

Stoffen dienen, einschließlich ihrer unterir-
dischen Anlagen und Einrichtungen und 

 
5. Kräne. 

(1) Dieses Gesetz gilt für bauliche Anlagen 
und Bauprodukte. Es gilt auch für Grundstücke 
sowie für andere Anlagen und Einrichtungen, 
an die in diesem Gesetz oder in Vorschriften 
aufgrund dieses Gesetzes Anforderungen ge-
stellt werden.  
 
(2) Dieses Gesetz gilt nicht für  
 
1. Anlagen des öffentlichen Verkehrs ein-

schließlich Zubehör, Nebenanlagen und 
Nebenbetrieben, ausgenommen Gebäude,  

 
 
2. Anlagen, die der Bergaufsicht unterliegen, 

ausgenommen Gebäude,  
 
3. Leitungen, die der öffentlichen Versorgung 

mit Wasser, Gas, Elektrizität, Wärme, der 
öffentlichen Abwasserentsorgung oder der 
Telekommunikation dienen,  

 
 
 
4. Rohrleitungen, die dem Ferntransport von 

Stoffen dienen,  
 
 
5. Kräne und Krananlagen sowie  
 
6. Messestände in Messe- und Ausstellungs-

gebäuden.  
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§ 2 Begriffe 
 
(1) Bauliche Anlagen sind mit dem Erdboden 
verbundene, aus Bauprodukten hergestellte 
Anlagen. Eine Verbindung mit dem Erdboden 
besteht auch dann, wenn die Anlage durch 
eigene Schwere auf dem Erdboden ruht oder 
auf ortsfesten Bahnen begrenzt beweglich ist 
oder wenn die Anlage nach ihrem Verwen-
dungszweck dazu bestimmt ist, überwiegend 
ortsfest benutzt zu werden. 
 
Als bauliche Anlagen gelten 
 
1. Aufschüttungen und Abgrabungen, 
2. Lager-, Abstell- und Ausstellungsplätze, 
 
 
3. Camping- und Wochenendplätze, 
4. Sport- und Spielflächen, 
 
5. Stellplätze, 
6. Gerüste, 
7. Hilfseinrichtungen zur statischen Sicherung 

von Bauzuständen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 2 Begriffe 
 
(1) Bauliche Anlagen sind mit dem Erdboden 
verbundene, aus Bauprodukten hergestellte 
Anlagen. Eine Verbindung mit dem Erdboden 
besteht auch dann, wenn die Anlage durch 
eigene Schwere auf dem Erdboden ruht oder 
auf ortsfesten Bahnen begrenzt beweglich ist 
oder wenn die Anlage nach ihrem Verwen-
dungszweck dazu bestimmt ist, überwiegend 
ortsfest benutzt zu werden. 
 
Als bauliche Anlagen gelten 
 
1. Aufschüttungen und Abgrabungen, 
2. Lager-, Abstell- und Ausstellungsplätze, 
 
 
3. Camping- und Wochenendplätze, 
4. Sport- und Spielflächen, 
 
5. Stellplätze, 
6. Gerüste, 
7. Hilfseinrichtungen zur statischen Sicherung 

von Bauzuständen und 
8. umfriedete Flächen, innerhalb derer sich 

Besucher einer öffentlich zugänglichen Ver-
anstaltung oder Einrichtung (zum Beispiel 
Freizeit- und Vergnügungsparks) aufhalten. 

 
 
 
 
 

 
§ 2 Begriffe  
 
(1) Bauliche Anlagen sind mit dem Erdboden 
verbundene, aus Bauprodukten hergestellte 
Anlagen; eine Verbindung mit dem Boden be-
steht auch dann, wenn die Anlage durch eige-
ne Schwere auf dem Boden ruht oder auf orts-
festen Bahnen begrenzt beweglich ist oder 
wenn die Anlage nach ihrem Verwendungs-
zweck dazu bestimmt ist, überwiegend ortsfest 
benutzt zu werden.  
 
Bauliche Anlagen sind auch  
 
1. Aufschüttungen und Abgrabungen,  
2. Lagerplätze, Abstellplätze und Ausstel-
lungsplätze,  
3. Sport- und Spielflächen,  
4. Campingplätze, Wochenendplätze und Zelt-
plätze,  
5. Freizeit- und Vergnügungsparks,  
6. Stellplätze für Kraftfahrzeuge,  
7. Gerüste,  
8. Hilfseinrichtungen zur statischen Sicherung 
von Bauzuständen und  
9. umfriedete Flächen für den gleichzeitigen 
Aufenthalt von mehr als 200 Besuchern einer 
öffentlich zugänglichen Veranstaltung oder 
Einrichtung.  
 
Anlagen sind bauliche Anlagen und sonstige 
Anlagen und Einrichtungen im Sinne des § 1 
Absatz 1 Satz 2.  
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(2) Gebäude sind selbständig benutzbare, 
überdachte bauliche Anlagen, die von Men-
schen betreten werden können und geeignet 
oder bestimmt sind, dem Schutz von Men-
schen, Tieren oder Sachen zu dienen. 
 
 
 
(3) Gebäude geringer Höhe sind Gebäude, bei 
denen der Fußboden keines Geschosses mit 
Aufenthaltsräumen im Mittel mehr als 7 m über 
der Geländeoberfläche liegt. Gebäude mittle-
rer Höhe sind Gebäude, bei denen der Fuß-
boden mindestens eines Aufenthaltsraumes 
im Mittel mehr als 7 m und nicht mehr als 22 m 
über der Geländeoberfläche liegt. Hochhäuser 
sind Gebäude, bei denen der Fußboden min-
destens eines Aufenthaltsraumes mehr als 22 
m über der Geländeoberfläche liegt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Gebäude sind selbständig benutzbare, 
überdachte bauliche Anlagen, die von Men-
schen betreten werden können und geeignet 
oder bestimmt sind, dem Schutz von Men-
schen, Tieren oder Sachen zu dienen. Wind-
energieanlagen sind keine Gebäude. 
 
 
(3) Gebäude werden in folgende Gebäude-
klassen eingeteilt: 
 
1. Gebäudeklasse 1: 

a) freistehende Gebäude mit einer Höhe 
bis zu 7 m und nicht mehr als zwei 
Nutzungseinheiten von insgesamt 
nicht mehr als 400 m² und 

 
b) freistehende land- oder forstwirtschaft-

lich genutzte Gebäude und Gebäude 
vergleichbarer Nutzung, 

 
2. Gebäudeklasse 2: 
 

Gebäude mit einer Höhe bis zu 7 m und 
nicht mehr als zwei Nutzungseinheiten von 
insgesamt nicht mehr als 400 m², 
 

3. Gebäudeklasse 3: 
 

sonstige Gebäude mit einer Höhe bis zu 7 
m, 
 

4. Gebäudeklasse 4: 
 

Gebäude mit einer Höhe bis zu 13 m und 
Nutzungseinheiten mit jeweils nicht mehr 

(2) Gebäude sind selbständig benutzbare, 
überdeckte bauliche Anlagen, die von Men-
schen betreten werden können und geeignet 
oder bestimmt sind, dem Schutz von Men-
schen, Tieren oder Sachen zu dienen.  
 
 
 
(3) Gebäude werden in folgende Gebäude-
klassen eingeteilt:  
 
1. Gebäudeklasse 1:  

 a) freistehende Gebäude mit einer Höhe 
bis zu 7 m und nicht mehr als zwei Nut-
zungseinheiten von insgesamt nicht 
mehr als 400 m² und  

 
b) freistehende land- oder fortwirtschaftlich 

genutzte Gebäude und Gebäude ver-
gleichbarer Nutzung,  

 
2. Gebäudeklasse 2:  
 

Gebäude mit einer Höhe bis zu 7 m und 
nicht mehr als zwei Nutzungseinheiten von 
insgesamt nicht mehr als 400 m²,  
 

3. Gebäudeklasse 3:  
 

sonstige Gebäude mit einer Höhe bis zu 7 
m,  

 
4. Gebäudeklasse 4:  
 

Gebäude mit einer Höhe bis zu 13 m und 
Nutzungseinheiten mit jeweils nicht mehr 
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(4) Geländeoberfläche ist die Fläche, die sich 
aus der Baugenehmigung oder den Festset-
zungen des Bebauungsplanes ergibt, im Übri-
gen die natürliche Geländeoberfläche. 
 
(5) Vollgeschosse sind Geschosse, deren De-
ckenoberkante im Mittel mehr als 1,60 m über 
die Geländeoberfläche hinausragt und die 
eine Höhe von mindestens 2,30 m haben. Ein 
gegenüber den Außenwänden des Gebäudes 
zurückgesetztes oberstes Geschoss (Staffel-
geschoss) ist nur dann ein Vollgeschoss, 
wenn es diese Höhe über mehr als zwei Drittel 
der Grundfläche des darunter liegenden Ge-
schosses hat. Ein Geschoss mit geneigten 
Dachflächen ist ein Vollgeschoss, wenn es 
diese Höhe über mehr als drei Viertel seiner 
Grundfläche hat. Die Höhe der Geschosse 
wird von Oberkante Fußboden bis Oberkante 

als 400 m², 
 

5. Gebäudeklasse 5: 
 

sonstige Gebäude einschließlich unterirdi-
scher Gebäude. 
 

Höhe im Sinne des Satzes 1 ist das Maß der 
Fußbodenoberkante des höchstgelegenen 
Geschosses, in dem ein Aufenthaltsraum mög-
lich ist, über der Geländeoberfläche im Mittel. 
Die Grundflächen der Nutzungseinheiten im 
Sinne dieses Gesetzes sind die Brutto-
Grundflächen. Bei der Berechnung der Brutto-
Grundflächen nach Satz 1 bleiben Flächen in 
Kellergeschossen außer Betracht. 
 
(4) Geländeoberfläche ist die Fläche, die sich 
aus der Baugenehmigung oder den Festset-
zungen des Bebauungsplanes ergibt, im Übri-
gen die natürliche Geländeoberfläche. 
 
(5) Oberirdische Geschosse sind Geschosse, 
deren Deckenoberkante im Mittel mehr als 
1,60 m über die Geländeoberfläche hinaus-
ragt. Im Übrigen sind sie Kellergeschosse. 
Hohlräume zwischen der obersten Decke und 
dem Dach, in denen Aufenthaltsräume nicht 
möglich sind, sind keine Geschosse. 
 
(6) Vollgeschosse sind oberirdische Geschos-
se, die eine lichte Höhe von mindestens 2,30 
m haben. Ein oberstes Geschoss ist nur dann 
ein Vollgeschoss, wenn es die in Satz 1 ge-
nannte Höhe über mehr als zwei Drittel der 
Grundfläche des darunter liegenden Geschos-

als 400 m² sowie  
 
5. Gebäudeklasse 5:  
 

sonstige Gebäude einschließlich unterirdi-
scher Gebäude.  

 
Höhe im Sinne des Satzes 1 ist das Maß der 
Fußbodenoberkante des höchstgelegenen 
Geschosses, in dem ein Aufenthaltsraum mög-
lich ist, über der Geländeoberfläche im Mittel. 
Die Grundflächen der Nutzungseinheiten im 
Sinne dieses Gesetzes sind die Brutto-
Grundflächen; bei der Berechnung der Brutto-
Grundflächen nach Satz 1 bleiben Flächen in 
Kellergeschossen außer Betracht.  
 
(4) Geländeoberfläche ist die Fläche, die sich 
aus der Baugenehmigung oder den Festset-
zungen des Bebauungsplanes ergibt, im Übri-
gen die natürliche Geländeoberfläche.  
 
(5) Geschosse sind oberirdische Geschosse, 
wenn ihre Deckenoberkanten im Mittel mehr 
als 1,40 m über die Geländeoberfläche hinaus-
ragen; im Übrigen sind sie Kellergeschosse. 
Hohlräume zwischen der obersten Decke und 
der Bedachung, in denen Aufenthaltsräume 
nicht möglich sind, sind keine Geschosse.  
 
(6) Vollgeschosse sind oberirdische Geschos-
se, die eine lichte Höhe von mindestens 2,30 
m haben. Ein oberstes Geschoss ist nur dann 
ein Vollgeschoss, wenn es die in Satz 1 ge-
nannte Höhe über mehr als zwei Drittel der 
Grundfläche des darunterliegenden Geschos-
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Fußboden der darüber liegenden Decke, bei 
Geschossen mit Dachflächen bis Oberkante 
Dachhaut gemessen. 
 
(6) Geschosse über der Geländeoberfläche 
sind Geschosse, deren Deckenoberkante im 
Mittel mehr als 1,60 m über die Geländeober-
fläche hinausragt. Hohlräume zwischen der 
obersten Decke und dem Dach, in denen Auf-
enthaltsräume nicht möglich sind, gelten nicht 
als Geschosse. 
 
(7) Aufenthaltsräume sind Räume, die zum 
nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von 
Menschen bestimmt oder geeignet sind. 
 
(8) Stellplätze sind Flächen, die dem Abstellen 
von Kraftfahrzeugen außerhalb der öffentli-
chen Verkehrsfläche dienen. Garagen sind 
ganz oder teilweise umschlossene Räume 
zum Abstellen von Kraftfahrzeugen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ses hat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7) Aufenthaltsräume sind Räume, die zum 
nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von 
Menschen bestimmt oder geeignet sind. 
 
(8) Stellplätze sind Flächen, die dem Abstellen 
von Kraftfahrzeugen außerhalb der öffentli-
chen Verkehrsfläche dienen. Garagen sind 
ganz oder teilweise umschlossene Räume 
zum Abstellen von Kraftfahrzeugen. 
 
 
 
 
(siehe Abs. 12) 
 
 
 
 
(siehe Abs. 11) 
 
 
 
 
 

ses hat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7) Aufenthaltsräume sind Räume, die zum 
nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von 
Menschen bestimmt oder geeignet sind.  
 
(8) Stellplätze sind Flächen, die dem Abstellen 
von Kraftfahrzeugen und Fahrrädern außer-
halb der öffentlichen Verkehrsflächen dienen. 
Garagen sind Gebäude oder Gebäudeteile 
zum Abstellen von Kraftfahrzeugen und/oder 
Fahrrädern. Ausstellungs-, Verkaufs-, Werk- 
und Lagerräume für Kraftfahrzeuge sind keine 
Stellplätze oder Garagen.  
 
(9) Feuerstätten sind in oder an Gebäuden 
ortsfest benutzte Anlagen oder Einrichtungen, 
die dazu bestimmt sind, durch Verbrennung 
Wärme zu erzeugen.  
 
(10) Barrierefreiheit im Sinne dieses Gesetzes 
ist die Auffindbarkeit, Zugänglichkeit und 
Nutzbarkeit baulicher Anlagen für alle Men-
schen. Die Auffindbarkeit, der Zugang und die 
Nutzung müssen für Menschen mit Behinde-
rungen in der allgemein üblichen Weise, ohne 
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(9) Bauprodukte sind 
 
1. Baustoffe, Bauteile und Anlagen, die her-

gestellt werden, um dauerhaft in bauliche 
Anlagen eingebaut zu werden, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. aus Baustoffen und Bauteilen vorgefertigte 

Anlagen, die hergestellt werden, um mit 
dem Erdboden verbunden zu werden, wie 
Fertighäuser, Fertiggaragen und Silos. 

 
 
 
 
 
 
(10) Bauart ist das Zusammenfügen von Bau-
produkten zu baulichen Anlagen oder Teilen 
von baulichen Anlagen. 

 
 
 
 
(9) Bauprodukte sind 
 
1. Produkte, Baustoffe, Bauteile und Anlagen 

sowie Bausätze gemäß Artikel 2 Nummer 
2 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 9. März 2011 zur Festlegung harmo-
nisierter Bedingungen für die Vermarktung 
von Bauprodukten und Aufhebung der 
Richtlinie 89/106/EWG des Rates (ABl. L 
88 vom 4.4.2011, S. 5, L 103 vom 
12.4.2013, S. 10, L 92 vom 8.4.2015, S. 
118), die zuletzt durch Verordnung (EU) 
Nr. 574/2014 (ABl. L 159 vom 28.5.2014, 
S. 41) geändert worden ist, die hergestellt 
werden, um dauerhaft in bauliche Anlagen 
eingebaut zu werden und 

 
 
2. aus Produkten, Baustoffen, Bauteilen so-

wie Bausätzen gemäß Artikel 2 Nummer 2 
der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 vorge-
fertigte Anlagen, die hergestellt werden, 
um mit dem Erdboden verbunden zu wer-
den, wie Fertighäuser, Fertiggaragen und 
Silos. 

 
 
 
(10) Bauart ist das Zusammenfügen von Bau-
produkten zu baulichen Anlagen oder Teilen 
von baulichen Anlagen. 

besondere Erschwernis und grundsätzlich oh-
ne fremde Hilfe möglich sein. Hierbei ist die 
Nutzung persönlicher Hilfsmittel zulässig.  
 
(11) Bauprodukte sind  
 
1. Produkte, Baustoffe, Bauteile und Anla-

gen sowie Bauzusätze gemäß Artikel 2 
Nummer 2 der Verordnung (EU) Nr. 
305/2011 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 9. März 2011 zur 
Festlegung harmonisierter Bedingungen 
für die Vermarktung von Bauprodukten 
und zur Aufhebung der Richtlinie 
89/106/EWG des Rates (ABl. L 88 vom 4. 
April 2011, S. 5, L 103 vom 12. April 
2013, S. 10, L 92 vom 8. April 2015, S. 
118), die zuletzt durch Verordnung (EU) 
Nr. 574/2014 (Abl. L 159 vom 28. Mai 
2014, S. 41) geändert worden ist, die 
hergestellt werden, um dauerhaft in bau-
liche Anlagen eingebaut zu werden und  

 
2. aus Produkten, Baustoffen, Bauteilen 

sowie Bauzusätzen gemäß Artikel 2 
Nummer 2 der Verordnung (EU) Nr. 
305/2011 vorgefertigte Anlagen, die her-
gestellt werden, um mit dem Erdboden 
verbunden zu werden und deren Ver-
wendung sich auf die Anforderungen 
nach § 3 Absatz 1 Satz 1 auswirken 
kann.  

 
(12) Bauart ist das Zusammenfügen von Bau-
produkten zu baulichen Anlagen oder Teilen 
von baulichen Anlagen.  
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(11) Barrierefrei sind bauliche Anlagen, soweit 
sie für alle Menschen ihrem Zweck entspre-
chend in der allgemein üblichen Weise, ohne 
besondere Erschwernis und grundsätzlich oh-
ne fremde Hilfe auffindbar, zugänglich und 
nutzbar sind. 
 
(12) Feuerstätten sind in oder an Gebäuden 
ortsfest benutzte Anlagen oder Einrichtungen, 
die dazu bestimmt sind, durch Verbrennung 
Wärme zu erzeugen. 

 
(siehe Abs. 10) 
 
 
 
 
 
 
(siehe Abs. 9) 

 
§ 3 Allgemeine Anforderungen 
 
(1) Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen 
und Einrichtungen im Sinne von § 1 Abs. 1 
Satz 2 sind so anzuordnen, zu errichten, zu 
ändern und instand zu halten, dass die öffent-
liche Sicherheit oder Ordnung, insbesondere 
Leben, Gesundheit oder die natürlichen Le-
bensgrundlagen, nicht gefährdet wird.  
 
 
 
 
 
 
Die der Wahrung dieser Belange dienenden 
allgemein anerkannten Regeln der Technik 
sind zu beachten. Von diesen Regeln kann 
abgewichen werden, wenn eine andere Lö-
sung in gleicher Weise die allgemeinen Anfor-
derungen des Satzes 1 erfüllt. § 20 Abs. 3 und 
§ 24 bleiben unberührt. Mit Boden, Wasser 
und Energie ist sparsam umzugehen. Die 

 
§ 3 Allgemeine Anforderungen 
 
(1) Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen 
und Einrichtungen im Sinne von § 1 Absatz 1 
Satz sind so anzuordnen, zu errichten, zu än-
dern und instand zu halten, dass die öffentli-
che Sicherheit oder Ordnung, insbesondere 
Leben, Gesundheit oder die natürlichen Le-
bensgrundlagen, nicht gefährdet wird. 
 
 
 
 
 
 
(2) Die der Wahrung der Belange nach Absatz 
1 dienenden allgemein anerkannten Regeln 
der Technik sind zu beachten. Als allgemein 
anerkannte Regeln der Technik gelten auch 
die von der obersten Bauaufsichtsbehörde 
durch Verwaltungsvorschrift (§ 86 Absatz 11) 
als Technische Baubestimmungen eingeführ-
ten technischen Regeln. 

 
§ 3 Allgemeine Anforderungen  
 
(1) Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, 
zu ändern und instand zu halten, dass die öf-
fentliche Sicherheit und Ordnung, insbesonde-
re Leben, Gesundheit und die natürlichen Le-
bensgrundlagen, nicht gefährdet werden; da-
bei sind die Grundanforderungen an Bauwerke 
gemäß Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 
305/2011 zu berücksichtigen. Anlagen müssen 
bei ordnungsgemäßer Instandhaltung die all-
gemeinen Anforderungen des Satzes 1 ihrem 
Zweck entsprechend dauerhaft erfüllen und 
ohne Missstände benutzbar sein.  
 
(2) Die der Wahrung der Belange nach Absatz 
1 Satz 1 dienenden allgemein anerkannten 
Regeln der Technik sind zu beachten. Von 
diesen Regeln kann abgewichen werden, 
wenn eine andere Lösung in gleicher Weise 
die Anforderungen des Absatzes 1 Satz 1 er-
füllt. Als allgemein anerkannte Regeln der 
Technik gelten auch die von der obersten 
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Möglichkeiten zur Vermeidung und Verwer-
tung von Bauabfällen und Bodenaushub sind 
zu nutzen. 
 
(2) Bauprodukte dürfen nur verwendet wer-
den, wenn bei ihrer Verwendung die baulichen 
Anlagen bei ordnungsgemäßer Instandhaltung 
während einer dem Zweck entsprechenden 
angemessenen Zeitdauer die Anforderungen 
dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Geset-
zes erfüllen und gebrauchstauglich sind. 
 
(3) Als allgemein anerkannte Regeln der 
Technik gelten auch die von der obersten 
Bauaufsichtsbehörde durch öffentliche Be-
kanntmachung als Technische Baubestim-
mungen eingeführten technischen Regeln. Bei 
der Bekanntmachung kann hinsichtlich ihres 
Inhalts auf die Fundstelle verwiesen werden. 
Die Beachtung der technischen Regeln ist, 
soweit sie eingeführt sind, von den Bauauf-
sichtsbehörden gemäß § 72 Abs. 4 zu prüfen. 
 
(4) Für den Abbruch baulicher Anlagen sowie 
anderer Anlagen und Einrichtungen im Sinne 
des § 1 Abs. 1 Satz 2 und für die Änderung 
ihrer Benutzung gelten Absätze 1 und 3 sinn-
gemäß. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Für den Abbruch baulicher Anlagen sowie 
anderer Anlagen und Einrichtungen im Sinne 
des § 1 Absatz 1 Satz 2 und für die Änderung 
ihrer Benutzung gelten Absätze 1 und 2 sinn-
gemäß 

Bauaufsichtsbehörde durch Verwaltungsvor-
schrift als Technische Baubestimmungen ein-
geführten technischen Regeln.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Für die Beseitigung von Anlagen und bei 
der Änderung ihrer Nutzung gelten die Absät-
ze 1 und 2 entsprechend.  
 

 

 
Zweiter Teil 
Das Grundstück und seine Bebauung 
 

 
Teil 2  
Das Grundstück und seine Bebauung 
 

 
Zweiter Teil  
Das Grundstück und seine Bebauung 
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§ 4 Bebauung der Grundstücke mit Gebäu-
den 
 
(1) Gebäude dürfen nur errichtet werden, 
wenn gesichert ist, dass bis zum Beginn ihrer 
Benutzung 
 
1. das Grundstück in angemessener Breite an 

einer befahrbaren öffentlichen Verkehrsflä-
che liegt oder das Grundstück eine befahr-
bare, öffentlich-rechtlich gesicherte Zufahrt 
zu einer befahrbaren öffentlichen Verkehrs-
fläche hat; Wohnwege, an denen nur Ge-
bäude geringer Höhe zulässig sind, brau-
chen nur befahrbar zu sein, wenn sie län-
ger als 50 m sind, 

 
2. die erforderlichen Anlagen zur Versorgung 

mit Trink- und Löschwasser vorhanden und 
benutzbar sind und 

 
3. die erforderlichen Abwasseranlagen vor-

handen und benutzbar sind und die Ab-
wasserbeseitigung entsprechend den was-
serrechtlichen Vorschriften gewährleistet 
ist. 

 
(2) Ein Gebäude auf mehreren Grundstücken 
ist zulässig, wenn durch Baulast gesichert ist, 
dass keine Verhältnisse eintreten können, die 
den Vorschriften dieses Gesetzes oder den 
aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vor-
schriften zuwiderlaufen, und das Gebäude auf 
den Grundstücken diesen Vorschriften so ent-
spricht, als wären die Grundstücke ein Grund-

 
§ 4 Bebauung der Grundstücke mit Gebäu-
den 
 
(1) Gebäude dürfen nur errichtet werden, 
wenn gesichert ist, dass bis zum Beginn ihrer 
Benutzung 
 
1. das Grundstück in angemessener Breite 

an einer befahrbaren öffentlichen Ver-
kehrsfläche liegt oder das Grundstück eine 
befahrbare, öffentlich-rechtlich gesicherte 
Zufahrt zu einer befahrbaren öffentlichen 
Verkehrsfläche hat; Wohnwege, an denen 
nur Gebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3 
zulässig sind, brauchen nur befahrbar zu 
sein, wenn sie länger als 50 m sind, 

 
2. die erforderlichen Anlagen zur Versorgung 

mit Trink- und Löschwasser vorhanden 
und benutzbar sind und 

 
3. die erforderlichen Abwasseranlagen vor-

handen und benutzbar sind und die Ab-
wasserbeseitigung entsprechend den 
wasserrechtlichen Vorschriften gewährleis-
tet ist. 

 
(2) Ein Gebäude auf mehreren Grundstücken 
ist nur zulässig, wenn durch Baulast gesichert 
ist, dass keine Verhältnisse eintreten können, 
die den Vorschriften dieses Gesetzes oder den 
auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vor-
schriften zuwiderlaufen. Einer Sicherung nach 
Satz 1 bedarf es nicht, wenn eine Außenwand 
und das Dach eines Gebäudes durch Maß-

 
§ 4 Bebauung der Grundstücke mit Gebäu-
den  
 
(1) Gebäude dürfen nur errichtet werden, 
wenn gesichert ist, dass ab Beginn ihrer Nut-
zung das Grundstück in für die Zufahrt und 
den Einsatz von Feuerlösch- und Rettungsge-
räten angemessener Breite an einer befahrba-
ren öffentlichen Verkehrsfläche liegt oder 
wenn das Grundstück eine befahrbare, öffent-
lich-rechtlich gesicherte Zufahrt zu einer be-
fahrbaren öffentlichen Verkehrsfläche hat. 
Wohnwege, an denen nur Gebäude der Ge-
bäudeklassen 1 bis 3 zulässig sind, brauchen 
nur befahrbar zu sein, wenn sie länger als 50 
m sind.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Ein Gebäude auf mehreren Grundstücken 
ist nur zulässig, wenn öffentlich-rechtlich gesi-
chert ist, dass dadurch keine Verhältnisse ein-
treten können, die Vorschriften dieses Geset-
zes oder den auf Grund dieses Gesetzes er-
lassenen Vorschriften zuwiderlaufen. Dies gilt 
bei bestehenden Gebäuden nicht für eine Au-
ßenwand- und Dachdämmung, die über die 
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stück. Einer Sicherung nach Satz 1 bedarf es 
nicht, wenn eine Außenwand und das Dach 
eines Gebäudes durch Maßnahmen zur Wär-
medämmung entsprechend der Energieein-
sparverordnung vom 24. Juli 2007 (BGBl. I S. 
1519) in der jeweils geltenden Fassung geän-
dert werden. 
 

nahmen zur Wärmedämmung entsprechend 
der Energieeinsparverordnung vom 24. Juli 
2007 (BGBl. I S. 1519) in der jeweils geltenden 
Fassung geändert werden. 

Bauteilanforderungen der Energieeinsparver-
ordnung vom 24. Juli 2007 (BGBl. I S. 1519) 
die zuletzt durch Artikel 3 der Verordnung vom 
24. Oktober 2015 (BGBl. I. S. 1789) geändert 
worden ist, in der jeweils geltenden Fassung 
für bestehende Gebäude nicht hinausgeht. 
Satz 2 gilt entsprechend für die mit der Wär-
medämmung zusammenhängenden notwen-
digen Änderungen von Bauteilen.  
 

 
§ 5 Zugänge und Zufahrten auf den Grund-
stücken 
 
(1) Von öffentlichen Verkehrsflächen ist insbe-
sondere für die Feuerwehr ein geradliniger Zu- 
oder Durchgang zu schaffen 
 
1. zur Vorderseite rückwärtiger Gebäude, 
 
 
2. zur Rückseite von Gebäuden, wenn eine 

Rettung von Menschen außer vom Trep-
penraum nur von der Gebäuderückseite 
aus möglich ist. Der Zu- oder Durchgang 
muss mindestens 1,25 m breit sein. Bei 
Türöffnungen und anderen geringfügigen 
Einengungen genügt eine lichte Breite von 
1 m. Die lichte Höhe des Zu- oder Durch-
gangs muss mindestens 2 m betragen. 

 
 
 
 
 
 

 
§ 5 Zugänge und Zufahrten auf den Grund-
stücken 
 
(1) Von öffentlichen Verkehrsflächen ist insbe-
sondere für die Feuerwehr ein geradliniger Zu- 
oder Durchgang zu schaffen 
 
1. zur Vorderseite rückwärtiger Gebäude 

sowie 
 
2. zur Rückseite von Gebäuden, wenn eine 

Rettung von Menschen außer vom Trep-
penraum nur von der Gebäuderückseite 
aus möglich ist.  

 
 
 
 
 
 
Zu Gebäuden, bei denen die Oberkante der 
Brüstung von zum Anleitern bestimmten Fens-
tern oder Stellen mehr als 8 m über Gelände 
liegt, 
 

 
§ 5 Zugänge und Zufahrten auf den Grund-
stücken  
 
(1) Von öffentlichen Verkehrsflächen ist insbe-
sondere für die Feuerwehr ein geradliniger Zu- 
oder Durchgang zu rückwärtigen Gebäuden zu 
schaffen; zu anderen Gebäuden ist er zu 
schaffen, wenn der zweite Rettungsweg dieser 
Gebäude über Rettungsgeräte der Feuerwehr 
führt. Zu Gebäuden, bei denen die Oberkante 
der Brüstung von zum Anleitern bestimmten 
Fenstern oder Stellen mehr als 8 m über Ge-
lände liegt, ist in den Fällen des Satzes 1 an-
stelle eines Zu- oder Durchgangs eine Zu- 
oder Durchfahrt zu schaffen. Ist für die Perso-
nenrettung der Einsatz von Hubrettungsfahr-
zeugen erforderlich, sind die dafür erforderli-
chen Aufstell- und Bewegungsflächen vorzu-
sehen. Bei Gebäuden, die ganz oder mit Tei-
len mehr als 50 m von einer öffentlichen Ver-
kehrsfläche entfernt sind, sind Zufahrten oder 
Durchfahrten nach Satz 2 zu den vor und hin-
ter den Gebäuden gelegenen Grundstückstei-
len und Bewegungsflächen herzustellen, wenn 
sie aus Gründen des Feuerwehreinsatzes er-
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(2) Zu Gebäuden, bei denen die Oberkante 
der Brüstung notwendiger Fenster oder sons-
tiger zum Anleitern bestimmter Stellen mehr 
als 8 m über dem Gelände liegt, ist in den Fäl-
len des Absatzes 1 anstelle eines Zu- oder 
Durchgangs eine mindestens 3 m breite Zu- 
oder Durchfahrt mit einer lichten Höhe von 
mindestens 3,50 m zu schaffen. Wände und 
Decken von Durchfahrten sind in der Feuerwi-
derstandsklasse F 90 und in den wesentlichen 
Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen (F 90-
AB) herzustellen. 
 
(3) Eine andere Verbindung als nach den Ab-
sätzen 1 oder 2 kann gestattet werden, wenn 
dadurch der Einsatz der Feuerwehr nicht be-
hindert wird. 
 

1. ist in den Fällen des Satzes 1 anstelle ei-
nes Zu- oder Durchgangs eine Zu- oder 
Durchfahrt zu schaffen und 

 
 
2. sind die dafür erforderlichen Aufstell- und 

Bewegungsflächen für Hubrettungsfahr-
zeuge vorzusehen.  

 
Bei Gebäuden, die ganz oder mit Teilen mehr 
als 50 m von einer öffentlichen Verkehrsfläche 
entfernt sind, sind Zufahrten oder Durchfahrten 
nach Satz 2 zu den vor und hinter den Gebäu-
den gelegenen Grundstücksteilen und Bewe-
gungsflächen herzustellen, wenn sie aus 
Gründen des Feuerwehreinsatzes erforderlich 
sind. 
 
(2) Zu- und Durchfahrten, Aufstellflächen und 
Bewegungsflächen müssen für Feuerwehr-
fahrzeuge ausreichend befestigt und tragfähig 
sein. Sie sind als solche zu kennzeichnen und 
ständig frei zu halten. Die Kennzeichnung von 
Zufahrten muss von der öffentlichen Verkehrs-
fläche aus sichtbar sein. Fahrzeuge dürfen auf 
den Flächen nach Satz 1 nicht abgestellt wer-
den. 

forderlich sind. Soweit erforderliche Flächen 
nicht auf dem Grundstück liegen, müssen sie 
öffentlich-rechtlich gesichert sein.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Zu- und Durchfahrten, Aufstellflächen und 
Bewegungsflächen müssen für Feuerwehr-
fahrzeuge ausreichend befestigt und tragfähig 
sein. Sie sind als solche zu kennzeichnen und 
ständig frei zu halten. Die Kennzeichnung von 
Zufahrten muss von der öffentlichen Verkehrs-
fläche aus sichtbar sein. Fahrzeuge dürfen auf 
den Flächen nach Satz 1 nicht abgestellt wer-
den.  
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(4) Bei Gebäuden, die ganz oder mit Teilen 
mehr als 50 m von einer öffentlichen Ver-
kehrsfläche entfernt sind, können Zufahrten 
oder Durchfahrten nach Absatz 2 zu den vor 
und hinter den Gebäuden gelegenen Grund-
stücksteilen verlangt werden. 
 
(5) Bei Gebäuden, bei denen die Oberkante 
der Brüstung notwendiger Fenster oder sons-
tiger zum Anleitern bestimmter Stellen mehr 
als 8 m über dem Gelände liegt, muss mindes-
tens eine Außenwand mit notwendigen Fens-
tern oder den zum Anleitern bestimmten Stel-
len für Feuerwehrfahrzeuge auf einer befahr-
baren Fläche erreichbar sein. Diese Fläche 
muss ein Aufstellen von Hubrettungsfahrzeu-
gen in einem Abstand von mindestens 3 m 
und höchstens 9 m, bei mehr als 18 m Brüs-
tungshöhe in einem Abstand von höchstens 6 
m von der Außenwand ermöglichen; größere 
Abstände können gestattet werden, wenn Be-
denken wegen des Brandschutzes nicht be-
stehen. Ist eine Rettung von Menschen außer 
über den Treppenraum nur von einer be-
stimmten Gebäudeseite aus möglich, so kann 
verlangt werden, dass die befahrbare Fläche 
an dieser Gebäudeseite anzulegen ist. 
 
(6) Die Zu- und Durchfahrten nach Absatz 2 
sowie die befahrbaren Flächen nach Absatz 5 
dürfen nicht durch Einbauten eingeengt wer-
den und sind ständig freizuhalten sowie zu 
kennzeichnen. Sie müssen für Feuerwehrfahr-
zeuge ausreichend befestigt und tragfähig 
sein. Die befahrbaren Flächen nach Absatz 5 
müssen nach oben offen sein. Kraftfahrzeuge 
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dürfen in den Zu- und Durchfahrten nach Ab-
satz 2 sowie auf den befahrbaren Flächen 
nach Absatz 5 nicht abgestellt werden. 
 
 
§ 6 Abstandflächen 
 
(1) Vor den Außenwänden von Gebäuden sind 
Abstandflächen von oberirdischen Gebäuden 
freizuhalten. Innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksfläche ist eine Abstandfläche 
nicht erforderlich gegenüber Grundstücks-
grenzen, 
 
 
a) gegenüber denen nach planungsrechtli-

chen Vorschriften ohne Grenzabstand oder 
mit geringerem Grenzabstand als nach den 
Absätzen 5 und 6 gebaut werden muss o-
der 

 
b) gegenüber denen nach planungsrechtli-

chen Vorschriften ohne Grenzabstand ge-
baut werden darf, wenn gesichert ist, dass 
auf dem Nachbargrundstück ohne Grenz-
abstand gebaut wird. 

 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Die Abstandflächen müssen auf dem 
Grundstück selbst liegen. Sie dürfen auch auf 

 
§ 6 Abstandflächen 
 
(1) Vor den Außenwänden von Gebäuden sind 
Abstandflächen von oberirdischen Gebäuden 
freizuhalten. Innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksfläche ist eine Abstandfläche nicht 
erforderlich gegenüber Grundstücksgrenzen, 
 
 
 
1. gegenüber denen nach planungsrechtlichen 

Vorschriften ohne Grenzabstand oder mit 
geringerem Grenzabstand als nach den Ab-
sätzen 5 und 6 gebaut werden muss oder 

 
 
2. gegenüber denen nach planungsrechtlichen 

Vorschriften ohne Grenzabstand gebaut 
werden darf, wenn gesichert ist, dass auf 
dem Nachbargrundstück ohne Grenzab-
stand gebaut wird. 

 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Die Abstandflächen müssen auf dem 
Grundstück selbst liegen. Sie dürfen auch auf 

 
§ 6 Abstandsflächen, Abstände  
 
(1) Vor den Außenwänden von Gebäuden sind 
Abstandsflächen von oberirdischen Gebäuden 
freizuhalten. Satz 1 gilt entsprechend für ande-
re Anlagen, von denen Wirkungen wie von 
Gebäuden ausgehen, gegenüber Gebäuden 
und Grundstücksgrenzen. Eine Abstandsflä-
che ist nicht erforderlich vor Außenwänden,  
 
1. die an Grundstücksgrenzen errichtet wer-
den, wenn nach planungsrechtlichen Vorschrif-
ten an die Grenze gebaut werden muss oder 
gebaut werden darf, oder  
 
 
 
 
 
 
 
 
2. soweit nach der umgebenden Bebauung im 
Sinne des § 34 Absatz 1 Satz 1 des Bauge-
setzbuchs in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 
3634) abweichende Gebäudeabstände zuläs-
sig sind.  
 
(2) Abstandsflächen sowie Abstände nach § 
30 Absatz 2 Nummer 1 und § 32 Absatz 2 
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öffentlichen Verkehrsflächen, öffentlichen 
Grünflächen und öffentlichen Wasserflächen 
liegen, jedoch nur bis zu deren Mitte. Abstand-
flächen dürfen sich ganz oder teilweise auf 
andere Grundstücke erstrecken, wenn durch 
Baulast gesichert ist, dass sie nur mit in der 
Abstandfläche zulässigen baulichen Anlagen 
überbaut werden und auf die auf diesen 
Grundstücken erforderlichen Abstandflächen 
nicht angerechnet werden. 
 
 
(3) Die Abstandflächen dürfen sich nicht über-
decken; dies gilt nicht für 
 
1. Außenwände, die in einem Winkel von 

mehr als 75 Grad zueinander stehen, 
 
2. Außenwände zu einem fremder Sicht ent-

zogenen Gartenhof bei Wohngebäuden mit 
nicht mehr als zwei Wohnungen und 

 
3. Gebäude und andere bauliche Anlagen, die 

in den Abstandflächen zulässig sind oder 
gestattet werden. 

 
(4) Die Tiefe der Abstandfläche bemisst sich 
nach der Wandhöhe; sie wird senkrecht zur 
Wand gemessen. Als Wandhöhe gilt das Maß 
von der Geländeoberfläche bis zur Schnittlinie 
der Wand mit der Dachhaut oder bis zum obe-
ren Abschluss der Wand. Besteht eine Au-
ßenwand aus Wandteilen unterschiedlicher 
Höhe, so ist die Wandhöhe je Wandteil zu 
ermitteln. Bei geneigter Geländeoberfläche ist 
die im Mittel gemessene Wandhöhe maßge-

öffentlichen Verkehrsflächen, öffentlichen 
Grünflächen und öffentlichen Wasserflächen 
liegen, jedoch nur bis zu deren Mitte. Abstand-
flächen dürfen sich ganz oder teilweise auf 
andere Grundstücke erstrecken, wenn durch 
Baulast gesichert ist, dass sie nur mit in der 
Abstandfläche zulässigen baulichen Anlagen 
überbaut werden und auf die auf diesen 
Grundstücken erforderlichen Abstandflächen 
nicht angerechnet werden. 
 
 
(3) Die Abstandflächen dürfen sich nicht über-
decken; dies gilt nicht für 
 
1. Außenwände, die in einem Winkel von mehr 

als 75 Grad zueinander stehen, 
 
2. Außenwände zu einem fremder Sicht ent-

zogenen Gartenhof bei Wohngebäuden mit 
nicht mehr als zwei Wohnungen und 

 
3. Gebäude und andere bauliche Anlagen, die 

in den Abstandflächen zulässig sind oder 
gestattet werden. 

 
(4) Die Tiefe der Abstandfläche bemisst sich 
nach der Wandhöhe. Sie wird senkrecht zur 
Wand gemessen. Als Wandhöhe gilt das Maß 
von der Geländeoberfläche bis zur Schnittlinie 
der Wand mit der Dachhaut oder bis zum obe-
ren Abschluss der Wand. Besteht eine Au-
ßenwand aus Wandteilen unterschiedlicher 
Höhe, so ist die Wandhöhe je Wandteil zu er-
mitteln. Bei geneigter Geländeoberfläche ist 
die im Mittel gemessene Wandhöhe maßge-

müssen auf dem Grundstück selbst liegen. Sie 
dürfen auch auf öffentlichen Verkehrs-, Grün- 
und Wasserflächen liegen, jedoch nur bis zu 
deren Mitte. Abstandsflächen sowie Abstände 
im Sinne des Satzes 1 dürfen sich ganz oder 
teilweise auf andere Grundstücke erstrecken, 
wenn öffentlich-rechtlich gesichert ist, dass sie 
nicht überbaut werden; Abstandsflächen dür-
fen auf die auf diesen Grundstücken erforderli-
chen Abstandsflächen nicht angerechnet wer-
den.  
 
(3) Die Abstandsflächen dürfen sich nicht 
überdecken; dies gilt nicht für  
 
1. Außenwände, die in einem Winkel von 

mehr als 75 Grad zueinanderstehen,  
 
2. Außenwände zu einem fremder Sicht ent-

zogenen Gartenhof bei Wohngebäuden 
der Gebäudeklassen 1 und 2 sowie  

 
3. Gebäude und andere bauliche Anlagen, 

die in den Abstandsflächen zulässig sind 
oder gestattet werden.  

 
(4) Die Tiefe der Abstandsfläche bemisst sich 
nach der Wandhöhe; sie wird senkrecht zur 
Wand gemessen. Wandhöhe ist das Maß von 
der Geländeoberfläche bis zum Schnittpunkt 
der Wand mit der Dachhaut oder bis zum obe-
ren Abschluss der Wand. Die Höhe von Dä-
chern mit einer Neigung von weniger als 70 
Grad wird zu einem Drittel der Wandhöhe hin-
zugerechnet. Andernfalls wird die Höhe des 
Daches voll hinzugerechnet. Die Sätze 1 bis 4 
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bend; diese ergibt sich aus den Wandhöhen 
an den Gebäudekanten oder den vertikalen 
Begrenzungen der Wandteile. Abgrabungen, 
die der Belichtung oder dem Zugang oder der 
Zufahrt zu einem Gebäude dienen, bleiben bei 
der Ermittlung der Abstandfläche außer Be-
tracht, auch soweit sie nach § 9 Abs. 3 die 
Geländeoberfläche zulässigerweise verän-
dern. Zur Wandhöhe werden hinzugerechnet: 
 
1. voll die Höhe von 
 

- Dächern und Dachteilen mit einer Dach-
neigung von mehr als 70°, 

 
- Giebelflächen im Bereich dieser Dächer 

und Dachteile, wenn beide Seiten eine 
Dachneigung von mehr als 70° haben, 

 
 

2. zu einem Drittel die Höhe von 
 

- Dächern und Dachteilen mit einer Dach-
neigung von mehr als 45°, 

 
- Dächern mit Dachgauben oder Dach-

aufbauten, deren Gesamtbreite je Dach-
fläche mehr als die Hälfte der darunter 
liegenden Gebäudewand beträgt, 

 
- Giebelflächen im Bereich von Dächern 

und Dachteilen, wenn nicht beide Seiten 
eine Dachneigung von mehr als 70° ha-
ben. 

 
Das sich ergebende Maß ist H. 

bend. Diese ergibt sich aus den Wandhöhen 
an den Gebäudekanten oder den vertikalen 
Begrenzungen der Wandteile. Abgrabungen, 
die der Belichtung oder dem Zugang oder der 
Zufahrt zu einem Gebäude dienen, bleiben bei 
der Ermittlung der Abstandfläche außer Be-
tracht, auch soweit sie nach § 8 Absatz 3 die 
Geländeoberfläche zulässigerweise verän-
dern. Zur Wandhöhe werden hinzugerechnet: 
 
1. voll die Höhe von 
 

a) Dächern und Dachteilen mit einer Dach-
neigung von mehr als 70 Grad und 

 
b) Giebelflächen im Bereich dieser Dächer 

und Dachteile, wenn beide Seiten eine 
Dachneigung von mehr als 70 Grad ha-
ben, 

 
2. zu einem Drittel die Höhe von 
 

a) Dächern und Dachteilen mit einer Dach-
neigung von mehr als 45 Grad, 

 
b) Dächern mit Dachgauben oder Dachauf-

bauten, deren Gesamtlänge je Dachflä-
che mehr als die Hälfte der darunter lie-
genden Gebäudewand beträgt und 

 
c) Giebelflächen im Bereich von Dächern 

und Dachteilen, wenn nicht beide Seiten 
eine Dachneigung von mehr als 70 Grad 
haben. 

 
Das sich ergebende Maß ist H. 

gelten für Dachaufbauten entsprechend. Das 
sich ergebende Maß ist H.  
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(5) Die Tiefe der Abstandflächen beträgt, so-
weit in einer örtlichen Bauvorschrift nach § 86 
Abs. 1 Nr. 6 nichts anderes bestimmt ist, 
 
 
- 0,8 H, 
- 0,5 H in Kerngebieten, 
- 0,25 H in Gewerbegebieten und Industriege-

bieten. 
 
Zu öffentlichen Verkehrsflächen, öffentlichen 
Grünflächen und öffentlichen Wasserflächen 
beträgt die Tiefe der Abstandfläche 
 
- 0,4 H, 
- 0,25 H in Kerngebieten, Gewerbegebieten 

und Industriegebieten. 
 

In Sondergebieten können geringere Tiefen 
der Abstandflächen gestattet werden, wenn 
die Nutzung des Sondergebiets dies rechtfer-
tigt. Zu angrenzenden anderen Baugebieten 
gilt die jeweils größere Tiefe der Abstandflä-
che. In allen Fällen muss die Tiefe der Ab-
standflächen mindestens 3 m betragen. Ab-
satz 16 bleibt unberührt. 
 
(6) Auf einer Länge der Außenwände und von 
Teilen der Außenwände von nicht mehr als 16 
m genügt gegenüber jeder Grundstücksgrenze 
und gegenüber jedem Gebäude auf demsel-
ben Grundstück als Tiefe der Abstandflächen 
0,4 H, in Kerngebieten 0,25 H, mindestens 

 
 
 
(5) Die Tiefe der Abstandflächen beträgt, so-
weit in einer örtlichen Bauvorschrift nach § 88 
Absatz 1 Nummer 6 nichts anderes bestimmt 
ist, 
 
1. 0,8 H, 
2. 0,5 H in Kerngebieten und 
3. 0,25 H in Gewerbegebieten und Industrie-

gebieten. 
 
Zu öffentlichen Verkehrsflächen, öffentlichen 
Grünflächen und öffentlichen Wasserflächen 
beträgt die Tiefe der Abstandfläche 
 
1. 0,4 H und 
2. 0,25 H in Kerngebieten, Gewerbegebieten 

und Industriegebieten. 
 
In Sondergebieten können geringere Tiefen 
der Abstandflächen gestattet werden, wenn 
die Nutzung des Sondergebiets dies rechtfer-
tigt. Zu angrenzenden anderen Baugebieten 
gilt die jeweils größere Tiefe der Abstandflä-
che. In allen Fällen muss die Tiefe der Ab-
standflächen mindestens 3 m betragen. Ab-
satz 16 bleibt unberührt. 
 
(6) Auf einer Länge der Außenwände und von 
Teilen der Außenwände von nicht mehr als 16 
m genügt gegenüber jeder Grundstücksgrenze 
und gegenüber jedem Gebäude auf demsel-
ben Grundstück als Tiefe der Abstandflächen 
0,4 H, in Kerngebieten 0,25 H, mindestens 

 
 
 
(5) Die Tiefe der Abstandsflächen beträgt 0,4 
H, mindestens 3 m. In Gewerbe- und Indust-
riegebieten genügt eine Tiefe von 0,2 H, min-
destens 3 m. Vor den Außenwänden von 
Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 
mit nicht mehr als drei oberirdischen Geschos-
sen genügt als Tiefe der Abstandsfläche 3 m. 
Werden von einer städtebaulichen Satzung 
oder einer Satzung nach § 88 Außenwände 
zugelassen oder vorgeschrieben, vor denen 
Abstandsflächen größerer oder geringerer 
Tiefe als nach den Sätzen 1 bis 3 liegen müss-
ten, finden die Sätze 1 bis 3 keine Anwen-
dung, es sei denn, die Satzung ordnet die Gel-
tung dieser Vorschriften an.  
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jedoch 3 m. Bei hintereinander liegenden Au-
ßenwänden wird nur die Außenwand mit der 
größten Länge auf die Länge nach Satz 1 an-
gerechnet. 
 
(7) Bei der Bemessung der Abstandfläche 
bleiben außer Betracht, wenn sie nicht mehr 
als 1,50 m vor die Außenwand vortreten, 
 
1. das Erdgeschoss erschließende Hausein-

gangstreppen und ihre Überdachungen, 
wenn sie von den gegenüberliegenden 
Nachbargrenzen mindestens 1,50 m ent-
fernt sind, 

 
2. untergeordnete Bauteile wie Gesimse, 

Dachvorsprünge und Terrassenüberdach-
ungen, wenn sie von den gegenüberliegen-
den Nachbargrenzen mindestens 2 m ent-
fernt sind, und 

 
3. Vorbauten wie Erker, Balkone, Altane, 

Treppenräume und Aufzugsschächte, wenn 
sie insgesamt nicht mehr als ein Drittel der 
Breite der jeweiligen Außenwand in An-
spruch nehmen und sie von den gegen-
überliegenden Nachbargrenzen mindestens 
3 m entfernt sind. 

 
 
 
 
 
 
 
Bei der Ermittlung des Maßes nach Satz 1 

jedoch 3 m. Bei hintereinander liegenden Au-
ßenwänden wird nur die Außenwand mit der 
größten Länge auf die Länge nach Satz 1 an-
gerechnet. 
 
(7) Bei der Bemessung der Abstandfläche 
bleiben außer Betracht, wenn sie nicht mehr 
als1,60 m vor die Außenwand vortreten, 
 
1. das Erd- und Kellergeschoss erschließen-

de Hauseingangstreppen und ihre Über-
dachungen, wenn sie von den gegenüber-
liegenden Nachbargrenzen mindestens 
1,50 m entfernt sind, 

 
2. untergeordnete Bauteile wie Gesimse, 

Dachvorsprünge und Terrassenüberdach-
ungen, wenn sie von den gegenüberlie-
genden Nachbargrenzen mindestens 2 m 
entfernt sind, und 

 
3. untergeordnete Vorbauten wie Erker, Bal-

kone, Altane, Treppenräume und Aufzüge, 
wenn sie von den gegenüberliegenden 
Nachbargrenzen mindestens 2 m entfernt 
sind. Dies gilt auch für parallel zur Außen-
wand angebrachte und nicht mehr als 0,25 
m vor diese hervortretende Solaranlagen.  

 
Vorbauten sind untergeordnet, wenn sie ins-
gesamt nicht mehr als ein Drittel der Länge der 
jeweiligen Außenwand in Anspruch nehmen. 
Soweit Vorbauten übereinander liegen, wird 
ihre Länge nur einmal gezählt. 
 
Bei der Ermittlung des Maßes nach Satz 1 

 
 
 
 
 
(6) Bei der Bemessung der Abstandsflächen 
bleiben außer Betracht  
 
1. vor die Außenwand vortretende Bauteile 

wie Gesimse und Dachüberstände,  
 
2. Vorbauten, wenn sie  
 a) insgesamt nicht mehr als ein Drittel der 

Breite der jeweiligen Außenwand in An-
spruch nehmen,  

 
 b) nicht mehr als 1,50 m vor diese Außen-

wand vortreten und  
 
 c) mindestens 2 m von der gegenüberlie-

genden Nachbargrenze entfernt bleiben, 
sowie  

 
3. bei Gebäuden an der Grundstücksgrenze 

die Seitenwände von Vorbauten und 
Dachaufbauten, auch wenn sie nicht an 
der Grundstücksgrenze errichtet werden.  
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bleiben Loggien außer Betracht. 
 
(8) aufgehoben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(9) aufgehoben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bleiben Loggien außer Betracht. 
 
(8) Die seitlichen Wände von Zwerchhäusern 
lösen keine Abstandfläche aus, wenn 
 
1. die Ansichtsfläche des Zwerchhauses 

nicht mehr als 5 m², 
2. die Höhe der seitlichen Wände nicht mehr 

als 2,80 m, 
3. die Dachneigung des Zwerchhauses nicht 

mehr als 45 Grad und 
4. die Gesamtlänge aller Zwerchhäuser nicht 

mehr als die Hälfte der Länge der darunter 
liegenden Gebäudewand beträgt. 

 
Die Ansichtsfläche nach Satz 1 Nummer 1 ist 
die Fläche des Zwerchhauses, die parallel zur 
Außenwand (Traufseite) des Gebäudes ver-
läuft. Die Höhe der seitlichen Wände nach 
Satz 1 Nummer 2 bemisst sich von der Fuß-
bodenoberkante des Zwerchhauses bis zur 
Schnittlinie mit der Dachhaut des Zwerchhau-
ses. 
 
(9) Bei der Bemessung der Abstandfläche 
bleibt die Errichtung von Solaranlagen auf Ge-
bäuden außer Betracht 
 
 
 
 
1. wenn die Module nicht mehr als 0,25 m 

über der Dachhaut liegen und 
 
2. sie bei geneigten Dächern den Dachfirst 

nicht überragen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7) Bei der Bemessung der Abstandsflächen 
bleiben Maßnahmen zum Zwecke der Ener-
gieeinsparung und Solaranlagen an bestehen-
den Gebäuden unabhängig davon, ob diese 
den Anforderungen der Absätze 2 bis 6 ent-
sprechen, außer Betracht, wenn sie  
 
1. eine Stärke von nicht mehr als 0,25 m auf-

weisen und  
 
2. mindestens 2,50 m von der Nachbargrenze 

zurückbleiben.  
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(10) Gegenüber Gebäuden und Grundstücks-
grenzen gelten die Absätze 1 bis 7 entspre-
chend für Anlagen, die nicht Gebäude sind, 
 
1. soweit sie höher als 2 m über der Gelände-

oberfläche sind und von ihnen Wirkungen 
wie von Gebäuden ausgehen oder 

 
2. soweit sie höher als 1 m über der Gelände-

oberfläche sind und dazu geeignet sind, 
von Menschen betreten zu werden. 

 
 
 
 
 
 
 
Für Windenergieanlagen gelten die Absätze 4 
bis 7 nicht. Bei diesen Anlagen bemisst sich 
die Tiefe der Abstandfläche nach der Hälfte 
ihrer größten Höhe. Die größte Höhe errech-
net sich bei Anlagen mit Horizontalachse aus 
der Höhe der Rotorachse über der geometri-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(10) Gegenüber Gebäuden und Grundstücks-
grenzen gelten die Absätze 1 bis 7 entspre-
chend für Anlagen, die nicht Gebäude sind, 
 
1. soweit sie höher als 2 m über der Gelän-

deoberfläche sind und von ihnen Wirkun-
gen wie von Gebäuden ausgehen oder 

 
2. soweit sie höher als 1 m über der Gelän-

deoberfläche sind und dazu geeignet sind, 
von Menschen betreten zu werden. 

 
 
 
 
 
 
 
Für Windenergieanlagen gelten die Absätze 4 
bis 7 nicht. Bei diesen Anlagen bemisst sich 
die Tiefe der Abstandfläche nach 35 Prozent 
ihrer größten Höhe. Die größte Höhe errechnet 
sich bei Anlagen mit Horizontalachse aus der 
Höhe der Rotorachse über der geometrischen 

 
§ 4 Absatz 2 Sätze 2 und 3 gelten entspre-
chend; § 68 Absatz 1 Satz 1 bleibt unberührt.  
 
(8) In den Abstandsflächen eines Gebäudes 
sowie ohne eigene Abstandsflächen sind, 
auch wenn sie nicht an die Grundstücksgrenze 
oder an das Gebäude angebaut werden, zu-
lässig  
 
1. Garagen und Gebäude ohne Aufenthalts-

räume und Feuerstätten mit einer mittleren 
Wandhöhe bis zu 3 m und einer Gesamt-
länge je Grundstücksgrenze von 9 m,  

 
2. gebäudeunabhängige Solaranlagen mit 

einer Höhe bis zu 3 m und einer Gesamt-
länge je Grundstücksgrenze von 9 m,  

 
3. Stützmauern und geschlossene Einfrie-

dungen in Gewerbe- und Industriegebie-
ten, außerhalb dieser Baugebiete mit einer 
Höhe bis zu 2 m.  

 
Die Länge der die Abstandsflächentiefe ge-
genüber den Grundstücksgrenzen nicht einhal-
tenden Bebauung nach Nummern 1 und 2 darf 
auf einem Grundstück insgesamt 15 m nicht 
überschreiten.  
 
(9) Für Windenergieanlagen gelten die Absät-
ze 4 bis 6 nicht. Bei diesen Anlagen bemisst 
sich die Tiefe der Abstandsfläche nach 50 
Prozent ihrer größten Höhe. Die größte Höhe 
errechnet sich bei Anlagen mit Horizontalach-
se aus der Höhe der Rotorachse über der ge-
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schen Mitte des Mastes zuzüglich des Rotor-
radius. Die Abstandfläche ist ein Kreis um den 
geometrischen Mittelpunkt des Mastes. 
 
 
(11) Gebäude mit einer mittleren Wandhöhe 
bis zu 3 m über der Geländeoberfläche an der 
Grenze, die als Garage, Gewächshaus oder 
zu Abstellzwecken genutzt werden, sind ohne 
eigene Abstandflächen sowie in den Abstand-
flächen eines Gebäudes zulässig 
 
 
 
- ohne Öffnungen in den der Nachbargrenze 

zugekehrten Wänden, 
 
- einschließlich darauf errichteter unterge-

ordneter Anlagen zur Gewinnung von So-
larenergie und Antennenanlagen jeweils bis 
zu 1,5 m Höhe, 

 
- auch, wenn sie nicht an die Grundstücks-

grenze oder an ein Gebäude angebaut 
werden, 

 
- auch, wenn das Gebäude über einen Zu-

gang zu einem anderen Gebäude verfügt. 
 
Absatz 4 gilt nicht. Die Höhe von Giebelflä-
chen ist bei der Berechnung der mittleren 
Wandhöhe zu berücksichtigen. Die Höhe von 
Dächern und Dachteilen mit einer Dachnei-
gung von mehr als 30° werden der mittleren 
Wandhöhe hinzugerechnet. Die Gesamtlänge 
der Bebauung nach Satz 1 darf je Nachbar-

Mitte des Mastes zuzüglich des Rotorradius. 
Die Abstandfläche ist ein Kreis um den geo-
metrischen Mittelpunkt des Mastes. 
 
 
(11) Garagen einschließlich Abstellräume, 
überdachte Stellplätze sowie Gebäude bis zu 
30 m³ Brutto-Rauminhalt, die als Gewächs-
haus oder zu Abstellzwecken genutzt werden, 
mit einer mittleren Wandhöhe bis zu 3 m über 
der Geländeoberfläche an der Grenze sind 
ohne eigene Abstandflächen sowie in den Ab-
standflächen eines Gebäudes zulässig 
 
1. ohne Öffnungen in den der Nachbargrenze 

zugekehrten Wänden, 
 
2. einschließlich darauf errichteter untergeord-

neter Anlagen zur Gewinnung von Solar-
energie und Antennenanlagen jeweils bis zu 
1,50 m Höhe, 

 
3. auch, wenn sie nicht an die Grundstücks-

grenze oder an ein Gebäude angebaut wer-
den und 

 
4. auch, wenn das Gebäude über einen Zu-

gang zu einem anderen Gebäude verfügt. 
 
Absatz 4 gilt nicht. Die Höhe von Giebelflä-
chen ist bei der Berechnung der mittleren 
Wandhöhe zu berücksichtigen. Die Höhe von 
Dächern und Dachteilen mit einer Dachnei-
gung von mehr als 30 Grad werden der mittle-
ren Wandhöhe hinzugerechnet. Die Gesamt-
länge der Bebauung nach Satz 1 darf je Nach-

ometrischen Mitte des Mastes zuzüglich des 
Rotorradius. Die Abstandsfläche ist ein Kreis 
um den geometrischen Mittelpunkt des Mas-
tes.  
 
(siehe Abs. 8) 
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grenze 9 m und auf einem Grundstück zu al-
len Nachbargrenzen insgesamt 15 m nicht 
überschreiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(12) aufgehoben 
 
(13) Liegen sich Wände desselben Gebäudes 
oder Wände von Gebäuden auf demselben 
Grundstück gegenüber, so können geringere 
Abstandflächen als nach den Absätzen 5 und 
6 gestattet werden, wenn die Belichtung der 
Räume nicht wesentlich beeinträchtigt wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bargrenze 9 m und auf einem Grundstück zu 
allen Nachbargrenzen insgesamt 15 m nicht 
überschreiten. 
 
 
Gebäude nach Satz 1 bleiben auch dann ohne 
eigene Abstandflächen und in den Abstandflä-
chen eines Gebäudes zulässig, wenn auf 
ihnen Dachterrassen, Balkone und Altane er-
richtet werden, die einen Abstand von mindes-
tens 3 m zur Grundstücksgrenze einhalten. Bei 
Dachterrassen ist der begehbare Teil des Da-
ches zu umwehren. 
 
 
 
(12) Liegen sich Wände desselben Gebäudes 
oder Wände von Gebäuden auf demselben 
Grundstück gegenüber, so können geringere 
Abstandflächen als nach den Absätzen 5 und 
6 gestattet werden, wenn die Belichtung der 
Räume nicht wesentlich beeinträchtigt wird 
und wenn wegen des Brandschutzes Beden-
ken nicht bestehen. 
 
(13) Bei der Änderung von vor dem 1.Januar 
2017 zulässigerweise errichteten Gebäuden 
mit Wohnungen bleiben Aufzüge, die vor die 
Außenwand vortreten, bei der Bemessung der 
Abstandflächen außer Betracht, wenn sie nicht 
länger als 2,50 m und nicht höher als der obe-
re Abschluss des obersten angefahrenen Ge-
schosses mit Wohnungen sind, nicht mehr als 
2,50 m vor die Außenwand vortreten und von 
den gegenüberliegenden Nachbargrenzen 
mindestens 1,50 m entfernt sind. 
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(14) Bei bestehenden Gebäuden ist die nach-
trägliche Bekleidung oder Verblendung von 
Außenwänden sowie die nachträgliche Anhe-
bung der Dachhaut zulässig, wenn die Bau-
maßnahme der Verbesserung des Wärme-
schutzes dient und wenn die Stärke der Be-
kleidung oder Verblendung bzw. die Anhe-
bung der Dachhaut nicht mehr als 0,25 m und 
der verbleibende Abstand zur Nachbargrenze 
mindestens 2,50 m beträgt. Darüber hinaus 
können unter Würdigung nachbarlicher Belan-
ge und der Belange des Brandschutzes gerin-
gere Tiefen der Abstandflächen gestattet wer-
den, wenn die Baumaßnahme der Verbesse-
rung des Wärmeschutzes dient. Die Sätze 1 
und 2 gelten auch für Außenwände, deren 
Abstandfläche Absatz 5 nicht entspricht. 
 
 
(15) Bei Gebäuden, die ohne Einhaltung von 
Abstandflächen oder mit geringeren Tiefen der 
Abstandflächen als nach den Absätzen 5 und 
6 bestehen, sind zulässig 
 
1. Änderungen innerhalb des Gebäudes, 
2. Nutzungsänderungen, wenn der Abstand 

des Gebäudes zu den Nachbargrenzen 
mindestens 2,50 m beträgt, 

3. Änderungen, wenn der Abstand des Ge-
bäudes zu den Nachbargrenzen mindes-
tens 2,50 m beträgt, ohne Veränderung von 
Länge und Höhe der diesen Nachbargren-
zen zugekehrten Wände und Dachflächen 
und ohne Einrichtung neuer Öffnungen o-
der Vergrößerung bestehender Öffnungen 

 
(14) Bei bestehenden Gebäuden ist die nach-
trägliche Bekleidung oder Verblendung von 
Außenwänden sowie die nachträgliche Anhe-
bung der Dachhaut zulässig, wenn die Bau-
maßnahme der Verbesserung des Wärme-
schutzes dient und wenn die Stärke der Be-
kleidung oder Verblendung beziehungsweise 
die Anhebung der Dachhaut nicht mehr als 
0,25 m und der verbleibende Abstand zur 
Nachbargrenze mindestens 2,50 m beträgt. 
Darüber hinaus können unter Würdigung 
nachbarlicher Belange und der Belange des 
Brandschutzes geringere Tiefen der Abstand-
flächen gestattet werden, wenn die Baumaß-
nahme der Verbesserung des Wärmeschutzes 
dient. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Au-
ßenwände, deren Abstandfläche Absatz 5 
nicht entspricht. 
 
(15) Bei Gebäuden, die ohne Einhaltung von 
Abstandflächen oder mit geringeren Tiefen der 
Abstandflächen als nach den Absätzen 5 und 
6 bestehen, sind zulässig 
 
1. Änderungen innerhalb des Gebäudes, 
2. Nutzungsänderungen, wenn der Abstand 

des Gebäudes zu den Nachbargrenzen 
mindestens 2,50 m beträgt und 

3. Änderungen, wenn der Abstand des Ge-
bäudes zu den Nachbargrenzen mindes-
tens 2,50 m beträgt, ohne Veränderung 
von Länge und Höhe der diesen Nachbar-
grenzen zugekehrten Wände und Dachflä-
chen und ohne Einrichtung neuer Öffnun-
gen oder Vergrößerung bestehender Öff-

 
(siehe Abs. 7) 
 



24 

 

in diesen Wänden und Dachflächen. 
 
 
Darüber hinaus gehende Änderungen und 
Nutzungsänderungen können unter Würdi-
gung nachbarlicher Belange und der Belange 
des Brandschutzes gestattet werden. Die Sät-
ze 1 und 2 gelten nicht für Gebäude nach Ab-
satz 11. 
 
(16) In überwiegend bebauten Gebieten kön-
nen geringere Tiefen der Abstandflächen ge-
stattet oder verlangt werden, wenn die Gestal-
tung des Straßenbildes oder besondere städ-
tebauliche Verhältnisse dies auch unter Wür-
digung nachbarlicher Belange rechtfertigen. 

nungen in diesen Wänden und Dachflä-
chen. 

 
Darüber hinaus gehende Änderungen und 
Nutzungsänderungen können unter Würdigung 
nachbarlicher Belange und der Belange des 
Brandschutzes gestattet werden. Die Sätze 1 
und 2 gelten nicht für Gebäude nach Absatz 
11. 
 
(16) In überwiegend bebauten Gebieten kön-
nen geringere Tiefen der Abstandflächen ge-
stattet oder verlangt werden, wenn die Gestal-
tung des Straßenbildes oder besondere städ-
tebauliche Verhältnisse dies auch unter Wür-
digung nachbarlicher Belange rechtfertigen. 

 
§ 7 (aufgehoben) 
 

  

 
§ 8 Teilung von Grundstücken 
 
(1) Die Teilung eines bebauten Grundstücks 
bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Genehmigung 
der Bauaufsichtsbehörde. Einer Genehmigung 
bedarf es nicht, wenn der Bund, das Land, 
eine Gemeinde oder ein Gemeindeverband 
als Erwerber, Eigentümer oder Verwalter be-
teiligt ist. 
 
(2) Die Genehmigung darf nur versagt werden, 
wenn durch die Teilung Verhältnisse geschaf-
fen würden, die den Vorschriften dieses Ge-
setzes oder den aufgrund dieses Gesetzes 
erlassenen Vorschriften zuwiderlaufen. Die 
Bauaufsichtsbehörde hat innerhalb eines Mo-

 
§ 7 Teilung von Grundstücken 
 
(1) Die Teilung eines bebauten Grundstücks 
bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Genehmigung 
der Bauaufsichtsbehörde. Einer Genehmigung 
bedarf es nicht, wenn der Bund, das Land, 
eine Gemeinde oder ein Gemeindeverband als 
Erwerber, Eigentümer oder Verwalter beteiligt 
ist. 
 
(2) Die Genehmigung darf nur versagt werden, 
wenn durch die Teilung Verhältnisse geschaf-
fen würden, die den Vorschriften dieses Ge-
setzes oder den auf Grund dieses Gesetzes 
erlassenen Vorschriften zuwiderlaufen. Die 
Bauaufsichtsbehörde hat innerhalb eines Mo-

 
§ 7 Teilung von Grundstücken  
 
(1) Die Teilung eines bebauten Grundstücks 
bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Genehmigung 
der Bauaufsichtsbehörde. Einer Genehmigung 
bedarf es nicht, wenn der Bund, das Land, 
eine Gemeinde oder ein Gemeindeverband als 
Erwerber, Eigentümer oder Verwalter beteiligt 
ist.  
 
(2) Die Genehmigung darf nur versagt werden, 
wenn durch die Teilung Verhältnisse geschaf-
fen würden, die den Vorschriften dieses Ge-
setzes oder den auf Grund dieses Gesetzes 
erlassenen Vorschriften zuwiderlaufen. Die 
Bauaufsichtsbehörde hat innerhalb eines Mo-
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nats nach Eingang des Antrags über die Tei-
lung zu entscheiden. Ist ihr dies nicht möglich, 
so kann sie die Frist durch Zwischenbescheid 
gegenüber der Antragstellerin oder dem An-
tragsteller um höchstens zwei Monate verlän-
gern. Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn 
nicht innerhalb der Frist über sie entschieden 
wurde. 
 
(3) Die Teilung darf in das Liegenschaftskatas-
ter erst übernommen werden, wenn ein Ge-
nehmigungsbescheid vorgelegt ist. Bedarf die 
Teilung keiner Genehmigung oder gilt sie als 
genehmigt, so hat die Genehmigungsbehörde 
auf Antrag von Beteiligten darüber ein Zeugnis 
auszustellen; das Zeugnis steht einer Geneh-
migung gleich. 
 
(4) § 69 Abs. 1 und § 72 Abs. 1 Satz 2 gelten 
entsprechend. 
 

nats nach Eingang des Antrags über die Tei-
lung zu entscheiden. Ist ihr dies nicht möglich, 
so kann sie die Frist durch Zwischenbescheid 
gegenüber der Antragstellerin oder dem An-
tragsteller um höchstens zwei Monate verlän-
gern. Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn 
nicht innerhalb der Frist über sie entschieden 
wurde. 
 
(3) Die Teilung darf in das Liegenschaftskatas-
ter erst übernommen werden, wenn ein Ge-
nehmigungsbescheid vorgelegt ist. Bedarf die 
Teilung keiner Genehmigung oder gilt sie als 
genehmigt, so hat die Genehmigungsbehörde 
auf Antrag von Beteiligten darüber ein Zeugnis 
auszustellen. Das Zeugnis steht einer Geneh-
migung gleich.  
 
(4) § 69 Absatz 1 und § 72 Absatz 1 Satz 2 
gelten entsprechend. 
 

nats nach Eingang des Antrags über die Tei-
lung zu entscheiden. Ist ihr dies nicht möglich, 
so kann sie die Frist durch Zwischenbescheid 
gegenüber der antragstellenden Person um 
höchstens zwei Monate verlängern. Die Ge-
nehmigung gilt als erteilt, wenn nicht innerhalb 
der Frist über sie entschieden wurde.  
 
 
(3) Die Teilung darf in das Liegenschaftskatas-
ter erst übernommen werden, wenn ein Ge-
nehmigungsbescheid vorgelegt ist. Bedarf die 
Teilung keiner Genehmigung oder gilt sie als 
genehmigt, so hat die Genehmigungsbehörde 
auf Antrag von Beteiligten darüber ein Zeugnis 
auszustellen. Das Zeugnis steht einer Geneh-
migung gleich.  
 
(4) § 69 Absatz 1 und § 70 Absatz 2 Satz 1 
gelten entsprechend.  
 

 
§ 9 Nicht überbaute Flächen, Spielflächen, 
Geländeoberflächen 
 
(1) Die nicht überbauten Flächen der bebau-
ten Grundstücke sind wasseraufnahmefähig 
zu belassen oder herzustellen, zu begrünen, 
zu bepflanzen und so zu unterhalten, soweit 
sie nicht für eine andere zulässige Verwen-
dung benötigt werden. Werden diese Flächen 
als Zugänge, Zufahrten, Flächen für die Feu-
erwehr (§ 5), Stellplätze, Abstellplätze, Lager-
plätze oder als Arbeitsfläche benötigt, so kann 
auch deren Wasseraufnahmefähigkeit, Begrü-
nung und Bepflanzung verlangt werden, so-

 
§ 8 Nicht überbaute Flächen, Spielflächen, 
Geländeoberflächen 
 
(1) Die nicht überbauten Flächen der bebauten 
Grundstücke sind wasseraufnahmefähig zu 
belassen oder herzustellen, zu begrünen, zu 
bepflanzen und so zu unterhalten, soweit sie 
nicht für eine andere zulässige Verwendung 
benötigt werden. Werden diese Flächen als 
Zugänge, Zufahrten, Flächen für die Feuer-
wehr (§ 5), Stellplätze, Abstellplätze, Lager-
plätze oder als Arbeitsfläche benötigt, so kann 
auch deren Wasseraufnahmefähigkeit, Begrü-
nung und Bepflanzung verlangt werden, soweit 

 
§ 8 Nicht überbaute Flächen der bebauten 
Grundstücke, Kinderspielplätze  
 
(1) Die nicht mit Gebäuden oder vergleichba-
ren baulichen Anlagen überbauten Flächen 
der bebauten Grundstücke sind  
 
1. wasseraufnahmefähig zu belassen oder 

herzustellen und  
 
2. zu begrünen oder zu bepflanzen,  
 
soweit dem nicht die Erfordernisse einer ande-
ren zulässigen Verwendung der Flächen ent-
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weit es Art und Größe dieser Anlagen zulas-
sen. Ist eine Begrünung oder Bepflanzung der 
Grundstücke nicht oder nur sehr einge-
schränkt möglich, so sind die baulichen Anla-
gen zu begrünen, soweit ihre Bauweise und 
Gestaltung es zulassen und die Maßnahme 
für die Bauherrin oder den Bauherrn wirt-
schaftlich zumutbar ist. Anforderungen nach 
den Sätzen 1 und 2 gelten auch für vorhande-
ne befestigte Flächen mit mehr als 5.000 m², 
soweit ihre Erfüllung für die Verpflichteten 
wirtschaftlich zumutbar ist. Die wirtschaftliche 
Unzumutbarkeit wird in den in den Sätzen 3 
und 4 geregelten Fällen, soweit sie nicht of-
fensichtlich ist, nur berücksichtigt, wenn diese 
von Bauherrin, Bauherr oder Verpflichteten 
dargelegt wird. 
 
(2) Ein Gebäude mit Wohnungen darf nur er-
richtet werden, wenn eine ausreichende Spiel-
fläche für Kleinkinder auf dem Grundstück 
bereitgestellt wird. Die Bereitstellung auf dem 
Grundstück ist nicht erforderlich, wenn in un-
mittelbarer Nähe 
 
a) eine solche Spielfläche auf einem anderen 

Grundstück geschaffen wird oder vorhan-
den ist und sie sowie ihre Unterhaltung öf-
fentlich-rechtlich gesichert ist, 

 
b) eine Gemeinschaftsanlage nach § 11 oder 
 
c) ein geeigneter öffentlicher Spielplatz ge-

schaffen wird oder vorhanden ist. 
 
Die Größe der Spielfläche richtet sich nach 

es Art und Größe dieser Anlagen zulassen. 
Satz 1 findet keine Anwendung, soweit Be-
bauungspläne oder andere Satzungen Fest-
setzungen zu den nicht überbauten Flächen 
treffen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Bei der Errichtung von Gebäuden mit mehr 
als einer Wohnung ist auf dem Baugrundstück 
oder in unmittelbarer Nähe auf einem anderen 
geeigneten Grundstück, dessen dauerhafte 
Nutzung für diesen Zweck öffentlich-rechtlich 
gesichert sein muss, eine ausreichend große 
Spielfläche für Kleinkinder anzulegen. Dies gilt 
nicht, wenn in unmittelbarer Nähe eine sonsti-
ge für die Kinder nutzbare Spielfläche geschaf-
fen wird oder vorhanden ist oder eine solche 
Spielfläche wegen der Art und der Lage der 
Wohnung nicht erforderlich ist. Bei bestehen-
den Gebäuden nach Satz 1 kann die Bereit-
stellung von Spielflächen für Kleinkinder ver-
langt werden, wenn dies die Gesundheit und 
der Schutz der Kinder erfordern. Die Spielflä-
che muss barrierefrei erreichbar sein. 
 

gegenstehen. Satz 1 findet keine Anwendung, 
soweit Bebauungspläne oder andere Satzun-
gen Festsetzungen zu den nicht überbauten 
Flächen treffen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Bei der Errichtung von Gebäuden mit mehr 
als drei Wohnungen ist auf dem Baugrund-
stück oder in unmittelbarer Nähe auf einem 
anderen geeigneten Grundstück, dessen dau-
erhafte Nutzung für diesen Zweck öffentlich-
rechtlich gesichert sein muss, ein ausreichend 
großer Spielplatz für Kleinkinder anzulegen. 
Dies gilt nicht, wenn in unmittelbarer Nähe 
eine Gemeinschaftsanlage oder ein sonstiger 
für die Kinder nutzbarer Spielplatz geschaffen 
wird oder vorhanden oder ein solcher Spiel-
platz wegen der Art und der Lage der Woh-
nung nicht erforderlich ist. Bei bestehenden 
Gebäuden nach Satz 1 kann die Herstellung 
von Spielplätzen für Kleinkinder verlangt wer-
den, wenn dies die Gesundheit und der Schutz 
der Kinder erfordern. Der Spielplatz muss bar-
rierefrei erreichbar sein.  
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Zahl und Art der Wohnungen auf dem Grund-
stück. Auf ihre Bereitstellung kann verzichtet 
werden, wenn die Art und Lage der Wohnun-
gen dies nicht erfordern. Bei bestehenden 
Gebäuden nach Satz 1 kann die Bereitstellung 
von Spielflächen für Kleinkinder verlangt wer-
den, wenn dies die Gesundheit und der 
Schutz der Kinder erfordern. 
 
(3) Bei der Errichtung oder Änderung bauli-
cher Anlagen kann verlangt werden, dass die 
Geländeoberfläche erhalten oder verändert 
wird, um eine Störung des Straßen-, Orts- 
oder Landschaftsbildes zu vermeiden oder zu 
beseitigen oder um die Geländeoberfläche der 
Höhe der Verkehrsflächen oder der Nachbar-
grundstücke anzugleichen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Veränderungen der Geländeoberfläche 
dürfen nur genehmigt werden, wenn dadurch 
keine Nachteile für Nachbargrundstücke oder 
öffentliche Verkehrsflächen entstehen und das 
Straßen-, Orts- oder Landschaftsbild nicht ge-
stört wird. 

 

 
§ 10 (aufgehoben) 
 

  

 
§ 11 Gemeinschaftsanlagen 
 
(1) Die Herstellung, die Instandhaltung und 
der Betrieb von Gemeinschaftsanlagen, ins-
besondere für Spielflächen für Kleinkinder (§ 9 
Abs. 2), sonstige Kinderspielflächen und für 
Stellplätze und Garagen (§ 51), für die in ei-
nem Bebauungsplan Flächen festgesetzt sind, 
obliegen den Eigentümerinnen und Eigentü-
mern der Grundstücke, für die diese Anlagen 
bestimmt sind. Erbbauberechtigte treten an 
deren Stelle. Sind Bauherrinnen oder Bauher-
ren nicht Eigentümerinnen, Eigentümer oder 
Erbbauberechtigte, so obliegt ihnen die Betei-
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ligung an der Herstellung, Instandhaltung und 
dem Betrieb der Gemeinschaftsanlage. Die 
Verpflichtung nach Satz 1 geht mit der 
Rechtsnachfolge über. 
 
(2) Die Gemeinschaftsanlage muss hergestellt 
werden, sobald und soweit sie zur Erfüllung 
ihres Zwecks erforderlich ist. 
 
(3) Die Baugenehmigung kann davon abhän-
gig gemacht werden, dass die Bauherrin oder 
der Bauherr in Höhe des voraussichtlich auf 
ihn entfallenden Anteils der Herstellungskos-
ten Sicherheit leistet. 
 
 

Dritter Teil 
Bauliche Anlagen 
 
Erster Abschnitt 
Allgemeine Anforderungen an die Bauaus-
führung 
 

Teil 3  
Bauliche Anlagen 
 
Abschnitt 1  
Allgemeine Anforderungen an die Bauaus-
führung 
 

Dritter Teil  
Bauliche Anlagen 
 
Erster Abschnitt  
Gestaltung 

 

 
§ 12 Gestaltung 
 
(1) Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen 
und Einrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 1 
Satz 2 müssen nach Form, Maßstab, Verhält-
nis der Baumassen und Bauteile zueinander, 
Werkstoff und Farbe so gestaltet sein, dass 
sie nicht verunstaltet wirken. 
 
(2) Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen 
und Einrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 1 

 
§ 9 Gestaltung 
 
(1) Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen 
und Einrichtungen im Sinne des § 1 Absatz 1 
Satz 2 müssen nach Form, Maßstab, Verhält-
nis der Baumassen und Bauteile zueinander, 
Werkstoff und Farbe so gestaltet sein, dass sie 
nicht verunstaltet wirken. 
 
(2) Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen 
und Einrichtungen im Sinne des § 1 Absatz 1 

 
§ 9 Gestaltung  
 
(1) Bauliche Anlagen müssen nach Form, 
Maßstab, Verhältnis der Baumassen und Bau-
teile zueinander, Werkstoff und Farbe so ge-
staltet sein, dass sie nicht verunstaltet wirken.  
 
 
 
(2) Bauliche Anlagen sind mit ihrer Umgebung 
so in Einklang zu bringen, dass sie das Stra-
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Satz 2 sind mit ihrer Umgebung so in Einklang 
zu bringen, dass sie das Straßen-, Orts- oder 
Landschaftsbild nicht verunstalten oder deren 
beabsichtigte Gestaltung nicht stören. Auf die 
erhaltenswerten Eigenarten der Umgebung ist 
Rücksicht zu nehmen. 
 

Satz 2 sind mit ihrer Umgebung so in Einklang 
zu bringen, dass sie das Straßen-, Orts- oder 
Landschaftsbild nicht verunstalten oder deren 
beabsichtigte Gestaltung nicht stören. Auf die 
erhaltenswerten Eigenarten der Umgebung ist 
Rücksicht zu nehmen. 

ßen-, Orts- oder Landschaftsbild nicht verun-
stalten oder deren beabsichtigte Gestaltung 
nicht stören. Auf die erhaltenswerten Eigenar-
ten der Umgebung ist Rücksicht zu nehmen.  
 

 
§ 13 Anlagen der Außenwerbung und Wa-
renautomaten 
 
(1) Anlagen der Außenwerbung (Werbeanla-
gen) sind alle ortsfesten Einrichtungen, die der 
Ankündigung oder Anpreisung oder als Hin-
weis auf Gewerbe oder Beruf dienen und vom 
öffentlichen Verkehrsraum aus sichtbar sind. 
Hierzu zählen insbesondere Schilder, Be-
schriftungen, Bemalungen, Lichtwerbungen, 
Schaukästen sowie für Zettel- und Bogenan-
schläge oder Lichtwerbung bestimmte Säulen, 
Tafeln und Flächen. 
 
(2) Werbeanlagen dürfen weder bauliche An-
lagen noch das Straßen-, Orts- oder Land-
schaftsbild verunstalten oder die Sicherheit 
und Ordnung des Verkehrs gefährden. Eine 
Verunstaltung liegt auch vor, wenn durch 
Werbeanlagen der Ausblick auf begrünte Flä-
chen verdeckt oder die einheitliche Gestaltung 
und die architektonische Gliederung baulicher 
Anlagen gestört wird. Die störende Häufung 
von Werbeanlagen ist unzulässig. 
 
 
 
 

 
§ 10 Anlagen der Außenwerbung und Wa-
renautomaten  
 
(1) Anlagen der Außenwerbung (Werbeanla-
gen) sind alle ortsfesten Einrichtungen, die der 
Ankündigung oder Anpreisung oder als Hin-
weis auf Gewerbe oder Beruf dienen und vom 
öffentlichen Verkehrsraum aus sichtbar sind. 
 
 
 
 
 
 
(2) Werbeanlagen dürfen weder bauliche An-
lagen noch das Straßen-, Orts- oder Land-
schaftsbild verunstalten oder die Sicherheit 
und Ordnung des Verkehrs gefährden. Eine 
Verunstaltung liegt auch vor, wenn durch Wer-
beanlagen der Ausblick auf begrünte Flächen 
verdeckt oder die einheitliche Gestaltung und 
die architektonische Gliederung baulicher An-
lagen gestört wird. Der Betrieb von Werbean-
lagen darf nicht zu schädlichen Umwelteinwir-
kungen, zu unzumutbaren Beeinträchtigungen 
von Menschen oder zu schwerwiegenden Stö-
rungen von Tieren führen. Die störende Häu-
fung von Werbeanlagen ist unzulässig. 

 
§ 10 Anlagen der Außenwerbung, Warenau-
tomaten  
 
(1) Anlagen der Außenwerbung (Werbeanla-
gen) sind alle ortsfesten Einrichtungen, die der 
Ankündigung oder Anpreisung oder als Hin-
weis auf Gewerbe oder Beruf dienen und vom 
öffentlichen Verkehrsraum aus sichtbar sind. 
Hierzu zählen insbesondere Schilder, Beschrif-
tungen, Bemalungen, Lichtwerbungen, Schau-
kästen sowie für Zettelanschläge und Bogen-
anschläge oder für Lichtwerbung bestimmte 
Säulen, Tafeln und Flächen.  

(2) Für Werbeanlagen, die bauliche Anlagen 
sind, gelten die in diesem Gesetz an bauliche 
Anlagen gestellten Anforderungen. Werbean-
lagen, die keine baulichen Anlagen sind, dür-
fen weder bauliche Anlagen noch das Stra-
ßen-, Orts- und Landschaftsbild verunstalten 
oder die Sicherheit und Leichtigkeit des Ver-
kehrs gefährden. Eine Verunstaltung liegt auch 
vor, wenn durch Werbeanlagen der Ausblick 
auf begrünte Flächen verdeckt oder die ein-
heitliche Gestaltung und die architektonische 
Gliederung baulicher Anlagen gestört wird. Der 
Betrieb von Werbeanlagen darf nicht schädli-
chen Umwelteinwirkungen führen. Die stören-
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(3) Außerhalb der im Zusammenhang bebau-
ten Ortsteile sind Werbeanlagen unzulässig. 
Ausgenommen sind, soweit in anderen Vor-
schriften nichts anderes bestimmt ist, 
 
1. Werbeanlagen an der Stätte der Leistung, 
 
2. Schilder, die Inhaber und Art gewerblicher 

Betriebe kennzeichnen (Hinweisschilder), 
wenn sie vor Ortsdurchfahrten auf einer Ta-
fel zusammengefasst sind, 

3. einzelne Hinweiszeichen an Verkehrsstra-
ßen und Wegabzweigungen, die im Inte-
resse des Verkehrs auf außerhalb der 
Ortsdurchfahrten liegende Betriebe oder 
versteckt liegende Stätten aufmerksam 
machen, 

 
 
 
 
4. Werbeanlagen an und auf Flugplätzen, 

Sportplätzen, Sportanlagen und Versamm-
lungsstätten, soweit sie nicht in die freie 
Landschaft wirken, 

5. Werbeanlagen auf Ausstellungs- oder Mes-
segeländen. 

 
(4) In Kleinsiedlungsgebieten, Dorfgebieten, 
reinen Wohngebieten, allgemeinen Wohnge-
bieten und besonderen Wohngebieten sind 
nur Werbeanlagen an der Stätte der Leistung 
sowie Anlagen für amtliche Mitteilungen und 
zur Unterrichtung der Bevölkerung über kirch-

 
 
(3) Außerhalb der im Zusammenhang bebau-
ten Ortsteile sind Werbeanlagen unzulässig. 
Ausgenommen sind, soweit in anderen Vor-
schriften nichts anderes bestimmt ist, 
 
1. Werbeanlagen an der Stätte der Leistung, 
 
2. Schilder, die Inhaber und Art gewerblicher 

Betriebe kennzeichnen (Hinweisschilder), 
wenn sie vor Ortsdurchfahrten auf einer 
Tafel zusammengefasst sind, 

3. einzelne Hinweiszeichen an Verkehrsstra-
ßen und Wegabzweigungen, die im Inte-
resse des Verkehrs auf außerhalb der 
Ortsdurchfahrten liegende Betriebe oder 
versteckt liegende Stätten aufmerksam 
machen, 

 
(siehe Nr. 2) 
 
 
4. Werbeanlagen an und auf Flugplätzen, 

Sportplätzen, Sportanlagen und Versamm-
lungsstätten, soweit sie nicht in die freie 
Landschaft wirken und 

5. Werbeanlagen auf Ausstellungs- oder 
Messegeländen. 

 
(4) In Kleinsiedlungsgebieten, Dorfgebieten, 
reinen Wohngebieten, allgemeinen Wohnge-
bieten und besonderen Wohngebieten sind nur 
Werbeanlagen an der Stätte der Leistung so-
wie Anlagen für amtliche Mitteilungen und zur 
Unterrichtung der Bevölkerung über kirchliche, 

de Häufung von Werbeanlagen ist unzulässig.  

(3) Außerhalb der im Zusammenhang bebau-
ten Ortsteile sind Werbeanlagen unzulässig. 
Ausgenommen sind, soweit in anderen Vor-
schriften nichts Anderes bestimmt ist,  

1. Werbeanlagen an der Stätte der Leistung,  
 
(siehe Nr. 3) 
 
 
 
2. einzelne Hinweiszeichen an Verkehrsstra-
ßen und Wegabzweigungen, die im Interesse 
des Verkehrs auf außerhalb der Ortsdurchfahr-
ten liegende Betriebe oder versteckt liegende 
Stätten aufmerksam machen,  
 
3. Schilder, die Inhaber und Art gewerblicher 
Betriebe kennzeichnen (Hinweisschilder), 
wenn sie vor Ortsdurchfahrten auf einer Tafel 
zusammengefasst sind,  
4. Werbeanlagen an und auf Flugplätzen, 
Sportanlagen und Versammlungsstätten, so-
weit sie nicht in die freie Landschaft wirken, 
und  
5. Werbeanlagen auf Ausstellungs- und Mes-
segeländen.  
 
(4) In Kleinsiedlungsgebieten, Dorfgebieten, 
reinen und allgemeinen Wohngebieten sind 
Werbeanlagen nur zulässig an der Stätte der 
Leistung sowie Anlagen für amtliche Mitteilun-
gen und zur Unterrichtung der Bevölkerung 
über kirchliche, kulturelle, politische, sportliche 
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liche, kulturelle, politische, sportliche und ähn-
liche Veranstaltungen zulässig; die jeweils 
freie Fläche dieser Anlagen darf auch für an-
dere Werbung verwendet werden. In reinen 
Wohngebieten darf an der Stätte der Leistung 
nur mit Hinweisschildern geworben werden. 
An Gebäuden, die nach ihrer Zweckbestim-
mung auf Verkehrsflächen öffentlicher Straßen 
errichtet werden, können auch untergeordnete 
andere Werbeanlagen zugelassen werden, 
soweit sie das Ortsbild nicht beeinträchtigen. 
 
(5) Die Absätze 1 bis 3 gelten für Warenauto-
maten entsprechend. 
 
(6) Die Vorschriften dieses Gesetzes sind 
nicht anzuwenden auf 
 
1. Anschläge und Lichtwerbung an dafür ge-

nehmigten Säulen, Tafeln und Flächen, 
2. Werbemittel an Zeitungs- und Zeitschriften-

verkaufsstellen, 
3. Auslagen und Dekorationen in Fenstern 

und Schaukästen, 
4. Wahlwerbung für die Dauer eines Wahl-

kampfes. 
  

kulturelle, politische, sportliche und ähnliche 
Veranstaltungen zulässig. Die jeweils freie 
Fläche dieser Anlagen darf auch für andere 
Werbung verwendet werden. In reinen Wohn-
gebieten darf an der Stätte der Leistung nur 
mit Hinweisschildern geworben werden. An 
Gebäuden, die nach ihrer Zweckbestimmung 
auf Verkehrsflächen öffentlicher Straßen er-
richtet werden, können auch untergeordnete 
andere Werbeanlagen zugelassen werden, 
soweit sie das Ortsbild nicht beeinträchtigen. 
 
(5) Die Absätze 1 bis 3 gelten für Warenauto-
maten entsprechend. 
 
(6) Die Vorschriften dieses Gesetzes sind nicht 
anzuwenden auf 
 
1. Anschläge und Lichtwerbung an dafür ge-

nehmigten Säulen, Tafeln und Flächen, 
2. Werbemittel an Zeitungs- und Zeitschrif-

tenverkaufsstellen, 
3. Auslagen und Dekorationen in Fenstern 

und Schaukästen und 
4. Wahlwerbung für die Dauer eines Wahl-

kampfes. 

und ähnliche Veranstaltungen; die jeweils freie 
Fläche dieser Anlagen darf auch für andere 
Werbung verwendet werden. In reinen Wohn-
gebieten darf an der Stätte der Leistung nur 
mit Hinweisschildern geworben werden.  
 
 
 
 
 
 
 
(5) Die Absätze 1 bis 3 gelten für Warenauto-
maten entsprechend.  
 
(6) Die Vorschriften dieses Gesetzes sind nicht 
anzuwenden auf  
 
1. Anschläge und Lichtwerbung an dafür ge-

nehmigten Säulen, Tafeln und Flächen,  
2. Werbemittel an Zeitungs- und Zeitschrif-

tenverkaufsstellen,  
3. Auslagen und Dekorationen in Fenstern 

und Schaukästen und  
4. Wahlwerbung für die Dauer eines Wahl-

kampfs.  
 

 

   
Zweiter Abschnitt  
Allgemeine Anforderungen an die Bauaus-
führung 
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§ 14 Baustellen 
 
(1) Baustellen sind so einzurichten, dass bau-
liche Anlagen sowie andere Anlagen und Ein-
richtungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 
ordnungsgemäß errichtet, geändert oder ab-
gebrochen werden können und Gefahren oder 
vermeidbare Belästigungen nicht entstehen. 
 
(2) Bei Bauarbeiten, durch die unbeteiligte 
Personen gefährdet werden können, ist die 
Gefahrenzone abzugrenzen oder durch Warn-
zeichen zu kennzeichnen. Soweit erforderlich, 
sind Baustellen mit einem Bauzaun abzugren-
zen, mit Schutzvorrichtungen gegen herabfal-
lende Gegenstände zu versehen und zu be-
leuchten. 
 
(3) Bei der Ausführung genehmigungsbedürf-
tiger Bauvorhaben nach § 63 Abs. 1 und sol-
chen nach § 67 hat die Bauherrin oder der 
Bauherr an der Baustelle ein Schild, das die 
Bezeichnung des Bauvorhabens und die Na-
men und Anschriften der Entwurfsverfasserin 
oder des Entwurfsverfassers, der Unterneh-
merin oder des Unternehmers für den Rohbau 
und der Bauleiterin oder des Bauleiters enthal-
ten muss, dauerhaft und von der öffentlichen 
Verkehrsfläche aus sichtbar anzubringen. 
 
(4) Zu erhaltende Bäume, Sträucher und sons-
tige Bepflanzungen müssen während der 
Bauarbeiten durch geeignete Vorkehrungen 
geschützt und ausreichend bewässert werden. 

 
§ 11 Baustellen 
 
(1) Baustellen sind so einzurichten, dass bau-
liche Anlagen sowie andere Anlagen und Ein-
richtungen im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 2 
ordnungsgemäß errichtet, geändert oder ab-
gebrochen werden können und Gefahren oder 
vermeidbare Belästigungen nicht entstehen. 
 
(2) Bei Bauarbeiten, durch die unbeteiligte 
Personen gefährdet werden können, ist die 
Gefahrenzone abzugrenzen oder durch Warn-
zeichen zu kennzeichnen. Soweit erforderlich, 
sind Baustellen mit einem Bauzaun abzugren-
zen, mit Schutzvorrichtungen gegen herabfal-
lende Gegenstände zu versehen und zu be-
leuchten. 
 
(3) Bei der Ausführung genehmigungsbedürfti-
ger Bauvorhaben nach § 62 Absatz 1 hat die 
Bauherrin oder der Bauherr an der Baustelle 
ein Schild, das die Bezeichnung des Bauvor-
habens und die Namen und Anschriften der 
Entwurfsverfasserin oder des Entwurfsverfas-
sers, der Unternehmerin oder des Unterneh-
mers für den Rohbau und der Bauleiterin oder 
des Bauleiters enthalten muss, dauerhaft und 
von der öffentlichen Verkehrsfläche aus sicht-
bar anzubringen. 
 
(4) Bäume, Hecken und sonstige Bepflanzun-
gen, die auf Grund anderer Rechtsvorschriften 
zu erhalten sind, müssen während der Bau-
ausführung geschützt werden. 

 
§ 11 Baustelle  
 
(1) Baustellen sind so einzurichten, dass bau-
liche Anlagen ordnungsgemäß errichtet, geän-
dert oder beseitigt werden können und Gefah-
ren oder vermeidbare Belästigungen nicht ent-
stehen.  
 
 
(2) Bei Bauarbeiten, durch die unbeteiligte 
Personen gefährdet werden können, ist die 
Gefahrenzone abzugrenzen oder durch Warn-
zeichen zu kennzeichnen. Soweit erforderlich, 
sind Baustellen mit einem Bauzaun abzugren-
zen, mit Schutzvorrichtungen gegen herabfal-
lende Gegenstände zu versehen und zu be-
leuchten.  
 
(3) Bei der Ausführung genehmigungsbedürfti-
ger Bauvorhaben hat die Bauherrin oder der 
Bauherr an der Baustelle ein Schild, das die 
Bezeichnung des Bauvorhabens sowie die 
Namen und Anschriften der entwurfsverfas-
senden Person, der Bauleitung und der Unter-
nehmer für den Rohbau enthalten muss, dau-
erhaft und von der öffentlichen Verkehrsfläche 
aus sichtbar anzubringen.  
 
 
 
(4) Bäume, Hecken und sonstige Bepflanzun-
gen, die aufgrund anderer Rechtsvorschriften 
zu erhalten sind, müssen während der Bau-
ausführung geschützt werden.  
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§ 15 Standsicherheit 
 
(1) Jede bauliche Anlage muss im Ganzen 
und in ihren Teilen sowie für sich allein stand-
sicher sein. Die Standsicherheit anderer bauli-
cher Anlagen und die Tragfähigkeit des Bau-
grundes des Nachbargrundstücks dürfen nicht 
gefährdet werden. 
 
(2) Die Verwendung gemeinsamer Bauteile für 
mehrere Anlagen ist zulässig, wenn öffentlich-
rechtlich gesichert ist, dass die gemeinsamen 
Bauteile beim Abbruch einer der Anlagen be-
stehen bleiben. 
 

 
§ 12 Standsicherheit 
 
(1) Jede bauliche Anlage muss im Ganzen und 
in ihren Teilen sowie für sich allein standsicher 
sein. Die Standsicherheit anderer baulicher 
Anlagen und die Tragfähigkeit des Baugrun-
des des Nachbargrundstücks dürfen nicht ge-
fährdet werden. 
 
(2) Die Verwendung gemeinsamer Bauteile für 
mehrere Anlagen ist zulässig, wenn öffentlich-
rechtlich gesichert ist, dass die gemeinsamen 
Bauteile beim Abbruch einer der Anlagen be-
stehen bleiben. 

 
§ 12 Standsicherheit  
 
(1) Jede bauliche Anlage muss im Ganzen und 
in ihren einzelnen Teilen sowie für sich allein 
standsicher sein. Die Standsicherheit anderer 
baulicher Anlagen und die Tragfähigkeit des 
Baugrundes der Nachbargrundstücke dürfen 
nicht gefährdet werden.  

(2) Die Verwendung gemeinsamer Bauteile für 
mehrere bauliche Anlagen ist zulässig, wenn 
öffentlich-rechtlich gesichert ist, dass die ge-
meinsamen Bauteile bei der Beseitigung einer 
der baulichen Anlagen bestehen bleiben kön-
nen.  
 

 
§ 16 Schutz gegen schädliche Einflüsse 
 
Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und 
Einrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 
müssen so angeordnet, beschaffen und ge-
brauchstauglich sein, dass durch Wasser, 
Feuchtigkeit, pflanzliche oder tierische Schäd-
linge sowie andere chemische, physikalische 
oder biologische Einflüsse Gefahren oder un-
zumutbare Belästigungen nicht entstehen. 
Baugrundstücke müssen für bauliche Anlagen 
entsprechend geeignet sein. 
 

 
§ 13 Schutz gegen schädliche Einflüsse 
 
Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und 
Einrichtungen im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 
2 müssen so angeordnet, beschaffen und ge-
brauchstauglich sein, dass durch Wasser, 
Feuchtigkeit, pflanzliche oder tierische Schäd-
linge sowie andere chemische, physikalische 
oder biologische Einflüsse Gefahren oder un-
zumutbare Belästigungen nicht entstehen. 
Baugrundstücke müssen für bauliche Anlagen 
entsprechend geeignet sein. 

 
§ 13 Schutz gegen schädliche Einflüsse  
 
Bauliche Anlagen müssen so angeordnet, be-
schaffen und gebrauchstauglich sein, dass 
durch Wasser, Feuchtigkeit, pflanzliche und 
tierische Schädlinge sowie andere chemische, 
physikalische oder biologische Einflüsse Ge-
fahren oder unzumutbare Belästigungen nicht 
entstehen. Baugrundstücke müssen für bauli-
che Anlagen geeignet sein. 

 
§ 17 Brandschutz 
 
(1) Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen 
und Einrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 1 

 
§ 14 Brandschutz 
 
(1) Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen 
und Einrichtungen im Sinne des § 1 Absatz 1 

 
§ 14 Brandschutz  
 
Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu er-
richten, zu ändern und instand zu halten, dass 
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Satz 2 müssen unter Berücksichtigung insbe-
sondere 
- der Brennbarkeit der Baustoffe, 
- der Feuerwiderstandsdauer der Bauteile, 

ausgedrückt in Feuerwiderstandsklassen, 
- der Dichtheit der Verschlüsse von Öffnun-

gen, 
- der Anordnung von Rettungswegen 
so beschaffen sein, dass der Entstehung ei-
nes Brandes und der Ausbreitung von Feuer 
und Rauch vorgebeugt wird und bei einem 
Brand die Rettung von Menschen und Tieren 
sowie wirksame Löscharbeiten möglich sind. 
 
(2) Baustoffe, die nach Verarbeitung oder dem 
Einbau leichtentflammbar sind, dürfen bei der 
Errichtung und Änderung baulicher Anlagen 
sowie anderer Anlagen und Einrichtungen im 
Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 nicht verwendet 
werden. 
 
(3) Für jede Nutzungseinheit müssen in jedem 
Geschoss mit einem Aufenthaltsraum zwei 
Rettungswege vorhanden sein; die Rettungs-
wege dürfen innerhalb eines Geschosses über 
einen gemeinsamen notwendigen Flur führen. 
Der erste Rettungsweg muss in Nutzungsein-
heiten, die nicht zu ebener Erde liegen, über 
mindestens eine notwendige Treppe führen; 
der zweite Rettungsweg kann eine mit Ret-
tungsgeräten der Feuerwehr erreichbare Stel-
le oder eine weitere notwendige Treppe sein. 
Ein zweiter Rettungsweg ist nicht erforderlich, 
wenn die Rettung über einen sicher erreichba-
ren Treppenraum möglich ist, in den Feuer 
und Rauch nicht eindringen können (Sicher-

Satz 2 sind so anzuordnen, zu errichten, zu 
ändern und instand zu halten, dass der Ent-
stehung eines Brandes und der Ausbreitung 
von Feuer und Rauch (Brandausbreitung) vor-
gebeugt wird und bei einem Brand die Rettung 
von Menschen und Tieren sowie wirksame 
Löscharbeiten möglich sind. 
 
(2) Zur Brandbekämpfung muss eine ausrei-
chende Wassermenge zur Verfügung stehen. 

der Entstehung eines Brandes und der Aus-
breitung von Feuer und Rauch (Brandausbrei-
tung) vorgebeugt wird und bei einem Brand die 
Rettung von Menschen und Tieren sowie wirk-
same Löscharbeiten möglich sind. 



35 

 

heitstreppenraum). Gebäude, deren zweiter 
Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuer-
wehr führt und bei denen die Oberkante der 
Brüstungen notwendiger Fenster oder sonsti-
ger zum Anleitern bestimmter Stellen mehr als 
8 m über der Geländeoberfläche liegt, dürfen 
nur errichtet werden, wenn die erforderlichen 
Rettungsgeräte von der Feuerwehr vorgehal-
ten werden. 
 
(4) Bauliche Anlagen, bei denen nach Lage, 
Bauart oder Nutzung Blitzschlag leicht eintre-
ten und zu schweren Folgen führen kann, sind 
mit dauernd wirksamen Blitzschutzanlagen zu 
versehen. 
 
 
§ 18 Wärmeschutz, Schallschutz und Er-
schütterungsschutz 
 
(1) Gebäude müssen einen ihrer Nutzung und 
den klimatischen Verhältnissen entsprechen-
den sowie den Energieverbrauch senkenden 
Wärmeschutz haben. 
 
(2) Gebäude müssen einen ihrer Lage und 
Nutzung entsprechenden Schallschutz haben. 
Geräusche, die von ortsfesten Anlagen oder 
Einrichtungen in baulichen Anlagen oder auf 
Baugrundstücken ausgehen, sind so zu däm-
men, dass Gefahren oder unzumutbare Beläs-
tigungen nicht entstehen. 
 
(3) Erschütterungen oder Schwingungen, die 
von ortsfesten Anlagen oder Einrichtungen in 
baulichen Anlagen oder auf Baugrundstücken 

 
§ 15 Wärmeschutz, Schallschutz und Er-
schütterungsschutz 
 
(1) Gebäude müssen einen ihrer Nutzung und 
den klimatischen Verhältnissen entsprechen-
den Wärmeschutz haben. 
 
 
(2) Gebäude müssen einen ihrer Lage und 
Nutzung entsprechenden Schallschutz haben. 
Geräusche, die von ortsfesten Anlagen oder 
Einrichtungen in baulichen Anlagen oder auf 
Baugrundstücken ausgehen, sind so zu däm-
men, dass Gefahren oder unzumutbare Beläs-
tigungen nicht entstehen. 
 
(3) Erschütterungen oder Schwingungen, die 
von ortsfesten Anlagen oder Einrichtungen in 
baulichen Anlagen oder auf Baugrundstücken 

 
§ 15 Wärme-, Schall-, Erschütterungs-
schutz  
 
(1) Gebäude müssen einen ihrer Nutzung und 
den klimatischen Verhältnissen entsprechen-
den Wärmeschutz haben.  
 
 
(2) Gebäude müssen einen ihrer Lage und 
Nutzung entsprechenden Schallschutz haben. 
Geräusche, die von ortsfesten Einrichtungen in 
baulichen Anlagen oder auf Baugrundstücken 
ausgehen, sind so zu dämmen, dass Gefahren 
oder unzumutbare Belästigungen nicht entste-
hen.  
 
(3) Erschütterungen oder Schwingungen, die 
von ortsfesten Einrichtungen in baulichen An-
lagen oder auf Baugrundstücken ausgehen, 
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ausgehen, sind so zu dämmen, dass Gefah-
ren oder unzumutbare Belästigungen nicht 
entstehen. 
 

ausgehen, sind so zu dämmen, dass Gefahren 
oder unzumutbare Belästigungen nicht entste-
hen. 

sind so zu dämmen, dass Gefahren oder un-
zumutbare Belästigungen nicht entstehen.  
 

 
§ 19 Verkehrssicherheit 
 
(1) Bauliche Anlagen und die dem Verkehr 
dienenden nicht überbauten Flächen von be-
bauten Grundstücken müssen verkehrssicher 
sein. 
 
(2) Die Sicherheit oder Ordnung des öffentli-
chen Verkehrs darf durch bauliche Anlagen 
sowie andere Anlagen und Einrichtungen im 
Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 oder ihre Nutzung 
nicht gefährdet werden. 
 

 
§ 16 Verkehrssicherheit 
 
(1) Bauliche Anlagen und die dem Verkehr 
dienenden nicht überbauten Flächen von be-
bauten Grundstücken müssen verkehrssicher 
sein. 
 
(2) Die Sicherheit oder Ordnung des öffentli-
chen Verkehrs darf durch bauliche Anlagen 
sowie andere Anlagen und Einrichtungen im 
Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 2 oder ihre Nut-
zung nichtgefährdet werden. 

 
§ 16 Verkehrssicherheit  
 
(1) Bauliche Anlagen und die dem Verkehr 
dienenden nicht überbauten Flächen von be-
bauten Grundstücken müssen verkehrssicher 
sein.  
 
(2) Die Sicherheit und Leichtigkeit des öffentli-
chen Verkehrs darf durch bauliche Anlagen 
oder deren Nutzung nicht gefährdet werden.  
 
 

 

Zweiter Abschnitt 
Bauprodukte und Bauarten 
 

Abschnitt 2  
Bauarten und Bauprodukte 
 

Dritter Abschnitt  
Bauarten und Bauprodukte  
 

 

 
§ 24 Bauarten 
 
(1) Bauarten, die von Technischen Baube-
stimmungen wesentlich abweichen oder für 
die es allgemein anerkannte Regeln der 
Technik nicht gibt (nicht geregelte Bauarten), 
dürfen bei der Errichtung, Änderung und In-
standhaltung baulicher Anlagen nur angewen-
det werden, wenn für sie 
 
 
1. eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 

 
§ 17 Bauarten 
 
(1) Bauarten dürfen nur angewendet werden, 
wenn bei ihrer Anwendung die baulichen An-
lagen bei ordnungsgemäßer Instandhaltung 
während einer dem Zweck entsprechenden 
angemessenen Zeitdauer die Anforderungen 
dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Ge-
setzes erfüllen und für ihren Anwendungs-
zweck tauglich sind. 
 
(2) Bauarten, die von Technischen Baube-

 
§ 17 Bauarten 
 
(1) Bauarten dürfen nur angewendet werden, 
wenn bei ihrer Anwendung die baulichen An-
lagen bei ordnungsgemäßer Instandhaltung 
während einer dem Zweck entsprechenden 
angemessenen Zeitdauer die Anforderungen 
dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Ge-
setzes erlassenen Vorschriften erfüllen und für 
ihren Anwendungszweck tauglich sind.  

(2) Bauarten, die von Technischen Baube-
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oder 
2. eine Zustimmung im Einzelfall 
 
erteilt worden ist. Anstelle einer allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung genügt ein all-
gemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis, 
wenn die Bauart nicht der Erfüllung erhebli-
cher Anforderungen an die Sicherheit bauli-
cher Anlagen dient oder nach allgemein aner-
kannten Prüfverfahren beurteilt wird. Das 
Deutsche Institut für Bautechnik macht diese 
Bauarten mit der Angabe der maßgebenden 
technischen Regeln und, soweit es keine all-
gemein anerkannten Regeln der Technik gibt, 
mit der Bezeichnung der Bauarten im Einver-
nehmen mit der obersten Bauaufsichtsbehör-
de in der Bauregelliste A bekannt. § 20 Abs. 5 
und 6 sowie §§ 21 und 23 gelten entspre-
chend. Wenn Gefahren im Sinne des § 3 Abs. 
1 nicht zu erwarten sind, kann die oberste 
Bauaufsichtsbehörde im Einzelfall oder für 
genau begrenzte Fälle allgemein festlegen, 
dass eine allgemeine bauaufsichtliche Zulas-
sung oder eine Zustimmung im Einzelfall nicht 
erforderlich ist. 
 
(2) Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann 
durch Rechtsverordnung vorschreiben, dass 
für bestimmte Bauarten, auch soweit sie An-
forderungen nach anderen Rechtsvorschriften 
unterliegen, Absatz 1 ganz oder teilweise an-
wendbar ist, wenn die anderen Rechtsvor-
schriften dies verlangen oder zulassen. 
 

stimmungen nach § 87 Absatz 2 Nummer 2 
oder Nummer 3 Buchstabe a wesentlich ab-
weichen oder für die es allgemein anerkannte 
Regelnder Technik nicht gibt, dürfen bei der 
Errichtung, Änderung und Instandhaltung bau-
licher Anlagen nur angewendet werden, wenn 
für sie 
 
1. eine allgemeine Bauartgenehmigung durch 

das Deutsche Institut für Bautechnik oder 
2. eine vorhabenbezogene Bauartgenehmi-

gung durch die oberste Bauaufsichtsbehör-
de  

 
erteilt worden ist. 
 
§ 21 Absatz 2 bis 7 und § 23 Absatz 2 gelten 
entsprechend. 
 
(3) Anstelle einer allgemeinen Bauartgeneh-
migung genügt ein allgemeines bauaufsichtli-
ches Prüfzeugnis für Bauarten, wenn die Bau-
art nach allgemein anerkannten Prüfverfahren 
beurteilt werden kann. In der Verwaltungsvor-
schrift nach § 86 Absatz 11 werden diese 
Bauarten mit der Angabe der maßgebenden 
technischen Regeln bekannt gemacht. § 22 
Absatz 2 gilt entsprechend. 
 
(4) Wenn Gefahren im Sinne des § 3 Absatz 1 
nicht zu erwarten sind, kann die oberste Bau-
aufsichtsbehörde im Einzelfall oder für genau 
begrenzte Fälle allgemein festlegen, dass eine 
Bauartgenehmigung nicht erforderlich ist. 
 
 

stimmungen nach § 87 Absatz 2 Nummer 2 
oder Nummer 3 Buchstabe a) wesentlich ab-
weichen oder für die es allgemein anerkannte 
Regeln der Technik nicht gibt, dürfen bei der 
Errichtung, Änderung und Instandhaltung bau-
licher Anlagen nur angewendet werden, wenn 
für sie  
 
1. eine allgemeine Bauartgenehmigung durch 

das Deutsche Institut für Bautechnik oder  
2. eine vorhabenbezogene Bauartgenehmi-

gung durch die oberste Bauaufsichtsbe-
hörde  

 
 
erteilt worden ist. § 21 Absatz 2 bis 7 und § 23 
Absatz 2 gelten entsprechend.  
 
 
(3) Anstelle einer allgemeinen Bauartgeneh-
migung genügt ein allgemeines bauaufsichtli-
ches Prüfzeugnis für Bauarten, wenn die Bau-
art nach allgemein anerkannten Prüfverfahren 
beurteilt werden kann. In der Verwaltungsvor-
schrift nach § 87 Absatz 5 werden diese Bau-
arten mit der Angabe der maßgebenden tech-
nischen Regeln bekannt gemacht. § 22 Absatz 
2 gilt entsprechend.  
 
(4) Wenn Gefahren im Sinne des § 3 Absatz 1 
Satz 1 nicht zu erwarten sind, kann die oberste 
Bauaufsichtsbehörde im Einzelfall oder für 
genau begrenzte Fälle allgemein festlegen, 
dass eine Bauartgenehmigung nicht erforder-
lich ist.  
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(5) Bauarten bedürfen einer Bestätigung ihrer 
Übereinstimmung mit den Technischen Bau-
bestimmungen nach § 87, den allgemeinen 
Bauartgenehmigungen, den allgemeinen bau-
aufsichtlichen Prüfzeugnissen für Bauarten 
oder den vorhabenbezogenen Bauartgeneh-
migungen. Als Übereinstimmung gilt auch eine 
Abweichung, die nicht wesentlich ist. § 24 Ab-
satz 2 gilt für den Anwender der Bauart ent-
sprechend. 
 
(6) Bei Bauarten, deren Anwendung in außer-
gewöhnlichem Maß von der Sachkunde und 
Erfahrung der damit betrauten Personen oder 
von einer Ausstattung mit besonderen Vorrich-
tungen abhängt, kann in der Bauartgenehmi-
gung oder durch Rechtsverordnung der obers-
ten Bauaufsichtsbehörde vorgeschrieben wer-
den, dass der Anwender über solche Fachkräf-
te und Vorrichtungen verfügt und den Nach-
weis hierüber gegenüber einer Prüfstelle nach 
§ 25 Absatz 1 Nummer 6 zu erbringen hat. In 
der Rechtsverordnung können Mindestanfor-
derungen an die Ausbildung, die durch Prü-
fung nachzuweisende Befähigung und die 
Ausbildungsstätten einschließlich der Aner-
kennungsvoraussetzungen gestellt werden. 
 
 
(7) Für Bauarten, die einer außergewöhnlichen 
Sorgfalt bei Ausführung oder Instandhaltung 
bedürfen, kann in der Bauartgenehmigung 
oder durch Rechtsverordnung der obersten 
Bauaufsichtsbehörde die Überwachung dieser 
Tätigkeiten durch eine Überwachungsstelle 
nach § 25 Absatz 1 Nummer 5 vorgeschrieben 

(5) Bauarten bedürfen einer Bestätigung ihrer 
Übereinstimmung mit den Technischen Bau-
bestimmungen nach § 87 Absatz 2, den all-
gemeinen Bauartgenehmigungen, den allge-
meinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen für 
Bauarten oder den vorhabenbezogenen Bau-
artgenehmigungen; als Übereinstimmung gilt 
auch eine Abweichung, die nicht wesentlich 
ist. § 24 Absatz 2 gilt für den Anwender der 
Bauart entsprechend.  
 
(6) Bei Bauarten, deren Anwendung in außer-
gewöhnlichem Maß von der Sachkunde und 
Erfahrung der damit betrauten Personen oder 
von einer Ausstattung mit besonderen Vorrich-
tungen abhängt, kann in der Bauartgenehmi-
gung oder durch Rechtsverordnung der obers-
ten Bauaufsichtsbehörde vorgeschrieben wer-
den, dass der Anwender über solche Fachkräf-
te und Vorrichtungen verfügt und den Nach-
weis hierüber gegenüber einer Prüfstelle nach 
§ 25 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 zu erbringen 
hat. In der Rechtsverordnung können Min-
destanforderungen an die Ausbildung, die 
durch Prüfung nachzuweisende Befähigung 
und die Ausbildungsstätten einschließlich der 
Anerkennungsvoraussetzungen gestellt wer-
den.  

(7) Für Bauarten, die einer außergewöhnlichen 
Sorgfalt bei Ausführung oder Instandhaltung 
bedürfen, kann in der Bauartgenehmigung 
oder durch Rechtsverordnung der obersten 
Bauaufsichtsbehörde die Überwachung dieser 
Tätigkeiten durch eine Überwachungsstelle 
nach § 25 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 vorge-
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werden.. schrieben werden.  
 

 
§ 20 Bauprodukte 
 
 
(1) Bauprodukte dürfen für die Errichtung, Än-
derung und Instandhaltung baulicher Anlagen 
nur verwendet werden, wenn sie für den Ver-
wendungszweck 
 
1. von den nach Absatz 2 bekannt gemachten 

technischen Regeln nicht oder nicht we-
sentlich abweichen (geregelte Bauproduk-
te) oder nach Absatz 3 zulässig sind und 
wenn sie aufgrund des Übereinstimmungs-
nachweises nach § 25 das Übereinstim-
mungszeichen (Ü-Zeichen) tragen oder 

 
2. nach den Vorschriften 
 

a) des Bauproduktengesetzes 
 
b) zur Umsetzung der Richtlinie 

89/106/EWG des Rates vom 21. De-
zember 1988 zur Angleichung der 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über Bauprodukte (Bau-
produktenrichtlinie) (ABl. EG Nr. L 40 v. 
11. 2. 1989, S. 12), geändert durch 
Richtlinie 93/68/EWG des Rates vom 
22. Juli 1993 (ABl. EG Nr. L 220 v. 30. 8. 
1993, S. 1), durch andere Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Gemeinschaft und 
andere Vertragsstaaten des Abkom-
mens über den Europäischen Wirt-

 
§ 18 Allgemeine Anforderungen für die 
Verwendung von Bauprodukten 
 
(1) Bauprodukte dürfen nur verwendet werden, 
wenn bei ihrer Verwendung die bauliche Anla-
gen bei ordnungsgemäßer Instandhaltung 
während einer dem Zweck entsprechenden 
angemessenen Zeitdauer die Anforderungen 
dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Ge-
setzes erfüllen und gebrauchstauglich sind. 
 
 
(2) Bauprodukte, die in Vorschriften anderer 
Vertragsstaaten des Abkommens vom 2. Mai 
1992 (ABl. L 1 vom 3.1.1994, S. 3) über den 
europäischen Wirtschaftsraum genannten 
technischen Anforderungen entsprechen, dür-
fen verwendet werden, wenn das geforderte 
Schutzniveau in Bezug auf Sicherheit, Ge-
sundheit und Gebrauchstauglichkeit gleicher-
maßen dauerhaft erreicht wird. 
 
(3) Bei Bauprodukten, deren Herstellung in 
außergewöhnlichem Maß von der Sachkunde 
und Erfahrung der damit betrauten Personen 
oder von einer Ausstattung mit besonderen 
Vorrichtungen abhängt, kann in der allgemei-
nen bauaufsichtlichen Zulassung, in der Zu-
stimmung im Einzelfall oder durch Rechtsver-
ordnung der obersten Bauaufsichtsbehörde 
vorgeschrieben werden, dass der Hersteller 
über solche Fachkräfte und Vorrichtungen ver-
fügt und den Nachweis hierüber gegenüber 

 
§ 18 Allgemeine Anforderungen für die 
Verwendung von Bauprodukten  
 
(1) Bauprodukte dürfen nur verwendet werden, 
wenn bei ihrer Verwendung die baulichen An-
lagen bei ordnungsgemäßer Instandhaltung 
während einer dem Zweck entsprechenden 
angemessenen Zeitdauer die Anforderungen 
dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Geset-
zes erlassener Vorschriften erfüllen und ge-
brauchstauglich sind.  
 
(2) Bauprodukte, die den in Vorschriften ande-
rer Vertragsstaaten des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum vom 2. Mai 
1992 (ABl. L 1 vom 3. Januar 1994, S. 3) ge-
nannten technischen Anforderungen entspre-
chen, dürfen verwendet werden, wenn das 
geforderte Schutzniveau gemäß § 3 Absatz 1 
Satz 1 gleichermaßen dauerhaft erreicht wird.  
 
 
(3) Bei Bauprodukten, deren Herstellung in 
außergewöhnlichem Maß von der Sachkunde 
und Erfahrung der damit betrauten Personen 
oder von einer Ausstattung mit besonderen 
Vorrichtungen abhängt, kann in der allgemei-
nen bauaufsichtlichen Zulassung, in der Zu-
stimmung im Einzelfall oder durch Rechtsver-
ordnung der obersten Bauaufsichtsbehörde 
vorgeschrieben werden, dass der Hersteller 
über solche Fachkräfte und Vorrichtungen 
verfügt und den Nachweis hierüber gegenüber 
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schaftsraum oder 
 
c) zur Umsetzung sonstiger Richtlinien der 

Europäischen Gemeinschaft, soweit die-
se die wesentlichen Anforderungen nach 
§ 5 Abs. 1 des Bauproduktengesetzes 
berücksichtigen, 
in den Verkehr gebracht und gehandelt 
werden dürfen, insbesondere die Kon-
formitätskennzeichnung der Europäi-
schen Gemeinschaft (CE-
Kennzeichnung) tragen und dieses Zei-
chen die nach Absatz 7 Nr. 1 festgeleg-
ten Klassen und Leistungsstufen aus-
weist. 

 
Sonstige Bauprodukte, die von allgemein an-
erkannten Regeln der Technik nicht abwei-
chen, dürfen auch verwendet werden, wenn 
diese Regeln nicht in der Bauregelliste A be-
kanntgemacht sind. Sonstige Bauprodukte, die 
von allgemein anerkannten Regeln der Tech-
nik abweichen, bedürfen keines Nachweises 
ihrer Verwendbarkeit nach Absatz 3. 
 
(2) Das Deutsche Institut für Bautechnik macht 
im Einvernehmen mit der obersten Bauauf-
sichtsbehörde für Bauprodukte, für die nicht 
nur die Vorschriften nach Absatz 1 Nr. 2 maß-
gebend sind, in der Bauregelliste A die techni-
schen Regeln bekannt, die zur Erfüllung der in 
diesem Gesetz und in Vorschriften aufgrund 
dieses Gesetzes an bauliche Anlagen gestell-
ten Anforderungen erforderlich sind. Diese 
technischen Regeln gelten als allgemein aner-
kannte Regeln der Technik im Sinne des § 3 

einer Prüfstelle nach § 25 Absatz 1 Nummer 6 
zu erbringen hat. In der Rechtsverordnung 
können Mindestanforderungen an die Ausbil-
dung, die durch Prüfung nachzuweisende Be-
fähigung und die Ausbildungsstätten ein-
schließlich der Anerkennungsvoraussetzungen 
gestellt werden. 
 
(4) Für Bauprodukte, die wegen ihrer besonde-
ren Eigenschaften oder ihres besonderen 
Verwendungszwecks einer außergewöhnli-
chen Sorgfalt bei Einbau, Transport, Instand-
haltung oder Reinigung bedürfen, kann in der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, in 
der Zustimmung im Einzelfall oder durch 
Rechtsverordnung der obersten Bauaufsichts-
behörde die Überwachung dieser Tätigkeiten 
durch eine Überwachungsstelle nach § 25 Ab-
satz 1 Nummer 5 vorgeschrieben werden, so-
weit diese Tätigkeiten nicht bereits durch die 
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 erfasst sind. 

einer Prüfstelle nach § 25 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 6 zu erbringen hat. In der Rechtsver-
ordnung können Mindestanforderungen an die 
Ausbildung, die durch Prüfung nachzuweisen-
de Befähigung und die Ausbildungsstätten 
einschließlich der Anerkennungsvorausset-
zungen gestellt werden.  
 
(4) Für Bauprodukte, die wegen ihrer besonde-
ren Eigenschaften oder ihres besonderen 
Verwendungszwecks einer außergewöhnli-
chen Sorgfalt bei Einbau, Transport, Instand-
haltung oder Reinigung bedürfen, kann in der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, in 
der Zustimmung im Einzelfall oder durch 
Rechtsverordnung der obersten Bauaufsichts-
behörde die Überwachung dieser Tätigkeiten 
durch eine Überwachungsstelle nach § 25 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 vorgeschrieben 
werden, soweit diese Tätigkeiten nicht bereits 
durch die Verordnung (EU) Nr. 305/2011 er-
fasst sind.  
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Abs. 1 Satz 2. 
 
(3) Bauprodukte, für die technische Regeln in 
der Bauregelliste A nach Absatz 2 bekannt 
gemacht worden sind und die von diesen we-
sentlich abweichen oder für die es allgemein 
anerkannte Regeln der Technik nicht gibt 
(nicht geregelte Bauprodukte), müssen 
 
1. eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 

(§ 21), 
2. ein allgemeines bauaufsichtliches Prüf-

zeugnis (§ 22) oder 
3. eine Zustimmung im Einzelfall (§ 23) 
 
haben. Ausgenommen sind Bauprodukte, die 
für die Erfüllung der Anforderungen dieses 
Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes nur 
eine untergeordnete Bedeutung haben und die 
das Deutsche Institut für Bautechnik im Ein-
vernehmen mit der obersten Bauaufsichtsbe-
hörde in einer Liste C öffentlich bekannt ge-
macht hat. 
 
(4) Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann 
durch Rechtsverordnung vorschreiben, dass 
für bestimmte Bauprodukte, soweit sie Anfor-
derungen nach anderen Rechtsvorschriften 
unterliegen, hinsichtlich dieser Anforderungen 
bestimmte Nachweise der Verwendbarkeit und 
bestimmte Übereinstimmungsnachweise nach 
Maßgabe der §§ 20 bis 23 und der §§ 25 bis 
28 zu führen sind, wenn die anderen Rechts-
vorschriften diese Nachweise verlangen oder 
zulassen. 
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(5) Bei Bauprodukten nach Absatz 1 Nr. 1, 
deren Herstellung in außergewöhnlichem Maß 
von der Sachkunde und Erfahrung der damit 
betrauten Personen oder von einer Ausstat-
tung mit besonderen Vorrichtungen abhängt, 
kann in der allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung, in der Zustimmung im Einzelfall 
oder durch Rechtsverordnung der obersten 
Bauaufsichtsbehörde vorgeschrieben werden, 
dass der Hersteller über solche Fachkräfte 
und Vorrichtungen verfügt und den Nachweis 
hierüber gegenüber einer Prüfstelle nach § 28 
zu erbringen hat. In der Rechtsverordnung 
können Mindestanforderungen an die Ausbil-
dung, die durch Prüfung nachzuweisende Be-
fähigung und die Ausbildungsstätten ein-
schließlich der Anerkennungsvoraussetzun-
gen gestellt werden. 
 
(6) Für Bauprodukte, die wegen ihrer beson-
deren Eigenschaften oder ihres besonderen 
Verwendungszweckes einer außergewöhnli-
chen Sorgfalt bei Einbau, Transport, Instand-
haltung oder Reinigung bedürfen, kann in der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, in 
der Zustimmung im Einzelfall oder durch 
Rechtsverordnung der obersten Bauaufsichts-
behörde die Überwachung dieser Tätigkeiten 
durch eine Überwachungsstelle nach § 28 
vorgeschrieben werden. 
 
(7) Das Deutsche Institut für Bautechnik kann 
im Einvernehmen mit der obersten Bauauf-
sichtsbehörde in der Bauregelliste B 
 
1. festlegen, welche der Klassen und Leis-
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tungsstufen, die in Normen, Leitlinien oder 
europäischen technischen Zulassungen 
nach dem Bauproduktengesetz oder in an-
deren Vorschriften zur Umsetzung von 
Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft 
enthalten sind, Bauprodukte nach Absatz 1 
Satz 1 Nr. 2 erfüllen müssen 

 
und 
 
2. bekannt machen, inwieweit andere Vor-

schriften zur Umsetzung von Richtlinien der 
Europäischen Gemeinschaft die wesentli-
chen Anforderungen nach § 5 Abs. 1 des 
Bauproduktengesetzes nicht berücksichti-
gen. 

  
§ 19 Anforderungen für die Verwendung 
von CE-gekennzeichneten Bauprodukten 
 
Ein Bauprodukt, das die CE-Kennzeichnung 
trägt, darf verwendet werden, wenn die erklär-
ten Leistungen den in diesem Gesetz oder auf 
Grund dieses Gesetzes festgelegten Anforde-
rungen für diese Verwendung entsprechen. 
Die §§ 20 bis 25 Absatz 1 gelten nicht für Bau-
produkte, die die CE-Kennzeichnung auf 
Grund der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 tra-
gen. 

 
§ 19 Anforderungen für die Verwendung 
von CE-gekennzeichneten Bauprodukten  
 
Ein Bauprodukt, das die CE-Kennzeichnung 
trägt, darf verwendet werden, wenn die erklär-
ten Leistungen den in diesem Gesetz oder 
aufgrund dieses Gesetzes festgelegten Anfor-
derungen für diese Verwendung entsprechen. 
§ 18 Absatz 3 und §§ 20 bis 25 gelten nicht für 
Bauprodukte, die die CE-Kennzeichnung auf-
grund der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 tra-
gen. 

  
§ 20 Verwendbarkeitsnachweise 
 
(1) Ein Verwendbarkeitsnachweis (§§ 21 bis 
23) ist für ein Bauprodukt erforderlich, wenn 
 
1. es keine Technische Baubestimmung und 

 
§ 20 Verwendbarkeitsnachweise  
 
(1) Ein Verwendbarkeitsnachweis (§§ 21 bis 
23) ist für ein Bauprodukt erforderlich, wenn  
 
1. es keine Technische Baubestimmung und 
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keine allgemein anerkannte Regel der 
Technik gibt, 

 
2. das Bauprodukt von einer Technischen 

Baubestimmung (§ 87 Absatz 2 Nummer 
3) wesentlich abweicht oder 

 
3. eine Verordnung nach § 86 Absatz 7 es 

vorsieht. 
 
(2) Ein Verwendbarkeitsnachweis ist nicht er-
forderlich für ein Bauprodukt, 
 
1. das von einer allgemein anerkannten Re-

gel der Technik abweicht oder 
 
2. das für die Erfüllung der Anforderungen 

dieses Gesetzes oder auf Grund dieses 
Gesetzes nur eine untergeordnete Bedeu-
tung hat. 

keine allgemein anerkannte Regel der 
Technik gibt,  

 
2. das Bauprodukt von einer Technischen 

Baubestimmung (§ 87 Absatz 2 Nummer 3) 
wesentlich abweicht oder  

 
3. eine Verordnung nach § 86 Absatz 7 es 

vorsieht.  
 
(2) Ein Verwendbarkeitsnachweis ist nicht er-
forderlich für ein Bauprodukt,  
 
1. das von einer allgemein anerkannten Re-

gel der Technik abweicht oder  
 
2. das für die Erfüllung der Anforderungen 

dieses Gesetzes oder auf Grund dieses 
Gesetzes erlassener Vorschriften nur eine 
untergeordnete Bedeutung hat.  

 
 
(3) Die Technischen Baubestimmungen nach 
§ 87 enthalten eine nicht abschließende Liste 
von Bauprodukten, die keines Verwendbar-
keitsnachweises nach Absatz 1 bedürfen.  
 

 
§ 21 Allgemeine bauaufsichtliche Zulas-
sung 
 
(1) Das Deutsche Institut für Bautechnik erteilt 
eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 
für nicht geregelte Bauprodukte, wenn deren 
Verwendbarkeit im Sinne des § 3 Abs. 2 
nachgewiesen ist. 

 
§ 21 Allgemeine bauaufsichtliche Zulas-
sung 
 
(1) Das Deutsche Institut für Bautechnik erteilt 
unter den Voraussetzungen des § 20 Absatz 1 
eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für 
Bauprodukte, wenn deren Verwendbarkeit im 
Sinne des § 18 Absatz 1 nachgewiesen ist.  

 
§ 21 Allgemeine bauaufsichtliche Zulas-
sung  
 
(1) Das Deutsche Institut für Bautechnik erteilt 
unter den Voraussetzungen des § 20 Absatz 1 
eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für 
Bauprodukte, wenn deren Verwendbarkeit im 
Sinne des § 18 Absatz 1 nachgewiesen ist.  
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(2) Die zur Begründung des Antrags erforder-
lichen Unterlagen sind beizufügen. Soweit 
erforderlich, sind Probestücke von der Antrag-
stellerin oder vom Antragsteller zur Verfügung 
zu stellen oder durch Sachverständige, die 
das Deutsche Institut für Bautechnik bestim-
men kann, zu entnehmen oder Probeausfüh-
rungen unter Aufsicht der Sachverständigen 
herzustellen. § 72 Abs. 1 Satz 2 gilt entspre-
chend. 
 
(3) Das Deutsche Institut für Bautechnik kann 
für die Durchführung der Prüfung die sachver-
ständige Stelle und für Probeausführungen die 
Ausführungsstelle und Ausführungszeit vor-
schreiben. 
 
(4) Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 
wird widerruflich und für eine bestimmte Frist 
erteilt, die in der Regel fünf Jahre beträgt. Die 
Zulassung kann mit Nebenbestimmungen er-
teilt werden. Sie kann auf schriftlichen Antrag 
in der Regel um fünf Jahre verlängert werden; 
§ 77 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. 
 
(5) Die Zulassung wird unbeschadet der Rech-
te Dritter erteilt. 
 
(6) Das Deutsche Institut für Bautechnik macht 
die von ihm erteilten allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassungen nach Gegenstand und 
wesentlichem Inhalt öffentlich bekannt. 
 
(7) Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen 
nach dem Recht anderer Länder gelten auch 

 
(2) Die zur Begründung des Antrags erforderli-
chen Unterlagen sind beizufügen. Soweit er-
forderlich, sind Probestücke von der Antrag-
stellerin oder vom Antragsteller zur Verfügung 
zu stellen oder durch Sachverständige, die das 
Deutsche Institut für Bautechnik bestimmen 
kann, zu entnehmen oder Probeausführungen 
unter Aufsicht der Sachverständigen herzustel-
len. § 72 Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 
 
 
(3) Das Deutsche Institut für Bautechnik kann 
für die Durchführung der Prüfung die sachver-
ständige Stelle und für Probeausführungen die 
Ausführungsstelle und Ausführungszeit vor-
schreiben. 
 
(4) Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 
wird widerruflich und für eine bestimmte Frist 
erteilt, die in der Regel fünf Jahre beträgt. Die 
Zulassung kann mit Nebenbestimmungen er-
teilt werden. Sie kann auf schriftlichen Antrag 
in der Regel um fünf Jahre verlängert werden. 
§ 79 Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. 
 
(5) Die Zulassung wird unbeschadet der Rech-
te Dritter erteilt. 
 
(6) Das Deutsche Institut für Bautechnik macht 
die von ihm erteilten allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassungen nach Gegenstand und 
wesentlichem Inhalt öffentlich bekannt. 
 
(7) Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen 
nach dem Recht anderer Länder gelten auch 

 
(2) Die zur Begründung des Antrags erforderli-
chen Unterlagen sind beizufügen. Soweit er-
forderlich, sind Probestücke von der antrag-
stellenden Person zur Verfügung zu stellen 
oder durch Sachverständige, die das Deutsche 
Institut für Bautechnik bestimmen kann, zu 
entnehmen oder Probeausführungen unter 
Aufsicht der Sachverständigen herzustellen. § 
70 Absatz 2 gilt entsprechend.  
 
 
(3) Das Deutsche Institut für Bautechnik kann 
für die Durchführung der Prüfung die sachver-
ständige Stelle und für Probeausführungen die 
Ausführungsstelle und Ausführungszeit vor-
schreiben.  
 
(4) Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 
wird widerruflich und für eine bestimmte Frist 
erteilt, die in der Regel fünf Jahre beträgt. Die 
Zulassung kann mit Nebenbestimmungen er-
teilt werden. Sie kann auf schriftlichen Antrag 
in der Regel um fünf Jahre verlängert werden; 
§ 74 Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.  
 
(5) Die Zulassung wird unbeschadet der Rech-
te Dritter erteilt.  
 
(6) Das Deutsche Institut für Bautechnik macht 
die von ihm erteilten allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassungen nach Gegenstand und 
wesentlichem Inhalt öffentlich bekannt.  
 
(7) Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen 
nach dem Recht anderer Länder gelten auch 
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im Land Nordrhein-Westfalen. 
 

im Land Nordrhein-Westfalen. im Land Nordrhein-Westfalen.  
 

 
§ 22 Allgemeines bauaufsichtliches Prüf-
zeugnis 
 
(1) Bauprodukte, 
 
1. deren Verwendung nicht der Erfüllung er-

heblicher Anforderungen an die Sicherheit 
baulicher Anlagen dient oder 

2. die nach allgemein anerkannten Prüfver-
fahren beurteilt werden, 

 
bedürfen anstelle einer allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung nur eines allgemeinen 
bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses. Das Deut-
sche Institut für Bautechnik macht dies mit der 
Angabe der maßgebenden technischen Re-
geln und, soweit es keine allgemein anerkann-
ten Regeln der Technik gibt, mit der Bezeich-
nung der Bauprodukte im Einvernehmen mit 
der obersten Bauaufsichtsbehörde in der Bau-
regelliste A bekannt. 
 
(2) Ein allgemeines bauaufsichtliches Prüf-
zeugnis wird von einer Prüfstelle nach § 28 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 für nicht geregelte Bau-
produkte nach Absatz 1 erteilt, wenn deren 
Verwendbarkeit im Sinne des § 3 Abs. 2 
nachgewiesen ist. § 21 Abs. 2 bis 7 gilt ent-
sprechend. 
 

 
§ 22 Allgemeines bauaufsichtliches Prüf-
zeugnis 
 
(1) Bauprodukte, die nach allgemein anerkann-
ten Prüfverfahren beurteilt werden, bedürfen 
anstelle einer allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung nur eines allgemeinen bauaufsicht-
lichen Prüfzeugnisses. Dies wird mit der An-
gabe der maßgebenden technischen Regeln in 
den Technischen Baubestimmungen nach § 
86 Absatz 11 bekanntgemacht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Ein allgemeines bauaufsichtliches Prüf-
zeugnis wird von einer Prüfstelle nach § 25 
Absatz 1 Nummer 1 für Bauprodukte nach 
Absatz 1 erteilt, wenn deren Verwendbarkeit 
im Sinne des § 18 Absatz 1 nachgewiesen ist. 
§ 21 Absatz 2 und Absatz 4 bis 7 gilt entspre-
chend. Die Anerkennungsbehörde für Stellen 
nach § 25 Absatz 1 Nummer 1 und § 86 Ab-
satz 5 kann allgemeine bauaufsichtliche Prüf-
zeugnisse zurücknehmen oder widerrufen. Die 
§§ 48 und 49 des Verwaltungsverfahrensge-

 
§ 22 Allgemeines bauaufsichtliches Prüf-
zeugnis  
 
(1) Bauprodukte, die nach allgemein aner-
kannten Prüfverfahren beurteilt werden, bedür-
fen anstelle einer allgemeinen bauaufsichtli-
chen Zulassung nur eines allgemeinen bau-
aufsichtlichen Prüfzeugnisses. Dies wird mit 
der Angabe der maßgebenden technischen 
Regeln in den Technischen Baubestimmungen 
nach § 87 Absatz 5 bekannt gemacht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Ein allgemeines bauaufsichtliches Prüf-
zeugnis wird von einer Prüfstelle nach § 25 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 für Bauprodukte 
nach Absatz 1 erteilt, wenn deren Verwend-
barkeit im Sinne des § 18 Absatz 1 nachge-
wiesen ist. § 21 Absatz 2 und Absätze 4 bis 7 
gelten entsprechend. Die Anerkennungsbe-
hörde für Stellen nach § 25 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 und § 86 Absatz 5 kann allgemeine 
bauaufsichtliche Prüfzeugnisse zurücknehmen 
oder widerrufen. Die §§ 48 und 49 des Verwal-
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setzes für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 12. 
November 1999 (GV. NRW. S. 602), das zu-
letzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Mai 
2014 (GV. NRW. S. 294) geändert worden ist, 
finden Anwendung. 

tungsverfahrensgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 12. November 1999 (GV. NRW. 
S. 602), das zuletzt durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 
934294) geändert worden ist, finden Anwen-
dung.  
 

 
§ 23 Nachweis der Verwendbarkeit von 
Bauprodukten im Einzelfall 
 
(1) Mit Zustimmung der obersten Bauauf-
sichtsbehörde dürfen im Einzelfall 
 
1. Bauprodukte, die ausschließlich nach dem 

Bauproduktengesetz in Verkehr gebracht 
werden und gehandelt werden dürfen, des-
sen Anforderungen jedoch nicht erfüllen, 

2. Bauprodukte, die nach sonstigen Vorschrif-
ten zur Umsetzung von Richtlinien der Eu-
ropäischen Union oder auf der Grundlage 
von unmittelbar geltendem Recht der Euro-
päischen Union in Verkehr gebracht und 
gehandelt werden dürfen, hinsichtlich der 
nicht berücksichtigten wesentlichen Anfor-
derungen im Sinne des § 20 Absatz 7 
Nummer 2, und 

3. nicht geregelte Bauprodukte  
 
verwendet werden, wenn ihre Verwendbarkeit 
im Sinne des § 3 Absatz 2 nachgewiesen ist. 
Wenn Gefahren im Sinne des § 3 Abs. 1 nicht 
zu erwarten sind, kann die oberste Bauauf-
sichtsbehörde im Einzelfall erklären, dass ihre 
Zustimmung nicht erforderlich ist. 

 
§ 23 Nachweis der Verwendbarkeit von 
Bauprodukten im Einzelfall 
 
(1) Mit Zustimmung der obersten Bauauf-
sichtsbehörde dürfen unter den Voraussetzun-
gen des § 20 Absatz 1 im Einzelfall Baupro-
dukte verwendet werden, wenn ihre Verwend-
barkeit im Sinne des § 18 Absatz 1 nachge-
wiesen ist. Wenn Gefahren im Sinne des § 3 
nicht zu erwarten sind, kann die oberste Bau-
aufsichtsbehörde im Einzelfall erklären, dass 
ihre Zustimmung nicht erforderlich ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 23 Nachweis der Verwendbarkeit von 
Bauprodukten im Einzelfall  
 
(1) Mit Zustimmung der obersten Bauauf-
sichtsbehörde dürfen unter den Voraussetzun-
gen des § 20 Absatz 1 im Einzelfall Baupro-
dukte verwendet werden, wenn ihre Verwend-
barkeit im Sinne des § 18 Absatz 1 nachge-
wiesen ist. Wenn Gefahren im Sinne des § 3 
Absatz 1 Satz 1 nicht zu erwarten sind, kann 
die oberste Bauaufsichtsbehörde im Einzelfall 
erklären, dass ihre Zustimmung nicht erforder-
lich ist.  
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(2) Die Zustimmung für Bauprodukte nach 
Absatz 1, die in Baudenkmälern nach § 2 Abs. 
2 des Gesetzes zum Schutz und zur Pflege 
der Denkmäler im Lande Nordrhein-Westfalen 
(Denkmalschutzgesetz - DSchG) vom 11. 
März 1980 (GV. NRW. S. 226), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 5. April 2005 (GV. 
NRW. S. 274) - SGV. NRW. 224 - verwendet 
werden, erteilt die untere Bauaufsichtsbehör-
de. 
 

 
(2) Die Zustimmung für Bauprodukte nach Ab-
satz 1, die in Baudenkmälern nach § 2 Absatz 
2 des Denkmalschutzgesetzes vom 11. März 
1980 (GV. NRW. S. 226, ber. S. 716), das zu-
letzt durch Gesetz vom 16. Juli 2013 (GV. 
NRW. S. 488) geändert worden ist, verwendet 
werden, erteilt die untere Bauaufsichtsbehör-
de. 

 
(2) Die Zustimmung für Bauprodukte nach 
Absatz 1, die in Baudenkmälern nach § 2 Ab-
satz 2 des Denkmalschutzgesetzes vom 11. 
März 1980 (GV. NRW. S. 226, ber. S. 716), 
das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
15. November 2016 (GV. NRW. S. 934) geän-
dert worden ist, verwendet werden, erteilt die 
untere Bauaufsicht.  
 

 
§ 24 Bauarten siehe S. 36. 
 

 
§ 24 Bauarten siehe S. 36. 
 

 

 
§ 25 Übereinstimmungsnachweis 
 
 
(1) Bauprodukte bedürfen einer Bestätigung 
ihrer Übereinstimmung mit den technischen 
Regeln nach § 20 Abs. 2, den allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassungen, den allgemei-
nen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen oder 
den Zustimmungen im Einzelfall; als Überein-
stimmung gilt auch eine Abweichung, die nicht 
wesentlich ist. 
 
(2) Die Bestätigung der Übereinstimmung er-
folgt durch 
 
1. Übereinstimmungserklärung des Herstel-

lers (§ 26) oder 
 
2. Übereinstimmungszertifikat (§ 27). 
 

 
§ 24 Übereinstimmungsbestätigung und 
Zertifizierung 
 
(1) Bauprodukte bedürfen einer Bestätigung 
ihrer Übereinstimmung mit den Technischen 
Baubestimmungen nach § 87 Absatz 2, den 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen, 
den allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeug-
nissen oder den Zustimmungen im Einzelfall. 
Als Übereinstimmung gilt auch eine Abwei-
chung, die nicht wesentlich ist. 
 
(2) Die Bestätigung der Übereinstimmung er-
folgt durch Übereinstimmungserklärung des 
Herstellers nach folgenden Maßgaben: 
 
1. Der Hersteller darf eine Übereinstimmungs-

erklärung nur abgeben, wenn er durch 
werkseigene Produktionskontrolle sicherge-
stellt hat, dass das von ihm hergestellte 

 
§ 24 Übereinstimmungsbestätigung und 
-erklärung sowie Zertifizierung  
 
(1) Bauprodukte bedürfen einer Bestätigung 
ihrer Übereinstimmung mit den Technischen 
Baubestimmungen nach § 87 Absatz 2, den 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen, 
den allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeug-
nissen oder den Zustimmungen im Einzelfall; 
als Übereinstimmung gilt auch eine Abwei-
chung, die nicht wesentlich ist.  
 
(2) Die Bestätigung der Übereinstimmung er-
folgt durch Übereinstimmungserklärung des 
Herstellers nach folgenden Maßgaben:  
 
1. Der Hersteller darf eine Übereinstim-

mungserklärung nur abgeben, wenn er 
durch werkseigene Produktionskontrolle 
sichergestellt hat, dass das von ihm herge-
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Die Bestätigung durch Übereinstimmungszerti-
fikat kann in der allgemeinen bauaufsichtli-
chen Zulassung, in der Zustimmung im Einzel-
fall oder in der Bauregelliste A vorgeschrieben 
werden, wenn dies zum Nachweis einer ord-
nungsgemäßen Herstellung erforderlich ist. 
Bauprodukte, die nicht in Serie hergestellt 
werden, bedürfen nur der Übereinstimmungs-
erklärung des Herstellers nach § 26 Abs. 1, 
sofern nichts anderes bestimmt ist. Die obers-
te Bauaufsichtsbehörde kann im Einzelfall die 
Verwendung von Bauprodukten ohne das er-
forderliche Übereinstimmungszertifikat gestat-
ten, wenn nachgewiesen ist, dass diese Bau-
produkte den technischen Regeln, Zulassun-
gen, Prüfzeugnissen oder Zustimmungen 
nach Absatz 1 entsprechen. 
 
(3) Für Bauarten gelten die Absätze 1 und 2 
entsprechend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bauprodukt den maßgebenden technischen 
Regeln, der allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung, dem allgemeinen bauaufsichtli-
chen Prüfzeugnis oder der Zustimmung im 
Einzelfall entspricht. 

 
2. In den Technischen Baubestimmungen nach 

§ 87 Absatz 2, in den allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassungen, in den allgemeinen 
bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen oder in 
den Zustimmungen im Einzelfall kann eine 
Prüfung der Bauprodukte durch eine Prüf-
stelle vor Abgabe der Übereinstimmungser-
klärung vorgeschrieben werden, wenn dies 
zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Her-
stellung erforderlich ist. In diesen Fällen hat 
die Prüfstelle das Bauprodukt daraufhin zu 
überprüfen, ob es den maßgebenden tech-
nischen Regeln, der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung, dem allgemeinen 
bauaufsichtlichen Prüfzeugnis oder der Zu-
stimmung im Einzelfall entspricht. 

 
3. In den Technischen Baubestimmungen nach 

§ 87 Absatz 2, in den allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassungen oder in den Zu-
stimmungen im Einzelfall kann eine Zertifi-
zierung vor Abgabe der Übereinstimmungs-
erklärung vorgeschrieben werden, wenn 
dies zum Nachweis einer ordnungsgemäßen 
Herstellung eines Bauproduktes erforderlich 
ist. Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann 
im Einzelfall die Verwendung von Baupro-
dukten ohne Zertifizierung gestatten, wenn 
nachgewiesen ist, dass diese Bauprodukte 
den technischen Regeln, Zulassungen, 

stellte Bauprodukt den maßgebenden 
technischen Regeln, der allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassung, dem allgemeinen 
bauaufsichtlichen Prüfzeugnis oder der 
Zustimmung im Einzelfall entspricht.  

 
2. In den Technischen Baubestimmungen 

nach § 87, in den allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassungen, in den allgemeinen 
bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen oder in 
den Zustimmungen im Einzelfall kann eine 
Prüfung der Bauprodukte durch eine Prüf-
stelle vor Abgabe der Übereinstimmungs-
erklärung vorgeschrieben werden, wenn 
dies zur Sicherung einer ordnungsgemä-
ßen Herstellung erforderlich ist. In diesen 
Fällen hat die Prüfstelle das Bauprodukt 
daraufhin zu überprüfen, ob es den maß-
gebenden technischen Regeln, der allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung, dem 
allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis 
oder der Zustimmung im Einzelfall ent-
spricht.  

 
3. In den Technischen Baubestimmungen 

nach § 87, in den allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassungen oder in den Zustim-
mungen im Einzelfall kann eine Zertifizie-
rung vor Abgabe der Übereinstimmungser-
klärung vorgeschrieben werden, wenn dies 
zum Nachweis einer ordnungsgemäßen 
Herstellung eines Bauproduktes erforder-
lich ist. Die oberste Bauaufsichtsbehörde 
kann im Einzelfall die Verwendung von 
Bauprodukten ohne Zertifizierung gestat-
ten, wenn nachgewiesen ist, dass diese 
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(4) Die Übereinstimmungserklärung und die 
Erklärung, dass ein Übereinstimmungszertifi-
kat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kenn-

Prüfzeugnissen oder Zustimmungen nach 
Absatz 1 entsprechen. Bauprodukte, die 
nicht in Serie hergestellt werden, bedürfen 
nur einer Übereinstimmungserklärung nach 
Absatz 2 Nummer 1, sofern nichts anderes 
bestimmt ist. 

 
(3) Dem Hersteller ist ein Übereinstimmungs-
zertifikat von einer Zertifizierungsstelle nach § 
25 zu erteilen, wenn das Bauprodukt  
 
 
1. den Technischen Baubestimmungen nach § 

87 Absatz 2, der allgemeinen bauaufsichtli-
chen Zulassung, dem allgemeinen bauauf-
sichtlichen Prüfzeugnis oder der Zustim-
mung im Einzelfall entspricht und 

 
2. einer werkseigenen Produktionskontrolle 

sowie einer Fremdüberwachung nach Maß-
gabe des Satzes 2 unterliegt.  

 
Die Fremdüberwachung ist von Überwa-
chungsstellen nach § 25 Absatz 1 Nummer 4 
durchzuführen. Die Fremdüberwachung hat 
regelmäßig zu überprüfen, ob das Bauprodukt 
den Technischen Baubestimmungen nach § 
87, der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung, dem allgemeinen bauaufsichtlichen 
Prüfzeugnis oder der Zustimmung im Einzelfall 
entspricht. 
 
(4) Die Übereinstimmungserklärung hat der 
Hersteller durch Kennzeichnung der Baupro-
dukte mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-
Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungs-

Bauprodukte den technischen Regeln, Zu-
lassungen, Prüfzeugnissen oder Zustim-
mungen nach Absatz 1 entsprechen. Bau-
produkte, die nicht in Serie hergestellt wer-
den, bedürfen nur einer Übereinstim-
mungserklärung nach Nummer 1, sofern 
nichts anderes bestimmt ist.  

 
(3) Dem Hersteller ist ein Übereinstimmungs-
zertifikat von einer Zertifizierungsstelle nach § 
25 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 zu erteilen, 
wenn das Bauprodukt  
 
1. den Technischen Baubestimmungen nach 

§ 87 Absatz 2, der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung, dem allgemeinen 
bauaufsichtlichen Prüfzeugnis oder der 
Zustimmung im Einzelfall entspricht und  

 
2. einer werkseigenen Produktionskontrolle 

sowie einer Fremdüberwachung nach 
Maßgabe des Satzes 2 unterliegt.  

 
Die Fremdüberwachung ist von Überwa-
chungsstellen nach § 25 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 4 durchzuführen. Die Fremdüberwa-
chung hat regelmäßig zu überprüfen, ob das 
Bauprodukt den Technischen Baubestimmun-
gen nach § 87 Absatz 2, der allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassung, dem allgemeinen 
bauaufsichtlichen Prüfzeugnis oder der Zu-
stimmung im Einzelfall entspricht.  
 
(4) Die Übereinstimmungserklärung hat der 
Hersteller durch Kennzeichnung der Baupro-
dukte mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-
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zeichnung der Bauprodukte mit dem Überein-
stimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis 
auf den Verwendungszweck abzugeben. 
 
(5) Das Ü-Zeichen ist auf dem Bauprodukt, auf 
einem Beipackzettel oder auf seiner Verpa-
ckung oder, wenn dies Schwierigkeiten berei-
tet, auf dem Lieferschein oder auf einer Anla-
ge zum Lieferschein anzubringen. 
 
 
(6) Ü-Zeichen aus anderen Ländern und aus 
anderen Staaten gelten auch im Land Nord-
rhein-Westfalen. 
 

zweck abzugeben. 
 
 
(5) Das Ü-Zeichen ist auf dem Bauprodukt, auf 
einem Beipackzettel oder auf seiner Verpa-
ckung oder, wenn dies Schwierigkeiten berei-
tet, auf dem Lieferschein oder auf einer Anlage 
zum Lieferschein anzubringen. 
 
 
(6) Ü-Zeichen aus anderen Ländern und aus 
anderen Staaten gelten auch im Land Nord-
rhein-Westfalen. 

Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungs-
zweck abzugeben.  
 
 
(5) Das Ü-Zeichen ist auf dem Bauprodukt, auf 
einem Beipackzettel oder auf seiner Verpa-
ckung oder, wenn dies Schwierigkeiten berei-
tet, auf dem Lieferschein oder auf einer Anlage 
zum Lieferschein anzubringen.  
 
 
(6) Ü-Zeichen aus anderen Ländern und aus 
anderen Staaten gelten auch im Land Nord-
rhein-Westfalen.  
 

 
§ 26 Übereinstimmungserklärung des Her-
stellers 
 
(1) Der Hersteller darf eine Übereinstim-
mungserklärung nur abgeben, wenn er durch 
werkseigene Produktionskontrolle sicherge-
stellt hat, dass das von ihm hergestellte Bau-
produkt den maßgebenden technischen Re-
geln, der allgemeinen bauaufsichtlichen Zu-
lassung, dem allgemeinen bauaufsichtlichen 
Prüfzeugnis oder der Zustimmung im Einzelfall 
entspricht. 
 
(2) In den technischen Regeln nach § 20 Abs. 
2, in der Bauregelliste A, in den allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassungen, in den allge-
meinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen o-
der in den Zustimmungen im Einzelfall kann 
eine Prüfung der Bauprodukte durch eine 
Prüfstelle vor Abgabe der Übereinstimmungs-
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erklärung vorgeschrieben werden, wenn dies 
zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Her-
stellung erforderlich ist. In diesen Fällen hat 
die Prüfstelle das Bauprodukt daraufhin zu 
überprüfen, ob es den maßgebenden techni-
schen Regeln, der allgemeinen bauaufsichtli-
chen Zulassung, dem allgemeinen bauauf-
sichtlichen Prüfzeugnis oder der Zustimmung 
im Einzelfall entspricht. 
 
 
§ 27 Übereinstimmungszertifikat 
 
(1) Ein Übereinstimmungszertifikat ist von ei-
ner Zertifizierungsstelle nach § 28 zu erteilen, 
wenn das Bauprodukt 
 
1. den maßgebenden technischen Regeln, 

der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung, dem allgemeinen bauaufsichtlichen 
Prüfzeugnis oder der Zustimmung im Ein-
zelfall entspricht und 

2. einer werkseigenen Produktionskontrolle 
sowie einer Fremdüberwachung nach 
Maßgabe des Absatzes 2 unterliegt. 

 
(2) Die Fremdüberwachung ist von Überwa-
chungsstellen nach § 28 durchzuführen. Die 
Fremdüberwachung hat regelmäßig zu über-
prüfen, ob das Bauprodukt den maßgebenden 
technischen Regeln, der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung, dem allgemeinen bau-
aufsichtlichen Prüfzeugnis oder der Zustim-
mung im Einzelfall entspricht. 
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§ 28 Prüf-, Zertifizierungs- und Überwa-
chungsstellen 
 
(1) Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann 
eine natürliche oder juristische Person als 
 
1. Prüfstelle für die Erteilung allgemeiner 

bauaufsichtlicher Prüfzeugnisse (§ 22 Abs. 
2), 

 
2. Prüfstelle für die Überprüfung von Baupro-

dukten vor Bestätigung der Übereinstim-
mung (§ 26 Abs. 2), 

3. Zertifizierungsstelle (§ 27 Abs. 1), 
4. Überwachungsstelle für die Fremdüberwa-

chung (§ 27 Abs. 2), 
5. Überwachungsstelle für die Überwachung 

nach § 20 Abs. 6 oder 
6. Prüfstelle für die Überwachung nach § 20 

Abs. 5 anerkennen, wenn sie oder die bei 
ihr Beschäftigten nach ihrer Ausbildung, 
Fachkenntnis, persönlichen Zuverlässig-
keit, ihrer Unparteilichkeit und ihren Leis-
tungen die Gewähr dafür bieten, dass diese 
Aufgaben den öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften entsprechend wahrgenommen 
werden, und wenn sie über die erforderli-
chen Vorrichtungen verfügen. Satz 1 ist 
entsprechend auf die Behörden anzuwen-
den, wenn sie ausreichend mit geeigneten 
Fachkräften besetzt und mit den erforderli-
chen Vorrichtungen ausgestattet sind. 

 
 
(2) Die Anerkennung von Prüf-, Zertifizie-

 
§ 25 Prüf-, Zertifizierungs- und Überwa-
chungsstellen 
 
(1) Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann 
eine natürliche oder juristische Person als 
 
1. Prüfstelle für die Erteilung allgemeiner bau-

aufsichtlicher Prüfzeugnisse (§ 22 Absatz 2), 
 
2. Prüfstelle für die Überprüfung von Baupro-

dukten vor Bestätigung der Übereinstim-
mung (§ 24 Absatz 2 Nummer 2), 

3. Zertifizierungsstelle (§ 24 Absatz 3), 
4. Überwachungsstelle für die Fremdüberwa-

chung (§ 24 Absatz 3), 
5. Überwachungsstelle für die Überwachung 

nach § 17 Absatz 7 und § 18 Absatz 4 oder 
6. Prüfstelle für die Überwachung nach § 17 

Absatz 6 und 18 Absatz 3 anerkennen, 
wenn sie oder die bei ihr Beschäftigten nach 
ihrer Ausbildung, Fachkenntnis, persönli-
chen Zuverlässigkeit, ihrer Unparteilichkeit 
und ihren Leistungen die Gewähr dafür bie-
ten, dass diese Aufgaben den öffentlich 
rechtlichen Vorschriften entsprechend wahr-
genommen werden, und wenn sie über die 
erforderlichen Vorrichtungen verfügen. Satz 
1 ist entsprechend auf die Behörden anzu-
wenden, wenn sie ausreichend mit geeigne-
ten Fachkräften besetzt und mit den erfor-
derlichen Vorrichtungen ausgestattet sind. 

 
(2) Die Anerkennung von Prüf-, Zertifizierungs- 
und Überwachungsstellen anderer Länder gilt 
auch im Land Nordrhein-Westfalen. 

 
§ 25 Prüf-, Zertifizierungs- und Überwa-
chungsstellen  
 
(1) Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann 
eine natürliche oder juristische Person als  
 
1. Prüfstelle für die Erteilung allgemeiner 

bauaufsichtlicher Prüfzeugnisse (§ 22 Ab-
satz 2),  

 
2. Prüfstelle für die Überprüfung von Baupro-

dukten vor Bestätigung der Übereinstim-
mung (§ 24 Absatz 2 Nummer 2),  

3. Zertifizierungsstelle (§ 24 Absatz 3),  
4. Überwachungsstelle für die Fremdüberwa-

chung (§ 24 Absatz 3),  
5: Überwachungsstelle für die Überwachung 

nach § 17 Absatz 7 und § 18 Absatz 4 oder  
6. Prüfstelle für die Überprüfung nach § 17 

Absatz 6 und § 18 Absatz 3 anerkennen, 
wenn sie oder die bei ihr Beschäftigten 
nach ihrer Ausbildung, Fachkenntnis, per-
sönlichen Zuverlässigkeit, ihrer Unpartei-
lichkeit und ihren Leistungen die Gewähr 
dafür bieten, dass diese Aufgaben den öf-
fentlich-rechtlichen Vorschriften entspre-
chend wahrgenommen werden, und wenn 
sie über die erforderlichen Vorrichtungen 
verfügen. Satz 1 ist entsprechend auf Be-
hörden anzuwenden, wenn sie ausrei-
chend mit geeigneten Fachkräften besetzt 
und mit den erforderlichen Vorrichtungen 
ausgestattet sind.  

 
(2) Die Anerkennung von Prüf-, Zertifizierungs- 
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rungs- und Überwachungsstellen anderer 
Länder gilt auch im Land Nordrhein-Westfalen. 
Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungser-
gebnisse von Stellen, die nach Artikel 16 Abs. 
2 der Bauproduktenrichtlinie von einem ande-
ren Mitgliedstaat der Europäischen Gemein-
schaft oder von einem anderen Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum anerkannt worden sind, stehen 
den Ergebnissen der in Absatz 1 genannten 
Stellen gleich. Dies gilt auch für Prüf-, Zertifi-
zierungs- und Überwachungsergebnisse von 
Stellen anderer Staaten, wenn sie in einem 
Artikel 16 Abs. 2 der Bauproduktenrichtlinie 
entsprechenden Verfahren anerkannt worden 
sind. 
 
(3) Die oberste Bauaufsichtsbehörde erkennt 
auf Antrag eine natürliche oder juristische 
Person oder Behörde als Stelle nach Artikel 
16 Abs. 2 der Bauproduktenrichtlinie an, wenn 
in dem in Artikel 16 Abs. 2 der Bauprodukten-
richtlinie vorgesehenen Verfahren nachgewie-
sen ist, dass die natürliche oder juristische 
Person oder Behörde die Voraussetzungen 
erfüllt, nach den Vorschriften eines anderen 
Mitgliedstaates der Europäischen Gemein-
schaft oder eines anderen Vertragsstaates 
des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum zu prüfen, zu zertifizieren oder zu 
überwachen. Dies gilt auch für die Anerken-
nung von natürlichen oder juristischen Perso-
nen oder Behörden, die nach den Vorschriften 
eines anderen Staates zu prüfen, zu zertifizie-
ren oder zu überwachen beabsichtigen, wenn 
der erforderliche Nachweis in einem Artikel 16 

und Überwachungsstellen anderer Länder gilt 
auch im Land Nordrhein-Westfalen.  
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Abs. 2 der Bauproduktenrichtlinie entspre-
chenden Verfahren geführt wird. 
 
 

Dritter Abschnitt 
Wände, Decken und Dächer 
 

Abschnitt 3  
Brandverhalten von Baustoffen und Bautei-
len, Wände, Decken und Dächer 

Vierter Abschnitt  
Brandverhalten von Baustoffen und Bautei-
len; Wände, Decken, Dächer 

 

  
§ 26 Allgemeine Anforderungen an das 
Brandverhalten von Baustoffen und Bautei-
len 
 
(1) Baustoffe werden nach den Anforderungen 
an ihr Brandverhalten unterschieden in 
 
1. nichtbrennbar, 
2. schwerentflammbar und 
3. normalentflammbar. 
 
Baustoffe, die nicht mindestens normalent-
flammbar sind (leichtentflammbare Baustoffe), 
dürfen nicht verwendet werden; dies gilt nicht, 
wenn sie in Verbindung mit anderen Baustof-
fen nicht leichtentflammbar sind. 
 
(2) Bauteile werden nach den Anforderungen 
an ihre Feuerwiderstandsfähigkeit unterschie-
den in 
 
1. feuerbeständig, 
2. hochfeuerhemmend und 
3. feuerhemmend. 
 
Die Feuerwiderstandsfähigkeit bezieht sich bei 
tragenden und aussteifenden Bauteilen auf 

 
§ 26 Allgemeine Anforderungen an das 
Brandverhalten von Baustoffen und Bautei-
len  
 
(1) Baustoffe werden nach den Anforderungen 
an ihr Brandverhalten unterschieden in  
 
1. nichtbrennbare,  
2. schwerentflammbare und  
3. normalentflammbare.  
 
Baustoffe, die nicht mindestens normalent-
flammbar sind (leichtentflammbare Baustoffe), 
dürfen nicht verwendet werden; dies gilt nicht, 
wenn sie in Verbindung mit anderen Baustof-
fen nicht leichtentflammbar sind.  
 
(2) Bauteile werden nach den Anforderungen 
an ihre Feuerwiderstandsfähigkeit unterschie-
den in  
 
1. feuerbeständige,  
2. hochfeuerhemmende und  
3. feuerhemmende.  
 
Die Feuerwiderstandsfähigkeit bezieht sich bei 
tragenden und aussteifenden Bauteilen auf 
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deren Standsicherheit im Brandfall, bei raum-
abschließenden Bauteilen auf deren Wider-
stand gegen die Brandausbreitung. Bauteile 
werden zusätzlich nach dem Brandverhalten 
ihrer Baustoffe unterschieden in 
 
 
1. Bauteile aus nichtbrennbaren Baustoffen, 
2. Bauteile, deren tragende und aussteifende 

Teile aus nichtbrennbaren Baustoffen be-
stehen und die bei raumabschließenden 
Bauteilen zusätzlich eine in Bauteilebene 
durchgehende Schicht aus nichtbrennbaren 
Baustoffen haben, 

3. Bauteile, deren tragende und aussteifende 
Teile aus brennbaren Baustoffen bestehen 
und die allseitig eine brandschutztechnisch 
wirksame Bekleidung aus nichtbrennbaren 
Baustoffen (Brandschutzbekleidung) und 
Dämmstoffe aus nichtbrennbaren Baustoffen 
haben und 

4. Bauteile aus brennbaren Baustoffen.  
 
Soweit in diesem Gesetz oder in Vorschriften 
auf Grund dieses Gesetzes nichts anderes 
bestimmt ist, müssen 
 
1. Bauteile, die feuerbeständig sein müssen, 

mindestens den Anforderungen des Satzes 
3 Nummer 2 und  

2. Bauteile, die hochfeuerhemmend sein müs-
sen, mindestens den Anforderungen des 
Satzes 3 Nummer 3  

 
entsprechen. 

deren Standsicherheit im Brandfall, bei raum-
abschließenden Bauteilen auf deren Wider-
stand gegen die Brandausbreitung. Bauteile 
werden zusätzlich nach dem Brandverhalten 
ihrer Baustoffe unterschieden in  
 
 
1. Bauteile aus nichtbrennbaren Baustoffen,  
2. Bauteile, deren tragende und aussteifende 

Teile aus nichtbrennbaren Baustoffen be-
stehen und die bei raumabschließenden 
Bauteilen zusätzlich eine in Bauteilebene 
durchgehende Schicht aus nichtbrennbaren 
Baustoffen haben,  

3. Bauteile, deren tragende und aussteifende 
Teile aus brennbaren Baustoffen bestehen 
und die allseitig eine brandschutztechnisch 
wirksame Bekleidung aus nichtbrennbaren 
Baustoffen (Brandschutzbekleidung) und 
Dämmstoffe aus nichtbrennbaren Baustof-
fen haben, oder  

4. Bauteile aus brennbaren Baustoffen.  
 
Soweit in diesem Gesetz oder in Vorschriften 
aufgrund dieses Gesetzes nichts Anderes be-
stimmt ist, müssen  
 
1. Bauteile, die feuerbeständig sein müssen, 

mindestens den Anforderungen des Satzes 
3 Nummer 2, sowie  

2. Bauteile, die hochfeuerhemmend sein müs-
sen, mindestens den Anforderungen des 
Satzes 3 Nummer 3  

 
entsprechen.  
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(3) Abweichend von Absatz 2 Satz 3 sind tra-
gende oder aussteifende sowie raumabschlie-
ßende Bauteile, die hochfeuerhemmend oder 
feuerbeständig sein müssen, aus brennbaren 
Baustoffen zulässig, wenn die geforderte Feu-
erwiderstandsdauer nachgewiesen wird und 
die Bauteile so hergestellt und eingebaut wer-
den, dass Feuer und Rauch nicht über Gren-
zen von Brand- oder Rauchschutzbereichen, 
insbesondere Geschosstrennungen, hinweg 
übertragen werden können.  
 

 
§ 29 Wände, Pfeiler und Stützen 
 
(1) Wände, Pfeiler und Stützen sowie deren 
Bekleidungen und Dämmstoffe müssen unbe-
schadet des § 17 Abs. 2 hinsichtlich ihres 
Brandverhaltens nachfolgende Mindestanfor-
derungen erfüllen: 
 
(Darstellungen der Tabelle hier nicht abge-
druckt) 
 
(2) Spalte 1 der Tabelle gilt auch für andere 
freistehende Gebäude ähnlicher Größe sowie 
für freistehende landwirtschaftliche Betriebs-
gebäude. 
 
(3) Bei der Verwendung normalentflammbarer 
Baustoffe (B 2) in den Fällen der Zeile 3 Spal-
ten 2 und 3 der Tabelle muss durch geeignete 
Maßnahmen eine Brandausbreitung auf 
Nachbargebäude und Brandabschnitte verhin-
dert werden. 
(4) Anstelle der in Zeilen 5 und 6 Spalte 3 der 

 
§ 27 Tragende Wände und Stützen 
 
(1) Tragende und aussteifende Wände und 
Stützen müssen im Brandfall ausreichend lang 
standsicher sein. Sie müssen 
 
1. in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 feuerbe-

ständig, 
2. in Gebäuden der Gebäudeklasse 4 hoch-

feuerhemmend und 
3. in Gebäuden der Gebäudeklassen 2 und 3 

feuerhemmend  
 
sein. 
 
Satz 2 gilt 
 
1. für Geschosse im Dachraum nur, wenn dar-

über noch Aufenthaltsräume möglich sind, 
und 

2. nicht für Balkone, ausgenommen offene 
Gänge, die als notwendige Flure dienen. 

 

 
§ 27 Tragende Wände, Stützen  
 
(1) Tragende und aussteifende Wände und 
Stützen müssen im Brandfall ausreichend lang 
standsicher sein. Sie müssen  
 
1. in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 feuer-

beständig,  
2. in Gebäuden der Gebäudeklasse 4 hoch-

feuerhemmend und  
3. in Gebäuden der Gebäudeklassen 2 und 3 

feuerhemmend  
 
sein. Satz 2 gilt  
 
 
 
1. für Geschosse im Dachraum nur, wenn 

darüber noch Aufenthaltsräume möglich 
sind; § 29 Absatz 4 bleibt unberührt,  

2. nicht für Balkone, ausgenommen offene 
Gänge, die als notwendige Flure dienen.  
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Tabelle gestellten Anforderungen sind bei 
Wohngebäuden geringer Höhe Wände der 
Feuerwiderstandsklasse F 90 und in den we-
sentlichen Teilen aus nichtbrennbaren Bau-
stoffen (F 90-AB) zulässig. Für diese Wände 
gelten die Vorschriften des § 33 Abs. 2 bis 6 
sinngemäß. 
 

Im Falle des Satzes 3 Nummer 1 bleibt § 29 
Absatz 4 unberührt. 
 
(2) Im Kellergeschoss müssen tragende und 
aussteifende Wände und Stützen 
 
1. in Gebäuden der Gebäudeklassen 3 bis 5 

feuerbeständig und 
2. in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 

feuerhemmend 
 
sein. 

 
 
 
(2) Im Kellergeschoss müssen tragende und 
aussteifende Wände und Stützen  
 
1. in Gebäuden der Gebäudeklassen 3 bis 5 

feuerbeständig,  
2. in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 

feuerhemmend  
 
sein. 

  
§ 28 Außenwände 
 
(1) Außenwände und Außenwandteile wie 
Brüstungen und Schürzen sind so auszubilden, 
dass eine Brandausbreitung auf und in diesen 
Bauteilen ausreichend lang begrenzt ist. 
 
(2) Nichttragende Außenwände und nichttra-
gende Teile tragender Außenwände müssen 
aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Sie 
sind aus brennbaren Baustoffen zulässig, 
wenn sie als raumabschließende Bauteile feu-
erhemmend sind. Die Sätze 1 und 2 gelten 
nicht für 
 
1. Türen und Fenster, 
2. Fugendichtungen und 
3. brennbare Dämmstoffe in nichtbrennbaren 

geschlossenen Profilen der Außenwandkon-
struktionen. 

 
(3) Oberflächen von Außenwänden sowie Au-
ßenwandbekleidungen müssen einschließlich 

 
§ 28 Außenwände  
 
(1) Außenwände und Außenwandteile wie 
Brüstungen und Schürzen sind so auszubilden, 
dass eine Brandausbreitung auf und in diesen 
Bauteilen ausreichend lang begrenzt ist.  
 
(2) Nichttragende Außenwände und nichttra-
gende Teile tragender Außenwände müssen 
aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen; sie 
sind aus brennbaren Baustoffen zulässig, 
wenn sie als raumabschließende Bauteile feu-
erhemmend sind. Satz 1 gilt nicht für  
 
 
1. Türen und Fenster,  
2. Fugendichtungen und  
3. brennbare Dämmstoffe in nichtbrennbaren 

geschlossenen, linien- oder stabförmigen 
Profilen der Außenwandkonstruktionen.  

 
(3) Oberflächen von Außenwänden sowie Au-
ßenwandbekleidungen müssen einschließlich 
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der Dämmstoffe und Unterkonstruktionen 
schwerentflammbar sein. Dämmstoffe und 
Unterkonstruktionen aus normalentflammbaren 
Baustoffen sind zulässig, wenn die Anforde-
rungen nach Absatz 1 erfüllt sind. Balkonbe-
kleidungen, die über die erforderliche Umweh-
rungshöhe hinaus hochgeführt werden, und 
mehr als zwei Geschosse überbrückende So-
laranlagen an Außenwänden müssen schwer-
entflammbar sein. Schwerentflammbare Bau-
stoffe in Bauteilen nach den Sätzen 1 und 3 
dürfen nicht brennend abfallen oder abtropfen. 
 
(4) Bei Außenwandkonstruktionen mit ge-
schossübergreifenden Hohl- oder Lufträumen 
wie hinterlüfteten Außenwandbekleidungen 
sind gegen die Brandausbreitung besondere 
Vorkehrungen zu treffen. Satz 1 gilt für Doppel-
fassaden entsprechend. 
 
(5) Die Absätze 2, 3 und 4 Satz 1 gelten nicht 
für Gebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3. Ab-
satz 4 Satz 2 gilt nicht für Gebäude der Ge-
bäudeklassen 1 und 2. 

der Dämmstoffe und Unterkonstruktionen 
schwerentflammbar sein. Unterkonstruktionen 
aus normalentflammbaren Baustoffen sind 
zulässig, wenn die Anforderungen nach Absatz 
1 erfüllt sind. Balkonbekleidungen, die über die 
erforderliche Umwehrungshöhe hinaus hoch-
geführt werden, und mehr als zwei Geschosse 
überbrückende Solaranlagen an Außenwän-
den müssen schwerentflammbar sein. Baustof-
fe, die schwerentflammbar sein müssen, in 
Bauteilen nach den Sätzen 1 und 3 dürfen 
nicht brennend abfallen oder abtropfen.  
 
(4) Bei Außenwandkonstruktionen mit ge-
schossübergreifenden Hohl- oder Lufträumen 
wie hinterlüfteten Außenwandbekleidungen 
sind gegen die Brandausbreitung besondere 
Vorkehrungen zu treffen. Satz 1 gilt für Doppel-
fassaden entsprechend.  
 
(5) Absätze 2, 3 und 4 Satz 1 gelten nicht für 
Gebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3; Absatz 
4 Satz 2 gilt nicht für Gebäude der Gebäude-
klassen 1 und 2.  
 

 
§ 30 Trennwände 
 
(1) Trennwände sind herzustellen 
 
1. zwischen Wohnungen sowie zwischen 

Wohnungen und anders genutzten Räu-
men, 

2. zwischen sonstigen Nutzungseinheiten mit 
Aufenthaltsräumen sowie zwischen diesen 
Nutzungseinheiten und anders genutzten 

 
§ 29 Trennwände 
 
(1) Trennwände müssen als raumabschließen-
de Bauteile von Räumen oder Nutzungseinhei-
ten innerhalb von Geschossen ausreichend 
lang widerstandsfähig gegen die Brandausbrei-
tung sein. 
 
(2) Trennwände sind erforderlich 
 

 
§ 29 Trennwände  
 
(1) Trennwände müssen als raumabschließen-
de Bauteile von Räumen oder Nutzungseinhei-
ten innerhalb von Geschossen ausreichend 
lang widerstandsfähig gegen die Brandausbrei-
tung sein.  
 
(2) Trennwände sind erforderlich  
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Räumen. 
 
(2) Öffnungen in Trennwänden sind zulässig, 
wenn sie wegen der Nutzung des Gebäudes 
erforderlich sind; diese Öffnungen sind mit 
selbstschließenden Abschlüssen in der Feu-
erwiderstandsklasse T 30 zu versehen. Lei-
tungen dürfen durch Trennwände der Feuer-
widerstandsklasse F 90 nur hindurchgeführt 
werden, wenn eine Übertragung von Feuer 
und Rauch nicht zu befürchten ist oder ent-
sprechende Vorkehrungen hiergegen getroffen 
werden. 
 
(3) In Dachräumen sind Aufenthaltsräume und 
Wohnungen einschließlich ihrer Zugänge 
durch Trennwände in der Feuerwiderstands-
klasse F 30 gegen den nichtausgebauten 
Dachraum abzuschließen; dies gilt nicht für 
freistehende Wohngebäude mit nur einer 
Wohnung. 
 
(4) Trennwände nach Absätzen 1 und 3 sind 
bis zur Rohdecke oder bis unter die Dachhaut 
zu führen und entsprechend nach den Zeilen 4 
a und 4 b der Tabelle in § 29 Abs. 1 erforderli-
chen Feuerwiderstandsdauer auszusteifen. 
Werden in Dachräumen Trennwände nur bis 
zur Rohdecke geführt, so sind diese Decke 
und die sie tragenden und aussteifenden Bau-
teile mindestens in der Feuerwiderstandsklas-
se F 30 auszuführen. 
 

1. zwischen Nutzungseinheiten sowie zwi-
schen Nutzungseinheiten und anders ge-
nutzten Räumen, ausgenommen notwendi-
gen Fluren, 

2. zum Abschluss von Räumen mit Explosions- 
oder erhöhter Brandgefahr, 

3. zwischen Aufenthaltsräumen und anders 
genutzten Räumen im Kellergeschoss und 

4. zwischen Aufenthaltsräumen und Wohnun-
gen einschließlich ihrer Zugänge und nicht-
ausgebauten Räumen im Dachraum. 

 
(3) Trennwände nach Absatz 2 Nummer 1 und 
3 müssen die Feuerwiderstandsfähigkeit der 
tragenden und aussteifenden Bauteile des 
Geschosses haben, jedoch mindestens feuer-
hemmend sein. Trennwände nach Absatz 2 
Nummer 2 müssen feuerbeständig sein. 
Trennwände nach Absatz 2 Nummer 4 müssen 
mindestens feuerhemmend sein. 
 
(4) Die Trennwände nach Absatz 2 sind bis zur 
Rohdecke, im Dachraum bis unter die Dach-
haut zu führen. Werden in Dachräumen 
Trennwände nur bis zur Rohdecke geführt, ist 
diese Decke als raumabschließendes Bauteil 
einschließlich der sie tragenden und ausstei-
fenden Bauteile feuerhemmend herzustellen. 
 
(5) Öffnungen in Trennwänden nach Absatz 2 
sind nur zulässig, wenn sie auf die für die Nut-
zung erforderliche Zahl und Größe beschränkt 
sind. Sie müssen feuerhemmende, dicht- und 
selbstschließende Abschlüsse haben. 
 
(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten nicht für Wohn-

1. zwischen Nutzungseinheiten sowie zwi-
schen Nutzungseinheiten und anders ge-
nutzten Räumen, ausgenommen notwendi-
gen Fluren,  

2. zum Abschluss von Räumen mit Explosi-
ons- oder erhöhter Brandgefahr, sowie  

3. zwischen Aufenthaltsräumen und anders 
genutzten Räumen im Kellergeschoss.  

 
 
 
 
(3) Trennwände nach Absatz 2 Nummer 1 und 
3 müssen die Feuerwiderstandsfähigkeit der 
tragenden und aussteifenden Bauteile des 
Geschosses haben, jedoch mindestens feuer-
hemmend sein. Trennwände nach Absatz 2 
Nummer 2 müssen feuerbeständig sein.  
 
 
 
(4) Die Trennwände nach Absatz 2 sind bis zur 
Rohdecke, im Dachraum bis unter die Dach-
haut zu führen. Werden in Dachräumen 
Trennwände nur bis zur Rohdecke geführt, ist 
diese Decke als raumabschließendes Bauteil 
einschließlich der sie tragenden und ausstei-
fenden Bauteile feuerhemmend herzustellen.  
 
(5) Öffnungen in Trennwänden nach Absatz 2 
sind nur zulässig, wenn sie auf die für die Nut-
zung erforderliche Zahl und Größe beschränkt 
sind. Sie müssen feuerhemmende, dicht- und 
selbstschließende Abschlüsse haben.  
 
(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten nicht für Wohn-
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gebäude der Gebäudeklassen 1 und 2. 
 

gebäude der Gebäudeklassen 1 und 2.  
 

 
§ 31 Gebäudeabschlusswände 
 
(1) Gebäudeabschlusswände sind herzustel-
len 
 
1. bei aneinandergereihten Gebäuden auf 

demselben Grundstück sowie bei Gebäu-
den, die weniger als 2,50 m von der Nach-
bargrenze entfernt errichtet werden, es sei 
denn, dass ein Abstand von mindestens 5 
m zu bestehenden oder nach den baurecht-
lichen Vorschriften zulässigen Gebäuden 
öffentlich - rechtlich gesichert ist, 

 
2. bei Wohngebäuden und angebauten land-

wirtschaftlichen Betriebsgebäuden auf 
demselben Grundstück, wenn der umbaute 
Raum des Betriebsgebäudes größer als 
2000 m³ ist. 

 
(2) Anstelle einzelner Gebäudeabschlusswän-
de ist eine gemeinsame Gebäudeabschluss-
wand zulässig. 
 
(3) Absatz 1 gilt nicht für seitliche Wände von 
Vorbauten wie Erker, die nicht mehr als 1,5 m 
vor der Flucht der vorderen oder hinteren Au-
ßenwand des Nachbargebäudes vortreten, 
wenn sie von dem Nachbargebäude oder der 
Nachbargrenze einen Abstand einhalten, der 
ihrer eigenen Ausladung entspricht, mindes-
tens jedoch 1 m beträgt. 
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(4) Öffnungen in Gebäudeabschlusswänden 
sind unzulässig. 
 
(5) Bei aneinandergereihten Gebäuden sind 
abweichend von den Werten der Zeile 5 Spal-
te 2 der Tabelle in § 29 Gebäudeabschluss-
wände zulässig, die von innen nach außen der 
Feuerwiderstandsklasse F 30 und von außen 
nach innen der Feuerwiderstandsklasse F 90 
entsprechen und die außen jeweils eine aus-
reichend widerstandsfähige Schicht aus nicht-
brennbaren Baustoffen haben. Dies gilt nicht 
für gemeinsame Gebäudeabschlusswände 
nach Absatz 2. 
 
 
§ 32 Gebäudetrennwände 
 
(1) Ausgedehnte Gebäude sind durch Gebäu-
detrennwände in höchstens 40 m lange Ge-
bäudeabschnitte (Brandabschnitte) zu unter-
teilen. Größere Abstände können gestattet 
werden, wenn die Nutzung des Gebäudes es 
erfordert und wenn wegen des Brandschutzes 
Bedenken nicht bestehen. 
 
(2) Landwirtschaftliche Gebäude sind zwi-
schen dem Wohnteil und dem landwirtschaftli-
chen Betriebsteil durch Brandwände zu unter-
teilen, wenn der umbaute Raum des Betriebs-
teiles größer als 2000 m³ ist. 
 
(3) Öffnungen in Gebäudetrennwänden sind 
zulässig, wenn die Nutzung des Gebäudes 
dies erfordert. Öffnungen müssen mit selbst-
schließenden Abschlüssen der Feuerwider-
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standsklasse T 90 versehen sein. Anstelle 
eines Abschlusses nach Satz 2 kann eine 
Schleuse mit Wänden und Decke der Feuer-
widerstandsklasse F 90 und aus nichtbrennba-
ren Baustoffen (F 90-A) sowie mit einem 
nichtbrennbaren Fußbodenbelag (A), die mit 
selbstschließenden Abschlüssen mindestens 
der Feuerwiderstandsklasse F 30 versehen ist, 
angeordnet werden. 
 
(4) In Gebäudetrennwänden können Teilflä-
chen mit lichtdurchlässigen Baustoffen gestat-
tet werden, wenn diese Flächen insgesamt der 
Feuerwiderstandsklasse F 90 entsprechen. 
 
 
§ 33 Brandwände 
 
(1) Brandwände müssen in der Feuerwider-
standsklasse F 90 und aus nichtbrennbaren 
Baustoffen hergestellt sein; sie müssen so 
beschaffen sein, dass sie bei einem Brand ihre 
Standsicherheit nicht verlieren und die Ver-
breitung von Feuer und Rauch auf andere 
Gebäude oder Brandabschnitte verhindern. 
 
(2) Brandwände müssen durchgehend in allen 
Geschossen übereinander angeordnet sein. 
Es ist zulässig, dass anstelle von Brandwän-
den Wände zur Unterteilung eines Gebäudes 
geschossweise versetzt angeordnet werden, 
wenn 
 
1. die Nutzung des Gebäudes dies erfordert, 
2. die Wände in der Bauart von Brandwänden 

hergestellt sind, 

 
§ 30 Brandwände 
 
(1) Brandwände müssen als raumabschlie-
ßende Bauteile zum Abschluss von Gebäuden 
(Gebäudeabschlusswand) oder zur Untertei-
lung von Gebäuden in Brandabschnitte (innere 
Brandwand) ausreichend lang die Brandaus-
breitung auf andere Gebäude oder Brandab-
schnitte verhindern. 
 
(2) Brandwände sind erforderlich 
 
1. als Gebäudeabschlusswand, wenn diese 

Abschlusswände an oder mit einem Abstand 
von weniger als 2,50 m gegenüber der 
Grundstücksgrenze errichtet werden, es sei 
denn, dass ein Abstand von mindestens 5 m 
zu bestehenden oder nach den baurechtli-
chen Vorschriften zulässigen künftigen Ge-
bäuden öffentlich-rechtlich gesichert ist, 

 
§ 30 Brandwände  
 
(1) Brandwände müssen als raumabschlie-
ßende Bauteile zum Abschluss von Gebäuden 
(Gebäudeabschlusswand) oder zur Untertei-
lung von Gebäuden in Brandabschnitte (innere 
Brandwand) ausreichend lang die Brandaus-
breitung auf andere Gebäude oder Brandab-
schnitte verhindern.  
 
(2) Brandwände sind erforderlich  
 
1. als Gebäudeabschlusswand, ausgenom-

men von Gebäuden ohne Aufenthaltsräume 
und ohne Feuerstätten mit nicht mehr als 
50 m³ Brutto-Rauminhalt, wenn diese Ab-
schlusswände an oder mit einem Abstand 
von weniger als 2,50 m gegenüber der 
Grundstücksgrenze errichtet werden, es sei 
denn, dass ein Abstand von mindestens 5 
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3. die Decken, soweit sie in Verbindung mit 
diesen Wänden stehen, in der Feuerwider-
standsklasse F 90 und aus nichtbrennbaren 
Baustoffen (F 90-A) hergestellt sind, 

4. die Bauteile, die diese Wände und Decken 
unterstützen, in der Feuerwiderstandsklas-
se F 90 und aus nichtbrennbaren Baustof-
fen (F 90-A) hergestellt sind, 

5. die Außenwände innerhalb des Gebäude-
abschnitts, in dem diese Wände angeord-
net sind, in allen Geschossen in der Feuer-
widerstandsklasse F 90 und in den wesent-
lichen Teilen aus nichtbrennbaren Baustof-
fen (F 90-AB) hergestellt sind und 

6. Öffnungen in den Außenwänden so ange-
ordnet oder andere Vorkehrungen so ge-
troffen sind, dass eine Brandübertragung in 
andere Brandabschnitte nicht zu befürchten 
ist. 

 
(3) Die Brandwand ist bei Gebäuden geringer 
Höhe durchgehend mindestens bis unmittelbar 
unter die Dachhaut zu führen. Bei sonstigen 
Gebäuden ist sie durchgehend entweder 0,30 
m über Dach zu führen oder in Höhe der 
Dachhaut mit einer beiderseits 0,50 m auskra-
genden Stahlbetonplatte in der Feuerwider-
standsklasse F 90 abzuschließen. Bei Gebäu-
den mit weicher Bedachung (§ 35 Abs. 3) ist 
die Brandwand 0,50 m über Dach zu führen. 
 
(4) Bauteile mit brennbaren Baustoffen dürfen 
Brandwände oder die Stahlbetonplatte nach 
Absatz 3 Satz 2 nicht überbrücken. Bauteile 
dürfen in Brandwände nur so weit eingreifen, 
dass der verbleibende Wandquerschnitt die 

 
 
 
 
2. als innere Brandwand (Gebäudetrennwand) 

zur Unterteilung ausgedehnter Gebäude in 
Abständen von nicht mehr als 40 m. Größe-
re Abstände können gestattet werden, wenn 
die Nutzung des Gebäudes es erfordert und 
wenn Bedenken wegen des Brandschutzes 
nicht bestehen und 

 
 
3. als Gebäudeabschlusswand zwischen 

Wohngebäuden und angebauten landwirt-
schaftlich genutzten Gebäuden oder ange-
bauten Gebäuden mit vergleichbarer Nut-
zung sowie als innere Brandwand zwischen 
dem Wohnteil und dem landwirtschaftlich 
oder vergleichbar genutzten Teil eines Ge-
bäudes. 

 
Gemeinsame Brandwände sind zulässig. Satz 
1 Nummer 1 und 2 gelten nicht für 
 
1. Terrassenüberdachungen, Balkone und Al-

tane, 
2. Außenwände, bei denen geringere Tiefen 

der Abstandflächen nach § 6 Absatz 14 oder 
15 gestattet werden und 

3. seitliche Wände von Vorbauten wie Erker, 
die nicht mehr als 1,60 m vor der Flucht der 
vorderen oder hinteren Außenwand des 
Nachbargebäudes vortreten, wenn sie von 
dem Nachbargebäude oder der Nachbar-
grenze einen Abstand einhalten, der ihrer 

m zu bestehenden oder nach den baurecht-
lichen Vorschriften zulässigen künftigen 
Gebäuden gesichert ist,  

 
2. als innere Brandwand zur Unterteilung aus-

gedehnter Gebäude in Abständen von nicht 
mehr als 40 m,  

 
3. als innere Brandwand zur Unterteilung 

landwirtschaftlich oder vergleichbar genutz-
ter Gebäude in Brandabschnitte von nicht 
mehr als 10 000 m³ Brutto-Rauminhalt und  

 
4. als Gebäudeabschlusswand zwischen 

Wohngebäuden und angebauten landwirt-
schaftlich genutzten Gebäuden oder ange-
bauten Gebäuden mit vergleichbarer Nut-
zung sowie als innere Brandwand zwischen 
dem Wohnteil und dem landwirtschaftlich 
oder vergleichbar genutzten Teil eines Ge-
bäudes.  

 
Gemeinsame Brandwände sind zulässig. In 
den Fällen des Satz 1 Nummer 2 und 3 kön-
nen größere Abstände gestattet werden, wenn 
die Nutzung des Gebäudes es erfordert und 
wenn Bedenken wegen des Brandschutzes 
nicht bestehen.  
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Feuerwiderstandsklasse F 90 behält; für Lei-
tungen, Leitungsschlitze und Schornsteine gilt 
dies entsprechend. 
 
(5) Leitungen dürfen durch Brandwände nur 
hindurchgeführt werden, wenn eine Übertra-
gung von Feuer und Rauch nicht zu befürch-
ten ist oder Vorkehrungen hiergegen getroffen 
sind. 
 
(6) Müssen Gebäude und Gebäudeteile, die 
über Eck zusammenstoßen, durch eine 
Brandwand abgeschlossen oder unterteilt 
werden, so muss die Wand über die innere 
Ecke mindestens 3 m hinausragen. Dies gilt 
nicht, wenn die Gebäude oder Gebäudeteile in 
einem Winkel von mehr als 120° über Eck 
zusammenstoßen. 
 

eigenen Ausladung entspricht, mindestens 
jedoch 1 m beträgt. 

 
(3) Brandwände müssen auch unter zusätzli-
cher mechanischer Beanspruchung feuerbe-
ständig sein und aus nichtbrennbaren Baustof-
fen bestehen. Anstelle von Brandwänden sind 
in den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 1 
und 2 zulässig: 
 
1. für Gebäude der Gebäudeklasse 4 Wände, 

die auch unter zusätzlicher mechanischer 
Beanspruchung hochfeuerhemmend sind, 

2. für Gebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3 
hochfeuerhemmende Wände und 

3. für Gebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3 
Gebäudeabschlusswände, die jeweils von 
innen nach außen die Feuerwiderstandsfä-
higkeit der tragenden und aussteifenden 
Teile des Gebäudes, mindestens jedoch 
feuerhemmende Bauteile, und von außen 
nach innen die Feuerwiderstandsfähigkeit 
feuerbeständiger Bauteile haben. 

 
In den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 
3 sind anstelle von Brandwänden feuerhem-
mende Wände zulässig, wenn der Brutto-
Rauminhalt des landwirtschaftlich genutzten 
Gebäudes oder Gebäudeteils nicht größer als 
2 000 m3 ist. 
 
(4) Brandwände müssen bis zur Bedachung 
durchgehen und in allen Geschossen überei-
nander angeordnet sein. Abweichend davon 
dürfen anstelle innerer Brandwände Wände 
geschossweise versetzt angeordnet werden, 

 
 
 
(3) Brandwände müssen auch unter zusätzli-
cher mechanischer Beanspruchung feuerbe-
ständig sein und aus nichtbrennbaren Baustof-
fen bestehen. Anstelle von Brandwänden sind 
in den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 1 
bis 3 zulässig  
 
1. für Gebäude der Gebäudeklasse 4 Wände, 

die auch unter zusätzlicher mechanischer 
Beanspruchung hochfeuerhemmend sind,  

2. für Gebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3 
hochfeuerhemmende Wände und  

3. für Gebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3 
Gebäudeabschlusswände, die jeweils von 
innen nach außen die Feuerwiderstandsfä-
higkeit der tragenden und aussteifenden 
Teile des Gebäudes, mindestens jedoch 
feuerhemmende Bauteile, und von außen 
nach innen die Feuerwiderstandsfähigkeit 
feuerbeständiger Bauteile haben.  

 
In den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 
4 sind anstelle von Brandwänden feuerhem-
mende Wände zulässig, wenn der Brutto-
Rauminhalt des landwirtschaftlich oder ver-
gleichbar genutzten Gebäudes oder Gebäude-
teils nicht größer als 2 000 m³ ist.  
 
(4) Brandwände müssen bis zur Bedachung 
durchgehen und in allen Geschossen überei-
nander angeordnet sein. Abweichend davon 
dürfen anstelle innerer Brandwände Wände 
geschossweise versetzt angeordnet werden, 



66 

 

wenn 
 
1. die Wände im Übrigen Absatz 3 Satz 1 ent-

sprechen, 
2. die Decken, soweit sie in Verbindung mit 

diesen Wänden stehen, feuerbeständig sind, 
aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen 
und keine Öffnungen haben, 

3. die Bauteile, die diese Wände und Decken 
unterstützen, feuerbeständig sind und aus 
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen, 

4. die Außenwände in der Breite des Versatzes 
in dem Geschoss oberhalb oder unterhalb 
des Versatzes feuerbeständig sind und 

5. Öffnungen in den Außenwänden im Bereich 
des Versatzes so angeordnet oder andere 
Vorkehrungen so getroffen sind, dass eine 
Brandausbreitung in andere Brandabschnit-
te nicht zu befürchten ist. 

 
(5) Brandwände sind 0,30 m über die Beda-
chung zu führen oder in Höhe der Dachhaut 
mit einer beiderseits 0,50 m auskragenden 
feuerbeständigen Platte aus nichtbrennbaren 
Baustoffen abzuschließen. Darüber dürfen 
brennbare Teile des Daches nicht hinwegge-
führt werden. Bei Gebäuden der Gebäudeklas-
sen 1 bis 3 sind Brandwände mindestens bis 
unter die Dachhaut zu führen. Verbleibende 
Hohlräume sind vollständig mit nichtbrennba-
ren Baustoffen auszufüllen. 
 
(6) Müssen Gebäude oder Gebäudeteile, die 
über Eck zusammenstoßen, durch eine 
Brandwand getrennt werden, so muss die 
Wand über die innere Ecke mindestens 3 m 

wenn  
 
1. die Wände im Übrigen Absatz 3 Satz 1 ent-

sprechen,  
2. die Decken, soweit sie in Verbindung mit 

diesen Wänden stehen, feuerbeständig 
sind, aus nichtbrennbaren Baustoffen be-
stehen und keine Öffnungen haben,  

3. die Bauteile, die diese Wände und Decken 
unterstützen, feuerbeständig sind und aus 
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen,  

4. die Außenwände in der Breite des Versat-
zes in dem Geschoss oberhalb oder unter-
halb des Versatzes feuerbeständig sind und  

5. Öffnungen in den Außenwänden im Bereich 
des Versatzes so angeordnet oder andere 
Vorkehrungen so getroffen sind, dass eine 
Brandausbreitung in andere Brandabschnit-
te nicht zu befürchten ist.  

 
(5) Brandwände sind 0,30 m über die Beda-
chung zu führen oder in Höhe der Dachhaut 
mit einer beiderseits 0,50 m auskragenden 
feuerbeständigen Platte aus nichtbrennbaren 
Baustoffen abzuschließen. Darüber dürfen 
brennbare Teile des Daches nicht hinwegge-
führt werden. Bei Gebäuden der Gebäudeklas-
sen 1 bis 3 sind Brandwände mindestens bis 
unter die Dachhaut zu führen. Verbleibende 
Hohlräume sind vollständig mit nichtbrennba-
ren Baustoffen auszufüllen.  
 
(6) Müssen Gebäude oder Gebäudeteile, die 
über Eck zusammenstoßen, durch eine 
Brandwand getrennt werden, so muss der Ab-
stand dieser Wand von der inneren Ecke min-
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hinausragen. Dies gilt nicht, wenn die Gebäu-
de oder Gebäudeteile in einem Winkel von 
mehr als 120 Grad über Eck zusammenstoßen 
oder mindestens eine Außenwand auf 5 m 
Länge als öffnungslose feuerbeständige Wand 
aus nichtbrennbaren Baustoffen, bei Gebäu-
den der Gebäudeklassen 1 bis 4 als öffnungs-
lose hochfeuerhemmende Wand ausgebildet 
ist. 
 
(7) Bauteile mit brennbaren Baustoffen dürfen 
über Brandwände oder die feuerbeständige 
Platte nach Absatz 5 Satz 1 nicht hinwegge-
führt werden. Bei Außenwandkonstruktionen, 
die eine seitliche Brandausbreitung begünsti-
gen können wie hinterlüftete Außenwandbe-
kleidungen oder Doppelfassaden, sind gegen 
die Brandausbreitung im Bereich der Brand-
wände besondere Vorkehrungen zu treffen. 
Außenwandbekleidungen von Gebäudeab-
schlusswänden und inneren Brandwänden, die 
über Dach als Außenwand höherer Gebäude-
teile geführt werden, müssen einschließlich der 
Dämmstoffe und Unterkonstruktionen nicht-
brennbar sein. Bauteile dürfen in Brandwände 
nur soweit eingreifen, dass deren Feuerwider-
standsfähigkeit nicht beeinträchtigt wird. Für 
Leitungen, Leitungsschlitze und Schornsteine 
gilt dies entsprechend. 
 
(8) Öffnungen in Brandwänden sind unzuläs-
sig. Sie sind in inneren Brandwänden nur zu-
lässig, wenn sie auf die für die Nutzung erfor-
derliche Zahl und Größe beschränkt sind. Die 
Öffnungen müssen feuerbeständige, dicht- und 
selbstschließende Abschlüsse haben. 

destens 5 m betragen; das gilt nicht, wenn der 
Winkel der inneren Ecke mehr als 120 Grad 
beträgt oder mindestens eine Außenwand auf 
5 m Länge als öffnungslose feuerbeständige 
Wand aus nichtbrennbaren Baustoffen, bei 
Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 4 als 
öffnungslose hochfeuerhemmende Wand aus-
gebildet ist.  
 
 
(7) Bauteile mit brennbaren Baustoffen dürfen 
über Brandwände nicht hinweggeführt werden. 
Bei Außenwandkonstruktionen, die eine seitli-
che Brandausbreitung begünstigen können, 
wie hinterlüfteten Außenwandbekleidungen 
oder Doppelfassaden, sind gegen die Brand-
ausbreitung im Bereich der Brandwände be-
sondere Vorkehrungen zu treffen. Außen-
wandbekleidungen von Gebäudeabschluss-
wänden müssen einschließlich der Dämmstof-
fe und Unterkonstruktionen nichtbrennbar sein. 
Bauteile dürfen in Brandwände nur soweit ein-
greifen, dass deren Feuerwiderstandsfähigkeit 
nicht beeinträchtigt wird; für Leitungen, Lei-
tungsschlitze und Schornsteine gilt dies ent-
sprechend.  
 
 
 
 
(8) Öffnungen in Brandwänden sind unzuläs-
sig. Sie sind in inneren Brandwänden nur zu-
lässig, wenn sie auf die für die Nutzung erfor-
derliche Zahl und Größe beschränkt sind. Die 
Öffnungen müssen feuerbeständige, dicht- und 
selbstschließende Abschlüsse haben.  
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(9) In inneren Brandwänden sind feuerbestän-
dige Verglasungen nur zulässig, wenn sie auf 
die für die Nutzung erforderliche Zahl und 
Größe beschränkt sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(10) Die Absätze 4 bis 9 gelten entsprechend 
auch für Wände, die nach Absatz 3 Satz 2 und 
3 anstelle von Brandwänden zulässig sind. 

 
(9) In inneren Brandwänden sind feuerbestän-
dige Verglasungen nur zulässig, wenn sie auf 
die für die Nutzung erforderliche Zahl und 
Größe beschränkt sind.  
 
(10) Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und 2 gelten 
nicht für seitliche Wände von Vorbauten im 
Sinne des § 6 Absatz 6, wenn sie von dem 
Nachbargebäude oder der Nachbargrenze 
einen Abstand einhalten, der ihrer eigenen 
Ausladung entspricht, mindestens jedoch 1 m 
beträgt, sowie für Terrassenüberdachungen, 
Balkone und Altane.  
 
(11) Die Absätze 4 bis 10 gelten entsprechend 
auch für Wände, die nach Absatz 3 Sätze 2 
und 3 anstelle von Brandwänden zulässig sind.  
 

 
§ 34 Decken 
 
(1) Decken sowie deren Bekleidung müssen 
unbeschadet des § 17 Abs. 2 hinsichtlich ihres 
Brandverhaltens nachfolgende Mindestanfor-
derungen erfüllen: 
 
(Darstellungen der Tabelle hier nicht abge-
druckt) 
 
(2) Spalte 1 der Tabelle gilt auch für andere 
freistehende Gebäude ähnlicher Größe sowie 
für freistehende landwirtschaftliche Betriebs-
gebäude. 
 
(3) Decken und ihre Unterstützung zwischen 

 
§ 31 Decken 
 
(1) Decken müssen als tragende und raumab-
schließende Bauteile zwischen Geschossen im 
Brandfall ausreichend lang standsicher und 
widerstandsfähig gegen die Brandausbreitung 
sein. Sie müssen 
 
1. in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 feuerbe-

ständig, 
2. in Gebäuden der Gebäudeklasse 4 hoch-

feuerhemmend und 
3. in Gebäuden der Gebäudeklassen 2 und 3 

feuerhemmend 
 
sein. Satz 2 gilt 

 
§ 31 Decken  
 
(1) Decken müssen als tragende und raumab-
schließende Bauteile zwischen Geschossen im 
Brandfall ausreichend lang standsicher und 
widerstandsfähig gegen die Brandausbreitung 
sein. Sie müssen  
 
1. in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 feuer-

beständig,  
2. in Gebäuden der Gebäudeklasse 4 hoch-

feuerhemmend und  
3. in Gebäuden der Gebäudeklassen 2 und 3 

feuerhemmend  
 
sein. Satz 2 gilt  
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dem landwirtschaftlichen Betriebsteil und dem 
Wohnteil eines Gebäudes sind in der Feuerwi-
derstandsklasse F 90 und in den wesentlichen 
Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen (F 90-
AB) herzustellen. 
 
(4) Bei Decken eingeschossiger Gebäude 
werden keine Anforderungen an die Feuerwi-
derstandsklasse gestellt, wenn sich über der 
Decke nur das Dach oder ein nicht benutzba-
rer Dachraum befindet. 
 
(5) Öffnungen in Decken, für die eine Feuer-
widerstandsklasse vorgeschrieben ist, sind 
zulässig, wenn die Nutzung des Gebäudes 
dies erfordert. Die Öffnungen müssen mit 
selbstschließenden Abschlüssen entspre-
chend der Feuerwiderstandsklasse der De-
cken versehen werden; dies gilt nicht für den 
Abschluss von Öffnungen bei einschiebbaren 
Bodentreppen und Leitern nach § 36 Abs. 2 
Satz 2. Leitungen dürfen durch Decken, für die 
die Feuerwiderstandsklasse F 90 vorgeschrie-
ben ist, nur hindurchgeführt werden, wenn 
eine Übertragung von Feuer und Rauch nicht 
zu befürchten ist oder entsprechende Vorkeh-
rungen hiergegen getroffen sind. 
 
(6) Absatz 5 gilt nicht für Decken in Wohnge-
bäuden geringer Höhe mit nicht mehr als zwei 
Wohnungen und innerhalb von Wohnungen. 
 

 
1. für Geschosse im Dachraum nur, wenn dar-

über Aufenthaltsräume möglich sind, und 
 
2. nicht für Balkone, ausgenommen offene 

Gänge, die als notwendige Flure dienen. Im 
Falle des Satzes 3 Nummer 1 bleibt § 29 
Absatz 4 unberührt. 

 
(2) Im Kellergeschoss müssen Decken 
 
1. in Gebäuden der Gebäudeklassen 3 bis 5 

feuerbeständig und 
2. in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 

feuerhemmend 
 
 
sein. Decken müssen feuerbeständig sein 
 
1. unter und über Räumen mit Explosions- o-

der erhöhter Brandgefahr, ausgenommen in 
Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 und 
2, und 

2. zwischen dem landwirtschaftlich genutzten 
Teil und dem Wohnteil eines Gebäudes. 

 
 
(3) Der Anschluss der Decken an die Außen-
wand ist so herzustellen, dass er den Anforde-
rungen aus Absatz 1 Satz 1 genügt. 
 
(4) Öffnungen in Decken, für die eine Feuerwi-
derstandsfähigkeit vorgeschrieben ist, sind nur 
zulässig 
 
1. in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2, 

 
1. für Geschosse im Dachraum nur, wenn dar-
über Aufenthaltsräume möglich sind; § 29 Ab-
satz 4 bleibt unberührt, und  
2. nicht für Balkone, ausgenommen offene 
Gänge, die als notwendige Flure dienen.  
 
 
 
(2) Im Kellergeschoss müssen Decken  
 
1. in Gebäuden der Gebäudeklassen 3 bis 5 

feuerbeständig und  
 
2. in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 

feuerhemmend  
 
sein. Decken müssen feuerbeständig sein  
 
1. unter und über Räumen mit Explosions- 

oder erhöhter Brandgefahr, ausgenommen 
in Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 
und 2 sowie  

2. zwischen dem landwirtschaftlich oder ver-
gleichbar genutzten Teil und dem Wohnteil 
eines Gebäudes.  

 
(3) Der Anschluss der Decken an die Außen-
wand ist so herzustellen, dass er den Anforde-
rungen aus Absatz 1 Satz 1 genügt.  
 
(4) Öffnungen in Decken, für die eine Feuerwi-
derstandsfähigkeit vorgeschrieben ist, sind nur 
zulässig  
 
1. in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2,  
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2. innerhalb derselben Nutzungseinheit mit 
nicht mehr als insgesamt 400 m² in nicht 
mehr als zwei Geschossen und 

3. im Übrigen, wenn sie auf die für die Nutzung 
erforderliche Zahl und Größe beschränkt 
sind und Abschlüsse mit der Feuerwider-
standsfähigkeit der Decke haben. 

2. innerhalb derselben Nutzungseinheit mit 
nicht mehr als insgesamt 400 m² in nicht 
mehr als zwei Geschossen und  

3. im Übrigen, wenn sie auf die für die Nut-
zung erforderliche Zahl und Größe be-
schränkt sind und Abschlüsse mit der Feu-
erwiderstandsfähigkeit der Decke haben.  

 
§ 35 Dächer 
 
(1) Bedachungen müssen gegen Flugfeuer 
und strahlende Wärme widerstandsfähig sein 
(harte Bedachung). 
 
 
(2) Bedachungen, die die Anforderungen nach 
Absatz 1 nicht erfüllen, sind bei Gebäuden 
geringer Höhe zulässig, wenn die Gebäude 
 
 
1. einen Abstand von der Grundstücksgrenze 

von mindestens 12 m, 
2. von Gebäuden auf demselben Grundstück 

mit harter Bedachung einen Abstand von 
mindestens 15 m, 

3. von Gebäuden auf demselben Grundstück 
mit Bedachungen, die die Anforderungen 
nach Absatz 1 nicht erfüllen, einen Abstand 
von mindestens 24 m, 

4. von kleinen, nur Nebenzwecken dienenden 
Gebäuden ohne Feuerstätten auf demsel-
ben Grundstück einen Abstand von mindes-
tens 5 m  

 
 
 

 
§ 32 Dächer 
 
(1) Bedachungen müssen gegen eine Brand-
beanspruchung von außen durch Flugfeuer 
und strahlende Wärme ausreichend lang wi-
derstandsfähig sein (harte Bedachung). 
 
(2) Bedachungen, die die Anforderungen nach 
Absatz 1 nicht erfüllen, sind zulässig bei Ge-
bäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3, wenn die 
Gebäude 
 
1. einen Abstand von der Grundstücksgrenze 

von mindestens 12 m, 
2. von Gebäuden auf demselben Grundstück 

mit harter Bedachung einen Abstand von 
mindestens15 m, 

3. von Gebäuden auf demselben Grundstück 
mit Bedachungen, die die Anforderungen 
nach Absatz 1 nicht erfüllen, einen Abstand 
von mindestens 24 m und 

4. von Gebäuden auf demselben Grundstück 
ohne Aufenthaltsräume und ohne Feuerstät-
ten mit nicht mehr als 50 m³ Brutto-
Rauminhalt sowie von Gebäuden mit Ab-
stellräumen nach § 6 Absatz 11 einen Ab-
stand von mindestens 5 m  

 

 
§ 32 Dächer  
 
(1) Bedachungen müssen gegen eine Brand-
beanspruchung von außen durch Flugfeuer 
und strahlende Wärme ausreichend lang wi-
derstandsfähig sein (harte Bedachung).  
 
(2) Bedachungen, die die Anforderungen nach 
Absatz 1 nicht erfüllen, sind zulässig bei Ge-
bäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3, wenn die 
Gebäude  
 
1  einen Abstand von der Grundstücksgrenze 

von mindestens 12 m,  
2. von Gebäuden auf demselben Grundstück 

mit harter Bedachung einen Abstand von 
mindestens 15 m,  

3. von Gebäuden auf demselben Grundstück 
mit Bedachungen, die die Anforderungen 
nach Absatz 1 nicht erfüllen, einen Abstand 
von mindestens 24 m oder  

4. von Gebäuden auf demselben Grundstück 
ohne Aufenthaltsräume und ohne Feuer-
stätten mit nicht mehr als 50 m³ Brutto-
Rauminhalt einen Abstand von mindestens 
5 m,  
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einhalten. Soweit Gebäude nach Satz 1 Ab-
stand halten müssen, genügt bei Wohngebäu-
den geringer Höhe mit nicht mehr als zwei 
Wohnungen in den Fällen 
 
1. der Nummer 1 ein Abstand von mindestens 

6 m, 
2. der Nummer 2 ein Abstand von mindestens 

9 m, 
3. der Nummer 3 ein Abstand von mindestens 

12 m und 
4. der Nummer 4 ein Abstand von mindestens 

3 m. 
 
Auf den Abstand nach Satz 1 Nr. 1 und Satz 2 
Nr. 1 dürfen angrenzende öffentliche Ver-
kehrsflächen, öffentliche Grünflächen und öf-
fentliche Wasserflächen bis zu ihrer Mitte an-
gerechnet werden. 
 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für 
 
 
 
 
 
 
1. lichtdurchlässige Bedachungen aus nicht-

brennbaren Baustoffen, 
 
 
2. Lichtkuppeln und Oberlichte von Wohnge-

bäuden, 
3. Eingangsüberdachungen und Vordächer 

aus nichtbrennbaren Baustoffen, 
4. Eingangsüberdachungen aus brennbaren 

einhalten. Soweit Gebäude nach Satz 1 Ab-
stand halten müssen, genügt bei Wohngebäu-
den der Gebäudeklassen 1 und 2 in den Fällen 
 
 
1. der Nummer 1 ein Abstand von mindestens 

6 m, 
2. der Nummer 2 ein Abstand von mindestens 

9 m und 
3. der Nummer 3 ein Abstand von mindestens 

12 m. 
 
 
 
Auf den Abstand nach Satz 1 Nummer 1 und 
Satz 2 Nummer 1 dürfen angrenzende öffentli-
che Verkehrsflächen, öffentliche Grünflächen 
und öffentliche Wasserflächen bis zu ihrer Mit-
te angerechnet werden. 
 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für 
 
 
 
 
 
 
1. lichtdurchlässige Bedachungen aus nicht-

brennbaren Baustoffen; brennbare Fugen-
dichtungen und brennbare Dämmstoffe in 
nichtbrennbaren Profilen sind zulässig, 

2. Dachflächenfenster, Oberlichter und Licht-
kuppeln von Wohngebäuden, 

3. Eingangsüberdachungen und Vordächer 
aus nichtbrennbaren Baustoffen und 

4. Eingangsüberdachungen aus brennbaren 

einhalten. Soweit Gebäude nach Satz 1 Ab-
stand halten müssen, genügt bei Wohngebäu-
den der Gebäudeklassen 1 und 2 in den Fällen  
 
 
1. der Nummer 1 ein Abstand von mindestens 

6 m,  
2. der Nummer 2 ein Abstand von mindestens 

9 m und  
3. der Nummer 3 ein Abstand von mindestens 

12 m.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für  
 
 
1. Gebäude ohne Aufenthaltsräume und ohne 

Feuerstätten mit nicht mehr als 50 m³ Brut-
to-Rauminhalt,  

 
2. lichtdurchlässige Bedachungen aus nicht-

brennbaren Baustoffen; brennbare Fugen-
dichtungen und brennbare Dämmstoffe in 
nichtbrennbaren Profilen sind zulässig,  

3. Dachflächenfenster, Oberlichte und Licht-
kuppeln von Wohngebäuden,  

4. Eingangsüberdachungen und Vordächer 
aus nichtbrennbaren Baustoffen und  

5. Eingangsüberdachungen aus brennbaren 
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Baustoffen, wenn die Eingänge nur zu 
Wohnungen führen. 

 
(4) Abweichungen von den Absätzen 1 und 2 
können 
 
1. für lichtdurchlässige Teilflächen aus brenn-

baren Baustoffen in Bedachungen nach 
Absatz 1 und 

2. für begrünte Bedachungen  
 
zugelassen werden, wenn Bedenken wegen 
des Brandschutzes nicht bestehen. 
 
 
 
 
(5) An Dächer, bei denen aufgrund ihrer An-
ordnung die Übertragung von Feuer auf ande-
re Gebäude oder Gebäudeteile zu befürchten 
ist, können besondere Anforderungen gestellt 
werden. Bei aneinander gebauten giebelstän-
digen Gebäuden ist das Dach für eine Brand-
beanspruchung von innen nach außen in der 
Feuerwiderstandsklasse F 30 herzustellen. 
Öffnungen in Dachflächen müssen mindestens 
2 m von dem Gebäudeabschluss entfernt sein; 
eine geringere Entfernung ist zulässig, wenn 
der Abstand zu Öffnungen in der gegenüber-
liegenden Dachfläche mindestens 4 m beträgt. 
 
(6) Dachvorsprünge, Dachgesimse und Dach-
aufbauten, lichtdurchlässige Bedachungen 
und Lichtkuppeln sind so anzuordnen und her-
zustellen, dass ein Brand nicht auf andere 
Gebäude oder Gebäudeteile übertragen wer-

Baustoffen, wenn die Eingänge nur zu Woh-
nungen führen. 

 
(4) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 
sind  
 
1. lichtdurchlässige Teilflächen aus brennbaren 

Baustoffen in Bedachungen nach Absatz 1 
und 

2. begrünte Bedachungen 
 
zulässig, wenn eine Brandentstehung bei einer 
Brandbeanspruchung von außen durch Flug-
feuer und strahlende Wärme nicht zu befürch-
ten ist oder Vorkehrungen hiergegen getroffen 
werden. 
 
(5) Dachüberstände, Dachgesimse, Zwerch-
häuser und Dachaufbauten, lichtdurchlässige 
Bedachungen, Dachflächenfenster, Lichtkup-
peln und Oberlichte und Solaranlagen sind so 
anzuordnen und herzustellen, dass Feuer nicht 
auf andere Gebäudeteile und Nachbargrund-
stücke übertragen werden kann. Von der Au-
ßenfläche von Brandwänden und von der Mit-
tellinie gemeinsamer Brandwände müssen 
 
1. mindestens 1,25 m entfernt sein 
 

a) Dachflächenfenster, Oberlichte, Licht-
kuppeln und Öffnungen in der Beda-
chung, wenn diese Wände nicht mindes-
tens 0,30 m über die Bedachung geführt 
sind und 

b) Photovoltaikanlagen, Zwerchhäuser, 
Dachgauben und ähnliche Dachaufbau-

Baustoffen, wenn die Eingänge nur zu 
Wohnungen führen.  

 
(4) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 
sind  
 
1. lichtdurchlässige Teilflächen aus brennba-

ren Baustoffen in Bedachungen nach Ab-
satz 1 und  

2. begrünte Bedachungen  
 
zulässig, wenn eine Brandentstehung bei einer 
Brandbeanspruchung von außen durch Flug-
feuer und strahlende Wärme nicht zu befürch-
ten ist oder Vorkehrungen hiergegen getroffen 
werden.  
 
(5) Dachüberstände, Dachgesimse, Zwerch-
häuser und Dachaufbauten, lichtdurchlässige 
Bedachungen, Dachflächenfenster, Lichtkup-
peln, Oberlichte und Solaranlagen sind so an-
zuordnen und herzustellen, dass Feuer nicht 
auf andere Gebäudeteile und Nachbargrund-
stücke übertragen werden kann. Von Brand-
wänden und von Wänden, die anstelle von 
Brandwänden zulässig sind, müssen mindes-
tens 1,25 m entfernt sein  
 
 
1. Dachflächenfenster, Oberlichte, Lichtkup-

peln und Öffnungen in der Bedachung, 
wenn diese Wände nicht mindestens 30 cm 
über die Bedachung geführt sind, sowie  

 
2. Solaranlagen, Zwerchhäuser, Dachgauben 

und ähnliche Dachaufbauten aus brennba-
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den kann. Von der Außenfläche von Gebäu-
deabschlusswänden und von der Mittellinie 
gemeinsamer Gebäudeabschlusswände (§ 31 
Abs. 2) oder Gebäudetrennwände müssen sie 
mindestens 1,25 m entfernt sein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7) Dächer von Anbauten, die an Wände mit 
Öffnungen oder an Wände, die nicht mindes-
tens in der Feuerwiderstandsklasse F 90 er-
stellt sind, anschließen, sind in einem mindes-
tens 5 m breiten Streifen vor diesen Wänden 
in mindestens der gleichen Feuerwiderstands-
klasse herzustellen wie die Decken des höhe-

ten aus brennbaren Baustoffen, wenn sie 
nicht durch diese Wände gegen Brand-
übertragung geschützt sind, und 

 
2. mindestens 0,50 m entfernt sein 
 

a) Photovoltaikanlagen, deren Außenseiten 
und Unterkonstruktion aus nichtbrennba-
ren Baustoffen bestehen und 

b) Solarthermieanlagen. 
 
 
Die Sätze 1 und 2 gelten auch bei Wänden, die 
anstelle von Brandwänden zulässig sind. 
 
(6) Dächer von traufseitig aneinandergebauten 
Gebäuden müssen als raumabschließende 
Bauteile für eine Brandbeanspruchung von 
innen nach außen einschließlich der sie tra-
genden und aussteifenden Bauteile feuer-
hemmend sein. Öffnungen in diesen Dachflä-
chen müssen waagerecht gemessen mindes-
tens 2 m von der Brandwand oder der Wand, 
die anstelle der Brandwand zulässig ist, ent-
fernt sein. Eine geringere Entfernung ist zuläs-
sig, wenn der Abstand zu Öffnungen in der 
gegenüberliegenden Dachfläche mindestens 4 
m beträgt. 
 
(7) Dächer von Anbauten, die an Außenwände 
mit Öffnungen oder ohne Feuerwiderstandsfä-
higkeit anschließen, müssen innerhalb eines 
Abstands von 5 m von diesen Wänden als 
raumabschließende Bauteile für eine Brandbe-
anspruchung von innen nach außen ein-
schließlich der sie tragenden und aussteifen-

ren Baustoffen, wenn sie nicht durch diese 
Wände gegen Brandübertragung geschützt 
sind.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) Dächer von traufseitig aneinandergebauten 
Gebäuden müssen als raumabschließende 
Bauteile für eine Brandbeanspruchung von 
innen nach außen einschließlich der sie tra-
genden und aussteifenden Bauteile feuer-
hemmend sein. Öffnungen in diesen Dachflä-
chen müssen waagerecht gemessen mindes-
tens 2 m von der Brandwand oder der Wand, 
die anstelle der Brandwand zulässig ist, ent-
fernt sein.  
 
 
 
 
(7) Dächer von Anbauten, die an Außenwände 
mit Öffnungen oder ohne Feuerwiderstandsfä-
higkeit anschließen, müssen innerhalb eines 
Abstands von 5 m von diesen Wänden als 
raumabschließende Bauteile für eine Brandbe-
anspruchung von innen nach außen ein-
schließlich der sie tragenden und aussteifen-
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ren Gebäudes. In diesem Bereich sind Dach-
haut und Dämmschichten aus brennbaren 
Baustoffen gegen Entflammen zu schützen. 
Dies gilt nicht für Anbauten an Wohngebäude 
geringer Höhe. 
 
(8) Bei Dächern an Verkehrsflächen und über 
Eingängen können Vorrichtungen zum Schutz 
gegen das Herabfallen von Schnee und Eis 
verlangt werden. 
 
 
(9) Für die vom Dach aus vorzunehmenden 
Arbeiten sind sicher benutzbare Vorrichtungen 
anzubringen. 
 

den Bauteile die Feuerwiderstandsfähigkeit der 
Decken des Gebäudeteils haben, an den sie 
angebaut werden. Dies gilt nicht für Anbauten 
an Wohngebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3. 
 
 
(8) Dächer an Verkehrsflächen und über Ein-
gängen müssen Vorrichtungen zum Schutz 
gegen das Herabfallen von Schnee und Eis 
haben, wenn dies die Verkehrssicherheit erfor-
dert. 
 
(9) Für vom Dach aus vorzunehmende Arbei-
ten sind sicher benutzbare Vorrichtungen an-
zubringen. 

den Bauteile die Feuerwiderstandsfähigkeit der 
Decken des Gebäudeteils haben, an den sie 
angebaut werden. Dies gilt nicht für Anbauten 
an Wohngebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
(8) Für vom Dach aus vorzunehmende Arbei-
ten sind sicher benutzbare Vorrichtungen an-
zubringen.  
 

 

Vierter Abschnitt 
Treppen, Rettungswege, Aufzüge und Öff-
nungen 
 

Abschnitt 4 
Rettungswege, Treppen, Aufzüge und Öff-
nungen 
 

Fünfter Abschnitt  
Rettungswege, Treppen, Öffnungen, Um-
wehrungen 

 

 
 

 
§ 33 Erster und zweiter Rettungsweg 
 
(1) Für jede Nutzungseinheit müssen in jedem 
Geschoss mit einem Aufenthaltsraum mindes-
tens zwei voneinander unabhängige Ret-
tungswege ins Freie vorhanden sein. Beide 
Rettungswege dürfen jedoch innerhalb des 
Geschosses über denselben notwendigen Flur 
führen. 
 
 
(2) Für Nutzungseinheiten nach Absatz 1, die 
nicht zu ebener Erde liegen, muss der erste 

 
§ 33 Erster und zweiter Rettungsweg  
 
(1) Für Nutzungseinheiten mit mindestens ei-
nem Aufenthaltsraum wie Wohnungen, Pra-
xen, selbstständige Betriebsstätten müssen in 
jedem Geschoss mindestens zwei voneinan-
der unabhängige Rettungswege ins Freie vor-
handen sein; beide Rettungswege dürfen je-
doch innerhalb des Geschosses über densel-
ben notwendigen Flur führen.  
 
(2) Für Nutzungseinheiten nach Absatz 1, die 
nicht zu ebener Erde liegen, muss der erste 
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Rettungsweg über eine notwendige Treppe 
führen. Der zweite Rettungsweg kann über 
eine weitere notwendige Treppe oder eine mit 
Rettungsgeräten der Feuerwehr erreichbare 
Stelle der Nutzungseinheit führen. Der zweite 
Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuer-
wehr ist nur zulässig, wenn keine Bedenken 
wegen der Personenrettung bestehen. Ein 
zweiter Rettungsweg ist nicht erforderlich, 
 
1. wenn die Rettung über einen sicher erreich-

baren Treppenraum möglich ist, in den Feu-
er und Rauch nicht eindringen können (Si-
cherheitstreppenraum) oder 

2. für zu ebener Erde liegende Räume, die 
einen unmittelbaren Ausgang ins Freie ha-
ben, der von jeder Stelle des Raumes in 
höchstens 15 m Entfernung erreichbar ist. 

 
(3) Gebäude, deren zweiter Rettungsweg über 
Rettungsgeräte der Feuerwehr führt und bei 
denen die Oberkante der Brüstung von zum 
Anleitern bestimmten Fenstern oder Stellen 
mehr als 8 m über der Geländeoberfläche 
liegt, dürfen nur errichtet werden, wenn die 
Feuerwehr über die erforderlichen Rettungs-
geräte wie Hubrettungsfahrzeuge verfügt. 

Rettungsweg über eine notwendige Treppe 
führen. Der zweite Rettungsweg kann eine 
weitere notwendige Treppe oder eine mit Ret-
tungsgeräten der Feuerwehr erreichbare Stelle 
der Nutzungseinheit sein. Der zweite Ret-
tungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr 
ist nur zulässig, wenn keine Bedenken wegen 
der Personenrettung bestehen. Ein zweiter 
Rettungsweg ist nicht erforderlich, wenn die 
Rettung über einen sicher erreichbaren Trep-
penraum möglich ist, in den Feuer und Rauch 
nicht eindringen können (Sicherheitstreppen-
raum).  
 
 
 
 
 
 
(3) Gebäude, deren zweiter Rettungsweg über 
Rettungsgeräte der Feuerwehr führt und bei 
denen die Oberkante der Brüstung von zum 
Anleitern bestimmten Fenstern oder Stellen 
mehr als 8 m über der Geländeoberfläche 
liegt, dürfen nur errichtet werden, wenn die 
Feuerwehr über die erforderlichen Rettungs-
geräte wie Hubrettungsfahrzeuge verfügt.  
 

 
§ 36 Treppen 
 
(1) Jedes nicht zu ebener Erde liegende Ge-
schoss und der benutzbare Dachraum eines 
Gebäudes müssen über mindestens eine 
Treppe zugänglich sein (notwendige Treppe); 
weitere Treppen können gefordert werden, 

 
§ 34 Treppen 
 
(1) Jedes nicht zu ebener Erde liegende Ge-
schoss und der benutzbare Dachraum eines 
Gebäudes müssen über mindestens eine 
Treppe zugänglich sein (notwendige Treppe). 
Statt notwendiger Treppen sind Rampen mit 

 
§ 34 Treppen  
 
(1) Jedes nicht zu ebener Erde liegende Ge-
schoss und der benutzbare Dachraum eines 
Gebäudes müssen über mindestens eine 
Treppe zugänglich sein (notwendige Treppe). 
Statt notwendiger Treppen sind Rampen mit 
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wenn die Rettung von Menschen im Brandfall 
nicht auf andere Weise möglich ist. Statt not-
wendiger Treppen können Rampen mit flacher 
Neigung gestattet werden. 
 
(2) Einschiebbare Treppen und Rolltreppen 
sind als notwendige Treppen unzulässig. Ein-
schiebbare Treppen und Leitern sind bei Ge-
bäuden geringer Höhe als Zugang zu einem 
Dachraum ohne Aufenthaltsräume zulässig; 
sie können als Zugang zu sonstigen Räumen, 
die keine Aufenthaltsräume sind, gestattet 
werden, wenn wegen des Brandschutzes Be-
denken nicht bestehen. 
 
(3) Die tragenden Teile notwendiger Treppen 
sind in der Feuerwiderstandsklasse F 90 und 
aus nichtbrennbaren Baustoffen herzustellen. 
Bei Gebäuden geringer Höhe sind sie aus 
nichtbrennbaren Baustoffen herzustellen; dies 
gilt nicht für Wohngebäude geringer Höhe mit 
nicht mehr als zwei Wohnungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) In Gebäuden mit mehr als zwei Geschos-
sen über der Geländeoberfläche sind die not-
wendigen Treppen in einem Zuge zu allen 
anderen angeschlossenen Geschossen zu 

flacher Neigung zulässig. 
 
 
 
 
(2) Einschiebbare Treppen und Rolltreppen 
sind als notwendige Treppen unzulässig. In 
Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 sind 
einschiebbare Treppen und Leitern als Zugang 
zu einem Dachraum ohne Aufenthaltsräume 
zulässig. 
 
 
 
 
(3) Die tragenden Teile notwendiger Treppen 
müssen 
 
1. in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 feuer-

hemmend und aus nichtbrennbaren Bau-
stoffen, 

2. in Gebäuden der Gebäudeklasse 4 aus 
nichtbrennbaren Baustoffen und 

3. in Gebäuden der Gebäudeklasse 3 aus 
nichtbrennbaren Baustoffen oder feuer-
hemmend 

 
sein. Tragende Teile von Außentreppen nach 
§ 35 Absatz 1 Satz 3 Nummer 3 müssen für 
Gebäude der Gebäudeklassen 3 bis 5 aus 
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. 
 
(4) Notwendige Treppen sind in einem Zuge 
zu allen angeschlossenen Geschossen zu 
führen. Sie müssen mit den Treppen zum 
Dachraum unmittelbar verbunden sein. Dies 

flacher Neigung zulässig.  
 
 
 
 
(2) Einschiebbare Treppen und Rolltreppen 
sind als notwendige Treppen unzulässig. In 
Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 sind 
einschiebbare Treppen und Leitern als Zugang 
zu einem Dachraum ohne Aufenthaltsraum 
zulässig.  
 
 
 
 
(siehe Abs. 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Notwendige Treppen sind in einem Zuge 
zu allen angeschlossenen Geschossen zu 
führen. Sie müssen mit den Treppen zum 
Dachraum unmittelbar verbunden sein. Dies 
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führen; sie müssen mit den Treppen zum 
Dachraum unmittelbar verbunden sein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Die nutzbare Breite der Treppen und Trep-
penabsätze notwendiger Treppen muss min-
destens 1 m betragen; in Wohngebäuden mit 
nicht mehr als zwei Wohnungen genügt eine 
Breite von 0,8 m. 
 
 
 
 
 
 

gilt nicht für Treppen 
 
1. in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3 

und 
2. nach § 35 Absatz 1 Satz 3 Nummer 2. 
 
(siehe Abs. 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Die nutzbare Breite der Treppenläufe und 
Treppenabsätze notwendiger Treppen muss 
mindestens 1 m betragen. In Wohngebäuden 
mit nicht mehr als zwei Wohnungen genügt 
eine Breite von 0,80 m. Eine geringere Breite 
als 1 m kann beim nachträglichen Einbau von 
Treppenliften gestattet werden, wenn 
 
1. die Führungskonstruktion des Treppenliftes 

höchstens 0,20 m breit und 0,50 m hoch ist, 
gemessen von der unteren Begrenzung des 

gilt nicht für Treppen  
 
1. in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3 

und  
2. nach § 35 Absatz 1 Satz 3 Nummer 2.  
 
(4) Die tragenden Teile notwendiger Treppen 
müssen  
 
1. in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 feuer-
hemmend und aus nichtbrennbaren Baustof-
fen  
 
2. in Gebäuden der Gebäudeklasse 4 aus 
nichtbrennbaren Baustoffen sowie  
 
3. in Gebäuden der Gebäudeklasse 3 aus 
nichtbrennbaren Baustoffen oder feuerhem-
mend  
 
sein. Tragende Teile von Außentreppen nach 
§ 35 Absatz 1 Satz 3 Nummer 3 für Gebäude 
der Gebäudeklassen 3 bis 5 müssen aus 
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.  
 
(5) Die nutzbare Breite der Treppenläufe und 
Treppenabsätze notwendiger Treppen muss 
für den größten zu erwartenden Verkehr aus-
reichen.  
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(6) Treppen müssen mindestens einen festen 
und griffsicheren Handlauf haben. Bei großer 
nutzbarer Breite der Treppen können Handläu-
fe auf beiden Seiten und Zwischenhandläufe 
gefordert werden. 
 
(7) Die freien Seiten der Treppen, Treppenab-
sätze und Treppenöffnungen müssen durch 
Geländer gesichert werden. Fenster, die un-
mittelbar an Treppen liegen und deren Brüs-
tungen unter der notwendigen Geländerhöhe 
liegen, sind zu sichern. 
 
(8) Auf Handläufe und Geländer kann, insbe-
sondere bei Treppen bis zu fünf Stufen, ver-
zichtet werden, wenn wegen der Verkehrssi-
cherheit auch unter Berücksichtigung der Be-
lange Behinderter oder alter Menschen Be-
denken nicht bestehen. 
 
(9) Treppengeländer müssen mindestens 0,90 
m, bei Treppen mit mehr als 12 m Absturzhö-
he mindestens 1,10 m hoch sein. 
 
(10) Eine Treppe darf nicht unmittelbar hinter 
einer Tür beginnen, die in Richtung der Treppe 
aufschlägt; zwischen Treppe und Tür ist ein 

Lichtraumprofils der Treppe, 
2. bei einer Leerfahrt des Lifts eine zusam-

menhängende Restlaufbreite der Treppe 
von mindestens 0,60 m verbleibt und 

3. der nicht benutzte Lift sich in einer Parkposi-
tion befindet, die den Treppenlauf nicht 
mehr als nach Nummer 1 zulässig ein-
schränkt. 

 
(6) Treppen müssen mindestens einen festen 
und griffsicheren Handlauf haben. Für Trep-
pen sind Handläufe auf beiden Seiten und 
Zwischenhandläufe vorzusehen, soweit die 
Verkehrssicherheit dies erfordert. 
 
(7) Die freien Seiten der Treppenläufe, Trep-
penabsätze und Treppenöffnungen müssen 
durch Geländer gesichert werden. Fenster, die 
unmittelbar an Treppen liegen und deren Brüs-
tungen unter der notwendigen Geländerhöhe 
liegen, sind zu sichern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(8) Treppengeländer müssen mindestens 0,90 
m, bei Treppen mit mehr als 12 m Absturzhö-
he mindestens 1,10 m hoch sein. 
 
(9) Eine Treppe darf nicht unmittelbar hinter 
einer Tür beginnen, die in Richtung der Treppe 
aufschlägt. Zwischen Treppe und Tür ist ein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) Treppen müssen einen festen und griffsi-
cheren Handlauf haben. Für Treppen sind 
Handläufe auf beiden Seiten und Zwischen-
handläufe vorzusehen, soweit die Verkehrssi-
cherheit dies erfordert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7) Eine Treppe darf nicht unmittelbar hinter 
einer Tür beginnen, die in Richtung der Treppe 
aufschlägt. Zwischen Treppe und Tür ist ein 
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Treppenabsatz anzuordnen, der mindestens 
so tief sein soll, wie die Tür breit ist. 
 
 
(11) Die Absätze 3 bis 7 gelten nicht für Trep-
pen innerhalb von Wohnungen. 
 

Treppenabsatz anzuordnen, der mindestens 
so tief sein soll, wie die Tür breit ist. 
 
 
(10) Die Absätze 3 bis 7 gelten nicht für Trep-
pen innerhalb von Wohnungen. 

ausreichender Treppenabsatz anzuordnen, 
der mindestens so tief sein soll, wie die Tür 
breit ist.  
 

 
§ 37 Treppenräume 
 
(1) Jede notwendige Treppe muss in einem 
eigenen Treppenraum (notwendiger Treppen-
raum) liegen. Für die Verbindung von Ge-
schossen innerhalb derselben Nutzungseinheit 
sind notwendige Treppen ohne Treppenraum 
zulässig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Von jeder Stelle eines Aufenthaltsraumes 
sowie eines Kellergeschosses muss mindes-
tens ein notwendiger Treppenraum oder ein 
Ausgang ins Freie in höchstens 35 m Entfer-

 
§ 35 Notwendige Treppenräume, Ausgänge 
 
(1) Jede notwendige Treppe muss zur Sicher-
stellung der Rettungswege aus den Geschos-
sen ins Freie in einem eigenen, durchgehen-
den Treppenraum liegen (notwendiger Trep-
penraum). Notwendige Treppenräume müssen 
so angeordnet und ausgebildet sein, dass die 
Nutzung der notwendigen Treppen im Brand-
fall ausreichend lang möglich ist. Notwendige 
Treppen sind ohne eigenen Treppenraum zu-
lässig 
 
1. in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2, 
2. für die Verbindung von höchstens zwei Ge-

schossen innerhalb derselben Nutzungsein-
heit von insgesamt nicht mehr als 200 m², 
wenn in jedem Geschoss ein anderer Ret-
tungsweg erreicht werden kann und 

 
3. als Außentreppe, wenn ihre Nutzung aus-

reichend sicher ist und im Brandfall nicht ge-
fährdet werden kann. 

 
(2) Von jeder Stelle eines Aufenthaltsraumes 
sowie eines Kellergeschosses muss mindes-
tens ein Ausgang in einen notwendigen Trep-
penraum oder ins Freie in höchstens 35 m 

 
§ 35 Notwendige Treppenräume, Ausgänge  
 
(1) Jede notwendige Treppe muss zur Sicher-
stellung der Rettungswege aus den Geschos-
sen ins Freie in einem eigenen, durchgehen-
den Treppenraum liegen (notwendiger Trep-
penraum). Notwendige Treppenräume müssen 
so angeordnet und ausgebildet sein, dass die 
Nutzung der notwendigen Treppen im Brand-
fall ausreichend lang möglich ist. Notwendige 
Treppen sind ohne eigenen Treppenraum zu-
lässig  
 
1. in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2,  
2. für die Verbindung von höchstens zwei 

Geschossen innerhalb derselben Nut-
zungseinheit von insgesamt nicht mehr als 
200 m², wenn in jedem Geschoss ein an-
derer Rettungsweg erreicht werden kann, 
und  

3. als Außentreppe, wenn ihre Nutzung aus-
reichend sicher ist und im Brandfall nicht 
gefährdet werden kann.  

 
(2) Von jeder Stelle eines Aufenthaltsraumes 
sowie eines Kellergeschosses muss mindes-
tens ein Ausgang in einen notwendigen Trep-
penraum oder ins Freie in höchstens 35 m 
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nung erreichbar sein. Sind mehrere notwendi-
ge Treppenräume erforderlich, müssen sie so 
verteilt sein, dass die Rettungswege möglichst 
kurz sind. 
 
 
 
 
 
 
(3) Übereinanderliegende Kellergeschosse 
müssen jeweils mindestens zwei Ausgänge zu 
notwendigen Treppenräumen oder ins Freie 
haben. 
 
(4) Notwendige Treppenräume müssen durch-
gehend sein und an einer Außenwand liegen. 
Notwendige Treppenräume, die nicht an einer 
Außenwand liegen (innenliegende notwendige 
Treppenräume) sind zulässig, wenn ihre Be-
nutzung durch Raucheintritt nicht gefährdet 
werden kann. 
 
(5) Jeder notwendige Treppenraum muss ei-
nen sicheren Ausgang ins Freie haben. Sofern 
der Ausgang eines notwendigen Treppenrau-
mes nicht unmittelbar ins Freie führt, muss der 
Raum zwischen dem notwendigen Treppen-
raum und dem Ausgang ins Freie  
 
1. mindestens so breit sein wie die dazugehö-

rigen Treppen, 
2. Wände haben, die die Anforderungen an 

die Wände des Treppenraumes erfüllen, 
3. rauchdichte und selbstschließende Türen 

zu notwendigen Fluren haben und 

Entfernung erreichbar sein. Übereinanderlie-
gende Kellergeschosse müssen jeweils min-
destens zwei Ausgänge in notwendige Trep-
penräume oder ins Freie haben. Sind mehrere 
notwendige Treppenräume erforderlich, müs-
sen sie so verteilt sein, dass sie möglichst 
entgegengesetzt liegen und dass die Ret-
tungswege möglichst kurz sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Jeder notwendige Treppenraum muss ei-
nen unmittelbaren Ausgang ins Freie haben. 
Sofern der Ausgang eines notwendigen Trep-
penraumes nicht unmittelbar ins Freie führt, 
muss der Raum zwischen dem notwendigen 
Treppenraum und dem Ausgang ins Freie 
 
1. mindestens so breit sein wie die dazugehö-

rigen Treppenläufe, 
2. Wände haben, die die Anforderungen an die 

Wände des Treppenraumes erfüllen, 
3. rauchdichte und selbstschließende Ab-

schlüsse zu notwendigen Fluren haben und 

Entfernung erreichbar sein. Übereinanderlie-
gende Kellergeschosse müssen jeweils min-
destens zwei Ausgänge in notwendige Trep-
penräume oder ins Freie haben. Sind mehrere 
notwendige Treppenräume erforderlich, müs-
sen sie so verteilt sein, dass sie möglichst 
entgegengesetzt liegen und dass die Ret-
tungswege möglichst kurz sind.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Jeder notwendige Treppenraum muss ei-
nen unmittelbaren Ausgang ins Freie haben. 
Sofern der Ausgang eines notwendigen Trep-
penraumes nicht unmittelbar ins Freie führt, 
muss der Raum zwischen dem notwendigen 
Treppenraum und dem Ausgang ins Freie  
 
1. mindestens so breit sein wie die dazugehö-

rigen Treppenläufe,  
2. Wände haben, die die Anforderungen an 

die Wände des Treppenraumes erfüllen,  
3. rauchdichte und selbstschließende Ab-

schlüsse zu notwendigen Fluren haben 
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4. ohne Öffnungen zu anderen Räumen, aus-
genommen zu notwendigen Fluren, sein. 

 
Abweichungen von Satz 2 Nummern 2 und 4 
können zugelassen werden, wenn Bedenken 
wegen des Brandschutzes nicht bestehen. 
 
(6) In Geschossen mit mehr als vier Wohnun-
gen oder Nutzungseinheiten vergleichbarer 
Größe müssen notwendige Flure angeordnet 
sein. 
 
(7) Die Wände notwendiger Treppenräume 
und ihrer Zugänge zum Freien sind 
 
1. in Gebäuden geringer Höhe in der Feuer-

widerstandsklasse F 90 und in den wesent-
lichen Teilen aus nichtbrennbaren Baustof-
fen (F 90-AB), 

2. in anderen Gebäuden in der Bauart von 
Brandwänden (§ 33) 

 
 
herzustellen. Dies gilt nicht, soweit diese 
Wände Außenwände sind, den Anforderungen 
des § 29 Abs. 1 entsprechen und durch ande-
re an diese Außenwände anschließende Bau-
teile nicht gefährdet werden können. Bauteile 
dürfen in Treppenraumwände nur so weit ein-
greifen, dass der verbleibende Wandquer-
schnitt die Feuerwiderstandsklasse F 90 be-
hält; für Leitungen, Leitungsschlitze und 
Schornsteine gilt dieses entsprechend. Leitun-
gen dürfen durch Treppenraumwände nur hin-
durchgeführt werden, wenn eine Übertragung 
von Feuer und Rauch nicht zu befürchten ist 

 
4. ohne Öffnungen zu anderen Räumen, aus-

genommen zu notwendigen Fluren, sein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Die Wände notwendiger Treppenräume 
müssen als raumabschließende Bauteile 
 
1. in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 die 

Bauart von Brandwänden haben, 
2. in Gebäuden der Gebäudeklasse 4 auch 

unter zusätzlicher mechanischer Beanspru-
chung hochfeuerhemmend sein und 

3. in Gebäuden der Gebäudeklasse 3 feuer-
hemmend sein. 

 
Dies ist nicht erforderlich für Außenwände von 
Treppenräumen, die aus nichtbrennbaren 
Baustoffenbestehen und durch andere an die-
se Außenwände anschließende Gebäudeteile 
im Brandfall nicht gefährdet werden können. 
Der obere Abschluss notwendiger Treppen-
räume muss als raumabschließendes Bauteil 
die Feuerwiderstandsfähigkeit der Decken des 
Gebäudes haben. Dies gilt nicht, wenn der 
obere Abschluss das Dach ist und die Trep-
penraumwände bis unter die Dachhaut reichen 
oder ein Hohlraum nach § 2 Absatz 5 Satz 3 
ist. 

und  
4. ohne Öffnungen zu anderen Räumen, 

ausgenommen zu notwendigen Fluren,  
 
sein.  
 
 
 
 
 
 
 
(4) Die Wände notwendiger Treppenräume 
müssen als raumabschließende Bauteile  
 
1. in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 die 

Bauart von Brandwänden haben,  
2. in Gebäuden der Gebäudeklasse 4 auch 

unter zusätzlicher mechanischer Bean-
spruchung hochfeuerhemmend und  

3. in Gebäuden der Gebäudeklasse 3 feuer-
hemmend  

 
sein. Dies ist nicht erforderlich für Außenwän-
de von Treppenräumen, die aus nichtbrennba-
ren Baustoffen bestehen und durch andere an 
diese Außenwände anschließende Gebäude-
teile im Brandfall nicht gefährdet werden kön-
nen. Der obere Abschluss notwendiger Trep-
penräume muss als raumabschließendes Bau-
teil die Feuerwiderstandsfähigkeit der Decken 
des Gebäudes haben. Dies gilt nicht, wenn der 
obere Abschluss das Dach ist und die Trep-
penraumwände bis unter die Dachhaut rei-
chen.  
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oder Vorkehrungen hiergegen getroffen sind. 
 
(8) Der obere Abschluss notwendiger Trep-
penräume ist 
 
1. in Gebäuden geringer Höhe mindestens in 

der Feuerwiderstandsklasse F 30, 
2. in anderen Gebäuden mindestens in der 

Feuerwiderstandsklasse F 90 
 
herzustellen. Dies gilt nicht, wenn der obere 
Abschluss das Dach oder ein Hohlraum nach 
§ 2 Abs. 6 Satz 2 ist. 
 
(9) In notwendigen Treppenräumen und in 
Räumen nach Absatz 5 Satz 2 müssen 
 
1. Bekleidungen, Putze, Dämmstoffe, Unter-

decken und Einbauten aus nichtbrennbaren 
Baustoffen, 

 
 
 
 
2. Bodenbeläge, ausgenommen Gleitschutz-

profile, aus mindestens schwerentflammba-
ren Baustoffen  

 
bestehen. Leitungsanlagen sind zulässig, 
wenn Bedenken wegen des Brandschutzes 
nicht bestehen. 
 
(10) In notwendigen Treppenräumen müssen 
 
 
1. Öffnungen zum Kellergeschoss, zu nicht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) In notwendigen Treppenräumen und in 
Räumen nach Absatz 3 Satz 2 müssen 
 
1. Bekleidungen, Putze, Dämmstoffe, Unter-

decken und Einbauten aus nichtbrennbaren 
Baustoffen bestehen, 

2. Wände und Decken aus brennbaren Bau-
stoffen eine Bekleidung aus nichtbrennba-
ren Baustoffen in ausreichender Dicke ha-
ben und 

3. Bodenbeläge, ausgenommen Gleitschutz-
profile, aus mindestens schwerentflammba-
ren Baustoffen bestehen. 

 
 
 
 
 
(6) In notwendigen Treppenräumen müssen 
Öffnungen 
 
1. zu Kellergeschossen, zu nicht ausgebauten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) In notwendigen Treppenräumen und in 
Räumen nach Absatz 3 Satz 2 müssen  
 
1. Bekleidungen, Putze, Dämmstoffe, Unter-

decken und Einbauten aus nicht-
brennbaren Baustoffen bestehen,  

2. Wände und Decken aus brennbaren Bau-
stoffen eine Bekleidung aus nicht-
brennbaren Baustoffen in ausreichender 
Dicke haben und  

3. Bodenbeläge, ausgenommen Gleitschutz-
profile, aus mindestens schwerentflamm-
baren Baustoffen bestehen.  

 
 
 
 
 
(6) In notwendigen Treppenräumen müssen 
Öffnungen  
 
1. zu Kellergeschossen, zu nicht ausgebau-
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ausgebauten Dachräumen, Werkstätten, 
Läden, Lagerräumen und ähnlichen Räu-
men sowie zu Nutzungseinheiten mit mehr 
als 200 m² Nutzfläche ohne notwendige 
Flure rauchdichte und selbstschließende 
Türen mit einer Feuerwiderstandsklasse T 
30, 

 
2. Öffnungen zu notwendigen Fluren, rauch-

dichte und selbstschließende Türen und 
3. sonstige Öffnungen außer in Gebäuden 

geringer Höhe dichtschließende Türen 
 
erhalten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
(11) Notwendige Treppenräume müssen zu 
lüften und zu beleuchten sein. Notwendige 
Treppenräume, die an einer Außenwand lie-
gen, müssen in jedem Geschoss Fenster mit 
einer Größe von mindestens 0,5 m² haben, die 
geöffnet werden können. Innenliegende not-
wendige Treppenräume müssen in Gebäuden 
mit mehr als fünf Geschossen oberhalb der 
Geländeoberfläche eine Sicherheitsbeleuch-
tung haben. 
 
(12) In Gebäuden mit mehr als fünf Geschos-
sen oberhalb der Geländeoberfläche sowie bei 
innenliegenden notwendigen Treppenräumen 

Dachräumen, Werkstätten, Läden, Lager- 
und ähnlichen Räumen sowie zu sonstigen 
Räumen und Nutzungseinheiten mit einer 
Fläche von mehr als 200 m², ausgenommen 
Wohnungen, mindestens feuerhemmende, 
rauchdichte und selbstschließende Ab-
schlüsse, 

 
2. zu notwendigen Fluren rauchdichte und 

selbstschließende Abschlüsse, 
3. zu sonstigen Räumen und Nutzungseinhei-

ten, ausgenommen Wohnungen, mindes-
tens dicht- und selbstschließende Abschlüs-
se und 

4. zu Wohnungen mindestens dichtschließen-
de Abschlüsse 

 
haben. Die Feuerschutz- und Rauchschutzab-
schlüsse dürfen lichtdurchlässige Seitenteile 
und Oberlichte enthalten, wenn der Abschluss 
insgesamt nicht breiter als 2,50 m ist. 
 
(7) Notwendige Treppenräume müssen zu 
beleuchten sein. Notwendige Treppenräume 
ohne Fenster müssen in Gebäuden mit einer 
Höhe nach § 2 Absatz 3 Satz 2 von mehr als 
13 m eine Sicherheitsbeleuchtung haben. 
 
 
 
 
(8) Notwendige Treppenräume müssen belüf-
tet und zur Unterstützung wirksamer Löschar-
beiten entraucht werden können. Sie müssen 
 
1. in jedem oberirdischen Geschoss unmittel-

ten Dachräumen, Werkstätten, Läden, La-
ger- und ähnlichen Räumen sowie zu 
sonstigen Räumen und Nutzungseinheiten 
mit einer Fläche von mehr als 200 m², 
ausgenommen Wohnungen, mindestens 
feuerhemmende, rauchdichte und selbst-
schließende Abschlüsse,  

 
2. zu notwendigen Fluren rauchdichte und 

selbstschließende Abschlüsse,  
3. zu sonstigen Räumen und Nutzungseinhei-

ten, ausgenommen Wohnungen, mindes-
tens dicht- und selbstschließende Ab-
schlüsse und  

4. zu Wohnungen mindestens dichtschlie-
ßende Abschlüsse  

 
haben. Die Feuerschutz- und Rauchschutzab-
schlüsse dürfen lichtdurchlässige Seitenteile 
und Oberlichte enthalten, wenn der Abschluss 
insgesamt nicht breiter als 2,50 m ist.  
 
(7) Notwendige Treppenräume müssen zu 
beleuchten sein. Notwendige Treppenräume 
ohne Fenster müssen in Gebäuden mit einer 
Höhe nach § 2 Absatz 3 Satz 2 von mehr als 
13 m eine Sicherheitsbeleuchtung haben.  
 
 
 
 
(8) Notwendige Treppenräume müssen belüf-
tet und zur Unterstützung wirksamer Löschar-
beiten entraucht werden können. Sie müssen  
 
1. in jedem oberirdischen Geschoss unmittel-



84 

 

muss an der obersten Stelle eines notwendi-
gen Treppenraumes ein Rauchabzug vorhan-
den sein. Der Rauchabzug muss eine Rauch-
abzugsöffnung mit einem freien Querschnitt 
von mindestens 5 von Hundert der Grundflä-
che, mindestens jedoch von 1 m² haben. Der 
Rauchabzug muss vom Erdgeschoss und vom 
obersten Treppenabsatz aus bedient werden 
können. Abweichungen können zugelassen 
werden, wenn der Rauch auf andere Weise 
abgeführt werden kann. 
 
(13) Die Absätze 1 bis 5 und 7 bis 11 gelten 
nicht für Wohngebäude mit nicht mehr als zwei 
Wohnungen. Absatz 6 gilt nicht für Wohnge-
bäude geringer Höhe. 
 

bar ins Freie führende Fenster mit einem 
freien Querschnitt von mindestens 0,50 m² 
haben, die geöffnet werden können oder 

2. an der obersten Stelle eine Öffnung zur 
Rauchableitung haben. 

 
In den Fällen des Satzes 2 Nummer 1 ist in 
Gebäuden der Gebäudeklasse 5 an der obers-
ten Stelle zusätzlich eine Öffnung zur Rauch-
ableitung erforderlich. In den Fällen des Sat-
zes 2 Nummer 2 sind in Gebäuden der Ge-
bäudeklassen 4 und 5, soweit dies zur Erfül-
lung der Anforderungen nach Satz 1 erforder-
lich ist, besondere Vorkehrungen zu treffen. 
Öffnungen zur Rauchableitung nach den Sät-
zen 2 und 3 müssen in jedem Treppenraum 
einen freien Querschnitt von insgesamt min-
destens 1 m² und Vorrichtungen zum Öffnen 
ihrer Abschlüsse haben, die vom Erdgeschoss 
sowie vom obersten Treppenabsatz aus be-
dient werden können. 
 
(9) In Geschossen mit mehr als vier Wohnun-
gen oder Nutzungseinheiten vergleichbarer 
Größe müssen notwendige Flure angeordnet 
sein. 

bar ins Freie führende Fenster mit einem 
freien Querschnitt von mindestens 0,50 m² 
haben, die geöffnet werden können, oder  

2. an der obersten Stelle eine Öffnung zur 
Rauchableitung haben.  

 
In den Fällen des Satzes 2 Nummer 1 ist in 
Gebäuden der Gebäudeklasse 5 an der obers-
ten Stelle eine Öffnung zur Rauchableitung 
erforderlich. In den Fällen des Satzes 2 Num-
mer 2 sind in Gebäuden der Gebäudeklassen 
4 und 5, soweit dies zur Erfüllung der Anforde-
rungen nach Satz 1 erforderlich ist, besondere 
Vorkehrungen zu treffen. Öffnungen zur 
Rauchableitung nach Satz 2 und 3 müssen in 
jedem Treppenraum einen freien Querschnitt 
von mindestens 1 m² und Vorrichtungen zum 
Öffnen ihrer Abschlüsse haben, die vom Erd-
geschoss sowie vom obersten Treppenabsatz 
aus bedient werden können. 

 
§ 38 Notwendige Flure und Gänge 
 
(1) Notwendige Flure sind Flure, über die Ret-
tungswege von Aufenthaltsräumen zu Trep-
penräumen notwendiger Treppen oder zu 
Ausgängen ins Freie führen. Als notwendige 
Flure gelten nicht 
 
 

 
§ 36 Notwendige Flure und Gänge 
 
(1) Flure, über die Rettungswege aus Aufent-
haltsräumen oder aus Nutzungseinheiten mit 
Aufenthaltsräumen zu Ausgängen in notwen-
dige Treppenräume oder ins Freie führen 
(notwendige Flure), müssen so angeordnet 
und ausgebildet sein, dass die Nutzung im 
Brandfall ausreichend lang möglich ist. Not-

 
§ 36 Notwendige Flure, offene Gänge  
 
(1) Flure, über die Rettungswege aus Aufent-
haltsräumen oder aus Nutzungseinheiten mit 
Aufenthaltsräumen zu Ausgängen in notwen-
dige Treppenräume oder ins Freie führen 
(notwendige Flure), müssen so angeordnet 
und ausgebildet sein, dass die Nutzung im 
Brandfall ausreichend lang möglich ist. Not-
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1. Flure innerhalb von Wohnungen oder Nut-

zungseinheiten vergleichbarer Größe, 
 
 
 
 
 
 
2. Flure innerhalb von Nutzungseinheiten, die 

einer Büro- oder Verwaltungsnutzung die-
nen und deren Nutzfläche in einem Ge-
schoss nicht mehr als 400 m² beträgt. 

 
 
 
 
 
 
(2) Notwendige Flure müssen so breit sein, 
dass sie für den größten zu erwartenden Ver-
kehr ausreichen; Flure von mehr als 30 m 
Länge sollen durch nicht abschließbare, 
rauchdichte und selbstschließende Türen un-
terteilt werden. In den Fluren ist eine Folge 
von weniger als drei Stufen unzulässig. 
 
(3) Notwendige Flure, die zu einem Sicher-
heitstreppenraum führen oder die als Stichflu-
re nur eine Fluchtrichtung haben, dürfen bis 
zur Einmündung in einen notwendigen Trep-
penraum, den davor liegenden offenen Gang 
oder in eine Schleuse höchstens 10 m lang 
sein. Der Stichflur darf 20 m lang sein, wenn 
die Räume einen zweiten Rettungsweg haben. 

wendige Flure sind nicht erforderlich 
 
1. in Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 

und 2, 
2. in sonstigen Gebäuden der Gebäudeklas-

sen 1 und 2, ausgenommen in Kellerge-
schossen, 

3. innerhalb von Nutzungseinheiten mit nicht 
mehr als 200 m² und innerhalb von Woh-
nungen und 

4. innerhalb von Nutzungseinheiten, die einer 
Büro- oder Verwaltungsnutzung dienen, mit 
nicht mehr als 400 m²; das gilt auch für Teile 
größerer Nutzungseinheiten, wenn diese 
Teile nicht größer als 400 m² sind, Trenn-
wände nach § 29 Absatz 2 Nummer 1 ha-
ben und jeder Teil unabhängig von anderen 
Teilen Rettungswege nach § 33 Absatz 1 
hat. 

 
(2) Notwendige Flure müssen so breit sein, 
dass sie für den größten zu erwartenden Ver-
kehr ausreichen. In den Fluren ist eine Folge 
von weniger als drei Stufen unzulässig. 
 
 
 
 
(3) Notwendige Flure sind durch nichtab-
schließbare, rauchdichte und selbstschließen-
de Abschlüsse in Rauchabschnitte zu untertei-
len. Die Rauchabschnitte sollen nicht länger 
als 30 m sein. Die Abschlüsse sind bis an die 
Rohdecke zu führen. Sie dürfen bis an die 
Unterdecke der Flure geführt werden, wenn 
die Unterdecke feuerhemmend ist. Notwendi-

wendige Flure sind nicht erforderlich  
 
1. in Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 
und 2,  
2. in sonstigen Gebäuden der Gebäudeklas-
sen 1 und 2, ausgenommen in Kellergeschos-
sen,  
3. innerhalb von Nutzungseinheiten mit nicht 
mehr als 200 m² und innerhalb von Wohnun-
gen sowie  
4. innerhalb von Nutzungseinheiten, die einer 
Büro- oder Verwaltungsnutzung dienen, mit 
nicht mehr als 400 m²; das gilt auch für Teile 
größerer Nutzungseinheiten, wenn diese Teile 
nicht größer als 400 m² sind, Trennwände 
nach § 29 Absatz 2 Nummer 1 haben und je-
der Teil unabhängig von anderen Teilen Ret-
tungswege nach § 33 Absatz 1 hat.  
 
 
(2) Notwendige Flure müssen so breit sein, 
dass sie für den größten zu erwartenden Ver-
kehr ausreichen. In den Fluren ist eine Folge 
von weniger als drei Stufen unzulässig.  
 
 
 
 
(3) Notwendige Flure sind durch nichtab-
schließbare, rauchdichte und selbstschließen-
de Abschlüsse in Rauchabschnitte zu untertei-
len. Die Rauchabschnitte sollen nicht länger 
als 30 m sein. Die Abschlüsse sind bis an die 
Rohdecke zu führen. Sie dürfen bis an die 
Unterdecke der Flure geführt werden, wenn 
die Unterdecke feuerhemmend ist. Notwendi-
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(4) Wände notwendiger Flure sind unbescha-
det der §§ 29 bis 33 
 
1. in Gebäuden geringer Höhe in der Feuer-

widerstandsklasse F 30 und 
2. in anderen Gebäuden in der Feuerwider-

standsklasse F 30 und 
- in den wesentlichen Teilen aus nicht-

brennbaren Baustoffen (F 30-AB) oder 
- mit einer beidseitig angeordneten aus-

reichend widerstandsfähigen Schicht aus 
nichtbrennbaren Baustoffen 

 
herzustellen. Die Wände sind bis an die Roh-
decke oder bis an den oberen Raumabschluss 
zu führen, der die gleiche Feuerwiderstands-
klasse wie die Wand hat (Fluchttunnel). Türen 
in diesen Wänden müssen dicht schließen; 
Türen in Wänden von notwendigen Fluren 
nach Absatz 3 müssen rauchdicht und selbst-
schließend sein. 
 
(5) Wände und Brüstungen von notwendigen 
Fluren, die als offene Gänge vor den Außen-
wänden angeordnet werden, sind 
 
1. in Gebäuden geringer Höhe in der Feuer-

widerstandsklasse F 30 und 
2. in anderen Gebäuden in der Feuerwider-

standsklasse F 30 und in den wesentlichen 
Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen (F 

ge Flure mit nur einer Fluchtrichtung, die zu 
einem Sicherheitstreppenraum führen, dürfen 
nicht länger als 15m sein. Die Sätze 1 bis 5 
gelten nicht für offene Gänge nach Absatz 5. 
 
(4) Die Wände notwendiger Flure müssen als 
raumabschließende Bauteile feuerhemmend, 
in Kellergeschossen, deren tragende und aus-
steifende Bauteile feuerbeständig sein müs-
sen, feuerbeständig sein. Die Wände sind bis 
an die Rohdecke zu führen. Sie dürfen bis an 
die Unterdecke der Flure geführt werden, 
wenn die Unterdecke feuerhemmend und ein 
demjenigen nach Satz 1 vergleichbarer 
Raumabschluss sichergestellt ist. Türen in 
diesen Wänden müssen dicht schließen. Öff-
nungen zu Lagerbereichen im Kellergeschoss 
müssen feuerhemmende, dicht- und selbst-
schließende Abschlüsse haben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Für Wände und Brüstungen notwendiger 
Flure mit nur einer Fluchtrichtung, die als offe-
ne Gänge vor den Außenwänden angeordnet 
sind, gilt Absatz 4 entsprechend. Fenster sind 
in diesen Außenwänden ab einer Brüstungs-
höhe von 0,90 m zulässig. 
 
 
 

ge Flure mit nur einer Fluchtrichtung, die zu 
einem Sicherheitstreppenraum führen, dürfen 
nicht länger als 15 m sein. Die Sätze 1 bis 5 
gelten nicht für offene Gänge nach Absatz 5.  
 
(4) Die Wände notwendiger Flure müssen als 
raumabschließende Bauteile feuerhemmend, 
in Kellergeschossen, deren tragende und aus-
steifende Bauteile feuerbeständig sein müs-
sen, feuerbeständig sein. Die Wände sind bis 
an die Rohdecke zu führen. Sie dürfen bis an 
die Unterdecke der Flure geführt werden, 
wenn die Unterdecke feuerhemmend und ein 
demjenigen nach Satz 1 vergleichbarer 
Raumabschluss sichergestellt ist. Türen in 
diesen Wänden müssen dicht schließen. Öff-
nungen zu Lagerbereichen im Kellergeschoss 
müssen feuerhemmende, dicht- und selbst-
schließende Abschlüsse haben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Für Wände und Brüstungen notwendiger 
Flure mit nur einer Fluchtrichtung, die als offe-
ne Gänge vor den Außenwänden angeordnet 
sind, gilt Absatz 4 entsprechend. Fenster sind 
in diesen Außenwänden ab einer Brüstungs-
höhe von 0,90 m zulässig.  
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30-AB) 
 
herzustellen. Fenster sind in diesen Wänden 
ab einer Brüstungshöhe von 0,9 m zulässig. 
Im Übrigen gilt Absatz 2 entsprechend. 
 
 
(6) Bekleidungen einschließlich Unterdecken 
und Dämmstoffe müssen in notwendigen Flu-
ren und offenen Gängen außer in Gebäuden 
geringer Höhe aus nichtbrennbaren Baustof-
fen bestehen. Fußbodenbeläge müssen min-
destens schwerentflammbar (B 1) sein. Lei-
tungsanlagen sind zulässig, wenn Bedenken 
wegen des Brandschutzes nicht bestehen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
(6) In notwendigen Fluren sowie in offenen 
Gängen nach Absatz 5 müssen 
 
1. Bekleidungen, Putze, Unterdecken und 

Dämmstoffe aus nichtbrennbaren Baustof-
fen bestehen und 

2. Wände und Decken aus brennbaren Bau-
stoffen eine Bekleidung aus nichtbrennba-
ren Baustoffen in ausreichender Dicke ha-
ben. Fußbodenbeläge müssen mindestens 
schwerentflammbar sein. 

 
 
 
 
 
 
 
(6) In notwendigen Fluren sowie in offenen 
Gängen nach Absatz 5 müssen  
 
1. Bekleidungen, Putze, Unterdecken und 

Dämmstoffe aus nichtbrennbaren Baustof-
fen bestehen und  

2. Wände und Decken aus brennbaren Bau-
stoffen eine Bekleidung aus nicht-
brennbaren Baustoffen in ausreichender 
Dicke haben.  

 
 
§ 39 Aufzüge siehe Seite 92 
 

 
§ 37 Aufzüge siehe Seite 92 

 

 
§ 40 Fenster, Türen, Kellerlichtschächte 
 
(1) Können die Fensterflächen nicht gefahrlos 
vom Erdboden, vom Innern des Gebäudes 
oder von Loggien oder Balkonen aus gereinigt 
werden, so sind Vorrichtungen wie Aufzüge 
oder Anschlagpunkte für Sicherheitsgeschirr 
anzubringen, die eine Reinigung von außen 
ermöglichen. 
 
(2) Glastüren und andere Glasflächen, die bis 
zum Fußboden allgemein zugänglicher Ver-
kehrsflächen herabreichen, sind so zu kenn-
zeichnen, dass sie leicht erkannt werden kön-

 
§ 38 Fenster, Türen, Kellerlichtschächte 
 
(1) Können die Fensterflächen nicht gefahrlos 
vom Erdboden, vom Innern des Gebäudes, 
von Loggien oder Balkonen aus gereinigt wer-
den, so sind Vorrichtungen wie Aufzüge, Hal-
terungen oder Stangen anzubringen, die eine 
Reinigung von außen ermöglichen. 
 
 
(2) Glastüren und andere Glasflächen, die bis 
zum Fußboden allgemein zugänglicher Ver-
kehrsflächen herabreichen, sind so zu kenn-
zeichnen, dass sie leicht erkannt werden kön-

 
§ 37 Fenster, Türen, sonstige Öffnungen  
 
(1) Können die Fensterflächen nicht gefahrlos 
vom Erdboden, vom Innern des Gebäudes, 
von Loggien oder Balkonen aus gereinigt wer-
den, so sind Vorrichtungen wie Aufzüge, Hal-
terungen oder Stangen anzubringen, die eine 
Reinigung von außen ermöglichen.  
 
 
(2) Glastüren und andere Glasflächen, die bis 
zum Fußboden allgemein zugänglicher Ver-
kehrsflächen herabreichen, sind so zu kenn-
zeichnen, dass sie leicht erkannt werden kön-
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nen. Für größere Glasflächen können 
Schutzmaßnahmen zur Sicherung des Ver-
kehrs verlangt werden. 
 
(3) Gemeinsame Kellerlichtschächte für über-
einanderliegende Kellergeschosse sind unzu-
lässig. 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Öffnungen in Fenstern, die als Rettungs-
wege dienen, müssen im Lichten mindestens 
0,90 m x 1,20 m groß und nicht höher als 1,20 
m über der Fußbodenoberkante angeordnet 
sein. Liegen diese Öffnungen in Dachschrä-
gen oder Dachaufbauten, so darf ihre Unter-
kante oder ein davor liegender Austritt, hori-
zontal gemessen, nicht mehr als 1,20 m von 
der Traufkante entfernt sein; von diesen Fens-
tern müssen sich Menschen zu öffentlichen 
Verkehrsflächen oder zu Flächen für die Feu-
erwehr bemerkbar machen können. 
 

nen. Weitere Schutzmaßnahmen sind für grö-
ßere Glasflächen vorzusehen, wenn dies die 
Verkehrssicherheit erfordert. 
 
(3) Eingangstüren von Nutzungseinheiten 
müssen eine lichte Durchgangsbreite von 
mindestens 0,90 m haben. 
 
(4) Jedes Kellergeschoss ohne Fenster muss 
mindestens eine Öffnung ins Freie haben, um 
eine Rauchableitung zu ermöglichen. Gemein-
same Kellerlichtschächte für übereinanderlie-
gende Kellergeschosse sind unzulässig. 
 
(5) Fenster, die als Rettungswege nach § 33 
Absatz 2 Satz 2 dienen, müssen im Lichten 
mindestens 0,90 m x 1,20 m groß sein. Sie 
dürfen nicht höher als 1,20 m über der Fußbo-
denoberkante angeordnet sein. Liegen diese 
Fenster in Dachschrägen oder Dachaufbau-
ten, so darf ihre Unterkante oder ein davor 
liegender Auftritt von der Traufkante horizontal 
gemessen nicht mehr als 1 m entfernt sein. 
Der Abstand kann in Abstimmung mit der 
Brandschutzdienststelle vergrößert werden. 
Von den Fenstern müssen sich Menschen zu 
öffentlichen Verkehrsflächen oder zu Flächen 
für die Feuerwehr bemerkbar machen können. 

nen. Weitere Schutzmaßnahmen sind für grö-
ßere Glasflächen vorzusehen, wenn dies die 
Verkehrssicherheit erfordert.  
 
(3) Eingangstüren von Wohnungen müssen 
eine lichte Durchgangsbreite von mindestens 
0,90 m haben.  
 
(4) Jedes Kellergeschoss ohne Fenster muss 
mindestens eine Öffnung ins Freie haben, um 
eine Rauchableitung zu ermöglichen. Gemein-
same Kellerlichtschächte für übereinanderlie-
gende Kellergeschosse sind unzulässig.  
 
(5) Fenster, die als Rettungswege nach § 33 
Absatz 2 Satz 2 dienen, müssen im Lichten 
mindestens 0,90 m x 1,20 m groß und nicht 
höher als 1,20 m über der Fußbodenoberkante 
angeordnet sein. Liegen diese Fenster in 
Dachschrägen oder Dachaufbauten, so darf 
ihre Unterkante oder ein davorliegender Aus-
tritt von der Traufkante horizontal gemessen 
nicht mehr als 1 m entfernt sein. Von diesen 
Fenstern müssen sich Menschen zu öffentli-
chen Verkehrsflächen oder zu Flächen für 
Einsatzkräften der Gefahrenabwehr bemerk-
bar machen können.  
 

 
§ 41 Umwehrungen 
 
(1) In, an und auf baulichen Anlagen sind Flä-
chen, die im Allgemeinen zum Begehen be-
stimmt sind und unmittelbar an mehr als 1 m 
tiefer liegende Flächen angrenzen, zu umweh-
ren. Dies gilt nicht, wenn eine Umwehrung 

 
§ 39 Umwehrungen 
 
(1) In, an und auf baulichen Anlagen sind Flä-
chen, die im Allgemeinen zum Begehen be-
stimmt sind und unmittelbar an mehr als 1 m 
tiefer liegende Flächen angrenzen, zu umweh-
ren. Dies gilt nicht, wenn eine Umwehrung 

 
§ 38 Umwehrungen  
 
(1) In, an und auf baulichen Anlagen sind zu 
umwehren oder mit Brüstungen zu versehen:  
 
1. Flächen, die im Allgemeinen zum Begehen 

bestimmt sind und unmittelbar an mehr als 
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dem Zweck der Fläche widerspricht, wie bei 
Verladerampen, Kais und Schwimmbecken. 
 
 
(2) Nicht begehbare Oberlichte und Glasabde-
ckungen in Flächen, die im Allgemeinen zum 
Begehen bestimmt sind, sind zu umwehren, 
wenn sie weniger als 0,50 m aus diesen Flä-
chen herausragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Kellerlichtschächte und Betriebsschächte, 
die an Verkehrsflächen liegen, sind zu umweh-
ren oder verkehrssicher abzudecken; Abde-
ckungen an und in öffentlichen Verkehrsflä-
chen müssen gegen unbefugtes Abheben ge-
sichert sein. 
 
(4) Notwendige Umwehrungen müssen fol-
gende Mindesthöhen haben: 
 

dem Zweck der Fläche widerspricht, wie bei 
Verladerampen, Kais und Schwimmbecken. 
 
 
(2) Nicht begehbare Oberlichter und Glasab-
deckungen in Flächen, die im Allgemeinen 
zum Begehen bestimmt sind, sind zu umweh-
ren, wenn sie weniger als 0,50 m aus diesen 
Flächen herausragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Kellerlichtschächte und Betriebsschächte, 
die an Verkehrsflächen liegen, sind zu umweh-
ren oder verkehrssicher abzudecken. Abde-
ckungen an und in öffentlichen Verkehrsflä-
chen müssen gegen unbefugtes Abheben ge-
sichert sein. 
 
(4) Notwendige Umwehrungen müssen fol-
gende Mindesthöhen haben: 
 

1 m tiefer liegende Flächen angrenzen; 
dies gilt nicht, wenn die Umwehrung dem 
Zweck der Flächen widerspricht,  

 
2. nicht begehbare Oberlichte und Glasabde-

ckungen in Flächen, die im Allgemeinen 
zum Begehen bestimmt sind, wenn sie 
weniger als 0,50 m aus diesen Flächen 
herausragen,  

 
3. Dächer oder Dachteile, die zum auch nur 

zeitweiligen Aufenthalt von Menschen be-
stimmt sind,  

 
4. Öffnungen in begehbaren Decken sowie in 

Dächern oder Dachteilen nach Nummer 3, 
wenn sie nicht sicher abgedeckt sind,  

 
5. nicht begehbare Glasflächen in Decken 

sowie in Dächern oder Dachteilen nach 
Nummer 3,  

 
6. die freien Seiten von Treppenläufen, Trep-

penabsätzen und Treppenöffnungen 
(Treppenaugen) sowie  

 
7. Kellerlichtschächte und Betriebsschächte, 

die an Verkehrsflächen liegen, wenn sie 
nicht verkehrssicher abgedeckt sind.  

 
(2) In Verkehrsflächen liegende Kellerlicht-
schächte und Betriebsschächte sind in Höhe 
der Verkehrsfläche verkehrssicher abzude-
cken. An und in Verkehrsflächen liegende Ab-
deckungen müssen gegen unbefugtes Abhe-
ben gesichert sein. Fenster, die unmittelbar an 
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1. Umwehrungen zur Sicherung von Öffnun-
gen in begehbaren Decken, Dächern sowie 
Umwehrungen von Flächen mit einer Ab-
sturzhöhe von 1 m bis zu 12 m 0,90 m, 

2. Umwehrungen von Flächen mit mehr als 12 
m Absturzhöhe 1,10 m. 

 
(5) Fensterbrüstungen müssen bei einer Ab-
sturzhöhe von bis zu 12 m mindestens 0,80 m, 
darüber mindestens 0,90 m hoch sein. Gerin-
gere Brüstungshöhen sind zulässig, wenn 
durch andere brüstungsähnliche Vorrichtun-
gen diese Mindesthöhen eingehalten werden. 
Soll die Absturzsicherung im Wesentlichen 
durch eine Umwehrung, wie Geländer, er-
bracht werden, so sind die Mindesthöhen nach 
Absatz 4 einzuhalten. Im Erdgeschoss können 
geringere Brüstungshöhen gestattet werden. 
 

1. Umwehrungen zur Sicherung von Öffnun-
gen in begehbaren Decken, Dächern sowie 
Umwehrungen von Flächen mit einer Ab-
sturzhöhe von 1 m bis zu 12 m: 1 m und 

2. Umwehrungen von Flächen mit mehr als 12 
m Absturzhöhe: 1,10 m. 

 
(5) Fensterbrüstungen müssen bei einer Ab-
sturzhöhe von bis zu 12 m mindestens 0,90 m, 
darüber mindestens 1 m hoch sein. Die Höhe 
bestimmt sich von der betretbaren Fläche vor 
der Brüstung bis zu deren Oberkante. Gerin-
gere Brüstungshöhen sind zulässig, wenn 
durch andere Umwehrungen diese Mindest-
höhen eingehalten werden. In diesem Fall sind 
die Mindesthöhen nach Absatz 4 einzuhalten. 
Im Erdgeschoss können geringere Brüstungs-
höhen gestattet werden. 
 
(siehe Abs. 4) 

Treppen liegen und deren Brüstungen unter 
der notwendigen Umwehrungshöhe liegen, 
sind zu sichern.  
 
 
 
 
(3) Fensterbrüstungen von Flächen mit einer 
Absturzhöhe bis zu 12 m müssen mindestens 
0,80 m, von Flächen mit mehr als 12 m Ab-
sturzhöhe mindestens 0,90 m hoch sein. Ge-
ringere Brüstungshöhen sind zulässig, wenn 
durch andere Vorrichtungen wie Geländer die 
nach Absatz 4 vorgeschriebenen Mindesthö-
hen eingehalten werden.  
 
 
 
 
(4) Andere notwendige Umwehrungen müssen 
folgende Mindesthöhen haben:  
 
1. Umwehrungen zur Sicherung von Öffnun-
gen in begehbaren Decken und Dächern so-
wie Umwehrungen von Flächen mit einer Ab-
sturzhöhe von 1 m bis zu 12 m 0,90 m und  
 
2. Umwehrungen von Flächen mit mehr als 12 
m Absturzhöhe 1,10 m.  
 

 

  Sechster Abschnitt  
Technische Gebäudeausrüstung 
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§ 39 Aufzüge 
 
(1) Aufzugsanlagen müssen weitergehenden 
Anforderungen aufgrund des § 11 des Geräte-
sicherheitsgesetzes auch dann entsprechen, 
wenn sie weder gewerblichen noch wirtschaft-
lichen Zwecken dienen und in ihrem Gefah-
renbereich keine Arbeitnehmer beschäftigt 
werden. Dies gilt auch für die Vorschriften 
über die Prüfung durch Sachverständige mit 
der Maßgabe, dass festgestellte Mängel auch 
der unteren Bauaufsichtsbehörde mitzuteilen 
sind. 
 
(2) Aufzüge im Innern von Gebäuden müssen 
eigene Fahrschächte haben. In einem Fahr-
schacht dürfen bis zu drei Aufzüge liegen. Die 
Wände der Fahrschächte sind in der Feuerwi-
derstandsklasse F 90 und in den wesentlichen 
Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen (F 90-
AB) herzustellen. Aufzüge ohne eigene Fahr-
schächte sind 
 
- innerhalb eines Raumes und 
- innerhalb eines Treppenraumes nach § 37 

in Gebäuden mit nicht mehr als fünf Ge-
schossen über der Geländeoberfläche 

 
zulässig; die Aufzüge müssen sicher umkleidet 
sein. 
 
 
 
 

 
§ 37 Aufzüge 
 
(1) Aufzugsanlagen müssen den weitergehen-
den bundesgesetzlichen Anforderungen ent-
sprechen, die für überwachungsbedürftige An-
lagen, die gewerblichen oder wirtschaftlichen 
Zwecken dienen oder in deren Gefahrenbe-
reich Arbeitnehmer beschäftigt werden, gelten. 
Dies gilt auch für die Vorschriften über die Prü-
fungen mit der Maßgabe, dass festgestellte 
Mängel auch der unteren Bauaufsichtsbehörde 
mitzuteilen sind. 
 
 
(2) Aufzüge im Innern von Gebäuden müssen 
eigene Fahrschächte haben, um eine Brand-
ausbreitung in andere Geschosse ausreichend 
lang zu verhindern. In einem Fahrschacht dür-
fen bis zu drei Aufzüge liegen. Aufzüge ohne 
eigene Fahrschächte sind zulässig 
 
1. innerhalb eines notwendigen Treppenrau-

mes, ausgenommen in Hochhäusern, 
2. innerhalb von Räumen, die Geschosse 

überbrücken, 
3. zur Verbindung von Geschossen, die offen 

miteinander in Verbindung stehen dürfen 
und 

4. in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2. 
 
Sie müssen sicher umkleidet sein. 
 
 
 

 
§ 39 Aufzüge  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Aufzüge im Innern von Gebäuden müssen 
eigene Fahrschächte haben, um eine Brand-
ausbreitung in andere Geschosse ausreichend 
lang zu verhindern. In einem Fahrschacht dür-
fen bis zu drei Aufzüge liegen. Aufzüge ohne 
eigene Fahrschächte sind zulässig  
 
1. innerhalb eines notwendigen Treppenrau-

mes, ausgenommen in Hochhäusern,  
 
2. innerhalb von Räumen, die Geschosse 

überbrücken,  
 
3. zur Verbindung von Geschossen, die offen 

miteinander in Verbindung stehen dürfen, 
und  

 
4. in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2.  
 
Sie müssen sicher umkleidet sein.  
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(3) Der Fahrschacht muss zu lüften und mit 
Rauchabzugsvorrichtungen versehen sein. Die 
Rauchabzugsöffnungen in Fahrschächten 
müssen eine Größe von mindestens 2,5 vom 
Hundert der Grundfläche des Fahrschachtes, 
mindestens jedoch von 0,10 m² haben. 
 
(4) Fahrschachttüren oder andere Abschlüsse 
in Schachtwänden nach Absatz 2 Satz 1 sind 
so herzustellen, dass Feuer und Rauch nicht 
in andere Geschosse übertragen werden kön-
nen. 
 

 
(3) Die Fahrschachtwände müssen als raum-
abschließende Bauteile 
 
1. in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 feuerbe-

ständig und aus nichtbrennbaren Baustof-
fen, 

 
2. in Gebäuden der Gebäudeklasse 4 hoch-

feuerhemmend und 
 
3. in Gebäuden der Gebäudeklasse 3 feuer-

hemmend 
 
sein. Fahrschachtwände aus brennbaren Bau-
stoffen müssen schachtseitig eine Bekleidung 
aus nichtbrennbaren Baustoffen in ausrei-
chender Dicke haben. Fahrschachttüren und 
andere Öffnungen in Fahrschachtwänden mit 
erforderlicher Feuerwiderstandsfähigkeit sind 
so herzustellen, dass die Anforderungen nach 
Absatz 2 Satz 1 nicht beeinträchtigt werden. 
 
(4) Fahrschächte müssen zu lüften sein und 
eine Öffnung zur Rauchableitung mit einem 
freien Querschnitt von mindestens 2,5 Prozent 
der Fahrschachtgrundfläche, mindestens je-
doch 0,10 m² haben. Diese Öffnung darf einen 
Abschluss haben, der im Brandfall selbsttätig 
öffnet und von mindestens einer geeigneten 
Stelle aus bedient werden kann. Die Lage der 
Rauchaustrittsöffnungen muss so gewählt 
werden, dass der Rauchaustritt durch Windein-
fluss nicht beeinträchtigt wird. 
 
 

 
(2) Die Fahrschachtwände müssen als raum-
abschließende Bauteile  
 
1. in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 feuer-

beständig und aus nichtbrennbaren Bau-
stoffen  

 
2. in Gebäuden der Gebäudeklasse 4 hoch-

feuerhemmend  
 
3. in Gebäuden der Gebäudeklasse 3 feuer-

hemmend  
 
sein. Fahrschachtwände aus brennbaren Bau-
stoffen müssen schachtseitig eine Bekleidung 
aus nichtbrennbaren Baustoffen in ausrei-
chender Dicke haben. Fahrschachttüren und 
andere Öffnungen in Fahrschachtwänden mit 
erforderlicher Feuerwiderstandsfähigkeit sind 
so herzustellen, dass die Anforderungen nach 
Absatz 1 Satz 1 nicht beeinträchtigt werden.  
 
(3) Fahrschächte müssen zu lüften sein und 
eine Öffnung zur Rauchableitung mit einem 
freien Querschnitt von mindestens 2,5 Prozent 
der Fahrschachtgrundfläche, mindestens je-
doch 0,10 m² haben. Diese Öffnung darf einen 
Abschluss haben, der im Brandfall selbsttätig 
öffnet und von mindestens einer geeigneten 
Stelle aus bedient werden kann. Die Lage der 
Rauchaustrittsöffnungen muss so gewählt 
werden, dass der Rauchaustritt durch Windein-
fluss nicht beeinträchtigt wird.  
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(5) Bei Aufzügen, die außerhalb von Gebäu-
den liegen oder die nicht mehr als drei überei-
nanderliegende Geschosse verbinden, sowie 
bei vereinfachten Güteraufzügen, Kleingü-
teraufzügen, Lagerhausaufzügen, Behinder-
tenaufzügen und bei Aufzugsanlagen, die den 
bundesrechtlichen Vorschriften aufgrund von § 
11 des Gerätesicherheitsgesetzes nicht unter-
liegen, kann von den Anforderungen nach 
Absätzen 1 und 2 abgewichen werden, wenn 
wegen der Betriebssicherheit und des Brand-
schutzes Bedenken nicht bestehen. 
 
 
 
 
 
 
(6) In Gebäuden mit mehr als fünf Geschos-
sen über der Geländeoberfläche müssen Auf-
züge in ausreichender Zahl eingebaut werden, 
von denen einer auch zur Aufnahme von Kin-
derwagen, Rollstühlen, Krankentragen und 
Lasten geeignet sein muss; das oberste Ge-
schoss ist nicht zu berücksichtigen, wenn sei-
ne Nutzung einen Aufzug nicht erfordert oder 
wenn durch den nachträglichen Ausbau des 
Dachgeschosses Wohnungen geschaffen 
werden. Fahrkörbe zur Aufnahme einer Kran-
kentrage müssen eine nutzbare Grundfläche 
von mindestens 1,10 m x 2,10 m haben; ihre 
Türen müssen eine lichte Durchgangsbreite 
von mindestens 0,90 m haben. Vor den Auf-
zügen muss eine ausreichende Bewegungs-
fläche vorhanden sein. Zur Aufnahme von 
Rollstühlen bestimmte Aufzüge müssen eine 

(5) Bei Aufzügen, die außerhalb von Gebäu-
den liegen oder die nicht mehr als drei überei-
nanderliegende Geschosse verbinden, sowie 
bei vereinfachten Güteraufzügen, Kleingü-
teraufzügen, Lagerhausaufzügen, Roll-
stuhlaufzügen und bei Aufzugsanlagen, die 
den bundesrechtlichen Vorschriften für über-
wachungsbedürftige Anlagen nicht unterliegen, 
kann von den Anforderungen 
nach den Absätzen 1 und 2 abgewichen wer-
den, wenn wegen der Betriebssicherheit 
und des Brandschutzes Bedenken nicht beste-
hen. 
 
(6) Aufzüge müssen barrierefrei sein. Vor den 
Aufzügen muss eine ausreichende Bewe-
gungsfläche vorhanden sein. 
 
(7) Gebäude mit mehr als drei oberirdischen 
Geschossen müssen Aufzüge in ausreichen-
der Zahl haben. Von diesen Aufzügen muss in 
Gebäuden mit mehr als fünf oberirdischen Ge-
schossen mindestens ein Aufzug Krankentra-
gen und Lasten aufnehmen können und Halte-
stellen in allen Geschossen haben. Dieser 
Aufzug muss von der öffentlichen Verkehrsflä-
che und von allen Nutzungseinheiten in dem 
Gebäude aus barrierefrei erreichbar sein. 
 
(8) Fahrkörbe zur Aufnahme einer Krankentra-
ge müssen eine nutzbare Grundfläche von 
mindestens 1,10 m x 2,10 m haben. Türen 
müssen eine lichte Durchgangsbreite von min-
destens 0,90 m haben. In einem Aufzug für 
Rollstühle und Krankentragen darf der für Roll-
stühle nicht erforderliche Teil der Fahr-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Gebäude mit mehr als drei oberirdischen 
Geschossen müssen Aufzüge in ausreichen-
der Zahl haben. Von diesen Aufzügen muss in 
Gebäuden mit mehr als fünf oberirdischen Ge-
schossen mindestens ein Aufzug Krankentra-
gen und Lasten aufnehmen können und Halte-
stellen in allen Geschossen haben. Dieser 
Aufzug muss von der öffentlichen Verkehrsflä-
che und von allen Wohnungen in dem Gebäu-
de aus stufenlos erreichbar sein. Haltestellen 
im obersten Geschoss, im Erdgeschoss und in 
den Kellergeschossen sind nicht erforderlich, 
wenn sie nur unter besonderen Schwierigkei-
ten hergestellt werden können. Führt die Auf-
stockung eines Gebäudes dazu, dass nach 
Satz 1 ein Aufzug errichtet werden müsste, 
kann hiervon abgesehen werden, wenn ein 
Aufzug nur unter besonderen Schwierigkeiten 
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nutzbare Grundfläche von mindestens 1,10 m 
x 1,40 m haben und von allen Wohnungen in 
dem Gebäude und von der öffentlichen Ver-
kehrsfläche stufenlos erreichbar sein; ihre Tü-
ren müssen eine lichte Durchgangsbreite von 
mindestens 0,90 m haben. § 55 Abs. 4 Sätze 
2 bis 6 gilt entsprechend. 
 
(7) Aufzüge müssen zur Aufnahme von Roll-
stühlen geeignet sein. Von mehreren Aufzü-
gen muss mindestens einer zur Aufnahme von 
Rollstühlen geeignet sein. 
 

korbgrundfläche durch eine verschließbare Tür 
abgesperrt werden. 

hergestellt werden kann.  
 
(5) Fahrkörbe zur Aufnahme einer Krankentra-
ge müssen eine nutzbare Grundfläche von 
mindestens 1,10 m x 2,10 m und zur Aufnah-
me eines Rollstuhls von mindestens 1,10 m x 
1,40 m haben. Türen müssen eine lichte 
Durchgangsbreite von mindestens 0,90 m ha-
ben. In einem Aufzug für Rollstühle und Kran-
kentragen darf der für Rollstühle nicht erforder-
liche Teil der Fahrkorbgrundfläche durch eine 
verschließbare Tür abgesperrt werden. Vor 
den Aufzügen muss eine ausreichende Bewe-
gungsfläche vorhanden sein.  
 

 

Fünfter Abschnitt 
Haustechnische Anlagen 
 

Abschnitt 5 
Haustechnische Anlagen 

 

 

 
 

 
§ 40 Leitungsanlagen 
 
 
(1) Leitungen dürfen durch raumabschließende 
Bauteile, für die eine Feuerwiderstandsfähig-
keit vorgeschrieben ist, nur hindurchgeführt 
werden, wenn eine Brandausbreitung ausrei-
chend lang nicht zu befürchten ist oder Vorkeh-
rungen hiergegen getroffen sind. Dies gilt nicht 
 
 
1. für Gebäude der Gebäudeklassen 1 und 2, 
2. innerhalb von Wohnungen und 
3. innerhalb derselben Nutzungseinheit mit 

nicht mehr als insgesamt 400 m² in nicht 

 
§ 40 Leitungsanlagen, Installationsschächte 
und –kanäle  
 
(1) Leitungen dürfen durch raumabschließende 
Bauteile, für die eine Feuerwiderstandsfähig-
keit vorgeschrieben ist, nur hindurchgeführt 
werden, wenn eine Brandausbreitung ausrei-
chend lang nicht zu befürchten ist oder Vor-
kehrungen hiergegen getroffen sind. Dies gilt 
nicht  
 
1. für Gebäude der Gebäudeklassen 1 und 2,  
2. innerhalb von Wohnungen und  
3. innerhalb derselben Nutzungseinheit mit 
nicht mehr als insgesamt 400 m² in nicht mehr 
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mehr als zwei Geschossen. 
 
(2) In notwendigen Treppenräumen, in Räu-
men zwischen notwendigen Treppenräumen 
und Ausgängen ins Freie und in notwendigen 
Fluren sind Leitungsanlagen nur zulässig, 
wenn eine Nutzung als Rettungsweg im Brand-
fall ausreichend lang möglich ist. 
 
(siehe § 41) 

als zwei Geschossen.  
 
(2) In notwendigen Treppenräumen, in Räu-
men nach § 35 Absatz 3 Satz 2 und in not-
wendigen Fluren sind Leitungsanlagen nur 
zulässig, wenn eine Nutzung als Rettungsweg 
im Brandfall ausreichend lang möglich ist.  
 
 
(3) Für Installationsschächte und -kanäle gel-
ten Absatz 1 sowie § 41 Absatz 2 Satz 1 und 
Absatz 3 entsprechend.  
 

  
§ 41 Installationsschächte und Installati-
onskanäle 
 
(1) Für Schächte und Kanäle zur Installation 
von Leitungs- oder Lüftungsanlagen (Installati-
onsschächte und Installationskanäle) gelten § 
40 Absatz 1 sowie § 42 Absatz 2 und 3 ent-
sprechend. 
 
(2) Eine Bauart von Installationsschächten und 
-kanälen muss so ausgeführt werden, dass sie 
der Feuerwiderstandsfähigkeit der von ihnen 
durchdrungenen raumabschließenden Bauteile 
entsprechen oder in der Ebene dieser raumab-
schließenden Bauteile eine Unterteilung mit 
Abschlüssen entsprechender Feuerwider-
standsfähigkeit erfolgt. 

 
 
 
 
(siehe § 40 Abs. 3) 

 
§ 42 Lüftungsanlagen, Installationsschäch-
te und Installationskanäle 
 
(1) Lüftungsanlagen müssen betriebssicher 

 
§ 42 Lüftungsanlagen 
 
 
(1) Lüftungsanlagen müssen betriebssicher 

 
§ 41 Lüftungsanlagen  
 
 
(1) Lüftungsanlagen müssen betriebssicher 
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sein; sie dürfen den ordnungsgemäßen Be-
trieb von Feuerstätten nicht beeinträchtigen. 
 
 
 
 
(2) Lüftungsleitungen sowie deren Bekleidun-
gen und Dämmstoffe müssen aus nichtbrenn-
baren Baustoffen bestehen; brennbare Bau-
stoffe sind zulässig, wenn Bedenken wegen 
des Brandschutzes nicht bestehen. Lüftungs-
anlagen, ausgenommen in Gebäuden geringer 
Höhe, und Lüftungsanlagen, die Gebäude-
trennwände überbrücken, sind so herzustellen, 
dass Feuer und Rauch nicht in andere Ge-
schosse, Brandabschnitte, Treppenräume 
oder notwendige Flure übertragen werden 
können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sein. Sie dürfen den ordnungsgemäßen Be-
trieb von Feuerstätten nicht beeinträchtigen. 
Feuer und Rauch dürfen nicht in andere Ge-
schosse, Brandabschnitte, Treppenräume oder 
notwendige Flure übertragen werden können. 
 
(2) Lüftungsleitungen sowie deren Bekleidun-
gen und Dämmstoffe müssen aus nichtbrenn-
baren Baustoffen bestehen. Brennbare Bau-
stoffe sind zulässig, wenn Bedenken wegen 
des Brandschutzes nicht bestehen. Lüftungs-
leitungen dürfen raumabschließende Bauteile, 
für die eine Feuerwiderstandsfähigkeit vorge-
schrieben ist, nur überbrücken, wenn sie 
 
1. in der höchsten vorgeschriebenen Feuerwi-

derstandsfähigkeit der von ihnen durchdrun-
genen raumabschließenden Bauteile ausge-
führt werden oder 

 
2. Brandschutzklappen mit der vorgeschriebe-

nen Feuerwiderstandsfähigkeit der durch-
drungenen Bauteile in diesen vorgesehen 
werden.  

 
Mündungen von Lüftungsleitungen sind so 
anzuordnen oder auszustatten, dass Rauch 
nicht durch sie eindringen und aus ihnen aus-
tretender Rauch nicht an anderer Stelle in das 
Gebäude eintreten kann. Feuerwiderstandsfä-
hige Lüftungsleitungen müssen so ausgeführt 
werden, dass sie insbesondere bei wechseln-
den Belastungen im Betrieb (Druck, Tempera-
tur und Feuchtigkeit) keine unzulässigen Ver-
änderungen erfahren können, die die Feuerwi-
derstandsfähigkeit beeinträchtigen. Brand-

und brandsicher sein. Sie dürfen den ord-
nungsgemäßen Betrieb von Feuerungsanlagen 
nicht beeinträchtigen.  
 
 
 
(2) Lüftungsleitungen sowie deren Bekleidun-
gen und Dämmstoffe müssen aus nichtbrenn-
baren Baustoffen bestehen. Brennbare Bau-
stoffe sind zulässig, wenn ein Beitrag der Lüf-
tungsleitung zur Brandentstehung und Brand-
weiterleitung nicht zu befürchten ist. Lüftungs-
leitungen dürfen raumabschließende Bauteile, 
für die eine Feuerwiderstandsfähigkeit vorge-
schrieben ist, nur überbrücken, wenn eine 
Brandausbreitung ausreichend lang nicht zu 
befürchten ist oder wenn Vorkehrungen hier-
gegen getroffen sind.  
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(3) Lüftungsanlagen sind so herzustellen, dass 
sie Gerüche und Staub nicht in andere Räume 
übertragen. Die Weiterleitung von Schall in 
fremde Räume muss ausreichend gedämmt 
sein. 
 
(4) Lüftungsleitungen dürfen nicht in Schorn-
steine eingeführt werden. In Lüftungsleitungen 
dürfen Abgase von Feuerstätten eingeleitet 
werden, wenn die Abluft ins Freie geführt wird 
und Bedenken wegen der Betriebssicherheit 
und des Brandschutzes nicht bestehen. Die 
Abluft ist ins Freie zu führen. Nicht zur Lüf-
tungsanlage gehörende Einrichtungen sind in 
Lüftungsleitungen unzulässig. 
 
 
 
(5) Für raumlufttechnische Anlagen und 
Warmluftheizungen gelten die Absätze 1 bis 4, 
für Installationsschächte und Installationskanä-
le die Absätze 2 und 3 Satz 2 sinngemäß. 
 
(6) Die Absätze 2 und 3 Satz 1 und Absatz 5 
gelten nicht für Lüftungsanlagen sowie Instal-
lationsschächte und -kanäle in Wohngebäu-
den mit nicht mehr als zwei Wohnungen, in-
nerhalb einer Wohnung oder innerhalb einer 

schutzklappen müssen mindestens thermische 
Auslöseelemente haben, die bei einer Tempe-
ratur von 72 Grad Celsius ein selbsttätiges 
Schließen einleiten. Lediglich in Zuluftleitungen 
von Warmluftheizungsanlagen dürfen auch 
Auslöseelemente mit einer Auslösetemperatur 
von 95 Grad Celsius verwendet werden. 
 
(3) Lüftungsanlagen sind so herzustellen, dass 
sie Gerüche und Staub nicht in andere Räume 
übertragen. Die Weiterleitung von Schall in 
fremde Räume muss ausreichend gedämmt 
sein. 
 
(4) Lüftungsleitungen dürfen nicht in Abgasan-
lagen eingeführt werden. In Lüftungsleitungen 
dürfen Abgase von Feuerstätten eingeleitet 
werden, wenn die Abluft ins Freie geführt wird 
und Bedenken wegen der Betriebssicherheit 
und des Brandschutzes nicht bestehen und die 
Verbrennungsgase nicht zu Gefahren und un-
zumutbaren Belästigungen führen können. Die 
Abluft ist ins Freie zu führen. Nicht zur Lüf-
tungsanlage gehörende Einrichtungen sind in 
Lüftungsleitungen unzulässig. 
 
(5) Für raumlufttechnische Anlagen und Warm-
luftheizungen gelten die Absätze 1 bis 4 sinn-
gemäß. 
 
 
(6) Die Absätze 2 und 3 gelten nicht 
 
1. für Gebäude der Gebäudeklassen 1 und 2, 
2. innerhalb von Wohnungen und 
3. innerhalb derselben Nutzungseinheit mit  

 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Lüftungsanlagen sind so herzustellen, dass 
sie Gerüche und Staub nicht in andere Räume 
übertragen.  
 
 
 
(4) Lüftungsanlagen dürfen nicht in Abgasan-
lagen eingeführt werden. Die gemeinsame 
Nutzung von Lüftungsleitungen zur Lüftung 
und zur Ableitung der Abgase von Feuerstät-
ten ist zulässig, wenn keine Bedenken wegen 
der Betriebssicherheit und des Brandschutzes 
bestehen. Die Abluft ist ins Freie zu führen. 
Nicht zur Lüftungsanlage gehörende Einrich-
tungen sind in Lüftungsleitungen unzulässig.  
 
 
 
(siehe Abs. 6) 
 
 
 
 
(5) Die Absätze 2 und 3 gelten nicht  
 
1. für Gebäude der Gebäudeklassen 1 und 2,  
 
2. innerhalb von Wohnungen und  
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Nutzungseinheit vergleichbarer Größe. 
 

nicht mehr als 400 m² in nicht mehr als zwei 
Geschossen. 

 
(7) Fensterlose Bäder und Toilettenräume 
müssen wirksam maschinell gelüftet werden. 
Die Absätze 2 und 6 gelten entsprechend. Ab-
weichend von Absatz 2 dürfen auch Lüftungs-
systeme mit anderen Absperrelementen ver-
wendet werden, wenn für diese Systeme ein 
bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweis 
vorliegt und keine anderen Räume von dieser 
Lüftungsanlage be- oder entlüftet werden. 
 
(8) Öffnungen zu Lüftungszwecken ohne An-
schluss von Lüftungsleitungen sind in feuerwi-
derstandsfähigen, raumabschließenden Bau-
teilen zulässig, wenn sie mit einem zum Ver-
schließen dieser Öffnungen vorgesehenen 
Bauprodukt mit bauaufsichtlichem Verwend-
barkeitsnachweis ausgestattet werden. 

3. innerhalb derselben Nutzungseinheit mit 
nicht mehr als 400 m² in nicht mehr als zwei 
Geschossen.  

 
(6) Für raumlufttechnische Anlagen und Warm-
luftheizungen gelten die Absätze 1 bis 5 ent-
sprechend.  
 

 
§ 43 Feuerungsanlagen, Wärme- 
und Brennstoffversorgungsanlagen 
 
 
(1) Feuerstätten und Abgasanlagen, wie 
Schornsteine, Abgasleitungen und Verbin-
dungsstücke (Feuerungsanlagen), Anlagen 
zur Abführung von Verbrennungsgasen orts-
fester Verbrennungsmotoren sowie Behälter 
und Rohrleitungen für brennbare Gase und 
Flüssigkeiten müssen betriebssicher und 
brandsicher sein und dürfen auch sonst nicht 
zu Gefahren und unzumutbaren Belästigun-
gen führen können. Die Weiterleitung von 
Schall in fremde Räume muss ausreichend 

 
§ 43 Feuerungsanlagen, Wärme- und 
Brennstoffversorgungsanlagen 
 
 
(1) Feuerstätten und Abgasanlagen, wie 
Schornsteine, Abgasleitungen und Verbin-
dungsstücke (Feuerungsanlagen), Anlagen zur 
Abführung von Verbrennungsgasen ortsfester 
Verbrennungsmotoren sowie Behälter und 
Rohrleitungen für brennbare Gase und Flüs-
sigkeiten müssen betriebssicher und brandsi-
cher sein und dürfen auch sonst nicht zu Ge-
fahren und unzumutbaren Belästigungen füh-
ren können. Die Weiterleitung von Schall in 
fremde Räume muss ausreichend gedämmt 

 
§ 42 Feuerungsanlagen, sonstige Anlagen 
zur Wärmeerzeugung, Brennstoffversor-
gung  
 
(1) Feuerstätten und Abgasanlagen (Feue-
rungsanlagen) müssen betriebssicher und 
brandsicher sein. Feuerungsanlagen für feste 
Brennstoffe dürfen in einem Abstand von we-
niger als 100 m zu Wald nur errichtet oder be-
trieben werden, wenn durch geeignete Maß-
nahmen gewährleistet ist, dass kein Wald-
brand entsteht.  
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gedämmt sein. Abgasanlagen müssen leicht 
und sicher zu reinigen sein. Feuerungsanla-
gen für feste Brennstoffe dürfen in einem Ab-
stand von weniger als 100 m zu Wald nur er-
richtet oder betrieben werden, wenn durch 
geeignete Maßnahmen gewährleistet ist, dass 
kein Waldbrand entsteht. 
 
(2) Für die Anlagen zur Verteilung von Wärme 
und zur Warmwasserversorgung gilt Absatz 1 
Sätze 1 und 2 sinngemäß. 
 
(3) Feuerstätten, ortsfeste Verbrennungsmo-
tore und Verdichter sowie Behälter für brenn-
bare Gase und Flüssigkeiten dürfen nur in 
Räumen aufgestellt werden, bei denen nach 
Lage, Größe, baulicher Beschaffenheit und 
Benutzungsart Gefahren nicht entstehen kön-
nen. 
 
(4) Die Abgase der Feuerstätten sind durch 
Abgasanlagen über Dach, die Verbrennungs-
gase ortsfester Verbrennungsmotoren sind 
durch Anlagen zur Abführung dieser Gase 
über Dach abzuleiten. Abgasanlagen sind in 
solcher Zahl und Lage und so herzustellen, 
dass die Feuerstätten des Gebäudes ord-
nungsgemäß angeschlossen werden können. 
 
(5) Die Abgase von Gasfeuerstätten mit abge-
schlossenem Verbrennungsraum, denen die 
Verbrennungsluft durch dichte Leitungen vom 
Freien zuströmt (raumluftunabhängige Gas-
feuerstätten), dürfen abweichend von Absatz 4 
durch die Außenwand ins Freie geleitet wer-
den, wenn 

sein. Abgasanlagen müssen leicht und sicher 
zu reinigen sein. Feuerungsanlagen für feste 
Brennstoffe dürfen in einem Abstand von we-
niger als 100 m zu Wald nur errichtet oder be-
trieben werden, wenn durch geeignete Maß-
nahmen gewährleistet ist, dass kein Waldbrand 
entsteht. 
 
(2) Für die Anlagen zur Verteilung von Wärme 
und zur Warmwasserversorgung gilt Absatz 1 
Satz 1 und 2 sinngemäß. 
 
(3) Feuerstätten, ortsfeste Verbrennungsmo-
tore und Verdichter sowie Behälter für brenn-
bare Gase und Flüssigkeiten dürfen nur in 
Räumen aufgestellt werden, bei denen nach 
Lage, Größe, baulicher Beschaffenheit und 
Benutzungsart Gefahren nicht entstehen kön-
nen. 
 
(4) Die Abgase der Feuerstätten sind durch 
Abgasanlagen über Dach, die Verbrennungs-
gase ortsfester Verbrennungsmotoren sind 
durch Anlagen zur Abführung dieser Gase über 
Dach abzuleiten. Abgasanlagen sind in solcher 
Zahl und Lage und so herzustellen, dass die 
Feuerstätten des Gebäudes ordnungsgemäß 
angeschlossen werden können. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Für die Anlagen zur Verteilung von Wärme 
und zur Warmwasserversorgung gilt Absatz 1 
entsprechend.  
 
(3) Feuerstätten dürfen in Räumen nur aufge-
stellt werden, wenn nach der Art der Feuerstät-
te und nach Lage, Größe, baulicher Beschaf-
fenheit und Nutzung der Räume Gefahren 
nicht entstehen.  
 
 
 
(4) Abgase von Feuerstätten sind durch Ab-
gasleitungen, Schornsteine und Verbindungs-
stücke (Abgasanlagen) so abzuführen, dass 
keine Gefahren oder unzumutbaren Belästi-
gungen entstehen. Abgasanlagen sind in sol-
cher Zahl und Lage und so herzustellen, dass 
die Feuerstätten des Gebäudes ordnungsge-
mäß angeschlossen werden können. Sie müs-
sen leicht und sicher gereinigt werden können.  
 
(5) Behälter und Rohrleitungen für brennbare 
Gase und Flüssigkeiten müssen betriebssicher 
und brandsicher sein. Diese Behälter sowie 
feste Brennstoffe sind so aufzustellen oder zu 
lagern, dass keine Gefahren oder unzumutba-
ren Belästigungen entstehen.  
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1. eine Ableitung des Abgases über Dach 

nicht oder nur mit unverhältnismäßig ho-
hem Aufwand möglich ist und 

2. die Nennwärmeleistung der Feuerstätte 11 
kW zur Beheizung und 28 kW zur Warm-
wasserbereitung nicht überschreitet 

 
und Gefahren oder unzumutbare Belästigun-
gen nicht entstehen. 
 
(6) Ohne Abgasanlage sind zulässig 
 
1. Gasfeuerstätten, wenn durch einen siche-

ren Luftwechsel im Aufstellraum gewähr-
leistet ist, dass Gefahren oder unzumutbare 
Belästigungen nicht entstehen, 

2. Gas-Haushalts-Kochgeräte mit einer 
Nennwärmeleistung von nicht mehr als 11 
kW, wenn der Aufstellungsraum einen 
Rauminhalt von mehr als 15 m³ aufweist 
und mindestens eine Tür ins Freie oder ein 
Fenster, das geöffnet werden kann, hat, 

3. nicht leitungsgebundene Gasfeuerstätten 
zur Beheizung von Räumen, die nicht ge-
werblichen Zwecken dienen, sowie Gas-
Durchlauferhitzer, wenn diese Gasfeuer-
stätten besondere Sicherheitseinrichtungen 
haben, die die Kohlenmonoxidkonzentrati-
on im Aufstellraum so begrenzen, dass Ge-
fahren oder unzumutbare Belästigungen 
nicht entstehen. 

 
(7) Bei der Errichtung oder Änderung von 
Schornsteinen sowie beim Anschluss von 
Feuerstätten an Schornsteine oder Abgaslei-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Bei der Errichtung oder Änderung von 
Schornsteinen sowie beim Anschluss von Feu-
erstätten an Schornsteine oder Abgasleitungen 

 
(6) Für die Aufstellung von ortsfesten Verbren-
nungsmotoren, Blockheizkraftwerken, Brenn-
stoffzellen und Verdichtern sowie die Ableitung 
ihrer Verbrennungsgase gelten die Absätze 1, 
3 und 4 entsprechend.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7) Bei der Errichtung oder Änderung von 
Schornsteinen sowie beim Anschluss von 
Feuerstätten an Schornsteine oder Abgaslei-
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tungen hat die Bauherrin oder der Bauherr 
sich von der Bezirksschornsteinfegermeisterin 
oder dem Bezirksschornsteinfegermeister be-
scheinigen zu lassen, dass die Abgasanlage 
sich in einem ordnungsgemäßen Zustand be-
findet und für die angeschlossenen Feuerstät-
ten geeignet ist. Bei der Errichtung von 
Schornsteinen soll vor Erteilung der Beschei-
nigung auch der Rohbauzustand besichtigt 
worden sein. Stellt die Bezirksschornsteinfe-
germeisterin oder der Bezirksschornsteinfe-
germeister Mängel fest, hat sie oder er diese 
Mängel der Bauaufsichtsbehörde mitzuteilen. 
 
 
 
 
 
 
 
(8) Gasfeuerstätten dürfen in Räumen nur 
aufgestellt werden, wenn durch besondere 
Vorrichtungen an den Feuerstätten oder durch 
Lüftungsanlagen sichergestellt ist, dass ge-
fährliche Ansammlungen von unverbranntem 
Gas in den Räumen nicht entstehen. 
 
(9) Brennstoffe sind so zu lagern, dass Gefah-
ren oder unzumutbare Belästigungen nicht 
entstehen. 
 

hat die Bauherrin oder der Bauherr sich von 
der bevollmächtigten Bezirksschornsteinfe-
germeisterin oder dem bevollmächtigten Be-
zirksschornsteinfegermeister bescheinigen zu 
lassen, dass die Abgasanlage sich in einem 
ordnungsgemäßen Zustand befindet und für 
die angeschlossenen Feuerstätten geeignet ist. 
Bei der Errichtung von Schornsteinen soll vor 
Erteilung der Bescheinigung auch der Rohbau-
zustand besichtigt worden sein. Stellt die be-
vollmächtigte Bezirksschornsteinfegermeisterin 
oder der bevollmächtigte Bezirksschornstein-
fegermeister Mängel fest, hat sie oder er diese 
Mängel der Bauaufsichtsbehörde mitzuteilen. 
Satz 1 gilt nicht für Abgasanlagen, die gemein-
sam mit der Feuerstätte in Verkehr gebracht 
werden und ein gemeinsames CE-Zeichen 
tragen dürfen. 
 
 
(6) Gasfeuerstätten dürfen in Räumen nur auf-
gestellt werden, wenn durch besondere Vor-
richtungen an den Feuerstätten oder durch 
Lüftungsanlagen sichergestellt ist, dass gefähr-
liche Ansammlungen von unverbranntem Gas 
in den Räumen nicht entstehen. 
 
(7) Brennstoffe sind so zu lagern, dass Gefah-
ren oder unzumutbare Belästigungen nicht 
entstehen. 

tungen hat die Bauherrin oder der Bauherr sich 
von der bevollmächtigten Bezirksschornstein-
fegermeisterin oder dem bevollmächtigten Be-
zirksschornsteinfegermeister bescheinigen zu 
lassen, dass die Abgasanlage sich in einem 
ordnungsgemäßen Zustand befindet und für 
die angeschlossenen Feuerstätten geeignet 
ist. Bei der Errichtung von Schornsteinen soll 
vor der Erteilung der Bescheinigung auch der 
Rohbauzustand besichtigt worden sein. Stellt 
die bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger-
meisterin oder der bevollmächtigte Bezirks-
schornsteinfegermeister Mängel fest, hat sie 
oder er diese Mängel der Bauaufsichtsbehörde 
mitzuteilen. Satz 1 gilt nicht für Abgasanlagen, 
die gemeinsam mit der Feuerstätte in Verkehr 
gebracht werden und ein gemeinsames CE-
Zeichen tragen dürfen.  
 
 
(8) Gasfeuerstätten dürfen in Räumen nur auf-
gestellt werden, wenn durch besondere Vor-
richtungen an den Feuerstätten oder durch 
Lüftungsanlagen sichergestellt ist, dass gefähr-
liche Ansammlungen von unverbrannten Gas 
in den Räumen nicht entstehen.  
 

 
§ 44 Wasserversorgungsanlagen 
 
(1) Wasserversorgungsanlagen sind so anzu-
ordnen, herzustellen und instand zu halten, 

 
§ 44 Wasserversorgungsanlagen 
 
(1) Wasserversorgungsanlagen sind so anzu-
ordnen, herzustellen und instand zu halten, 

 
§ 43 Sanitäre Anlagen, Wasserzähler  
 
(1) Fensterlose Bäder und Toiletten sind nur 
zulässig, wenn eine wirksame Lüftung gewähr-
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dass sie betriebssicher sind und Gefahren 
oder unzumutbare Belästigungen nicht entste-
hen können. 
 
(2) Jede Wohnung und jede sonstige Nut-
zungseinheit müssen einen eigenen Wasser-
zähler haben. Dies gilt nicht bei Nutzungsän-
derungen, wenn die Anforderung nach Satz 1 
nur mit unverhältnismäßigem Aufwand erfüllt 
werden kann. 
 
(3) Zur Brandbekämpfung muss eine ausrei-
chende Wassermenge zur Verfügung stehen; 
Abweichungen können für Einzelgehöfte in der 
freien Feldflur zugelassen werden. 

dass sie betriebssicher sind und Gefahren oder 
unzumutbare Belästigungen nicht entstehen 
können. 
 
(2) Jede Wohnung und jede sonstige Nut-
zungseinheit müssen einen eigenen Wasser-
zähler haben. Dies gilt nicht bei Nutzungsände-
rungen, wenn die Anforderung nach Satz 1 nur 
mit unverhältnismäßigem Aufwand erfüllt wer-
den kann. 

leistet ist.  
 
(2) Jede Wohnung muss einen eigenen Was-
serzähler haben. Dies gilt nicht bei Nutzungs-
änderungen, wenn die Anforderung nach Satz 
1 nur mit unverhältnismäßigem Mehraufwand 
erfüllt werden kann.  
 

   
§ 44 Kleinkläranlagen, Gruben  
 
Kleinkläranlagen und Gruben müssen wasser-
dicht und ausreichend groß sein. Sie müssen 
eine dichte und sichere Abdeckung sowie Rei-
nigungs- und Entleerungsöffnungen haben. 
Diese Öffnungen dürfen nur vom Freien aus 
zugänglich sein. Die Anlagen sind so zu entlüf-
ten, dass Gesundheitsschäden oder unzumut-
bare Belästigungen nicht entstehen. Die Zulei-
tungen zu Abwasserentsorgungsanlagen müs-
sen geschlossen, dicht, und, soweit erforder-
lich, zum Reinigen eingerichtet sein. 
 

 
§ 46 Abfallschächte 
 
(1) Abfallschächte dürfen nicht errichtet wer-
den. Bestehende Abfallschächte sind spätes-
tens bis zum 31. Dezember 2003 außer Be-

 
§ 46 Aufbewahrung fester Abfallstoffe 
 
(1) Feste Abfallstoffe dürfen innerhalb von Ge-
bäuden vorübergehend aufbewahrt werden, in 
Gebäuden der Gebäudeklassen 3 bis 5 jedoch 

 
§ 45 Aufbewahrung fester Abfallstoffe  
 
(1) Feste Abfallstoffe dürfen innerhalb von Ge-
bäuden vorübergehend aufbewahrt werden, in 
Gebäuden der Gebäudeklassen 3 bis 5 jedoch 
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trieb zu nehmen. Die zu ihrem Befüllen vorge-
sehenen Öffnungen sind bis zu diesem Zeit-
punkt dauerhaft zu verschließen. Bis sie still-
gelegt werden, gelten für bestehende Abfall-
schächte die Absätze 2 bis 5. 
 
(2) Abfallschächte, ihre Einfüllöffnungen und 
die zugehörigen Sammelräume dürfen nicht in 
Aufenthaltsräumen und nicht an Wänden von 
Wohn- und Schlafräumen liegen. Einfüllöff-
nungen dürfen nicht in Treppenräumen liegen. 
Abfallschächte und Sammelräume müssen 
aus Bauteilen der Feuerwiderstandsklasse 
F90 bestehen. Die Bauteile sowie Bekleidun-
gen, Dämmstoffe und innere Wandschalen 
und Einrichtungen innerhalb des Schachtes 
und des Sammelraumes müssen aus nicht-
brennbaren Baustoffen bestehen. Der Einbau 
einer Feuerlöscheinrichtung kann verlangt 
werden. 
 
(3) Vorhandene Abfallschächte müssen so 
beschaffen sein, dass sie Abfälle sicher abfüh-
ren, dass Feuer, Rauch, Gerüche und Staub 
nicht in das Gebäude dringen können und 
dass die Weiterleitung von Schall gedämmt 
wird. Eine ständig wirkende Lüftung muss ge-
sichert sein. 
 
(4) Die Einfüllöffnungen müssen so beschaffen 
sein, dass Staubbelästigungen nicht auftreten 
und sperrige Abfälle nicht eingebracht werden 
können. Am oberen Ende des Abfallschachtes 
muss eine Reinigungsöffnung vorhanden sein. 
Alle Öffnungen müssen Verschlüsse aus 
nichtbrennbaren Baustoffen haben. 

nur, wenn die dafür bestimmten Räume 
 
1. Trennwände und Decken als raumabschlie-

ßende Bauteile mit der Feuerwiderstandsfä-
higkeit der tragenden Wände haben, 

 
2. Öffnungen vom Gebäudeinneren zum Auf-

stellraum mit feuerhemmenden, dicht und 
selbstschließenden Abschlüssen haben, 

 
3. unmittelbar vom Freien entleert werden kön-

nen und 
 
4. eine ständig wirksame Lüftung haben.  
 
(2) Vorhandene Abfallschächte dürfen nicht 
betrieben werden. Der Betrieb von Abfall-
schächten, die zum Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens dieser Vorschrift betrieben werden, kann 
widerruflich unter der Voraussetzung geneh-
migt werden, dass der Betreiber den sicheren 
und störungsfreien Betrieb und eine wirksame 
Abfalltrennung ständig überwacht und dies 
dokumentiert. Den Bauaufsichtsbehörden sind 
diese Aufzeichnungen auf Verlangen vorzule-
gen.  
 

nur, wenn die dafür bestimmten Räume  
 
1. Trennwände und Decken als raumab-

schließende Bauteile mit der Feuerwider-
standsfähigkeit der tragenden Wände und  

 
2. Öffnungen vom Gebäudeinnern zum Auf-

stellraum mit feuerhemmenden, dicht- und 
selbstschließenden Abschlüssen haben,  

 
3. unmittelbar vom Freien entleert werden 

können und  
 
4. eine ständig wirksame Lüftung haben.  
 
(2) Vorhandene Abfallschächte dürfen nicht 
betrieben werden. Bestehende Genehmigun-
gen können nur unter den Voraussetzungen, 
dass die den Abfallschacht betreibende Person 
den sicheren und störungsfreien Betrieb, eine 
wirksame Abfalltrennung ständig überwacht 
und dies dokumentiert, aufrecht erhalten wer-
den. Den Bauaufsichtsbehörden sind diese 
Aufzeichnungen auf Verlangen vorzulegen.  
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(5) Der Abfallschacht muss in einen ausrei-
chend großen Sammelraum münden. Die in-
neren Zugänge des Sammelraumes müssen 
selbstschließende Türen der Feuerwider-
standsklasse T90 haben. Der Sammelraum 
muss vom Freien aus zugänglich und entleer-
bar sein. Die Abfälle sind in beweglichen Ab-
fallbehältern zu sammeln. Der Sammelraum 
muss eine ständig wirksame Lüftung und ei-
nen Bodenablauf mit Geruchverschluss ha-
ben. 
 
 
§ 44 Wasserversorgungsanlagen siehe S. 
102 
 

 
§ 44 Wasserversorgungsanlagen siehe S. 
102 
 

 

 
§ 45 (aufgehoben) 
 

  

 
(siehe § 17 Abs. 4) 

 
§ 45 Blitzschutzanlagen 
 
Bauliche Anlagen, bei denen nach Lage, Bau-
art oder Nutzung Blitzschlag leicht eintreten 
und zu schweren Folgen führen kann, sind mit 
dauernd wirksamen Blitzschutzanlagen zu ver-
sehen. 

 
§ 46 Blitzschutzanlagen  
 
Bauliche Anlagen, bei denen nach Lage, Bau-
art oder Nutzung Blitzschlag leicht ein-treten 
oder zu schweren Folgen führen kann, sind mit 
dauernd wirksamen Blitz-schutzanlagen zu 
versehen. 

 
§ 46 Abfallschächte siehe S. 103 
 

 
§ 46 Abfallschächte siehe S. 103 

 

 
§ 47 (aufgehoben) 
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Sechster Abschnitt 
Aufenthaltsräume und Wohnungen 
 

Abschnitt 6 
Aufenthaltsräume und Wohnungen 
 

Siebenter Abschnitt  
Nutzungsbedingte Anforderungen 

 

 
§ 48 Aufenthaltsräume 
 
(1) Aufenthaltsräume müssen eine für ihre 
Benutzung ausreichende Grundfläche und 
eine lichte Höhe von mindestens 2,40 m ha-
ben. Für Aufenthaltsräume in Wohngebäuden 
mit nicht mehr als zwei Wohnungen, für Auf-
enthaltsräume im Dachraum und im Kellerge-
schoss, im Übrigen für einzelne Aufenthalts-
räume und Teile von Aufenthaltsräumen kann 
eine geringere lichte Höhe gestattet werden, 
wenn wegen der Benutzung Bedenken nicht 
bestehen. Aufenthaltsräume unter einer Dach-
schräge müssen eine ausreichende lichte Hö-
he über mindestens der Hälfte ihrer Grundflä-
che haben; Raumteile mit einer lichten Höhe 
bis zu 1,50 m bleiben außer Betracht. 
 
(2) Aufenthaltsräume müssen unmittelbar ins 
Freie führende Fenster von solcher Zahl und 
Beschaffenheit haben, dass die Räume aus-
reichend Tageslicht erhalten und belüftet wer-
den können (notwendige Fenster). Das Roh-
baumaß der Fensteröffnungen muss mindes-
tens ein Achtel der Grundfläche des Raumes 
betragen; ein geringeres Maß ist zulässig, 
wenn wegen der Lichtverhältnisse Bedenken 
nicht bestehen. Oberlichte anstelle von Fens-
tern sind zulässig, wenn wegen der Nutzung 
des Aufenthaltsraumes Bedenken nicht beste-

 
§ 47 Aufenthaltsräume 
 
(1) Aufenthaltsräume müssen eine für ihre Be-
nutzung ausreichende Grundfläche und eine 
lichte Höhe von mindestens 2,40 m haben. Für 
Aufenthaltsräume in Wohngebäuden der Ge-
bäudeklassen 1 und 2 kann eine lichte Höhe 
von mindestens 2,30 m gestattet werden. Für 
Aufenthaltsräume im Dachraum und im Keller-
geschoss, im Übrigen für einzelne Aufenthalts-
räume und Teile von Aufenthaltsräumen ge-
nügt eine lichte Höhe von mindestens 2,20 m. 
Aufenthaltsräume unter einer Dachschräge 
müssen eine lichte Höhe von 2,20 m über min-
destens der Hälfte ihrer Grundfläche haben. 
Raumteile mit einer lichten Höhe bis zu 1,50 m 
bleiben außer Betracht. 
 
(2) Aufenthaltsräume müssen unmittelbar ins 
Freie führende Fenster von solcher Zahl und 
Beschaffenheit haben, dass die Räume aus-
reichend Tageslicht erhalten und belüftet wer-
den können (notwendige Fenster). Das Roh-
baumaß der Fensteröffnungen muss mindes-
tens ein Achtel der Grundfläche des Raumes 
betragen. Ein geringeres Maß ist zulässig, 
wenn wegen der Lichtverhältnisse Bedenken 
nicht bestehen. Oberlichter anstelle von Fens-
tern sind zulässig, wenn wegen der Nutzung 
des Aufenthaltsraumes Bedenken nicht beste-

 
§ 47 Aufenthaltsräume  
 
(1) Aufenthaltsräume müssen eine lichte 
Raumhöhe von mindestens 2,40 m haben. 
Für Aufenthaltsräume in Wohngebäuden der 
Gebäudeklassen 1 und 2 kann eine lichte 
Höhe von mindestens 2,30 m gestattet wer-
den. Für Aufenthaltsräume im Dachraum und 
im Kellergeschoss, im Übrigen für einzelne 
Aufenthaltsräume und Teile von Aufenthalts-
räumen genügt eine lichte Höhe von mindes-
tens 2,20 m. Aufenthaltsräume unter einer 
Dachschräge müssen eine lichte Höhe von 
2,20 m über mindestens der Hälfte ihrer 
Grundfläche haben. Raumteile mit einer lich-
ten Höhe bis zu 1,50 m bleiben außer Be-
tracht.  
 
(2) Aufenthaltsräume müssen ausreichend 
belüftet und mit Tageslicht belichtet werden 
können. Sie müssen Fenster mit einem Roh-
baumaß der Fensteröffnungen von mindes-
tens ein Achtel der Netto-Grundfläche des 
Raumes einschließlich der Netto-Grundfläche 
verglaster Vorbauten und Loggien haben.  
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hen. 
 
(3) Verglaste Vorbauten und Loggien sind vor 
notwendigen Fenstern zulässig, wenn eine 
ausreichende Lüftung und Beleuchtung mit 
Tageslicht sichergestellt ist. 
 
(4) Aufenthaltsräume, deren Nutzung eine 
Beleuchtung mit Tageslicht verbietet, sind oh-
ne Fenster zulässig, wenn eine wirksame Lüf-
tung gesichert ist. Küchen sind ohne eigene 
Fenster zulässig, wenn sie eine Sichtverbin-
dung zu einem Aufenthaltsraum mit Fenstern 
nach Absatz 2 Sätze 1 und 2 haben und eine 
wirksame Lüftung gesichert ist. Bei Aufent-
haltsräumen, die nicht dem Wohnen dienen, 
ist anstelle einer ausreichenden Beleuchtung 
mit Tageslicht und Lüftung durch Fenster eine 
Ausführung nach Satz 1 zulässig, wenn wegen 
der Gesundheit Bedenken nicht bestehen. 
Aufenthaltsräume, die dem Wohnen dienen, 
dürfen anstelle einer Lüftung durch Fenster 
mechanisch betriebene Lüftungsanlagen ha-
ben, wenn wegen der Gesundheit Bedenken 
nicht bestehen und die Lüftungsanlagen der 
Energieeinsparung dienen. 
 
(5) In Kellergeschossen sind Aufenthaltsräume 
zulässig, deren Nutzung eine Beleuchtung mit 
Tageslicht verbietet, ferner Verkaufsräume, 
Gaststätten, ärztliche Behandlungsräume, 
Sport- und Spielräume sowie ähnliche Räume; 
Absatz 4 gilt sinngemäß. Einzelne Aufenthalts-
räume, die dem Wohnen dienen, sind im Kel-
lergeschoss zulässig, wenn sie zu einer Woh-
nung im Erdgeschoss gehören und mit dieser 

hen. 
 
(3) Verglaste Vorbauten und Loggien sind vor 
notwendigen Fenstern zulässig, wenn eine 
ausreichende Lüftung und Beleuchtung mit 
Tageslicht sichergestellt ist. 
 
(4) Aufenthaltsräume, deren Nutzung eine Be-
leuchtung mit Tageslicht verbietet, sind ohne 
Fenster zulässig, wenn eine wirksame Lüftung 
gesichert ist. Küchen sind ohne eigene Fenster 
zulässig, wenn sie eine Sichtverbindung zu 
einem Aufenthaltsraum mit Fenstern nach Ab-
satz 2 Satz 1 bis 3 haben und eine wirksame 
Lüftung gesichert ist. Bei Aufenthaltsräumen, 
die nicht dem Wohnen dienen, ist anstelle ei-
ner ausreichenden Beleuchtung mit Tageslicht 
und Lüftung durch Fenster eine Ausführung 
nach Satz 1 zulässig, wenn wegen der Ge-
sundheit Bedenken nicht bestehen. Aufent-
haltsräume, die dem Wohnen dienen, dürfen 
anstelle einer Lüftung durch Fenster mecha-
nisch betriebene Lüftungsanlagen haben, 
wenn wegen der Gesundheit Bedenken nicht 
bestehen. 
 
 
(5) In Kellergeschossen sind Aufenthaltsräume 
zulässig, deren Nutzung eine Beleuchtung mit 
Tageslicht verbietet, ferner Verkaufsräume, 
Gaststätten, ärztliche Behandlungsräume, 
Sport und Spielräume sowie ähnliche Räume. 
Absatz 4 gilt sinngemäß. Einzelne Aufenthalts-
räume, die dem Wohnen dienen, sind im Kel-
lergeschoss zulässig, wenn sie zu einer Woh-
nung im Erdgeschoss gehören und mit dieser 

 
 
 
 
 
 
 
(3) Aufenthaltsräume, deren Nutzung eine 
Belichtung mit Tageslicht verbietet, sowie 
Verkaufsräume, Schank- und Speisegaststät-
ten, ärztliche Behandlungs-, Sport-, Spiel-, 
Werk- und ähnliche Räume sind ohne Fens-
ter zulässig.  
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über eine in der Wohnung liegende Treppe 
unmittelbar verbunden sind. Im Übrigen sind 
Aufenthaltsräume und Wohnungen in Keller-
geschossen nur zulässig, wenn das Gelände 
vor Außenwänden mit notwendigen Fenstern 
in einer für die Beleuchtung mit Tageslicht 
ausreichenden Entfernung und Breite nicht 
mehr als 0,80 m über dem Fußboden liegt. 
 
 
(6) Räume nach Absatz 5 müssen unmittelbar 
mit Rettungswegen in Verbindung stehen, die 
ins Freie führen. Die Räume und Rettungswe-
ge müssen von anderen Räumen im Kellerge-
schoss durch Wände der Feuerwiderstands-
klasse F90 und in den wesentlichen Teilen aus 
nichtbrennbaren Baustoffen (F90-AB) abge-
trennt sein; Türen in diesen Wänden müssen 
der Feuerwiderstandsklasse T30 entsprechen. 
Dies gilt nicht für Wohngebäude mit nicht mehr 
als zwei Wohnungen. 
 

über eine in der Wohnung liegende Treppe 
unmittelbar verbunden sind. Im Übrigen sind 
Aufenthaltsräume und Wohnungen in Keller-
geschossen nur zulässig, wenn das Gelände 
vor Außenwänden mit notwendigen Fenstern 
in einer für die Beleuchtung mit Tageslicht aus-
reichenden Entfernung und Breite nicht mehr 
als 0,80 m über dem Fußboden liegt. 

 
§ 49 Wohnungen 
 
(1) Jede Wohnung muss von anderen Woh-
nungen und fremden Räumen baulich abge-
schlossen sein und einen eigenen, abschließ-
baren Zugang unmittelbar vom Freien, von 
einem Treppenraum, einem Flur oder einem 
anderen Vorraum haben. Dies gilt nicht für 
Wohnungen in Wohngebäuden mit nicht mehr 
als zwei Wohnungen. Wohnungen in Gebäu-
den, die nicht nur zum Wohnen dienen, müs-
sen einen besonderen Zugang haben; ge-
meinsame Zugänge sind zulässig, wenn Ge-

 
§ 48 Wohnungen 
 
(1) Jede Wohnung muss von anderen Woh-
nungen und fremden Räumen baulich abge-
schlossen sein und einen eigenen, abschließ-
baren Zugang unmittelbar vom Freien, von 
einem Treppenraum, einem Flur oder einem 
anderen Vorraum haben. Dies gilt nicht für 
Wohnungen in Wohngebäuden mit nicht mehr 
als zwei Wohnungen. Wohnungen in Gebäu-
den, die nicht nur zum Wohnen dienen, müs-
sen einen besonderen Zugang haben. Ge-
meinsame Zugänge sind zulässig, wenn Ge-

 
§ 48 Wohnungen  
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fahren oder unzumutbare Belästigungen für 
die Benutzerinnen und Benutzer der Wohnun-
gen nicht entstehen. 
 
(2) In Gebäuden mit mehr als zwei Wohnun-
gen müssen die Wohnungen eines Geschos-
ses barrierefrei erreichbar sein. In diesen 
Wohnungen müssen die Wohn- und Schlaf-
räume, eine Toilette, ein Bad und die Küche 
oder Kochnische mit dem Rollstuhl zugänglich 
sein. Abweichungen von den Sätzen 1 und 2 
sind zuzulassen, soweit die Anforderungen nur 
mit unverhältnismäßigem Mehraufwand erfüllt 
werden können, insbesondere wegen schwie-
riger Geländeverhältnisse, ungünstiger vor-
handener Bebauung oder weil sie den Einbau 
eines sonst nicht notwendigen Aufzugs erfor-
dern. 
 
 
 
 
 
 
(3) Wohnungen müssen durchlüftet werden 
können. Reine Nordlage aller Wohn- und 
Schlafräume ist unzulässig. 
 
(4) Jede Wohnung muss eine Küche oder 
Kochnische haben sowie über einen Abstell-
raum verfügen. Der Abstellraum soll mindes-
tens 6 m² groß sein; davon soll außer in 
Wohngebäuden mit nicht mehr als zwei Woh-
nungen eine Abstellfläche von mindestens 0,5 
m² innerhalb der Wohnung liegen. 
 

fahren oder unzumutbare Belästigungen für die 
Benutzerinnen und Benutzer der Wohnungen 
nicht entstehen. 
 
(2) In Gebäuden mit mehr als zwei Wohnun-
gen müssen die Wohnungen eines Geschos-
ses barrierefrei, aber nicht uneingeschränkt mit 
dem Rollstuhl nutzbar sein. In Gebäuden, die 
gemäß § 37 Absatz 7 Satz 1 Aufzüge haben 
müssen, müssen alle Wohnungen barrierefrei, 
aber nicht uneingeschränkt mit dem Rollstuhl 
nutzbar sein. Von den Wohnungen nach Satz 
1 und 2 müssen in Gebäuden mit mehr als 
acht Wohnungen eine, in Gebäuden mit mehr 
als 15 Wohnungen zwei uneingeschränkt mit 
dem Rollstuhl nutzbar sein. Die Verpflichtung 
nach Satz 1 kann auch durch entsprechende 
Wohnungen in mehreren Geschossen erfüllt 
werden. Abweichungen von den Sätzen 1 bis 3 
können bei der Änderung oder Nutzungsände-
rung von Gebäuden zugelassen werden, so-
weit die Anforderungen nur mit unverhältnis-
mäßigem Mehraufwand erfüllt werden können. 
 
(3) Wohnungen müssen durchlüftet werden 
können. Reine Nordlage aller Wohn- und 
Schlafräume ist unzulässig. 
 
(4) Jede Wohnung muss eine Küche oder 
Kochnische haben sowie über einen Abstell-
raum verfügen. Der Abstellraum soll mindes-
tens 6 m² groß sein. Davon soll außer in 
Wohngebäuden mit nicht mehr als zwei Woh-
nungen eine Abstellfläche von mindestens 0,5 
m² innerhalb der Wohnung liegen. 
 

 
 
 
 
(siehe § 50) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(siehe Abs. 2) 
 
 
 
 
(1) Jede Wohnung muss eine Küche oder 
Kochnische haben. Fensterlose Küchen oder 
Kochnischen sind zulässig, wenn eine wirk-
same Lüftung gewährleistet ist.  
 
(2) Eine reine Nordlage aller Wohn- und 
Schlafräume ist unzulässig.  
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(5) Für Gebäude mit Wohnungen in den Ober-
geschossen sollen leicht erreichbare und zu-
gängliche Abstellräume für Kinderwagen und 
Fahrräder sowie für Rollstühle, Gehwagen und 
ähnliche Hilfsmittel hergestellt werden. 
 
 
 
 
 
 
(6) Für Gebäude mit mehr als zwei Wohnun-
gen sollen ausreichend große Trockenräume 
zur gemeinschaftlichen Benutzung eingerichtet 
werden. 
 
(7) In Wohnungen müssen Schlafräume und 
Kinderzimmer sowie Flure, über die Rettungs-
wege von Aufenthaltsräumen führen, jeweils 
mindestens einen Rauchwarnmelder haben. 
Dieser muss so eingebaut oder angebracht 
und betrieben werden, dass Brandrauch früh-
zeitig erkannt und gemeldet wird. Wohnungen, 
die bis zum 31. März 2013 errichtet oder ge-
nehmigt sind, haben die Eigentümer spätes-
tens bis zum 31. Dezember 2016 entspre-
chend den Anforderungen nach den Sätzen 1 
und 2 auszustatten. Die Betriebsbereitschaft 
der Rauchwarnmelder hat der unmittelbare 
Besitzer sicherzustellen, es sei denn, der Ei-
gentümer hat diese Verpflichtung bis zum 31. 
März 2013 selbst übernommen. 
 

(5) Für Gebäude mit mehr als zwei Wohnun-
gen sind Abstellräume für Kinderwagen und 
Fahrräder sowie für Rollstühle, Rollatoren und 
ähnliche Hilfsmittel in ausreichender Größe 
herzustellen. 
 
(6) Bei Gebäuden mit barrierefreien Wohnun-
gen müssen alle gemeinschaftlich genutzten 
Räume, Flächen und Nebenanlagen barriere-
frei sein. 
 
(7) Für Gebäude mit mehr als zwei Wohnun-
gen sollen ausreichend große Trockenräume 
zur gemeinschaftlichen Benutzung eingerichtet 
werden. 
 
(8) In Wohnungen müssen Schlafräume und 
Kinderzimmer sowie Flure, über die Rettungs-
wege von Aufenthaltsräumen führen, jeweils 
mindestens einen Rauchwarnmelder haben. 
Dieser muss so eingebaut oder angebracht 
und betrieben werden, dass Brandrauch früh-
zeitig erkannt und gemeldet wird. Wohnungen, 
die bis zum 31. März 2013 errichtet oder ge-
nehmigt sind, haben die Eigentümer spätes-
tens bis zum 31. Dezember 2016 entspre-
chend den Anforderungen nach den Sätzen 1 
und 2 auszustatten. Die Betriebsbereitschaft 
der Rauchwarnmelder hat der unmittelbare 
Besitzer sicherzustellen, es sei denn, der Ei-
gentümer hat diese Verpflichtung bis zum 31. 
März 2013 selbst übernommen. 
 
 
 
 

 
(3) Bei der Errichtung von Wohngebäuden 
sind für jede Wohnung zwei geeignete wet-
tergeschützte Fahrrad-Stellplätze herzustel-
len es sei denn, diese sind nach Art, Größe 
oder Lage der Wohnung nicht oder nicht in 
dieser Anzahl erforderlich. Werden von einer 
städtebaulichen Satzung nach § 49 Absatz 2 
Stellplätze zugelassen oder vorgeschrieben, 
die abweichend zu Satz 1 sind, findet Satz 1 
keine Anwendung, es sei denn, die Satzung 
ordnet die Geltung dieser Vorschrift an.  
 
 
 
 
 
(4) In Wohnungen müssen Schlafräume und 
Kinderzimmer sowie Flure, über die Ret-
tungswege von Aufenthaltsräumen führen, 
jeweils mindestens einen Rauchwarnmelder 
haben. Dieser muss so eingebaut oder ange-
bracht und betrieben werden, dass Brand-
rauch frühzeitig erkannt und gemeldet wird. 
Die Betriebsbereitschaft der Rauchwarnmel-
der hat die unmittelbare besitzhabende Per-
son sicherzustellen, es sei denn, die Eigen-
tümerin oder der Eigentümer übernimmt die-
se Verpflichtung selbst.  
 
 
 
 
 
 
(5) Jede Wohnung muss ein Bad mit Bade-



110 

 

 
 
(siehe Abs. 5) 
 

wanne oder Dusche und eine Toilette haben.  
 
(6) In Wohngebäuden der Gebäudeklassen 3 
bis 5 sind leicht und barrierefrei erreichbare 
Abstellräume für Kinderwagen und Mobili-
tätshilfen sowie für jede Wohnung ein ausrei-
chend großer Abstellraum herzustellen.  
 

 
§ 50 Bäder und Toilettenräume 
 
(1) Jede Wohnung muss ein Bad mit Bade-
wanne oder Dusche haben. 
 
(2) Jede Wohnung und jede Nutzungseinheit 
mit Aufenthaltsräumen muss mindestens eine 
Toilette haben. Sie muss mit Wasserspülung 
versehen sein, wenn sie an eine dafür geeig-
nete Sammelkanalisation oder an eine Klein-
kläranlage angeschlossen werden kann. In 
Bädern von Wohnungen dürfen nur Toiletten 
mit Wasserspülung angeordnet werden. Toilet-
tenräume für Wohnungen müssen innerhalb 
der Wohnung liegen.  
 
(3) Fensterlose Bäder und Toilettenräume sind 
nur zulässig, wenn eine wirksame Lüftung 
gewährleistet ist. 

 
§ 49 Bäder und Toilettenräume 
 
(1) Jede Wohnung muss ein Bad mit Bade-
wanne oder Dusche haben. 
 
(2) Jede Wohnung und jede Nutzungseinheit 
mit Aufenthaltsräumen muss mindestens eine 
Toilette haben. Toilettenräume für Wohnungen 
müssen innerhalb der Wohnung liegen. 

 
(siehe § 48 Abs. 5) 

 

Siebenter Abschnitt 
Besondere Anlagen 
 

Abschnitt 7 
Besondere Anlagen 
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§ 51 Stellplätze und Garagen, Abstellplätze 
für Fahrräder 
 
(1) Bei der Errichtung von baulichen Anlagen 
und anderen Anlagen, bei denen ein Zu- und 
Abgangsverkehr zu erwarten ist, müssen Stell-
plätze oder Garagen hergestellt werden, wenn 
und soweit unter Berücksichtigung der örtli-
chen Verkehrsverhältnisse und des öffentli-
chen Personenverkehrs zu erwarten ist, dass 
der Zu- und Abgangsverkehr mittels Kraftfahr-
zeug erfolgt (notwendige Stellplätze und Gara-
gen). Hinsichtlich der Herstellung von Fahr-
radabstellplätzen gilt Satz 1 sinngemäß. Es 
kann gestattet werden, dass die notwendigen 
Stellplätze oder Garagen innerhalb einer an-
gemessenen Frist nach Fertigstellung der An-
lagen hergestellt werden. 
 
(2) Wesentliche Änderungen von Anlagen 
nach Absatz 1 oder wesentliche Änderungen 
ihrer Benutzung stehen der Errichtung im Sin-
ne des Absatzes 1 gleich. 
 
(3) Die Stellplätze und Garagen sind auf dem 
Baugrundstück oder in der näheren Umgebung 
davon auf einem geeigneten Grundstück her-
zustellen, dessen Benutzung für diesen Zweck 
öffentlich-rechtlich gesichert ist. Die Bauauf-
sichtsbehörde kann, wenn Gründe des Ver-
kehrs dies erfordern, im Einzelfall bestimmen, 
ob die Stellplätze auf dem Baugrundstück oder 
auf einem anderen Grundstück herzustellen 
sind. Fahrradabstellplätze sind auf dem Bau-

 
§ 50 Stellplätze und Garagen, Abstellplätze 
für Fahrräder 
 
(1) Die Gemeinden können durch Satzung 
regeln, dass bei Errichtung, Änderung oder 
Nutzungsänderung baulicher Anlagen, bei 
denen ein Zu- und Abgangsverkehr mittels 
Kraftfahrzeug oder Fahrrad zu erwarten ist, 
Stellplätze oder Garagen und Abstellplätze für 
Fahrräder hergestellt werden müssen. Sie 
können auch bestimmen, dass an Stelle der 
Stellplätze oder Garagen ein Geldbetrag an 
die Gemeinde zu zahlen ist, wenn die Herstel-
lung notwendiger Stellplätze oder Garagen 
nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten 
möglich ist oder aus städtebaulichen Gründen 
untersagt wurde. 
 
 
(2) Bei Errichtung, Änderung und Nutzungs-
änderung baulicher Anlagen nach § 48 Absatz 
2 und § 54 Absatz 1 müssen geeignete Stell-
plätze für Menschen mit Behinderungen in 
ausreichender Zahl und Größe hergestellt 
werden. Diese Stellplätze sollen in der Nähe 
der barrierefreien Eingänge angeordnet wer-
den. 

 
§ 49 Stellplätze, Garagen und Abstellplätze 
für Fahrräder  
 
(1) Werden Anlagen errichtet, bei denen ein 
Zu- oder Abfahrtsverkehr zu erwarten ist, sind 
Stellplätze (Kraftfahrzeugstellplätze, Garagen 
und/oder Fahrrad-Stellplätze) in ausreichen-
der Zahl und Größe und in geeigneter Be-
schaffenheit herzustellen. Fahrrad-Stellplätze 
müssen eine wirksame Diebstahlsicherung 
ermöglichen und von der öffentlichen Ver-
kehrsfläche ebenerdig, durch Rampen oder 
durch Aufzüge zugänglich sein. Bei Änderun-
gen oder Nutzungsänderungen von Anlagen 
sind Stellplätze in solcher Zahl und Größe 
herzustellen, dass die Stellplätze, die durch 
die Änderung zusätzlich zu erwartenden Kraft-
fahrzeuge und Fahrräder aufnehmen können. 
Dies gilt nicht, wenn sonst die Schaffung oder 
Erneuerung von Wohnraum auch unter Be-
rücksichtigung der Möglichkeit einer Ablösung 
erheblich erschwert oder verhindert würde.  
 
(2) Die Zahl der notwendigen Stellplätze nach 
Absatz 1 Satz 1 legt das für Bauen zuständige 
Ministerium durch Rechtsverordnung fest. 
Wird die Zahl der notwendigen Stellplätze 
durch Bebauungsplan oder durch eine städte-
bauliche Satzung (§ 88 Absatz 1 Nummer 4) 
festgelegt, ist diese Zahl maßgeblich.  
 
(3) Die Gemeinden können unter Berücksich-
tigung der örtlichen Verkehrsverhältnisse fest-
legen, ob und in welchem Umfang und in wel-
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grundstück herzustellen. 
 
(4) Die Gemeinde kann für abgegrenzte Teile 
des Gemeindegebietes oder bestimmte Fälle 
durch Satzung bestimmen, dass  
 
1. notwendige Stellplätze oder Garagen sowie 

Abstellplätze für Fahrräder bei bestehenden 
baulichen Anlagen herzustellen sind, soweit 
die Sicherheit oder Ordnung des öffentli-
chen Verkehrs oder die Beseitigung städte-
baulicher Missstände dies erfordert, 

2. die Herstellung von Stellplätzen oder Gara-
gen untersagt oder eingeschränkt wird, so-
weit Gründe des Verkehrs, insbesondere 
die Erreichbarkeit mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln, städtebauliche Gründe oder 
der Schutz von Kindern dies rechtfertigen. 

 
(5) Ist die Herstellung notwendiger Stellplätze 
oder Garagen nicht oder nur unter großen 
Schwierigkeiten möglich, so kann die Bauauf-
sichtsbehörde unter Bestimmung der Zahl der 
notwendigen Stellplätze im Einvernehmen mit 
der Gemeinde auf die Herstellung von Stell-
plätzen verzichten, wenn die zur Herstellung 
Verpflichteten an die Gemeinde einen Geldbe-
trag nach Maßgabe einer Satzung zahlen. Ist 
die Herstellung notwendiger Stellplätze oder 
Garagen aufgrund einer Satzung nach Absatz 
4 Nr. 2 untersagt oder eingeschränkt, so ist für 
die Differenz zwischen notwendigen Stellplät-
zen und hergestellten zulässigen Stellplätzen 
oder Garagen ein Geldbetrag an die Gemeinde 
zu zahlen. Den Geldbetrag zieht die Gemeinde 
ein. Der Geldbetrag darf 80 vom Hundert der 

cher Beschaffenheit bei der Errichtung, Ände-
rung oder Nutzungsänderung von baulichen 
oder sonstigen Anlagen, bei denen ein Zu- 
oder Abgangsverkehr zu erwarten ist, geeig-
nete Garagen oder Stellplätze für Kraftfahr-
zeuge und Abstellplätze für Fahrräder errich-
tet werden müssen, um den Erfordernissen 
des ruhenden Verkehrs zu genügen (notwen-
dige Garagen, Stellplätze und Abstellplätze). 
Sie können insoweit durch Satzung regeln  
 
1. die Herstellungspflicht bei Errichtung der 

Anlagen,  
 
2. die Herstellungspflicht des Mehrbedarfs 

bei Änderungen oder Nutzungsänderun-
gen der Anlagen,  

 
3. die Beschränkung der Herstellungspflicht 

auf genau begrenzte Teile des Gemeinde-
gebietes oder auf bestimmte Fälle,  

 
4. den vollständigen oder teilweisen Verzicht 

auf die Herstellung von notwendigen Ga-
ragen oder Stellplätzen, soweit der Stell-
platzbedarf  

 
a) durch besondere Maßnahmen verrin-

gert wird oder  
 
b) durch nachträglichen Ausbau von Dach- 

und Kellergeschossen entsteht,  
 
5. die Einschränkung oder Untersagung der 

Herstellung von notwendigen oder nicht 
notwendigen Garagen oder Stellplätzen, 
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durchschnittlichen Herstellungskosten von 
Parkeinrichtungen nach Absatz 6 Buchstabe a 
einschließlich der Kosten des Grunderwerbs 
im Gemeindegebiet oder in bestimmten Teilen 
des Gemeindegebietes nicht überschreiten. 
Die Höhe des Geldbetrags je Stellplatz ist 
durch Satzung festzulegen. 
 
(6) Der Geldbetrag nach Absatz 5 ist zu ver-
wenden 
 

a) für die Herstellung zusätzlicher Parkein-
richtungen im Gemeindegebiet, 

b) für investive Maßnahmen zur Verbesse-
rung des öffentlichen Personennahver-
kehrs oder 

c) für investive Maßnahmen zur Verbesse-
rung des Fahrradverkehrs. 

 
Die Verwendung des Geldbetrages muss für 
die Erreichbarkeit des Bauvorhabens, das die 
Zahlungspflicht auslöst, einen Vorteil bewirken. 
 
(7) Stellplätze und Garagen müssen so ange-
ordnet und ausgeführt werden, dass ihre Be-
nutzung die Gesundheit nicht schädigt und 
Lärm oder Gerüche das Arbeiten und Wohnen, 
die Ruhe und die Erholung in der Umgebung 
nicht über das zumutbare Maß hinaus stören. 
Es kann verlangt werden, dass anstelle von 
Stellplätzen Garagen hergestellt werden. 
 
(8) Notwendige Stellplätze, Garagen und Fahr-
radabstellplätze dürfen nicht zweckentfremdet 
werden. Sie dürfen Personen, die nicht Nutzer 
oder Besucher der Anlage nach Absatz 1 Satz 

soweit Gründe des Verkehrs oder städte-
bauliche Gründe dies erfordern,  

 
6. die Verbindlichkeit bestimmter Konstrukti-

onen von notwendigen und nicht notwen-
digen Garagen oder Stellplätzen,  

 
7. das bei der Errichtung von Anlagen, ggf. 

unter Berücksichtigung einer Quote, not-
wendige Stellplätze mit einer Stromzulei-
tung für die Ladung von Elektro-
Fahrzeugen versehen werden sowie  

 
8. die Ablösung der Herstellungspflicht in den 

Fällen der Nummer 1 bis 3 durch Zahlung 
eines in der Satzung festzulegenden 
Geldbetrages an die Gemeinde.  

 
Macht die Gemeinde von der Satzungser-
mächtigung nach Satz 2 Nummer 1 bis 3 Ge-
brauch, hat sie in der Satzung Standort sowie 
Größe, Zahl und Beschaffenheit der notwen-
digen Stellplätze unter Berücksichtigung von 
Art und Zahl der vorhandenen und zu erwar-
tenden Fahrzeuge der Personen zu bestim-
men, die die Anlagen ständig benutzen oder 
sie besuchen. Die Gemeinde kann, wenn eine 
Satzung nach Satz 2 Nummer 1 bis 3 nicht 
besteht, im Einzelfall die Herstellung von 
Stellplätzen verlangen, wenn dies wegen der 
Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs er-
forderlich ist. Statt notwendiger Kraftfahrzeug-
stellplätze ist die Herstellung notwendiger Ga-
ragen zulässig; Garagen können auch ver-
langt werden. Bis zu einem Viertel der not-
wendigen Kraftfahrzeugstellplätze nach Satz 2 
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1 sind, nur dann und lediglich zum Abstellen 
von Kraftfahrzeugen oder Fahrrädern vermietet 
oder sonst überlassen werden, wenn und so-
lange sie nicht für Nutzer und Besucher benö-
tigt werden. 
 
(9) Werden in einem Gebäude, das vor dem 1. 
Januar 1993 fertiggestellt war, Wohnungen 
durch Ausbau des Dachgeschosses geschaf-
fen, so brauchen notwendige Stellplätze und 
Garagen entsprechend Absatz 2 nicht herge-
stellt zu werden, soweit dies auf dem Grund-
stück nicht oder nur unter großen Schwierig-
keiten möglich ist. 
 

kann auch durch die Schaffung von Fahrrad-
Stellplätzen ersetzt werden; dabei sind für 
einen Kraftfahrzeugstellplatz vier Fahrrad-
Stellplätze herzustellen.  
 
(4) Die Gemeinde hat den Geldbetrag nach 
Absatz 3 Satz 2 Nummer 8 für die Ablösung 
von Stellplätzen zu verwenden für  
 
1. die Herstellung zusätzlicher oder die In-

standhaltung, die Instandsetzung oder die 
Modernisierung bestehender Parkeinrich-
tungen,  

 
2. sonstige Maßnahmen zur Entlastung der 

Straßen vom ruhenden Verkehr ein-
schließlich investiver Maßnahmen des öf-
fentlichen Personennahverkehrs oder  

 
3. andere Maßnahmen, die Bestandteil eines 

kommunalen oder inter-kommunalen Mo-
bilitätskonzeptes einer oder mehrerer Ge-
meinden sind.  

 
  

 
 
(siehe § 48 Abs. 2) 
 
 
 
 
 
 
 
(siehe § 54 Abs. 1) 

 
§ 50 Barrierefreies Bauen  
 
(1) In Wohngebäuden müssen die Wohnun-
gen barrierefrei sein; in Wohngebäuden mit 
bis zu zwei Wohnungen sollten diese barriere-
frei sein. In diesen Wohnungen müssen die 
Wohn- und Schlafräume, eine Toilette, ein 
Bad sowie die Küche oder die Kochnische 
barrierefrei sein.  
 
(2) Bauliche Anlagen, die öffentlich zugänglich 
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(siehe § 48 Abs. 2 und § 54 Abs. 2) 

sind, müssen im erforderlichen Umfang barrie-
refrei sein. Öffentlich zugänglich sind bauliche 
Anlagen, wenn und soweit sie nach ihrem 
Zweck im Zeitraum ihrer Nutzung von im Vor-
hinein nicht bestimmbaren Personen aufge-
sucht werden können. Wohngebäude sind 
nicht öffentlich zugänglich im Sinne dieses 
Absatzes.  
 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, soweit 
die Anforderungen wegen schwieriger Gelän-
deverhältnisse, wegen des Einbaus eines 
sonst nicht erforderlichen Aufzugs, wegen 
ungünstiger vorhandener Bebauung oder im 
Hinblick auf die Sicherheit der Menschen mit 
Behinderung nur mit einem unverhältnismäßi-
gen Mehraufwand erfüllt werden können.  
 

 
§ 52 Ställe, Dungstätten und Gärfutterbehäl-
ter 
 
(1) Ställe sind so anzuordnen, zu errichten und 
instand zu halten, dass eine ordnungsgemäße 
Tierhaltung sichergestellt ist und die Umge-
bung nicht unzumutbar belästigt wird. Ställe 
müssen ausreichend zu lüften sein. 
 
(2) Die ins Freie führenden Stalltüren dürfen 
nicht nach innen aufschlagen. Ihre Zahl, Höhe 
und Breite müssen so groß sein, dass die Tie-
re bei Gefahr ohne Schwierigkeiten ins Freie 
gelangen können. 
 
(3) Bauteile wie Wände, Decken, Fußböden 
müssen gegen schädliche Einflüsse der Stall-

 
§ 51 Ställe, Dungstätten und Gärfutterbe-
hälter 
 
(1) Ställe sind so anzuordnen, zu errichten 
und instand zu halten, dass eine ordnungs-
gemäße Tierhaltung sichergestellt ist und die 
Umgebung nicht unzumutbar belästigt wird. 
Ställe müssen ausreichend zu lüften sein. 
 
(2) Die ins Freie führenden Stalltüren dürfen 
nicht nach innen aufschlagen. Ihre Zahl, Höhe 
und Breite müssen so groß sein, dass die Tie-
re bei Gefahr ohne Schwierigkeiten ins Freie 
gelangen können. 
 
(3) Bauteile wie Wände, Decken, Fußböden 
müssen gegen schädliche Einflüsse der Stall-
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luft, der Jauche und des Flüssigmists ge-
schützt sein. Der Fußboden des Stalles oder 
darunter liegende Auffangräume für Abgänge 
müssen wasserdicht sein. Für Pferdeställe, 
Schafställe, Ziegenställe und Kleintierställe 
sowie für Offenställe, Laufställe und für Räu-
me, in denen Tiere nur vorübergehend unter-
gebracht werden, können Abweichungen zuge-
lassen werden. 
 
(4) Für Stalldung sind Dungstätten mit wasser-
dichten Böden anzulegen. Die Wände müssen 
bis in ausreichender Höhe wasserdicht sein. 
Flüssige Abgänge aus Ställen und Dungstätten 
sind in wasserdichte Jauchebehälter oder 
Flüssigmistbehälter zu leiten, die keine Verbin-
dung zu anderen Abwasseranlagen haben 
dürfen. 
 
 
(5) Dungstätten, Jauchebehälter und Flüssig-
mistbehälter sollen 
 
1. von Öffnungen zu Aufenthaltsräumen min-

destens 5 m, 
2. von der Nachbargrenze mindestens 2 m, 
3. von öffentlichen Verkehrsflächen mindes-

tens 10 m und 
4. von Brunnen und oberirdischen Gewässern 

mindestens 15 m 
 
entfernt sein. 
 
(6) Gärfutterbehälter, die nicht nur vorüberge-
hend benutzt werden, müssen dichte Wände 
und Böden haben und so angeordnet, herge-

luft, der Jauche und des Flüssigmists ge-
schützt sein. Der Fußboden des Stalles oder 
darunter liegende Auffangräume für Abgänge 
müssen wasserdicht sein. Für Pferdeställe, 
Schafställe, Ziegenställe und Kleintierställe 
sowie für Offenställe, Laufställe und für Räu-
me, in denen Tiere nur vorübergehend unter-
gebracht werden, können Abweichungen zu-
gelassen werden. 
 
(4) Für Stalldung sind Dungstätten mit was-
serdichten Böden anzulegen. Die Wände 
müssen bis in ausreichender Höhe wasser-
dicht sein. Flüssige Abgänge aus Ställen und 
Dungstätten sind in wasserdichte Jauchebe-
hälter oder Flüssigmistbehälter zu leiten, die 
keine Verbindung zu anderen Abwasseranla-
gen haben dürfen. 
 
 
(5) Dungstätten, Jauchebehälter und Flüssig-
mistbehälter sollen 
 
1. von Öffnungen zu Aufenthaltsräumen min-

destens 5 m, 
2. von der Nachbargrenze mindestens 2 m, 
3. von öffentlichen Verkehrsflächen mindes-

tens 10 m und 
4. von Brunnen und oberirdischen Gewässern 

mindestens 15 m 
 
entfernt sein. 
 
(6) Gärfutterbehälter, die nicht nur vorüberge-
hend benutzt werden, müssen dichte Wände 
und Böden haben und so angeordnet, herge-
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stellt und instandgehalten werden, dass Gefah-
ren oder unzumutbare Belästigungen nicht 
entstehen. Die Sickersäfte sind einwandfrei zu 
beseitigen. Absatz 5 Nr. 4 gilt entsprechend. 
 

stellt und instandgehalten werden, dass Ge-
fahren oder unzumutbare Belästigungen nicht 
entstehen. Die Sickersäfte sind einwandfrei zu 
beseitigen. Absatz 5 Nummer 4 gilt entspre-
chend. 

 
§ 53 Behelfsbauten und untergeordnete 
Gebäude 
 
(1) Die §§ 29 bis 52 gelten nicht für Anlagen, 
die nach ihrer Ausführung für eine dauernde 
Nutzung nicht geeignet sind oder die für eine 
begrenzte Zeit aufgestellt werden sollen (Be-
helfsbauten). 
 
(2) Absatz 1 gilt auch für kleine, Nebenzwe-
cken dienende Gebäude ohne Feuerstätten 
und für freistehende andere Gebäude, die ein-
geschossig sind und nicht für einen Aufenthalt 
oder nur für einen vorübergehenden Aufenthalt 
bestimmt sind wie Lauben und Unterkunftshüt-
ten sowie für Gebäude mit Abstellräumen nach 
§ 6 Abs. 11. 
 
 
 
 
 
(3) Gebäude nach Absatz 1, die überwiegend 
aus brennbaren Baustoffen bestehen, dürfen 
nur erdgeschossig hergestellt werden. Ihre 
Dachräume dürfen nicht nutzbar sein und 
müssen von den Giebelseiten oder vom Flur 
aus für die Brandbekämpfung erreichbar sein. 
Brandwände (§ 33) sind mindestens alle 30,0 
m anzuordnen und stets 0,30 m über Dach und 

 
§ 52 Behelfsbauten und untergeordnete 
Gebäude 
 
(1) Die §§ 26 bis 51 gelten nicht für Anlagen, 
die nach ihrer Ausführung für eine dauernde 
Nutzung nicht geeignet sind oder die für eine 
begrenzte Zeit aufgestellt werden sollen (Be-
helfsbauten). 
 
(2) Absatz 1 gilt auch für 
 
1. Gebäude ohne Aufenthaltsräume und ohne 

Feuerstätten mit nicht mehr als 50 m³ Brut-
to-Rauminhalt, 

2. freistehende andere Gebäude, die einge-
schossig sind und nicht für einen Aufenthalt 
oder nur für einen vorübergehenden Auf-
enthalt bestimmt sind wie Lauben und Un-
terkunftshütten sowie 

3. Gebäude mit Abstellräumen nach § 6 Ab-
satz 11. 

 
(3) Gebäude nach Absatz 1, die überwiegend 
aus brennbaren Baustoffen bestehen, dürfen 
nur erdgeschossig hergestellt werden. Ihre 
Dachräume dürfen nicht nutzbar sein und 
müssen von den Giebelseiten oder vom Flur 
aus für die Brandbekämpfung erreichbar sein. 
Brandwände (§ 30) sind mindestens alle 30 m 
anzuordnen und stets 0,30 m über Dach und 
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vor die Seitenwände zu führen. 
 

vor die Seitenwände zu führen. 

 
§ 54 Sonderbauten 
 
(1) Für bauliche Anlagen und Räume besonde-
rer Art oder Nutzung (Sonderbauten) können 
im Einzelfall zur Verwirklichung der allgemei-
nen Anforderungen nach § 3 Abs. 1 Satz 1 
besondere Anforderungen gestellt werden. 
Erleichterungen können im Einzelfall gestattet 
werden, soweit es der Einhaltung von Vor-
schriften 
 
a) wegen der besonderen Art oder Nutzung 

baulicher Anlagen und Räume oder 
b) wegen der besonderen Anforderungen nach 

Satz 1 
 
nicht bedarf. 
 
(2) Anforderungen und Erleichterungen können 
sich insbesondere erstrecken auf 
 
1. die Abstände von Nachbargrenzen, von 

anderen baulichen Anlagen auf dem 
Grundstück und von öffentlichen Verkehrs-
flächen sowie auf die Größe der auf Bau-
grundstücken freizuhaltenden Flächen, 

 
2. die Anordnung der baulichen Anlagen auf 

dem Grundstück, 
3. die Öffnungen nach öffentlichen Verkehrs-

flächen und nach angrenzenden Grund-
stücken, 

4. die Bauart und Anordnung aller für die 

 
§ 53 Sonderbauten 
 
(1) Für bauliche Anlagen und Räume beson-
derer Art oder Nutzung (Sonderbauten) kön-
nen im Einzelfall zur Verwirklichung der all-
gemeinen Anforderungen nach § 3 Absatz 1 
besondere Anforderungen gestellt werden. 
Erleichterungen können im Einzelfall gestattet 
werden, soweit es der Einhaltung von Vor-
schriften 
 
1. wegen der besonderen Art oder Nutzung 

baulicher Anlagen und Räume oder 
2. wegen der besonderen Anforderungen 

nach Satz 1 
 
nicht bedarf. 
 
(2) Anforderungen und Erleichterungen kön-
nen sich insbesondere erstrecken auf 
 
1. die Abstände von Nachbargrenzen, von 

anderen baulichen Anlagen auf dem 
Grundstück und von öffentlichen Ver-
kehrsflächen sowie auf die Größe der auf 
Baugrundstücken freizuhaltenden Flä-
chen, 

2. die Anordnung der baulichen Anlagen auf 
dem Grundstück, 

3. die Öffnungen nach öffentlichen Verkehrs-
flächen und nach angrenzenden Grund-
stücken, 

4. die Bauart und Anordnung aller für die 

 
§ 51 Sonderbauten  
 
(siehe Abs. 2) 
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Standsicherheit, Verkehrssicherheit, den 
Brandschutz, den Wärme- und Schall-
schutz oder Gesundheitsschutz wesentli-
chen Bauteile, 

5. Brandschutzeinrichtungen und Brand-
schutzvorkehrungen, 

6. die Feuerungsanlagen und Heizräume, 
7. die Anordnung und Herstellung der Aufzü-

ge sowie die Treppen, Treppenräume, Flu-
re, Ausgänge, sonstige Rettungswege und 
ihre Kennzeichnung, 

8. die zulässige Zahl der Benutzerinnen und 
Benutzer, Anordnung und Zahl der zuläs-
sigen Sitzplätze und Stehplätze bei Ver-
sammlungsstätten, Gaststätten, Vergnü-
gungsstätten, Tribünen und Fliegenden 
Bauten, 

9. die Lüftung, 
10. die Beleuchtung und Energieversorgung, 
11. die Wasserversorgung, 
12. die Aufbewahrung und Beseitigung von 

Abwasser und von Abfällen, 
13. die Stellplätze und Garagen sowie die 

Abstellplätze für Fahrräder, 
14. die Anlage der Zufahrten und Abfahrten, 
15. die Anlage von Grünstreifen, Baumbe-

pflanzungen und anderen Pflanzungen 
sowie die Begrünung von Aufschüttungen 
und Abgrabungen, 

16. Löschwasser-Rückhalteanlagen, 
17. die Qualifikation der Bauleiterin oder des 

Bauleiters und der Fachbauleiterinnen und 
der Fachbauleiter, 

 
18. die Bestellung einer oder eines Brand-

schutzbeauftragten für den Betrieb eines 

Standsicherheit, Verkehrssicherheit, den 
Brand-, Wärme-, Schall- oder Gesund-
heitsschutz wesentlichen Bauteile und die 
Verwendung von Baustoffen, 

5. Brandschutzeinrichtungen und Brand-
schutzvorkehrungen, 

6. die Feuerungsanlagen und Heizräume, 
7. die Anordnung und Herstellung der Auf-

züge sowie die Treppen, Treppenräume, 
Flure, Ausgänge, sonstige Rettungswege 
und ihre Kennzeichnung, 

8. die zulässige Zahl der Benutzerinnen und 
Benutzer, Anordnung und Zahl der zuläs-
sigen Sitzplätze und Stehplätze bei Ver-
sammlungsstätten, Gaststätten, Vergnü-
gungsstätten, Tribünen und Fliegenden 
Bauten, 

9. die Lüftung und Rauchableitung, 
10. die Beleuchtung und Energieversorgung, 
11. die Wasserversorgung für Löschzwecke, 
12. die Aufbewahrung und Beseitigung von 

Abwasser und von Abfällen, 
13. die Stellplätze und Garagen sowie die 

Abstellplätze für Fahrräder, 
14. die Anlage von Zu- und Abfahrten, 
15. die Anlage von Grünstreifen, Baumbe-

pflanzungen und anderen Pflanzungen 
sowie die Begrünung von Aufschüttungen 
und Abgrabungen, 

16. Löschwasser-Rückhalteanlagen, 
17. die Qualifikation der Bauleiterin oder des 

Bauleiters, der Fachbauleiterinnen und 
der Fachbauleiter und der Unternehme-
rinnen und Unternehmer, 

18. die Bestellung und die Qualifikation einer 
oder eines Brandschutzbeauftragten, 
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Gebäudes, 
19. die Pflicht, ein Brandschutzkonzept vorzu-

legen, und dessen Inhalt, 
20. weitere Bescheinigungen, die nach Fertig-

stellung des Rohbaus oder nach abschlie-
ßender Fertigstellung der baulichen Anla-
gen zu erbringen sind, 

21. Nachweise über die Nutzbarkeit der Ret-
tungswege im Brandfall, 

22. Prüfungen und Prüfungen, die von Zeit zu 
Zeit zu wiederholen sind (wiederkehrende 
Prüfungen), sowie die Bescheinigungen, 
die hierfür zu erbringen sind, 

23. den Betrieb und die Benutzung. 
 
 
(3) Die Vorschriften der Absätze 1 und 2 gelten 
insbesondere für die in § 68 Abs. 1 Satz 3 auf-
geführten Vorhaben. 
 
Katalog aus § 68 Abs. 1 
 
 
 
1. Hochhäusern, 
 
 
2. baulichen Anlagen mit mehr als 30 m Hö-

he, 
3. baulichen Anlagen und Räumen mit mehr 

als 1.600 m² Grundfläche; dies gilt nicht 
für Gewächshäuser ohne Verkaufsstätten 
mit einer Grundfläche von bis zu 5.000 m², 
die einem land- oder forstwirtschaftlichen 
Betrieb oder einem Betrieb der gartenbau-
lichen Erzeugung dienen,  

 
19. die Pflicht, ein Brandschutzkonzept vorzu-

legen und dessen Inhalt, 
20. weitere Bescheinigungen, die nach Fertig-

stellung des Rohbaus oder nach ab-
schließender Fertigstellung der baulichen 
Anlagen zu erbringen sind, 

21. Nachweise über die Nutzbarkeit der Ret-
tungswege im Brandfall, 

22. Prüfungen und Prüfungen, die von Zeit zu 
Zeit zu wiederholen sind (wiederkehrende 
Prüfungen), sowie die Bescheinigungen, 
die hierfür zu erbringen sind, 

23. den Betrieb und die Nutzung und 
24. Gebäudefunkanlagen für die Feuerwehr. 
 
 
 
 
 
(3) Große Sonderbauten sind 
 
 
 
1. Hochhäuser (Gebäude mit einer Höhe 

nach § 2 Absatz 3 Satz 2 von mehr als 22 
m), 

2. bauliche Anlagen mit mehr als 30 m Höhe, 
 
3. Gebäude und Räume mit mehr als 1 600 

m² Grundfläche; ausgenommen Ge-
wächshäuser ohne Verkaufsstätten, die 
einem land- oder forstwirtschaftlichen Be-
trieb oder einem Betrieb der gartenbauli-
chen Erzeugung dienen, und Wohnge-
bäude, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Große Sonderbauten sind Anlagen und 
Räume besonderer Art oder Nutzung, die ei-
nen der nachfolgenden Tatbestände erfüllen:  
 
1. Hochhäuser (Gebäude mit einer Höhe 

nach § 2 Absatz 3 Satz 2 von mehr als 22 
m),  

2. bauliche Anlagen mit einer Höhe von mehr 
als 30 m,  

3. Gebäude mit mehr als 1 600 m² Grundflä-
che des Geschosses mit der größten Aus-
dehnung; ausgenommen Gewächshäuser 
ohne Verkaufsstätten, die einem land- o-
der forstwirtschaftlichen Betrieb oder ei-
nem Betrieb der gartenbaulichen Erzeu-
gung dienen sowie Wohngebäude,  
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4. Verkaufsstätten mit mehr als 700 m² Ver-
kaufsfläche, 

 
5. Messe- und Ausstellungsbauten, 
 
6. Büro- und Verwaltungsgebäuden mit mehr 

als 3.000 m² Geschossfläche, 
 
 
 
 
 
7. Kirchen und Versammlungsstätten mit 

Räumen für mehr als 200 Personen, 
8. Sportstätten mit mehr als 1.600 m² Grund-

fläche oder mehr als 200 Zuschauerplät-
zen, Freisportanlagen mit mehr als 400 
Tribünenplätzen, 

 
9. Sanatorien und Krankenhäusern, Entbin-

dungs-, Säuglings-, Kinder- und Pflege-
heimen,  

 
 
10. Kindergärten und -horten mit mehr als 2 

Gruppen oder mit dem Aufenthalt für Kin-
der dienenden Räumen außerhalb des 
Erdgeschosses sowie Tageseinrichtungen 
für Menschen mit Behinderungen und alte 
Menschen, 

 
11. Gaststätten mit mehr als 40 Gastplätzen 

oder Beherbergungsbetrieben mit mehr 
als 30 Betten und Vergnügungsstätten, 

 
 

4. Verkaufsstätten, deren Verkaufsräume 
und Ladenstraßen eine Grundfläche von 
mehr als 800 m² haben, 

5. Messe- und Ausstellungsbauten, 
 
6. Büro- und Verwaltungsgebäude mit mehr 

als 3 000 m² Geschossfläche, 
 
 
 
 
 
7. Kirchen und Versammlungsstätten mit 

Räumen für mehr als 200 Besucher, 
8. Sportstätten mit mehr als 1 600 m² Grund-

fläche oder mehr als 200 Besucherplät-
zen, Freisportanlagen mit mehr als 400 
Tribünenplätzen, 

 
9. Krankenhäuser und sonstige Einrichtun-

gen zur Unterbringung oder Pflege von 
Personen sowie Tageseinrichtungen für 
Menschen mit Behinderungen und alte 
Menschen, 

10. Kindertageseinrichtungen mit dem Auf-
enthalt für Kinder dienenden Räumen au-
ßerhalb des Erdgeschosses, 

 
 
 
 
11. Gaststätten mit mehr als 40 Gastplätzen 

in Gebäuden oder mehr als 1 000 Gast-
plätzen im Freien, Beherbergungsbetriebe 
mit mehr als 30 Betten und Vergnügungs-
stätten, 

4. Verkaufsstätten, deren Verkaufsräume 
und Ladenstraßen eine Grundfläche von 
insgesamt mehr als 800 m² haben,  

 
 
5. Büro- und Verwaltungsgebäude mit mehr 

als 3 000 m² Geschossfläche,  
 
6. Gebäude mit Räumen, die einzeln für die 

Nutzung durch mehr als 100 Personen be-
stimmt sind,  

 
7. Versammlungsstätten  
 

a) mit Versammlungsräumen, die insge-
samt mehr als 200 Besucherinnen und 
Besucher fassen, wenn diese Ver-
sammlungsräume gemeinsame Ret-
tungswege haben,  

 
b) im Freien mit Szenenflächen oder Frei-

sportanlagen mit Tribünen, die keine 
Fliegenden Bauten sind, und insgesamt 
mehr als 1 000 Besucherinnen und Be-
sucher fassen,  

 
 
 
 
 
 
8. Schank- und Speisegaststätten mit mehr 

als 40 Gastplätzen in Gebäuden oder 
mehr als 1 000 Gastplätzen im Freien, Be-
herbergungsstätten mit mehr als 12 Betten 
und Spielhallen mit mehr als 150 m² 
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12. Schulen, Hochschulen und ähnlichen Ein-

richtungen, 
13. Abfertigungsgebäuden von Flughäfen und 

Bahnhöfen, 
14. Justizvollzugsanstalten und baulichen An-

lagen für den Maßregelvollzug, 
15. baulichen Anlagen und Räumen, deren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(siehe Nr. 9) 
 
 
 
 
 
 
 
(siehe Nr. 10) 
 
 
12. Schulen, Hochschulen und ähnliche Ein-

richtungen, 
13. Abfertigungsgebäude, zum Beispiel von 

Flughäfen und Bahnhöfen, 
14. Justizvollzugsanstalten und bauliche An-

lagen für den Maßregelvollzug, 
15. bauliche Anlagen und Räume, deren Nut-

Grundfläche,  
 
9. Gebäude mit Nutzungseinheiten zum 

Zwecke der Pflege oder Betreuung von 
Personen mit Pflegebedürftigkeit oder Be-
hinderung, deren Selbstrettungsfähigkeit 
eingeschränkt ist, wenn die Nutzungsein-
heiten  

 
a) einzeln für mehr als 6 Personen oder  
 
b) für Personen mit Intensivpflegebedarf 

bestimmt sind oder  
 
c) einen gemeinsamen Rettungsweg ha-

ben und für insgesamt mehr als 12 Per-
sonen bestimmt sind,  

 
10. Krankenhäuser,  
 
11. Wohnheime,  
 
12. Tageseinrichtungen für Kinder, Menschen 

mit Behinderung und alte Menschen, sons-
tige Einrichtungen zur Unterbringung von 
Personen, ausgenommen Tageseinrich-
tungen einschließlich Tagespflege für nicht 
mehr als zehn Kinder,  

 
13. Schulen, Hochschulen und ähnliche Ein-

richtungen,  
 
 
14. Justizvollzugsanstalten und bauliche Anla-

gen für den Maßregelvollzug,  
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Nutzung mit Explosionsgefahr oder erhöh-
ter Brand-, Gesundheits- oder Verkehrsge-
fahr verbunden ist, und Anlagen, die am 1. 
Januar 1997 in der Vierten Verordnung zur 
Durchführung des Bundesimmissions-
schutzgesetzes enthalten waren, 

16. Garagen mit mehr als 1.000 m² Nutzflä-
che,  

17. Camping- und Wochenendplätzen, 
 
 
 
 
 
 
18. Regalen mit mehr als 9 m Lagerhöhe 

(Oberkante Lagergut), 
 
19. Zelten, soweit sie nicht Fliegende Bauten 

sind. 
 
 

zung durch Umgang oder Lagerung von 
Stoffen mit Explosions- oder erhöhter 
Brandgefahr verbunden ist, 

 
 
 
16. Garagen mit mehr als 1 000 m² Nutzflä-

che, 
17. Camping- und Wochenendplätze, 
 
 
18. Freizeit- und Vergnügungsparks, 
 
 
 
 
19. Regallager mit einer Oberkante Lagergut-

höhe von mehr als 9 m und  
20. Zelte, soweit sie nicht Fliegende Bauten 

sind. 
 
(siehe Nr. 15) 
 
 
(siehe Nr. 16) 
 
 
 
 
 
 
 
(siehe Abs. 1) 
 

(siehe Nr. 19) 
 
 
 
 
 
 
 
15. Campingplätze, Wochenendplätze und 

Zeltplätze,  
 
16. Freizeit- und Vergnügungsparks,  
 
17. Fliegende Bauten, soweit sie einer Ausfüh-

rungsgenehmigung bedürfen,  
 
18. Regallager mit einer Oberkante Lagergut-

höhe von mehr als 9,00 m,  
 
19. bauliche Anlagen, deren Nutzung durch 

Umgang oder Lagerung von Stoffen mit 
Explosions- oder erhöhter Brandgefahr 
verbunden ist,  

 
20. Garagen mit mehr als 1 000 m² Nutzfläche 

und  
 
21. Anlagen und Räume, die in den Nummern 

1 bis 20 nicht aufgeführt und deren Art o-
der Nutzung mit vergleichbaren Gefahren 
verbunden sind.  

 
(2) An Sonderbauten können im Einzelfall zur 
Verwirklichung der allgemeinen Anforderun-
gen nach § 3 Absatz 1 besondere Anforde-
rungen gestellt werden. Erleichterungen kön-
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nen gestattet werden, soweit es der Einhal-
tung von Vorschriften wegen der besonderen 
Art oder Nutzung baulicher Anlagen oder 
Räume oder wegen besonderer Anforderun-
gen nicht bedarf. Die Anforderungen und Er-
leichterungen nach den Sätzen 1 und 2 kön-
nen sich insbesondere erstrecken auf  
 
1. die Anordnung der baulichen Anlagen auf 

dem Grundstück,  
 
2. die Abstände von Nachbargrenzen, von 

anderen baulichen Anlagen auf dem 
Grundstück und von öffentlichen Verkehrs-
flächen sowie auf die Größe der freizuhal-
tenden Flächen der Grundstücke,  

 
3. die Öffnungen nach öffentlichen Verkehrs-

flächen und nach angrenzenden Grund-
stücken,  

 
4. die Anlage von Zu- und Abfahrten,  
 
5. die Anlage von Grünstreifen, Baumpflan-

zungen und anderen Pflanzungen sowie 
die Begrünung oder Beseitigung von Hal-
den und Gruben,  

 
6. die Bauart und Anordnung aller für die 

Stand- und Verkehrssicherheit, den Brand-
, Wärme-, Schall- oder Gesundheitsschutz 
wesentlichen Bauteile und die Verwen-
dung von Baustoffen,  

 
7. Brandschutzanlagen, -einrichtungen und –

vorkehrungen,  
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8. die Löschwasserrückhaltung,  
 
9. die Anordnung und Herstellung von Auf-

zügen, Treppen, Treppenräumen, Fluren, 
Ausgängen und sonstigen Rettungswe-
gen,  

 
10. die Beleuchtung und Energieversorgung,  
 
11. die Lüftung und Rauchableitung,  
 
12. die Feuerungsanlagen und Heizräume,  
 
13. die Wasserversorgung,  
 
14. die Aufbewahrung und Entsorgung von 

Abwasser und festen Abfallstoffen,  
 
15. die Stellplätze und Garagen sowie Abstell-

plätze für Fahrräder,  
 
16. die barrierefreie Nutzbarkeit,  
 
17. die zulässige Zahl der Benutzerinnen und 

Benutzer, Anordnung und Zahl der zuläs-
sigen Sitz- und Stehplätze bei Versamm-
lungsstätten, Gaststätten, Vergnügungs-
stätten, Tribünen und Fliegenden Bauten,  

 
18. die Zahl der Toiletten für Besucherinnen 

und Besucher,  
 
19. Umfang, Inhalt und Zahl besonderer Bau-

vorlagen, insbesondere eines Brand-
schutzkonzepts,  
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20. weitere zu erbringende Bescheinigungen,  
 
21. die Bestellung und Qualifikation des Bau-

leiters und der Fachbauleiter,  
 
22. den Betrieb und die Nutzung einschließlich 

der Bestellung und der Qualifikation eines 
Brandschutzbeauftragten,  

 
23. Erst-, Wiederholungs- und Nachprüfungen 

und die Bescheinigungen, die hierüber zu 
erbringen sind und  

 
24. Gebäudefunkanlagen für die Feuerwehr.  
 

 
§ 55 Barrierefreiheit öffentlich zugänglicher 
baulicher Anlagen 
 
(1) Bauliche Anlagen, die öffentlich zugänglich 
sind, müssen in den dem allgemeinen Besu-
cherverkehr dienenden Teilen von Menschen 
mit Behinderung, alten Menschen und Perso-
nen mit Kleinkindern barrierefrei erreicht und 
ohne fremde Hilfe zweckentsprechend genutzt 
werden können.  
 
(2) Absatz 1 gilt insbesondere für 
 
1. Einrichtungen der Kultur und des Bildungs-

wesens, 
2. Sport- und Freizeitstätten, 
3. Einrichtungen des Gesundheitswesens, 
4. Büro-, Verwaltungs- und Gerichtsgebäude, 
5. Verkaufs- und Gaststätten, 

 
§ 54 Barrierefreiheit öffentlich zugänglicher 
baulicher Anlagen 
 
(1) Bauliche Anlagen, die öffentlich zugänglich 
sind, und bauliche Anlagen für alte Menschen, 
Personen mit Kleinkindern und für Menschen 
mit Behinderungen müssen im erforderlichen 
Umfang barrierefrei sein. Öffentlich zugänglich 
sind bauliche Anlagen, wenn und soweit sie 
nach ihrem Zweck im Zeitraum ihrer Nutzung 
von im Vorhinein nicht bestimmbaren Perso-
nen aufgesucht werden können. Wohngebäu-
de sind nicht öffentlich zugänglich im Sinne 
dieser Vorschrift. 
 
(2) Werden rechtmäßig bestehende bauliche 
Anlagen nach Absatz 1 Satz 1 oder ihre Nut-
zung geändert, so kann eine Abweichung von 
den Anforderungen nach Absatz 1 Satz 1 zu-

 
 
 
 
(siehe § 50 Abs. 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(siehe § 50 Abs. 3) 
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6. Stellplätze, Garagen und Toilettenanlagen. 
 
Bei Stellplätzen und Garagen muss mindes-
tens 1 vom Hundert der Einstellplätze, mindes-
tens jedoch ein Einstellplatz, für schwerbehin-
derte Menschen vorgehalten werden. 
 
(3) Für bauliche Anlagen sowie andere Anla-
gen und Einrichtungen, die überwiegend oder 
ausschließlich von Menschen mit Behinderun-
gen oder alten Menschen genutzt werden, wie 
 
1. Tagesstätten, Schulen, Werkstätten und 

Heime für Menschen mit Behinderungen, 
2. Altenheime, Altenwohnheime, Altenpflege-

heime und Altenwohnungen 
 
gilt Absatz 1 nicht nur für die dem allgemeinen 
Besucherverkehr dienenden Teile, sondern für 
die gesamte Anlage und die gesamten Einrich-
tungen. 
 
(4) Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen 
und Einrichtungen nach den Absätzen 2 und 3 
müssen mindestens durch einen Eingang stu-
fenlos erreichbar sein. Der Eingang muss eine 
lichte Durchgangsbreite von mindestens 0,90 
m haben. Vor Türen muss eine ausreichende 
Bewegungsfläche vorhanden sein. Rampen 
dürfen nicht mehr als 6 vom Hundert geneigt 
sein, sie müssen mindestens 1,20 m breit sein 
und beidseitig einen festen und griffsicheren 
Handlauf haben. Am Anfang und am Ende 
jeder Rampe ist ein Podest, alle 6,0 m ein 
Zwischenpodest anzuordnen. Die Podeste 
müssen eine Länge von mindestens 1,50 m 

gelassen werden, wenn ihre Erfüllung einen 
unverhältnismäßigen Mehraufwand erforderte. 
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haben. Treppen müssen an beiden Seiten 
Handläufe erhalten, die über Treppenabsätze 
und Fensteröffnungen sowie über die letzten 
Stufen zu führen sind. Die Treppen müssen 
Setzstufen haben. Flure müssen mindestens 
1,40 m breit sein. Ein Toilettenraum muss 
auch für Benutzerinnen und Benutzer von 
Rollstühlen geeignet und erreichbar sein; er ist 
zu kennzeichnen. 
 
(5) § 39 Abs. 6 gilt auch für Gebäude mit we-
niger als sechs Geschossen, soweit Geschos-
se von Menschen mit Behinderungen mit Roll-
stühlen stufenlos erreichbar sein müssen. 
 
(6) Abweichungen von den Absätzen 1, 4 und 
5 können zugelassen werden, soweit die An-
forderungen wegen schwieriger Geländever-
hältnisse, ungünstiger vorhandener Bebauung 
oder im Hinblick auf die Sicherheit der Men-
schen mit Behinderungen oder alten Men-
schen nur mit einem unverhältnismäßigen 
Mehraufwand erfüllt werden können. 
 
 

Vierter Teil 
Die am Bau Beteiligten 
 

Teil 4 
Die am Bau Beteiligten 
 

Vierter Teil  
Die am Bau Beteiligten 

 

 
§ 56 Grundsatz 
 
Bei der Errichtung, Änderung, Instandhaltung, 
Nutzungsänderung oder dem Abbruch bauli-
cher Anlagen sowie anderer Anlagen und Ein-
richtungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 sind 

 
§ 55 Grundsatz 
 
Bei der Errichtung, Änderung, Instandhaltung, 
Nutzungsänderung oder dem Abbruch bauli-
cher Anlagen sowie anderer Anlagen und Ein-
richtungen im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 2 

 
§ 52 Grundpflichten 
  
Bei der Errichtung, Änderung, Nutzungsän-
derung und der Beseitigung von Anlagen 
sind die Bauherrin oder der Bauherr und im 
Rahmen ihres Wirkungskreises die anderen 
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die Bauherrin oder der Bauherr und im Rah-
men ihres Wirkungskreises die anderen am 
Bau Beteiligten (§§ 58 bis 59 a) dafür verant-
wortlich, dass die öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften eingehalten werden. 
 

sind die Bauherrin oder der Bauherr und im 
Rahmen ihres Wirkungskreises die anderen 
am Bau Beteiligten (§§ 57 bis 59) dafür ver-
antwortlich, dass die öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften eingehalten werden. 

am Bau Beteiligten (§§ 54 bis 56) dafür ver-
antwortlich, dass die öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften eingehalten werden. 

 
§ 57 Bauherrin, Bauherr 
 
(1) Die Bauherrin oder der Bauherr hat zur 
Vorbereitung und Ausführung eines genehmi-
gungsbedürftigen Bauvorhabens eine Ent-
wurfsverfasserin oder einen Entwurfsverfasser 
(§ 58), Unternehmerinnen oder Unternehmer 
(§ 59) und eine Bauleiterin oder einen Baulei-
ter (§ 59 a) zu beauftragen. Die Bauherrin o-
der der Bauherr hat gegenüber der Bauauf-
sichtsbehörde die nach den öffentlich-
rechtlichen Vorschriften erforderlichen Anzei-
gen und Nachweise zu erbringen, soweit hier-
zu nicht die Bauleiterin oder der Bauleiter ver-
pflichtet ist. 
 
 
(2) Bei technischen einfachen baulichen Anla-
gen und anderen Anlagen und Einrichtungen 
im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 kann die Bau-
aufsichtsbehörde darauf verzichten, dass eine 
Entwurfsverfasserin oder ein Entwurfsverfas-
ser und eine Bauleiterin oder ein Bauleiter 
beauftragt werden. Bei Bauarbeiten, die in 
Selbst- oder Nachbarschaftshilfe ausgeführt 
werden, ist die Beauftragung von Unternehme-
rinnen oder Unternehmern nicht erforderlich, 
wenn dabei genügend Fachkräfte mit der nöti-
gen Sachkunde, Erfahrung und Zuverlässig-

 
§ 56 Bauherrin, Bauherr 
 
(1) Die Bauherrin oder der Bauherr hat zur 
Vorbereitung und Ausführung eines genehmi-
gungsbedürftigen Bauvorhabens eine Ent-
wurfsverfasserin oder einen Entwurfsverfasser 
(§ 57), Unternehmerinnen oder Unternehmer 
(§ 58) und eine Bauleiterin oder einen Baulei-
ter (§ 59) zu beauftragen. Die Bauherrin oder 
der Bauherr hat gegenüber der Bauaufsichts-
behörde die nach den öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften erforderlichen Anzeigen, Nach-
weise und Unterlagen zu erbringen, soweit 
hierzu nicht die Bauleiterin oder der Bauleiter 
verpflichtet ist. 
 
(2) Bei technisch einfachen baulichen Anlagen 
und anderen Anlagen und Einrichtungen im 
Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 2 kann die Bau-
aufsichtsbehörde darauf verzichten, dass eine 
Entwurfsverfasserin oder ein Entwurfsverfas-
ser und eine Bauleiterin oder ein Bauleiter be-
auftragt werden. Bei Bauarbeiten, die in 
Selbst- oder Nachbarschaftshilfe ausgeführt 
werden, ist die Beauftragung von Unternehme-
rinnen oder Unternehmern nicht erforderlich, 
wenn dabei genügend Fachkräfte mit der nöti-
gen Sachkunde, Erfahrung und Zuverlässigkeit 
mitwirken. Genehmigungsbedürftige Abbruch-

 
§ 53 Bauherrschaft  
 
(1) Die Bauherrin oder der Bauherr hat zur 
Vorbereitung, Überwachung und Ausführung 
eines genehmigungsbedürftigen Bauvorha-
bens sowie der Beseitigung von Anlagen 
geeignete Beteiligte nach Maßgabe der §§ 
54 bis 56 zu bestellen, soweit sie oder er 
nicht selbst zur Erfüllung der Verpflichtungen 
nach diesen Vorschriften geeignet ist. Der 
Bauherrin oder dem Bauherrn obliegen au-
ßerdem die nach den öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften erforderlichen Anträge, Anzei-
gen und Nachweise. Sie oder er hat die zur 
Erfüllung der Anforderungen dieses Geset-
zes oder aufgrund dieses Gesetzes erforder-
lichen Nachweise und Unterlagen zu den 
verwendeten Bauprodukten und den ange-
wandten Bauarten bereitzuhalten. Werden 
Bauprodukte verwendet, die die CE-
Kennzeichnung nach der Verordnung (EU) 
Nr. 305/2011 tragen, ist die Leistungserklä-
rung bereitzuhalten. Die Bauherrin oder der 
Bauherr hat vor Baubeginn den Namen der 
Bauleiterin oder des Bauleiters und während 
der Bauausführung einen Wechsel dieser 
Person unverzüglich der Bauaufsichtsbehör-
de schriftlich mitzuteilen. Wechselt die Bau-
herrin oder der Bauherr, hat der oder die 
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keit mitwirken. Genehmigungsbedürftige Ab-
brucharbeiten dürfen nicht in Selbst- oder 
Nachbarschaftshilfe ausgeführt werden. 
 
 
 
(3) Sind die von der Bauherrin oder vom Bau-
herrn beauftragten Personen für ihre Aufgabe 
nach Sachkunde und Erfahrung nicht geeig-
net, so kann die Bauaufsichtsbehörde vor und 
während der Bauausführung verlangen, dass 
ungeeignete Beauftragte durch geeignete er-
setzt oder Sachverständige beauftragt werden. 
Die Bauaufsichtsbehörde kann die Bauarbei-
ten einstellen lassen, bis geeignete Beauftrag-
te oder Sachverständige beauftragt sind. 
 
(4) Absatz 1 Satz 1 gilt auch für Bauvorhaben, 
die gemäß § 67 von der Genehmigungspflicht 
freigestellt sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Die Bauherrin oder der Bauherr hat vor 
Baubeginn die Namen der Bauleiterin oder 
des Bauleiters und der Fachbauleiterinnen 
oder Fachbauleiter und während der Bauaus-
führung einen Wechsel dieser Personen mit-

arbeiten dürfen nicht in Selbst- oder Nachbar-
schaftshilfe ausgeführt werden. 
 
(3) Sind die von der Bauherrin oder vom Bau-
herrn beauftragten Personen für ihre Aufgabe 
nach Sachkunde und Erfahrung nicht geeignet, 
so kann die Bauaufsichtsbehörde vor und wäh-
rend der Bauausführung verlangen, dass un-
geeignete Beauftragte durch geeignete ersetzt 
oder Sachverständige beauftragt werden. Die 
Bauaufsichtsbehörde kann die Bauarbeiten 
einstellen lassen, bis geeignete Beauftragte 
oder Sachverständige beauftragt sind. 
 
 
 
(4) Die Bauherrin oder der Bauherr trägt die 
Kosten für 
 
1. die Entnahme von Proben und deren Prü-

fung (§ 82 Absatz 3) und 
2. für die Tätigkeit von Sachverständigen 

oder sachverständigen Stellen auf Grund 
von § 61 Absatz 4 sowie von Rechtsver-
ordnungen nach § 86 Absatz 2 Nummer 3. 

 
(5) Die Bauherrin oder der Bauherr hat vor 
Baubeginn die Namen der Bauleiterin oder des 
Bauleiters und der Fachbauleiterinnen oder 
Fachbauleiter und während der Bauausführung 
einen Wechsel dieser Personen mitzuteilen. 
Die Bauaufsichtsbehörde kann verlangen, 
dass für bestimmte Arbeiten die Unternehme-
rinnen oder Unternehmer namhaft gemacht 
werden. Wechselt die Bauherrin oder der Bau-
herr, so hat die neue Bauherrin oder der neue 

neue Bauherrin oder der neue Bauherr dies 
der Bauaufsichtsbehörde unverzüglich 
schriftlich mitzuteilen.  
 
(2) Bei Bauarbeiten, die unter Einhaltung 
des Gesetzes zur Bekämpfung der 
Schwarzarbeit, die in Selbst- oder Nachbar-
schaftshilfe ausgeführt werden, ist die Be-
auftragung von Unternehmen nicht erforder-
lich, wenn dabei genügend Fachkräfte mit 
der nötigen Sachkunde, Erfahrung und Zu-
verlässigkeit mitwirken. Genehmigungsbe-
dürftige Abbrucharbeiten dürfen nicht in 
Selbst- oder Nachbarschaftshilfe ausgeführt 
werden.  
 
(3) Treten bei einem Bauvorhaben mehrere 
Personen als Bauherrin oder als Bauherr 
auf, so kann die Bauaufsichtsbehörde ver-
langen, dass ihr gegenüber eine Vertreterin 
oder ein Vertreter bestellt wird, der oder die 
die der Bauherrin oder dem Bauherrn nach 
den öffentlich-rechtlichen Vorschriften oblie-
genden Verpflichtungen zu erfüllen hat. Im 
Übrigen findet § 18 Absatz 1 Sätze 2 und 3 
sowie Absatz 2 des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
vom 12. November 1999 (GV. NRW. S. 
602), das zuletzt durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 
934) geändert worden ist, entsprechende 
Anwendung.  
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zuteilen. Die Bauaufsichtsbehörde kann ver-
langen, dass für bestimmte Arbeiten die Un-
ternehmerinnen oder Unternehmer namhaft 
gemacht werden. Wechselt die Bauherrin oder 
der Bauherr, so hat die neue Bauherrin oder 
der neue Bauherr dies der Bauaufsichtsbehör-
de unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 
 
(6) Die Bauherrin oder der Bauherr trägt die 
Kosten für 
 
1. die Entnahme von Proben und deren Prü-

fung (§ 81 Abs. 3), 
2. für die Tätigkeit von Sachverständigen oder 

sachverständigen Stellen aufgrund von § 
61 Abs. 3 sowie von Rechtsverordnungen 
nach § 85 Abs. 2 Nr. 3. 

 

Bauherr dies der Bauaufsichtsbehörde unver-
züglich schriftlich mitzuteilen. 

 
§ 58 Entwurfsverfasserin, Entwurfsverfas-
ser 
 
 
(1) Die Entwurfsverfasserin oder der Entwurfs-
verfasser muss nach Sachkunde und Erfah-
rung zur Vorbereitung des jeweiligen Bauvor-
habens geeignet sein. Sie oder er ist für die 
Vollständigkeit und Brauchbarkeit ihres oder 
seines Entwurfs verantwortlich. Die Entwurfs-
verfasserin oder der Entwurfsverfasser hat 
dafür zu sorgen, dass die für die Ausführung 
notwendigen Einzelzeichnungen, Einzelbe-
rechnungen und Anweisungen geliefert wer-
den und dem genehmigten Entwurf und den 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspre-
chen. 

 
§ 57 Entwurfsverfasserin, Entwurfsverfas-
ser 
 
(1) Die Entwurfsverfasserin oder der Entwurfs-
verfasser muss nach Sachkunde und Erfah-
rung zur Vorbereitung des jeweiligen Bauvor-
habens geeignet sein. Sie oder er ist für die 
Vollständigkeit und Brauchbarkeit ihres oder 
seines Entwurfs verantwortlich. Die Entwurfs-
verfasserin oder der Entwurfsverfasser hat 
dafür zu sorgen, dass die für die Ausführung 
notwendigen Einzelzeichnungen, Einzelbe-
rechnungen und Anweisungen geliefert werden 
und dem genehmigten Entwurf und den öffent-
lich-rechtlichen Vorschriften entsprechen. 
 
(2) Besitzt die Entwurfsverfasserin oder der 

 
§ 54 Entwurfsverfassende  
 
 
(1) Die Entwurfsverfasserin oder der Ent-
wurfsverfasser muss nach Sachkunde und 
Erfahrung zur Vorbereitung des jeweiligen 
Bauvorhabens geeignet sein. Sie oder er ist 
für die Vollständigkeit und Brauchbarkeit 
ihres oder seines Entwurfs verantwortlich. 
Die Entwurfsverfasserin oder der Entwurfs-
verfasser hat dafür zu sorgen, dass die für 
die Ausführung notwendigen Einzelzeich-
nungen, Einzelberechnungen und Anwei-
sungen geliefert werden und dem genehmig-
ten Entwurf und den öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften entsprechen.  
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(2) Besitzt die Entwurfsverfasserin oder der 
Entwurfsverfasser auf einzelnen Fachgebieten 
nicht die erforderliche Sachkunde und Erfah-
rung, so hat sie oder er dafür zu sorgen, dass 
geeignete Fachplanerinnen oder Fachplaner 
herangezogen werden. Diese sind für die von 
ihnen gelieferten Unterlagen verantwortlich. 
Für das ordnungsgemäße Ineinandergreifen 
aller Fachentwürfe bleibt die Entwurfsverfas-
serin oder der Entwurfsverfasser verantwort-
lich. 
 
 
(3) Brandschutzkonzepte für bauliche Anlagen 
gemäß § 54 Abs. 2 Nr. 19 und § 69 Abs. 1 
Satz 2 sollen von staatlich anerkannten Sach-
verständigen nach § 85 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 für 
die Prüfung des Brandschutzes aufgestellt 
werden. 

 

Entwurfsverfasser auf einzelnen Fachgebieten 
nicht die erforderliche Sachkunde und Erfah-
rung, so hat sie oder er dafür zu sorgen, dass 
geeignete Fachplanerinnen oder Fachplaner 
herangezogen werden. Diese sind für die von 
ihnen gelieferten Unterlagen verantwortlich. 
Für das ordnungsgemäße Ineinandergreifen 
aller Fachentwürfe bleibt die Entwurfsverfasse-
rin oder der Entwurfsverfasser verantwortlich. 
 
(3) Brandschutzkonzepte für bauliche Anlagen 
werden von staatlich anerkannten Sachver-
ständigen nach § 86 Absatz 2 Satz 1 Nummer 
4 für die Prüfung des Brandschutzes, von öf-
fentlich bestellten und vereidigten Sachver-
ständigen für vorbeugenden Brandschutz nach 
§ 36 der Gewerbeordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 22. Februar 1999 
(BGBl. I S. 202), die durch Artikel 10 des Ge-
setzes vom 11. März 2016 (BGBl. I S. 396) 
geändert worden ist, oder von Personen auf-
gestellt, die im Einzelfall für die Aufgabe nach 
Sachkunde und Erfahrung vergleichbar geeig-
net sind. 

(2) Hat die Entwurfsverfasserin oder der 
Entwurfsverfasser auf einzelnen Fachgebie-
ten nicht die erforderliche Sachkunde und 
Erfahrung, so sind geeignete Fachplanerin-
nen und Fachplaner heranzuziehen. Diese 
sind für die von ihnen gefertigten Unterla-
gen, die sie zu unterzeichnen haben, ver-
antwortlich. Für das ordnungsgemäße Inei-
nandergreifen aller Fachplanungen bleibt die 
Entwurfsverfasserin oder der Entwurfsver-
fasser verantwortlich.  
 
(3) Brandschutzkonzepte für bauliche Anla-
gen werden von staatlich anerkannten 
Sachverständigen nach § 86 Absatz 2 Satz 
1 Nummer 4 für die Prüfung des Brand-
schutzes, von öffentlich bestellten und verei-
digten Sachverständigen für vorbeugenden 
Brandschutz nach § 36 der Gewerbeord-
nung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 22. Februar 1999 (BGBl. I S. 202), die 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. 
Oktober 2017 (BGBl. I S. 3562) geändert 
worden ist, oder von Personen aufgestellt, 
die im Einzelfall für die Aufgabe nach Sach-
kunde und Erfahrung vergleichbar geeignet 
sind.  
 

 
§ 59 Unternehmerin, Unternehmer 
 
(1) Jede Unternehmerin oder jeder Unterneh-
mer ist für die ordnungsgemäße, den allge-
mein anerkannten Regeln der Technik und 
den Bauvorlagen entsprechende Ausführung 
der von ihr oder ihm übernommenen Arbeiten 

 
§ 58 Unternehmerin, Unternehmer 
 
(1) Jede Unternehmerin oder jeder Unterneh-
mer ist für die ordnungsgemäße, den allge-
mein anerkannten Regeln der Technik und den 
Bauvorlagen entsprechende Ausführung der 
von ihr oder ihm übernommenen Arbeiten und 

 
§ 55 Unternehmen  
 
(1) Jedes Unternehmen ist für die mit den 
öffentlich-rechtlichen Anforderungen über-
einstimmende Ausführung der von ihm 
übernommenen Arbeiten und insoweit für die 
ordnungsgemäße Einrichtung und den si-
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und insoweit für die ordnungsgemäße Einrich-
tung und den sicheren bautechnischen Betrieb 
der Baustelle sowie für die Einhaltung der Ar-
beitsschutzbestimmungen verantwortlich. Sie 
oder er hat die erforderlichen Nachweise über 
die Verwendbarkeit der verwendeten Baupro-
dukte und Bauarten zu erbringen und auf der 
Baustelle bereitzuhalten. Sie oder er darf, un-
beschadet der Vorschriften des § 75, Arbeiten 
nicht ausführen oder ausführen lassen, bevor 
nicht die dafür notwendigen Unterlagen und 
Anweisungen an der Baustelle vorliegen. 
 
 
(2) Die Unternehmerin oder der Unternehmer 
hat auf Verlangen der Bauaufsichtsbehörde für 
Bauarbeiten, bei denen die Sicherheit der bau-
lichen Anlagen sowie anderer Anlagen und 
Einrichtungen in außergewöhnlichem Maße 
von der besonderen Sachkenntnis und Erfah-
rung der Unternehmerin oder des Unterneh-
mers oder von einer Ausstattung des Unter-
nehmens mit besonderen Vorrichtungen ab-
hängt, nachzuweisen, dass sie oder er für die-
se Bauarbeiten geeignet ist und über die er-
forderlichen Vorrichtungen verfügt. 
 
(3) Besitzt eine Unternehmerin oder ein Unter-
nehmer für einzelne Arbeiten nicht die erfor-
derliche Sachkunde und Erfahrung, so hat sie 
oder er dafür zu sorgen, dass Fachunterneh-
merinnen oder Fachunternehmer oder Fach-
leute herangezogen werden. Diese sind für 
ihre Arbeiten verantwortlich. Für das ord-
nungsgemäße Ineinandergreifen ihrer oder 
seiner Arbeiten mit denen der Fachunterneh-

insoweit für die ordnungsgemäße Einrichtung 
und den sicheren bautechnischen Betrieb der 
Baustelle sowie für die Einhaltung der Arbeits-
schutzbestimmungen verantwortlich. Sie oder 
er hat die erforderlichen Nachweise und Unter-
lagen über die Verwendbarkeit der verwende-
ten Bauprodukte und Bauarten zu erbringen 
und auf der Baustelle bereitzuhalten. Sie oder 
er darf, unbeschadet der Vorschriften des § 77, 
Arbeiten nicht ausführen oder ausführen las-
sen, bevor nicht die dafür notwendigen Unter-
lagen und Anweisungen an der Baustelle vor-
liegen. 
 
(2) Die Unternehmerin oder der Unternehmer 
hat auf Verlangen der Bauaufsichtsbehörde für 
Bauarbeiten, bei denen die Sicherheit der bau-
lichen Anlagen sowie anderer Anlagen und 
Einrichtungen in außergewöhnlichem Maße 
von der besonderen Sachkenntnis und Erfah-
rung der Unternehmerin oder des Unterneh-
mers oder von einer Ausstattung des Unter-
nehmens mit besonderen Vorrichtungen ab-
hängt, nachzuweisen, dass sie oder er für die-
se Bauarbeiten geeignet ist und über die erfor-
derlichen Vorrichtungen verfügt. 
 
(3) Besitzt eine Unternehmerin oder ein Unter-
nehmer für einzelne Arbeiten nicht die erfor-
derliche Sachkunde und Erfahrung, so hat sie 
oder er dafür zu sorgen, dass Fachunterneh-
merinnen oder Fachunternehmer oder Fach-
leute herangezogen werden. Diese sind für 
ihre Arbeiten verantwortlich. Für das ord-
nungsgemäße Ineinandergreifen ihrer oder 
seiner Arbeiten mit denen der Fachunterneh-

cheren Betrieb der Baustelle sowie für die 
Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen 
verantwortlich. Es hat die zur Erfüllung der 
Anforderungen dieses Gesetzes oder auf-
grund dieses Gesetzes erforderlichen 
Nachweise und Unterlagen zu den verwen-
deten Bauprodukten und den angewandten 
Bauarten zu erbringen und auf der Baustelle 
bereitzuhalten. Bei Bauprodukten, die die 
CE-Kennzeichnung nach der Verordnung 
(EU) Nr. 305/2011 tragen, ist die Leistungs-
erklärung bereitzuhalten.  
 
 
(2) Jedes Unternehmen hat auf Verlangen 
der Bauaufsichtsbehörde für Arbeiten, bei 
denen die Sicherheit der Anlage in außer-
gewöhnlichem Maße von der besonderen 
Sachkenntnis und Erfahrung des Unterneh-
mens oder von einer Ausstattung des Unter-
nehmens mit besonderen Vorrichtungen 
abhängt, nachzuweisen, dass es für diese 
Arbeiten geeignet ist und über die erforderli-
chen Vorrichtungen verfügt.  
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merinnen oder Fachunternehmer oder Fach-
leute ist die Unternehmerin oder der Unter-
nehmer verantwortlich. 
 

merinnen oder Fachunternehmer oder Fach-
leute ist die Unternehmerin oder der Unter-
nehmer verantwortlich. 

 
§ 59 a Bauleiterin, Bauleiter 
 
(1) Die Bauleiterin oder der Bauleiter hat dar-
über zu wachen, dass die Baumaßnahme dem 
öffentlichen Baurecht, insbesondere den all-
gemein anerkannten Regeln der Technik und 
den Bauvorlagen entsprechend durchgeführt 
wird, und die dafür erforderlichen Weisungen 
zu erteilen. Sie oder er hat im Rahmen dieser 
Aufgabe auf den sicheren bautechnischen 
Betrieb der Baustelle, insbesondere auf das 
gefahrlose Ineinandergreifen der Arbeiten der 
Unternehmerinnen oder der Unternehmer und 
auf die Einhaltung der Arbeitsschutzbestim-
mungen zu achten. Die Verantwortlichkeit der 
Unternehmerinnen oder Unternehmer bleibt 
unberührt. 
 
 
(2) Die Bauleiterin oder der Bauleiter hat die 
Anzeigen nach § 75 Abs. 7 und § 82 Abs. 2 zu 
erstatten, sofern dies nicht durch die Bauherrin 
oder den Bauherrn geschieht.  
 
(3) Die Bauleiterin oder der Bauleiter muss 
über die für ihre oder seine Aufgabe erforderli-
che Sachkunde und Erfahrung verfügen. Ver-
fügt sie oder er auf einzelnen Teilgebieten 
nicht über die erforderliche Sachkunde und 
Erfahrung, so hat sie oder er dafür zu sorgen, 
dass Fachbauleiterinnen oder Fachbauleiter 

 
§ 59 Bauleiterin, Bauleiter 
 
(1) Die Bauleiterin oder der Bauleiter hat dar-
über zu wachen, dass die Baumaßnahme dem 
öffentlichen Baurecht, insbesondere den all-
gemein anerkannten Regeln der Technik und 
den Bauvorlagen, entsprechend durchgeführt 
wird und die dafür erforderlichen Weisungen 
zu erteilen. Sie oder er hat im Rahmen dieser 
Aufgabe auf die sichere bautechnische Einrich-
tung und den sicheren bautechnischen Betrieb 
der Baustelle, insbesondere auf das gefahrlose 
Ineinandergreifen der Arbeiten der Unterneh-
merinnen oder der Unternehmer und auf die 
Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen zu 
achten. Die Verantwortlichkeit der Unterneh-
merinnen oder Unternehmer bleibt unberührt. 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Die Bauleiterin oder der Bauleiter muss 
über die für ihre oder seine Aufgabe erforderli-
che Sachkunde und Erfahrung verfügen. Ver-
fügt sie oder er auf einzelnen Teilgebieten 
nicht über die erforderliche Sachkunde und 
Erfahrung, so hat sie oder er dafür zu sorgen, 
dass Fachbauleiterinnen oder Fachbauleiter 

 
§ 56 Bauleitende 
 
(1) Die Bauleiterin oder der Bauleiter hat 
darüber zu wachen, dass die Baumaßnahme 
entsprechend den öffentlich-rechtlichen An-
forderungen durchgeführt wird und die dafür 
erforderlichen Weisungen zu erteilen. Sie 
oder er hat im Rahmen dieser Aufgabe auf 
den sicheren bautechnischen Betrieb der 
Baustelle, insbesondere auf das gefahrlose 
Ineinandergreifen der Arbeiten der Unter-
nehmen zu achten. Die Verantwortlichkeit 
der Unternehmen bleibt unberührt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Die Bauleiterin oder der Bauleiter muss 
über die für ihre oder seine Aufgabe erfor-
derliche Sachkunde und Erfahrung verfügen. 
Verfügt er oder sie auf einzelnen Teilgebie-
ten nicht über die erforderliche Sachkunde 
und Erfahrung, so sind eine geeignete 
Fachbauleiterin oder ein geeigneter Fach-
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herangezogen werden. Diese treten insoweit 
an die Stelle der Bauleiterin oder des Baulei-
ters. Die Bauleiterin oder der Bauleiter hat die 
Tätigkeit der Fachbauleiterinnen oder Fach-
bauleiter und ihre oder seine Tätigkeit aufei-
nander abzustimmen. 
 

herangezogen werden. Diese treten insoweit 
an die Stelle der Bauleiterin oder des Baulei-
ters. Die Bauleiterin oder der Bauleiter hat die 
Tätigkeit der Fachbauleiterinnen oder Fach-
bauleiter und ihre oder seine Tätigkeit aufei-
nander abzustimmen. 

bauleiter heranzuziehen. Diese treten inso-
weit an die Stelle der Bauleiterin oder des 
Bauleiters. Die Bauleiterin oder der Bauleiter 
hat die Tätigkeit der Fachbauleiterinnen und 
Fachbauleiter und ihre oder seine Tätigkeit 
aufeinander abzustimmen.  
 

 

Fünfter Teil 
Bauaufsichtsbehörden und Verwaltungs-
verfahren 

 
Erster Abschnitt 
Bauaufsichtsbehörden 
 

Teil 5  
Bauaufsichtsbehörden und Verwaltungs-
verfahren 
 
Abschnitt 1  
Bauaufsichtsbehörden 
 

Fünfter Teil  
Bauaufsichtsbehörden, Verfahren 
 
 
Erster Abschnitt  
Bauaufsichtsbehörden 

 

 
§ 60 Bauaufsichtsbehörden 
 
 
(1) Bauaufsichtsbehörden sind: 
 
 
1. Oberste Bauaufsichtsbehörde: das für die 

Bauaufsicht zuständige Ministerium; 
 
2. Obere Bauaufsichtsbehörde: die Bezirksre-

gierungen für die kreisfreien Städte und 
Kreise sowie in den Fällen des § 80, im Üb-
rigen die Landräte als untere staatliche 
Verwaltungsbehörden; 

3. Untere Bauaufsichtsbehörden: 
 

a) die kreisfreien Städte, die Großen kreis-
angehörigen Städte und die Mittleren 
kreisangehörigen Städte, 

 
§ 60 Aufbau und Zuständigkeit der Bauauf-
sichtsbehörden 
 
(1) Bauaufsichtsbehörden sind: 
 
 
1. Oberste Bauaufsichtsbehörde: das für die 

Bauaufsicht zuständige Ministerium, 
 
2. Obere Bauaufsichtsbehörde: die Bezirks-

regierungen für die kreisfreien Städte und 
Kreise sowie in den Fällen des § 81, im 
Übrigen die Landräte als untere staatliche 
Verwaltungsbehörden und 

 
3. Untere Bauaufsichtsbehörden: 

a) die kreisfreien Städte, die Großen kreis-
angehörigen Städte und die Mittleren 
kreisangehörigen Städte sowie 

 
§ 57 Aufbau und Zuständigkeit der Bauauf-
sichtsbehörden  
 
(1) Bauaufsichtsbehörden sind als Ordnungs-
behörden:  
 
1. Oberste Bauaufsichtsbehörde: das für die 

Bauaufsicht zuständige Ministerium,  
 
2. Obere Bauaufsichtsbehörden: die Bezirks-

regierungen für die kreisfreien Städte und 
Kreise sowie in den Fällen des § 78, im 
Übrigen die Landräte als untere staatliche 
Verwaltungsbehörden und  

 
3. Untere Bauaufsichtsbehörden:  

a) die kreisfreien Städte, die Großen kreis-
angehörigen Städte und die Mittleren 
kreisangehörigen Städte als untere 
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b) die Kreise für die übrigen kreisangehöri-

gen Gemeinden 
 

als Ordnungsbehörden. 
 
(2) Die den Bauaufsichtsbehörden obliegen-
den Aufgaben gelten als solche der Gefahren-
abwehr. § 86 bleibt unberührt. 
 
 
 
(3) Die Bauaufsichtsbehörden sind zur Durch-
führung ihrer Aufgaben ausreichend mit Per-
sonen zu besetzen, die aufgrund eines Hoch-
schulabschlusses der Fachrichtungen Archi-
tektur oder Bauingenieurwesen die Berufsbe-
zeichnung "Ingenieurin" oder "Ingenieur" füh-
ren dürfen und die insbesondere die erforder-
lichen Kenntnisse des öffentlichen Baurechts, 
der Bautechnik und der Baugestaltung haben. 
 

 
 
b) die Kreise für die übrigen kreisangehöri-

gen Gemeinden 
 

als Ordnungsbehörden. 
 
(2) Die den Bauaufsichtsbehörden obliegen-
den Aufgaben gelten als solche der Gefahren-
abwehr. § 88 bleibt unberührt. 
 
 
 
(3) Die Bauaufsichtsbehörden sind zur Durch-
führung ihrer Aufgaben ausreichend mit Per-
sonen zu besetzen, die auf Grund eines Hoch-
schulabschlusses der Fachrichtungen Archi-
tektur oder Bauingenieurwesen die Berufsbe-
zeichnung „Ingenieurin" oder „Ingenieur" füh-
ren dürfen und die insbesondere die erforderli-
chen Kenntnisse des öffentlichen Baurechts, 
der Bautechnik und der Baugestaltung haben. 

Bauaufsichtsbehörden sowie  
 
b) die Kreise für die übrigen kreisangehöri-

gen Gemeinden.  
 
Für den Vollzug dieses Gesetzes sowie ande-
rer öffentlich-rechtlicher Vorschriften für die 
Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und 
Beseitigung sowie die Nutzung und die In-
standhaltung von Anlagen ist die untere Bau-
aufsichtsbehörde zuständig, soweit nichts an-
deres bestimmt ist.  
 
(2) Die Bauaufsichtsbehörden sind zur Durch-
führung ihrer Aufgaben ausreichend mit ge-
eigneten Fachkräften zu besetzen und mit den 
erforderlichen Vorrichtungen auszustatten. 
Geeignete Fachkräfte sind Personen, die auf-
grund eines Hochschulabschlusses der Fach-
richtungen Architektur oder Bauingenieurwe-
sen die Berufsbezeichnung „Ingenieurin“ oder 
„Ingenieur“ führen dürfen und die insbesonde-
re die erforderlichen Kenntnisse des öffentli-
chen Baurechts, der Bautechnik und der Bau-
gestaltung haben. Die oberste Bauaufsichts-
behörde kann Ausnahmen gestatten. Sie wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung berufs-
qualifizierende Abschlüsse zu bestimmen, die 
die Eignung einer Person als Fachkraft im 
Sinne des Satzes 2 anerkennen.  
 

 
§ 61 Aufgaben und Befugnisse der Bauauf-
sichtsbehörden 
 
 

 
§ 61 Aufgaben und Befugnisse der Bauauf-
sichtsbehörden 
 
 

 
§ 58 Aufgaben und Befugnisse der Bauauf-
sichtsbehörden  
 
(1) Die Bauaufsicht ist Aufgabe des Staates.  
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(1) Die Bauaufsichtsbehörden haben bei der 
Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der 
Nutzung, der Nutzungsänderung sowie der 
Instandhaltung baulicher Anlagen sowie ande-
rer Anlagen und Einrichtungen im Sinne des § 
1 Abs. 1 Satz 2 darüber zu wachen, dass die 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften und die auf-
grund dieser Vorschriften erlassenen Anord-
nungen eingehalten werden. Sie haben in 
Wahrnehmung dieser Aufgaben nach pflicht-
gemäßem Ermessen die erforderlichen Maß-
nahmen zu treffen. Die gesetzlich geregelten 
Zuständigkeiten und Befugnisse anderer Be-
hörden bleiben unberührt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Auch nach Erteilung einer Baugenehmi-
gung (§ 75) oder einer Zustimmung nach § 80 
können Anforderungen gestellt werden, um 
dabei nicht voraussehbare Gefahren oder un-
zumutbare Belästigungen von der Allgemein-
heit oder denjenigen, die die bauliche Anlage 
benutzen, abzuwenden. Satz 1 gilt entspre-
chend, wenn bauliche Anlagen oder andere 
Anlagen oder Einrichtungen im Sinne von § 1 
Abs. 1 Satz 2 ohne Genehmigung oder Zu-

 
(1) Die Bauaufsichtsbehörden haben bei der 
Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der 
Nutzung, der Nutzungsänderung sowie der 
Instandhaltung baulicher Anlagen sowie ande-
rer Anlagen und Einrichtungen im Sinne des § 
1 Absatz 1 Satz 2 darüber zu wachen, dass 
die öffentlich-rechtlichen Vorschriften und die 
auf Grund dieser Vorschriften erlassenen An-
ordnungen eingehalten werden. Sie haben in 
Wahrnehmung dieser Aufgaben nach pflicht-
gemäßem Ermessen die erforderlichen Maß-
nahmen zu treffen. Die gesetzlich geregelten 
Zuständigkeiten und Befugnisse anderer Be-
hörden bleiben unberührt. 
 
(2) Die Bauaufsichtsbehörden können bei der 
Errichtung oder Änderung baulicher Anlagen 
verlangen, dass die Geländeoberfläche erhal-
ten oder verändert wird, um eine Störung des 
Straßen-, Orts- oder Landschaftsbildes zu 
vermeiden oder zu beseitigen oder um die 
Geländeoberfläche der Höhe der Verkehrsflä-
chen oder der Nachbargrundstücke anzuglei-
chen. 
 
(3) Auch nach Erteilung einer Baugenehmi-
gung nach § 77 oder einer Zustimmung nach § 
81 können Anforderungen gestellt werden, um 
dabei nicht voraussehbare Gefahren oder un-
zumutbare Belästigungen von der Allgemein-
heit oder denjenigen, die die bauliche Anlage 
benutzen, abzuwenden. Satz 1 gilt entspre-
chend, wenn bauliche Anlagen oder andere 
Anlagen oder Einrichtungen im Sinne von § 1 
Absatz 1 Satz 2 ohne Genehmigung oder Zu-

 
(2) Die Bauaufsichtsbehörden haben bei der 
Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und 
Beseitigung sowie bei der Nutzung und In-
standhaltung von Anlagen darüber zu wachen, 
dass die öffentlich-rechtlichen Vorschriften und 
die auf Grund dieser Vorschriften erlassenen 
Anordnungen eingehalten werden, soweit nicht 
andere Behörden zuständig sind. Sie haben in 
Wahrnehmung dieser Aufgaben nach pflicht-
gemäßem Ermessen die erforderlichen Maß-
nahmen zu treffen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Bauaufsichtliche Genehmigungen und 
sonstige Maßnahmen gelten auch für und ge-
gen die Rechtsnachfolge.  
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stimmung errichtet werden dürfen. 
 
(3) Die Bauaufsichtsbehörden können zur Er-
füllung ihrer Aufgaben Sachverständige und 
sachverständige Stellen heranziehen. 
 
 
 
(4) Sind Bauprodukte entgegen § 25 Abs. 4 
mit dem Ü-Zeichen gekennzeichnet, so kann 
die Bauaufsichtsbehörde die Verwendung die-
ser Bauprodukte untersagen und deren Kenn-
zeichnung entwerten oder beseitigen lassen. 
 
(5) Die Einstellung der Bauarbeiten kann an-
geordnet werden, wenn Bauprodukte verwen-
det werden, die unberechtigt mit der CE - 
Kennzeichnung (§ 20 Abs. 1 Nr. 2) oder dem 
Ü-Zeichen (§ 25 Abs. 4) gekennzeichnet sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stimmung errichtet werden dürfen. 
 
(4) Die Bauaufsichtsbehörden können zur Er-
füllung ihrer Aufgaben Sachverständige und 
sachverständige Stellen, insbesondere für die 
Prüfung von Brandschutzkonzepten staatlich 
anerkannte Sachverständige, heranziehen. 
 
(5) Sind Bauprodukte entgegen § 24 Absatz 4 
mit dem Ü-Zeichen gekennzeichnet, so kann 
die Bauaufsichtsbehörde die Verwendung die-
ser Bauprodukte untersagen und deren Kenn-
zeichnung entwerten oder beseitigen lassen. 
 
(6) Die Einstellung der Bauarbeiten kann an-
geordnet werden, wenn Bauprodukte verwen-
det werden, 
 
1. die entgegen der Verordnung (EU) Nr. 

305/2011 keine CE-Kennzeichnung oder 
entgegen § 24 Absatz 4 kein Ü-Zeichen tra-
gen und 

2. die unberechtigt mit der CE-Kennzeichnung 
nach der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 
oder dem Ü-Zeichen (§ 24 Absatz 4) ge-
kennzeichnet sind. 

 
(7) Die Bauaufsichtsbehörden sollen die Be-
seitigung einer baulichen Anlage fordern, 
wenn diese 
 
1. ohne Baugenehmigung errichtet wurde, 
2. keinen Bestandsschutz genießt und 
3. auch mit geänderter Nutzung nicht geneh-

migt werden kann. 
 

 
 
(4) Die Bauaufsichtsbehörden können zur Er-
füllung ihrer Aufgaben Sachverständige und 
sachverständige Stellen, insbesondere für die 
Prüfung von Brandschutzkonzepten staatlich 
anerkannte Sachverstände, heranziehen.  
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(6) Die mit dem Vollzug dieses Gesetzes be-
auftragten Personen sind berechtigt, in Aus-
übung ihres Amtes Grundstücke und bauliche 
Anlagen einschließlich der Wohnungen zu 
betreten. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit 
der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) 
wird insoweit eingeschränkt. 
 

Die Bauaufsichtsbehörden können den Fort-
bestand einer derartigen Anlage insbesondere 
dulden, wenn diese 
 
1. vor 1960 errichtet wurde, 
2. seitdem nicht geändert oder in ihrer Nut-

zung geändert wurde, 
3. die Bauaufsichtsbehörden seit mindestens 

10 Jahren Kenntnis von der Rechtswidrig-
keit der baulichen Anlage haben und 

4. von der baulichen Anlage keine Gefahr für 
Leben oder Gesundheit ausgeht. 

 
Die Duldung erfolgt mit der Maßgabe, dass die 
bauliche Anlage und ihre Nutzung nicht geän-
dert werden dürfen. Maßnahmen zur Instand-
haltung und zur Energieeinsparung sind im 
Rahmen des vorhandenen Baukörpers zuläs-
sig. 
 
(8) Die mit dem Vollzug dieses Gesetzes be-
auftragten Personen sind berechtigt, in Aus-
übung ihres Amtes Grundstücke und bauliche 
Anlagen einschließlich der Wohnungen zu 
betreten. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit 
der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) 
wird insoweit eingeschränkt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Die mit dem Vollzug dieses Gesetzes be-
auftragten Personen sind berechtigt, in Aus-
übung ihres Amtes Grundstücke und Anlagen 
einschließlich der Wohnungen zu betreten. 
Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der 
Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird 
insoweit eingeschränkt.  
 

 
§ 62 Sachliche Zuständigkeit 
 
Für den Vollzug dieses Gesetzes sowie ande-
rer öffentlich-rechtlicher Vorschriften für die 
Errichtung, die Änderung, die Nutzungsände-
rung, die Instandhaltung und den Abbruch 
baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und 
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Einrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 
ist die untere Bauaufsichtsbehörde zuständig, 
soweit nichts anderes bestimmt ist. 
 

Zweiter Abschnitt 
Genehmigungsbedürftige und genehmi-
gungsfreie Vorhaben 
 

Abschnitt 2  
Genehmigungspflicht, Genehmigungsfrei-
heit 
 

Zweiter Abschnitt  
Genehmigungspflicht, Genehmigungsfrei-
heit 

 

 
§ 63 Genehmigungsbedürftige Vorhaben 
 
(1) Die Errichtung, die Änderung, die Nut-
zungsänderung und der Abbruch baulicher 
Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrich-
tungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 bedür-
fen der Baugenehmigung, soweit in den §§ 65 
bis 67, 79 und 80 nichts anderes bestimmt ist. 
Soweit für das bauliche Vorhaben nach § 1 
i.V.m. Anlage 1 Nrn. 20, 21, 27, 28 des Ge-
setzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
in Nordrhein-Westfalen (UVPG NW) eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung oder eine Vor-
prüfung des Einzelfalls durchzuführen ist, 
müssen die Durchführung der Umweltverträg-
lichkeitsprüfung sowie die Vorprüfung des 
Einzelfalles den Anforderungen des UVPG 
NW entsprechen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 62 Grundsatz 
 
(1) Die Errichtung, die Änderung, die Nut-
zungsänderung und der Abbruch baulicher 
Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrich-
tungen im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 2 be-
dürfen einer Baugenehmigung, soweit in den 
§§ 64, 65, 80 und 81 nichts anderes bestimmt 
ist. 
 
(2) Die Genehmigungsfreiheit nach den §§ 64, 
65 und 80 sowie die Beschränkung der bau-
aufsichtlichen Prüfung nach § 67 entbinden 
nicht von der Verpflichtung zur Einhaltung der 
Anforderungen, die durch öffentlich-rechtliche 
Vorschriften an Anlagen gestellt werden, und 
lassen die bauaufsichtlichen Eingriffsbefugnis-
se unberührt. 

 
§ 59 Grundsatz  
 
(1) Die Errichtung, Änderung und Nutzungsän-
derung von Anlagen bedürfen der Baugeneh-
migung, soweit in den §§ 60 bis 62, 77 und 78 
nichts anderes bestimmt ist.  
 
 
 
 
(2) Die Genehmigungsfreiheit nach Absatz 1, 
den §§ 60 bis 62, 77 und 78 Absatz 1 Satz 3 
sowie die Beschränkung der bauaufsichtlichen 
Prüfung nach §§ 63, 64, 66 und 78 Absatz 3 
entbinden nicht von der Verpflichtung zur Ein-
haltung der Anforderungen, die durch öffent-
lich-rechtliche Vorschriften an Anlagen gestellt 
werden, und lassen die bauaufsichtlichen Ein-
griffsbefugnisse unberührt. 

 
§ 63 Vorrang anderer Gestattungsverfahren 
 
(1) Folgende Gestattungen schließen eine Ge-
nehmigung nach § 62 Absatz 1 sowie eine 
Zustimmung nach § 81 ein: 
 

 
§ 60 Vorrang anderer Gestattungsverfahren  
 
(1) Keiner Baugenehmigung, Abweichung, 
Genehmigungsfreistellung, Zustimmung und 
Bauüberwachung nach diesem Gesetz bedür-
fen  
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(2) Die Genehmigung nach § 4 und § 15 Abs. 
1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, 
auch wenn sie im vereinfachten Verfahren 
nach § 19 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes erteilt wird, die 
Erlaubnis nach § 11 des Gerätesicherheitsge-
setzes, die Anlagengenehmigung nach § 8 
des Gentechnikgesetzes, die Genehmigung 
nach § 7 Abs. 3 des Abfallgesetzes und die 
Verbindlichkeitserklärung eines Sanierungs-
planes nach § 13 Abs. 6 Bundes-
Bodenschutzgesetz oder § 15 Abs. 3 Landes-
bodenschutzgesetz schließen eine Genehmi-
gung nach Absatz 1 sowie eine Zustimmung 
nach § 80 ein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. die Genehmigung nach § 4 und § 16 Absatz 

1 des Bundes-Immissionsschutz-gesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. 
Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), das zuletzt 
durch Artikel 76 der Verordnung vom 31. 
August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert 
worden ist, auch wenn sie im vereinfachten 
Verfahren nach § 19 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes erteilt wird, 

2. die Anlagengenehmigung nach § 8 des 
Gentechnikgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 16. Dezember 1993 
(BGBl. I S. 2066), das zuletzt durch Artikel 
55 der Verordnung vom 31. August 2015 
(BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, 

3. die Genehmigung nach § 35 Absatz 3 des 
Kreislaufwirtschaftsgesetzes vom 24. Feb-
ruar 2012 (BGBl. I S. 212), das zuletzt durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 4. April 2016 
(BGBl. I S. 569) geändert worden ist und 

4. die Verbindlichkeitserklärung eines Sanie-
rungsplanes nach § 13 Absatz 6 des Bun-
des-Bodenschutzgesetzes vom 17. März 
1998 (BGBl. I S. 502), das zuletzt durch Ar-
tikel 101 der Verordnung vom 31. August 
2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, 
oder nach § 15 Absatz 3 des Landesboden-
schutzgesetzes vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. 
S. 439), das zuletzt durch Artikel 12 des Ge-
setzes vom 21. März 2013 (GV. NRW. S. 
148) geändert worden ist. 

 
 
 
 

 
1. nach anderen Rechtsvorschriften zulas-

sungsbedürftige Anlagen in, an, über und 
unter oder an oberirdischen Gewässern 
und Anlagen, die dem Ausbau, der Unter-
haltung oder der Nutzung eines Gewässers 
dienen oder als solche gelten, ausgenom-
men Gebäude, die Sonderbauten sind,  

 
2. nach anderen Rechtsvorschriften zulas-

sungsbedürftige Anlagen für die öffentliche 
Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wärme, 
Wasser und für die öffentliche Verwertung 
oder Entsorgung von Abwässern, ausge-
nommen Gebäude, die Sonderbauten sind,  

 
3. Werbeanlagen, soweit sie einer Ausnah-

megenehmigung nach Straßenverkehrs-
recht oder einer Zulassung nach Straßen-
recht bedürfen,  

 
4. Anlagen, die nach die nach § 35 Absatz 3 

des Kreislaufwirtschaftsgesetzes vom 24. 
Februar 2012 (BGBl. I S 212), das zuletzt 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 4. April 
2016 (BGBl. I S. 569) geändert worden ist, 
einer Genehmigung bedürfen,  

 
5. Anlagen, die nach Produktsicherheitsrecht 

einer Genehmigung oder Erlaubnis bedür-
fen,  

 
6. Anlagen, die einer Errichtungsgenehmi-

gung nach § 7 des Atomgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 15. Juli 
1985 (BGBl. I S. 1565), das durch Artikel 2 
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(3) Die Vorschriften über gesetzlich geregelte 
Planfeststellungsverfahren bleiben unberührt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Die Vorschriften über gesetzlich geregelte 
Planfeststellungsverfahren bleiben unberührt. 
 
 

des Gesetzes vom 20. Juli 2075 (BGBl. I S. 
2808) geändert worden ist, bedürfen,  

 
7. Anlagen, die einer Genehmigung nach § 8 

des Gentechnikgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 16. Dezember 
1993 (BGBl. I S. 2066), das zuletzt durch 
Artikel 55 der Verordnung vom 31. August 
2015 (BGBl. I. S. 1474) geändert worden 
ist, bedürfen,  

 
8. Anlagen, die nach § 4 und § 16 Absatz 1 

des Bundes-Immissionsschutzgesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. 
Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), das zuletzt 
durch Artikel 76 der Verordnung vom 31. 
August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert 
worden ist, einer Genehmigung bedürfen, 
auch wenn sie im vereinfachten Verfahren 
nach § 19 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes erteilt wird,  

 
9. Anlagen, die von der Verbindlichkeitserklä-

rung eines Sanierungsplans nach § 13 Ab-
satz 6 des Bundes-Bodenschutzgesetzes 
vom 17. März 1998 (BGBl. I. S. 205), das 
zuletzt durch Artikel 101 der Verordnung 
vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) ge-
ändert worden ist, oder nach § 15 Absatz 
3des Landesbodenschutzgesetzes vom 9. 
Mai 2000 (GV. NRW. S. 439), das zuletzt 
durch Artikel 12 des Gesetzes vom 21. 
März 2013 (GV. NRW. S. 148) geändert 
worden ist, umfasst sind,  

 
Für Anlagen, bei denen ein anderes Gestat-
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(3) Handelt es sich bei dem genehmigungsbe-
dürftigen Vorhaben um ein solches, das nach 
dem Gesetz über die Umweltverträglichkeits-
prüfung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), das 
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. 
Dezember 2015 (BGBl. I S. 2490) geändert 
worden ist, oder nach dem Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung im Lande Nord-
rhein-Westfalen, veröffentlicht durch Artikel 1 
des Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 
des Rates vom 27. Juni 1985 über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten 
öffentlichen und privaten Projekten 
(85/337/EWG) im Lande NRW vom 29. April 
1992 (GV. NRW. 1992 S. 175), das zuletzt 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 16. März 
2010 (GV. NRW. S. 185) geändert worden ist, 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung bedarf, so 
muss das Genehmigungsverfahren den Anfor-
derungen des Gesetzes über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung im Lande Nordrhein-
Westfalen entsprechen. 
 
 
(siehe Abs. 2) 

tungsverfahren die Baugenehmigung, die Ab-
weichung oder die Zustimmung einschließt 
oder die nach Satz 1 keiner Baugenehmigung 
oder Zustimmung bedürfen, nimmt die für den 
Vollzug der entsprechenden Rechtsvorschrif-
ten zuständige Behörde die Aufgaben und Be-
fugnisse der Bauaufsichtsbehörde wahr.  
Handelt es sich bei dem genehmigungsbedürf-
tigen Vorhaben um ein solches, das nach dem 
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. 
Februar 2010 (BGBl. I S. 94), das zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 8. September 
2017 (BGBl. I. S. 3370) geändert worden ist, 
oder nach dem Gesetz über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung im Lande Nordrhein-
Westfalen, veröffentlicht durch Artikel 1 des 
Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie des 
Rates vom 27. Juni 1985 über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentli-
chen und privaten Projekten (85/337/EWG) im 
Lande Nordrhein-Westfalen vom 29. April 1992 
(GV. NRW. 1992 S. 175), das zuletzt durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 15. November 
2016 (GV. NRW. S. 934) geändert worden ist, 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung bedarf, so 
muss das Genehmigungsverfahren den Anfor-
derungen des Gesetzes über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung im Lande Nordrhein-
Westfalen entsprechen.  
 
 
(2) Die Vorschriften über gesetzlich geregelte 
Planfeststellungsverfahren bleiben unberührt.  
 

§ 64   
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(aufgehoben) 
 
§ 65 Genehmigungsfreie Vorhaben 
 
 
(1) Die Errichtung oder Änderung folgender 
baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und 
Einrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 
bedarf keiner Baugenehmigung: 
 
Gebäude 
 
1. Gebäude bis zu 30 m³ Brutto-Rauminhalt 

ohne Aufenthaltsräume, Ställe, Aborte oder 
Feuerstätten, im Außenbereich nur, wenn 
sie einem land- oder forstwirtschaftlichen 
Betrieb dienen (§ 35 Abs. 1 Nr. 1 des Bau-
gesetzbuches); dies gilt nicht für Garagen 
und Verkaufs- und Ausstellungsstände, 

 
 
 
 
 
2. Gartenlauben in Kleingartenanlagen nach 

dem Bundeskleingartengesetz, 
 
 
 
 
3. Wochenendhäuser auf genehmigten Wo-

chenendplätzen, 
4. Gebäude bis zu 4,0 m Firsthöhe, die nur 

zum vorübergehenden Schutz von Pflan-
zen und Tieren bestimmt sind und die ei-
nem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb 

 
§ 64 Genehmigungsfreie Vorhaben 
 
 
(1) Die Errichtung oder Änderung folgender 
baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und 
Einrichtungen im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 
2 bedarf keiner Baugenehmigung: 
 
 
 
1. Gebäude bis zu 30 m³ Brutto–Rauminhalt 

ohne Aufenthaltsräume, Ställe, Toiletten 
oder Feuerstätten, im Außenbereich nur, 
wenn sie einem land- oder forstwirtschaftli-
chen Betrieb dienen (§ 35 Absatz 1 Num-
mer 1 des Baugesetzbuches in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 23. Sep-
tember 2004 (BGBl. I S. 2414), das zuletzt 
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Ok-
tober 2015 (BGBl. I S. 1722) geändert 
worden ist); dies gilt nicht für Garagen und 
Verkaufs- und Ausstellungsstände, 

2. Gartenlauben in Kleingartenanlagen nach 
dem Bundeskleingartengesetz vom 28. 
Februar 1983 (BGBl. I S. 210), das zuletzt 
durch Artikel 11 des Gesetzes vom 19. 
September 2006 (BGBl. I S. 2146) geän-
dert worden ist, 

3. Wochenendhäuser auf genehmigten Wo-
chenendplätzen, 

4. Gebäude bis zu 4 m Firsthöhe, die nur zum 
vorübergehenden Schutz von Pflanzen und 
Tieren bestimmt sind und die einem land- 
oder forstwirtschaftlichen Betrieb dienen, 

 
§ 61 Genehmigungsfreie Bauvorhaben, Be-
seitigung von Anlagen  
 
(1) Nicht genehmigungsbedürftig sind:  
 
 
 
 
1. folgende Gebäude:  
 

a) Gebäude bis zu 30 m³ Brutto-
Rauminhalt ohne Aufenthaltsräume, 
Ställe, Toiletten oder Feuerstätten, im 
Außenbereich nur, wenn sie einem land- 
oder forstwirtschaftlichen Betrieben die-
nen (§ 35 Absatz 1 Nummer 1 des Bau-
gesetzbuches in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634) und weder Verkaufs- 
noch Ausstellungszwecken dienen;  

b) Garagen einschließlich überdachter 
Stellplätze mit einer mittleren Wandhöhe 
bis zu 3 m und einer Brutto-Grundfläche 
bis zu 30 m², außer im Außenbereich,  

 
 
 
 
 
 

c) Gebäude bis zu 4 m Firsthöhe, die nur 
zum vorübergehenden Schutz von 
Pflanzen und Tieren bestimmt sind und 
die einem land- oder forstwirtschaftli-
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dienen, 
 
5. Gewächshäuser ohne Verkaufsstätten mit 

einer Firsthöhe bis zu 5,0 m und nicht mehr 
als 1.600 m² Grundfläche, die einem land- 
oder forstwirtschaftlichen Betrieb oder ei-
nem Betrieb der gartenbaulichen Erzeu-
gung im Sinne des § 35 Abs. 1 Nrn. 1 und 
2 und des § 201 BauGB dienen, 

 
 
 
 
6. Fahrgastunterstände des öffentlichen Per-

sonenverkehrs oder der Schülerbeförde-
rung, 

7. Schutzhütten für Wanderer, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen in, an und außerhalb von Gewässern 
 
7 a. Anlagen an und in oberirdischen Gewäs-

sern einschließlich der Lande- und Um-

 
 
5. Gewächshäuser ohne Verkaufsstätten mit 

einer Firsthöhe bis zu 5 m und nicht mehr 
als 1 600 m² Grundfläche, die einem land- 
oder forstwirtschaftlichen Betrieb oder ei-
nem Betrieb der gartenbaulichen Erzeu-
gung im Sinne des § 35 Absatz 1 Num-
mern 1 und 2 und des § 201 des Bauge-
setzbuches dienen, 

 
 
 
6. Fahrgastunterstände des öffentlichen Per-

sonenverkehrs oder der Schülerbeförde-
rung, 

7. Schutzhütten für Wanderer, 
 
(siehe Nr. 11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(siehe Nr. 3) 
 
 
 
 
 
 
8. Anlagen an und in oberirdischen Gewäs-

sern einschließlich der Lande- und Um-

chem Betrieb dienen,  
 
d) Gewächshäuser ohne Verkaufsstätten 

mit einer Firsthöhe bis zu 5 m und nicht 
mehr als 1 600 m“ Grundfläche, die ei-
nem land- oder forstwirtschaftlichen Be-
trieb oder einem Betrieb der gartenbau-
lichen Erzeugung im Sinne des § 35 Ab-
satz 1 Nummer 1 und 2 und des § 201 
des Baugesetzbuches Baugesetzbuch 
in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 
3634) dienen,  

e) Fahrgastunterstände des öffentlichen 
Personenverkehrs oder der Schülerbe-
förderung,  

f) Schutzhütten für Wanderer,  
 
g) Terrassenüberdachungen mit einer Flä-

che bis zu 30 m² und einer Tiefe bis zu 3 
m,  

h) Gartenlauben in Kleingartenanlagen 
nach dem Bundeskleingartengesetz vom 
28. Februar 1983 (BGBl. I S. 210), das 
zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes 
vom 19. September 2006 (BGBl. I S. 
2146) geändert worden ist,  

i) Wochenendhäuser auf genehmigten 
Wochenendplätzen, die nicht zu Dauer-
wohnzwecken dienen dürfen;  

 
2. Anlagen der technischen Gebäudeausrüs-

tung ausgenommen freistehende Abgasan-
lagen mit einer Höhe von mehr als 10 m;  

 
3. folgende Anlagen zur Nutzung erneuerba-
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schlagstellen und der Rückhaltebecken, 
Anlagen der Gewässerbenutzung wie An-
lagen zur Entnahme von Wasser, Anla-
gen zur Einleitung von Abwasser, Stauan-
lagen, Anlagen der Gewässerunterhal-
tung und des Gewässerausbaues, Dei-
che, Dämme und Stützmauern, mit Aus-
nahme von Gebäuden, Aufbauten und 
Überbrückungen, 

 
Bauteile 
 
8. nichttragende oder nichtaussteifende 

Bauteile innerhalb baulicher Anlagen; 
dies gilt nicht für Wände, Decken und Tü-
ren von notwendigen Fluren als Ret-
tungswege, 

8 a. Verkleidungen von Balkonbrüstungen, 
8 b. Terrassenüberdachungen mit einer Flä-

che bis zu 30 m² und einer Tiefe bis zu 3 
m, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Versorgungsanlagen, Leitungen, Behälter, 
Abwasserbehandlungsanlagen, Aufzüge 

schlagstellen und der Rückhaltebecken, 
Anlagen der Gewässerbenutzung wie An-
lagen zur Entnahme von Wasser, Anlagen 
zur Einleitung von Abwasser, Stauanlagen, 
Anlagen der Gewässerunterhaltung und 
des Gewässerausbaues, Deiche, Dämme 
und Stützmauern, mit Ausnahme von Ge-
bäuden, Aufbauten und Überbrückungen, 

 
 
 
 
9. nichttragende oder nichtaussteifende Bau-

teile innerhalb baulicher Anlagen; dies gilt 
nicht für Wände, Decken und Türen von 
notwendigen Fluren als Rettungswege, 

 
10. Verkleidungen von Balkonbrüstungen, 
11. Terrassenüberdachungen mit einer Fläche 

bis zu 30 m² und einer Tiefe bis zu 3 m, 
 
 
 
 
 
 
 
 
(siehe Nr. 13) 
 
 
 
 
 
 
 

rer Energien:  
a) Solaranlagen in, an und auf Dach- und 

Außenwandflächen ausgenommen bei 
Hochhäusern sowie die damit verbun-
dene Änderung der Nutzung oder der 
äußeren Gestalt des Gebäudes,  

 
b) gebäudeunabhängige Solaranlagen mit 

einer Höhe bis zu 3 m und einer Ge-
samtlänge je Grundstücksgrenze bis zu 
9 m,  

 
c) Kleinwindanlagen bis zu 10 m Anlagen-

gesamthöhe sowie die damit verbunde-
ne Änderung der Nutzung oder der äu-
ßeren Gestalt des Gebäudes, außer in 
reinen, allgemeinen und besonderen 
Wohngebieten sowie Mischgebieten,  

 
d) Feuerungsanlagen: in Serie hergestellte 

Blockheizkraftwerke und in Serie herge-
stellte Brennstoffzellen,  

 
e) Wärmepumpen;  

 
4. folgende Anlagen zur Ver- und Entsorgung:  

a) Brunnen  
 
b) bauliche Anlagen, die der Telekommuni-

kation, der allgemeinen Versorgung mit 
Elektrizität, Gas, Öl, Wärme und Wasser 
dienen, wie Transformatoren-, Schalt-, 
Regler- oder Pumpstationen, bis 20 m² 
Grundfläche und 5 m Höhe,  

 
c) Lüftungsanlagen, raumlufttechnische An-
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9. Lüftungsanlagen, raumlufttechnische An-

lagen, Warmluftheizungen, Installations-
schächte und Installationskanäle, die kei-
ne Gebäudetrennwände und - außer in 
Gebäuden geringer Höhe - keine Ge-
schosse überbrücken; § 66 Satz 1 Nr. 7 
bleibt unberührt, 

 
9 a. bauliche Anlagen, die dem Fernmeldewe-

sen, der allgemeinen Versorgung mit 
Elektrizität, Gas, Öl, Wärme und Wasser 
dienen, wie Transformatoren-, Schalt-, 
Regler- oder Pumpstationen, bis 20 m² 
Grundfläche und 4 m Höhe, 

10. Energieleitungen einschließlich ihrer Mas-
ten und Unterstützungen, 

11. Behälter und Flachsilos bis zu 50 m³ Fas-
sungsvermögen und bis zu 3,0 m Höhe 
außer ortsfesten Behältern für brennbare 
oder schädliche Flüssigkeiten oder für 
verflüssigte oder nicht verflüssigte Gase 
und offenen Behältern für Jauche und 
Flüssigmist, 

12. Abwasserbehandlungsanlagen, mit Aus-
nahme von Gebäuden, 

12 a. Aufzüge, mit Ausnahme solcher in Son-
derbauten (§ 54), 

 
Kernenergieanlagen, Sprengstofflager, Füllan-
lagen 
 
12 b. Anlagen, die einer Genehmigung nach § 

7 des Atomgesetzes bedürfen, 
12 c. bauliche Anlagen, die ausschließlich zur 

Lagerung von Sprengstoffen dienen, 

 
12. Lüftungsanlagen, raumlufttechnische Anla-

gen, Warmluftheizungen, Installations-
schächte und Installationskanäle, die keine 
Gebäudetrennwände und, außer in Ge-
bäuden der Gebäudeklassen 1, 2 und 3, 
keine Geschosse überbrücken; § 65 Satz 1 
Nummer 7 bleibt unberührt, 

 
13. bauliche Anlagen, die der Telekommunika-

tion, der allgemeinen Versorgung mit Elekt-
rizität, Gas, Öl, Wärme und Wasser die-
nen, wie Transformatoren-, Schalt-, Reg-
ler- oder Pumpstationen, bis 20 m² Grund-
fläche und 5 m Höhe, 

14. Energieleitungen einschließlich ihrer Mas-
ten und Unterstützungen, 

15. Behälter und Flachsilos bis zu 50 m³ Fas-
sungsvermögen und bis zu 3 m Höhe au-
ßer ortsfesten Behältern für brennbare o-
der schädliche Flüssigkeiten oder für ver-
flüssigte oder nicht verflüssigte Gase und 
offenen Behältern für Jauche und Flüssig-
mist,  

16. Abwasserbehandlungsanlagen mit Aus-
nahme von Gebäuden, 

17. Aufzüge, mit Ausnahme solcher in Son-
derbauten (§ 53), 

 
 
 
 
18. Anlagen, die einer Genehmigung nach § 7 

des Atomgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 15. Juli 1985 (BGBl. I 
S. 1565), das zuletzt durch Artikel 1 des 

lagen und Warmluftheizungen in Woh-
nungen und ähnlichen Nutzungseinhei-
ten sowie Installationsschächte und In-
stallationskanäle, die keine Gebäude-
trennwände und, außer in Gebäuden 
der Gebäudeklassen 1 bis 3, keine Ge-
schosse überbrücken,  

 
d) Anlagen zur Verteilung von Wärme bei 

Wasserheizungsanlagen einschließlich 
der Wärmeerzeuger,  

 
e) Wasserversorgungsanlagen einschließ-

lich der Warmwasserversorgungsanla-
gen und ihre Wärmeerzeuger;  

 
5. folgende Masten, Antennen und ähnliche 

Anlagen:  
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12 d. Füllanlagen für Kraftfahrzeuge an Tank-

stellen,  
 
Einfriedungen, Stützmauern, Brücken 
 
13. Einfriedungen bis zu 2,0 m, an öffentli-

chen Verkehrsflächen bis zu 1,0 m Höhe 
über der Geländeoberfläche, im Außen-
bereich nur bei Grundstücken, die bebaut 
sind oder deren Bebauung genehmigt ist, 

14. offene Einfriedungen für landwirtschaftlich 
(§ 201 des Baugesetzbuches) oder forst-
wirtschaftlich genutzte Grundstücke im 
Außenbereich, 

15. Brücken und Durchlässe bis zu 5,0 m 
Lichtweite, 

16. Stützmauern bis zu 2,0 m Höhe über der 
Geländeoberfläche, 

 
 
Masten, Antennen und ähnliche Anlagen und 
Einrichtungen 
 
17. Unterstützungen von Seilbahnen, 
18. Parabolantennen mit Reflektorschalen bis 

zu einem Durchmesser von 1,20 m und 
bis zu einer Höhe von 10,0 m, sonstige 
Antennen und Sendeanlagen einschließ-
lich der Masten mit einer Höhe bis zu 
10,0 m und zugehörige nach der Nummer 
9a zulässige Versorgungseinheiten sowie 
die Änderung der Nutzung oder der äuße-
ren Gestalt der baulichen Anlage, wenn 
die Antenne, Sendeanlage oder die Ver-

Gesetzes vom 20. November 2015 (BGBl. 
I S. 2053) geändert worden ist, bedürfen, 

19. Füllanlagen für Kraftfahrzeuge an Tank-
stellen, 

 
 
 
20. Einfriedungen bis zu 2 m, an öffentlichen 

Verkehrsflächen bis zu 1 m Höhe über der 
Geländeoberfläche, im Außenbereich nur 
bei Grundstücken, die bebaut sind oder de-
ren Bebauung genehmigt ist, 

21. offene Einfriedungen für landwirtschaftlich 
(§ 201 des Baugesetzbuches) oder forst-
wirtschaftlich genutzte Grundstücke im 
Außenbereich, 

22. Brücken und Durchlässe bis zu 5 m Licht-
weite, 

23. Stützmauern bis zu 2 m Höhe über der 
Geländeoberfläche, 

 
 
 
 
 
24. Unterstützungen von Seilbahnen, 
25. Parabolantennen mit Reflektorschalen bis 

zu einem Durchmesser von 1,20 m und bis 
zu einer Höhe von 10 m, sonstige Anten-
nen und Sendeanlagen einschließlich der 
Masten mit einer Höhe bis zu 10 m, zuge-
hörige nach der Nummer 13 zulässige 
Versorgungseinheiten, der Austausch ein-
zelner Antennen an bestehenden Masten 
und die Änderung der Nutzung oder der 
äußeren Gestalt der baulichen Anlage, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Parabolantennen mit Reflektorschalen 
bis zu einem Durchmesser von 1,20 m 
und bis zu einer Höhe von 10 m, sonsti-
ge Antennen und Sendeanlagen ein-
schließlich der Masten mit einer Höhe 
bis zu 10 m, zugehörige nach der Num-
mer 4 Buchstabe b zulässige Versor-
gungseinheiten, der Austausch einzelner 
Antennen an bestehenden Masten und 
die Änderung der Nutzung oder der äu-
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sorgungseinheit in, auf oder an einer be-
stehenden baulichen Anlage errichtet 
werden, 

 
 
 
19. ortsveränderliche Antennenträger, die nur 

vorübergehend aufgestellt werden, 
20. Blitzschutzanlagen, 
21. Signalhochbauten der Landesvermes-

sung, 
22. Fahnenmasten, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. Flutlichtanlagen bis zu 10,0 m Höhe über 

der Geländeoberfläche, 
 
 
Stellplätze, Abstellplätze, Lagerplätze 
 
24. nicht überdachte Stellplätze für Perso-

nenkraftwagen und Motorräder bis zu 
insgesamt 100 m², 

25. überdachte und nicht überdachte Fahr-
radabstellplätze bis zu insgesamt 100 m², 

26. Ausstellungsplätze, Abstellplätze und 
Lagerplätze bis zu 300 m² Fläche außer 
in Wohngebieten und im Außenbereich, 

27. unbefestigte Lagerplätze, die einem land- 

wenn die Antenne, Sendeanlage oder die 
Versorgungseinheit in, auf oder an einer 
bestehenden baulichen Anlage errichtet 
werden, 

 
 
26. ortsveränderliche Antennenträger, die nur 

vorübergehend aufgestellt werden, 
27. Blitzschutzanlagen, 
28. Signalhochbauten der Landesvermessung, 
 
29. Fahnenmasten, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30. Flutlichtanlagen bis zu 10 m Höhe über der 

Geländeoberfläche, 
 
(siehe Nr. 27) 
 
 
31. nicht überdachte Stellplätze für Personen-

kraftwagen und Motorräder bis zu insge-
samt 100 m², 

32. überdachte und nicht überdachte Fahr-
radabstellplätze bis zu insgesamt 100 m², 

33. Ausstellungsplätze, Abstellplätze und La-
gerplätze bis zu 300 m² Fläche, außer in 
Wohngebieten und im Außenbereich, 

34. unbefestigte Lagerplätze, die einem land- 

ßeren Gestalt der baulichen Anlage, 
wenn die Antenne, Sendeanlage oder 
die Versorgungseinheit in, auf oder an 
einer bestehenden baulichen Anlage er-
richtet werden,  

 
b) ortsveränderliche Antennenträger, die 

nur vorübergehend aufgestellt werden,  
 
 
 
c) Masten und Unterstützungen für Tele-

kommunikationsleitungen, für Leitungen 
zur Versorgung mit Elektrizität ein-
schließlich der Leitungen selbst, für 
Seilbahnen, für Leitungen sonstiger Ver-
kehrsmittel und für Sirenen sowie für 
Fahnen,  

 
d) Masten, die aus Gründen des Brauch-

tums errichtet werden,  
e) Flutlichtmasten mit einer Höhe bis zu 10 

m,  
 
f) Blitzschutzanlagen;  

 
 
6. folgende Behälter:  
 

a) ortsfeste Behälter für Flüssiggas mit ei-
nem Fassungsvermögen von weniger 
als 3 t, für sonstige verflüssigte oder 
nicht verflüssigte Gase mit einem Brutto-
Rauminhalt von bis zu 6 m³,  

 
b) ortsfeste Behälter für brennbare oder 
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oder forstwirtschaftlichen Betrieb dienen, 
für die Lagerung land- oder forstwirt-
schaftlicher Produkte, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

oder forstwirtschaftlichen Betrieb dienen, 
für die Lagerung land- oder forstwirtschaft-
licher Produkte, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wassergefährdende Flüssigkeiten mit 
einem Brutto-Rauminhalt bis zu 50 m³,  

 
c) ortsfeste Behälter sonstiger Art mit ei-

nem Brutto-Rauminhalt bis zu 50 m³ und 
einer Höhe bis zu 3 m, außer offenen 
Behältern für Jauche und Flüssigmist,  

 
d) Gärfutterbehälter mit einer Höhe bis zu 6 

m und Schnitzelgruben,  
 
 
e) Fahrsilos, Kompost- und ähnliche Anla-

gen,  
 
f) Wasserbecken mit einem Beckeninhalt 

bis zu 100 m³;  
 
7. folgende Mauern und Einfriedungen:  
 

a) Mauern einschließlich Stützmauern und 
Einfriedungen mit einer Höhe bis zu 2 m, 
außer im Außenbereich,  

 
b) offene, sockellose Einfriedungen für 

Grundstücke, die einem land- oder 
forstwirtschaftlichen Betrieb im Sinne 
der §§ 35 Abs. 1 Nrn. 1 und 2, 201 
BauGB dienen;  

 
8. private Verkehrsanlagen einschließlich 

Brücken und Durchlässen mit einer lichten 
Weite bis zu 5 m und Untertunnelungen mit 
einem Durchmesser bis zu 3 m;  

 
9. Aufschüttungen und Abgrabungen mit einer 
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Bauliche Anlagen in Gärten und zur Freizeit-
gestaltung 
 
28. bauliche Anlagen, die der Gartengestal-

tung oder der zweckentsprechenden Ein-
richtung von Gärten dienen, wie Bänke, 
Sitzgruppen, Pergolen, 

29. bauliche Anlagen, die der zweckentspre-
chenden Einrichtung von Sport- und 
Spielflächen dienen, wie Tore für Ball-
spiele, Schaukeln und Klettergerüste, 
ausgenommen Tribünen, 

30. Wasserbecken bis zu 100 m³ Fassungs-
vermögen außer im Außenbereich, 

 
 
31. Landungsstege, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35. bauliche Anlagen, die der Gartengestal-

tung oder der zweckentsprechenden Ein-
richtung von Gärten dienen, wie Bänke, 
Sitzgruppen, Pergolen, 

36. bauliche Anlagen, die der zweckentspre-
chenden Einrichtung von Sport- und Spiel-
flächen dienen, wie Tore für Ballspiele, 
Schaukeln und Klettergerüste, ausgenom-
men Tribünen, 

37. Wasserbecken bis zu 100 m³ Fassungs-
vermögen einschließlich dazugehöriger 
luftgetragener Schwimmbeckenüberdach-
ungen, außer im Außenbereich, 

38. Landungsstege, 

Höhe oder Tiefe bis zu 2 m und einer 
Grundfläche bis zu 30 m², im Außenbereich 
bis zu 400 m²;  

 
10. folgende Anlagen in Gärten und zur Frei-

zeitgestaltung:  
 

a) Schwimmbecken mit einem Beckeninhalt 
bis zu 100 m³ einschließlich dazugehöri-
ger luftgetragener Überdachungen, au-
ßer im Außenbereich,  

 
b) Sprungschanzen, Sprungtürme und 

Rutschbahnen mit einer Höhe bis zu 10 
m,  

 
c) Anlagen, die der zweckentsprechenden 

Einrichtung von Spiel-, Abenteuerspiel-, 
Bolz- und Sportplätzen, Reit- und Wan-
derwegen, Trimm- und Lehrpfaden die-
nen, ausgenommen Gebäude und Tri-
bünen,  

 
d) Wohnwagen, Zelte und bauliche Anla-

gen, die keine Gebäude sind, auf Cam-
ping-, Zelt- und Wochenendplätzen,  

 
 
e) bauliche Anlagen, die der Gartengestal-

tung oder der zweckentsprechenden 
Einrichtung von Gärten dienen, wie 
Bänke, Sitzgruppen, Pergolen,  

 
11.  folgende tragende und nichttragende Bau-

teile:  
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32. Sprungschanzen und Sprungtürme bis zu 
10,0 m Höhe, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Werbeanlagen, Warenautomaten 
 
33. Werbeanlagen und Hinweiszeichen 

nach § 13 Abs. 3 Nr. 3 bis zu einer Grö-
ße von 1 m², 

 
33 a. Werbeanlagen in durch Bebauungsplan 

festgesetzten Gewerbe-, Industrie- und 
vergleichbaren Sondergebieten an der 
Stätte der Leistung, an und auf Flugplät-
zen, Sportanlagen, an und in abge-
grenzten Versammlungsstätten, sowie 
auf Ausstellungs- und Messegeländen, 
soweit sie nicht in die freie Landschaft 
wirken, 

 
 

39. Rutschbahnen, Sprungschanzen und 
Sprungtürme bis zu 10 m Höhe, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40. Werbeanlagen und Hinweiszeichen nach § 

10 Absatz 3 Nummer 3 bis zu einer Größe 
von 1 m², 

 
41. Werbeanlagen an der Stätte der Leistung 

in Gewerbe-, Industrie- und vergleichbaren 
Sondergebieten und auf Flugplätzen, 
Sportanlagen, an und in abgegrenzten 
Versammlungsstätten, sowie auf Ausstel-
lungs- und Messegeländen, soweit sie 
nicht in die freie Landschaft wirken, 

 
 
 
 

a) nichttragende oder nichtaussteifende 
Bauteile innerhalb baulicher Anlagen; 
dies gilt nicht für Wände, Decken und 
Türen von notwendigen Fluren als Ret-
tungswege,  

 
b) eine geringfügige, die Standsicherheit 

nicht berührende Änderung tragender 
oder aussteifender Bauteile innerhalb 
Gebäuden,  

 
c) Fenster und Türen sowie die dafür be-

stimmten Öffnungen; Nummer 11a 
Halbsatz 2 gilt entsprechend,  

 
d) Außenwandbekleidungen einschließlich 

Maßnahmen der Wärmedämmung, aus-
genommen bei Hochhäusern, Verblen-
dungen und Verputz baulicher Anlagen; 
örtliche Bauvorschriften nach § 88 sind 
zu beachten,  

 
e) Bedachung einschließlich Maßnahmen 

der Wärmedämmung ausgenommen bei 
Hochhäusern,  

 
f) Verkleidungen von Balkonbrüstungen;  

 
12. folgende Werbeanlagen:  
 

a) Werbeanlagen und Hinweiszeichen nach 
§ 10 Absatz 3 Nummer 3 bis zu einer 
Größe von 1 m²,  
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33 b. Werbeanlagen im Geltungsbereich einer 
Satzung nach § 86 Abs. 1 Nr. 1, wenn 
die Satzung Festsetzungen über Art, 
Größe und Anbringungsort der Werbe-
anlagen enthält und die Werbeanlagen 
diesen Festsetzungen entsprechen, 

34. Werbeanlagen für zeitlich begrenzte 
Veranstaltungen, insbesondere für Aus-
verkäufe und Schlussverkäufe an der 
Stätte der Leistung, jedoch nur für die 
Dauer der Veranstaltung, 

35. Werbeanlagen, die an der Stätte der 
Leistung vorübergehend angebracht o-
der aufgestellt sind, soweit sie nicht fest 
mit dem Boden oder anderen baulichen 
Anlagen verbunden sind, 

36. Warenautomaten,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorübergehend aufgestellte oder genutzte 
Anlagen 
 
37. Gerüste und Hilfseinrichtungen zur stati-

schen Sicherung von Bauzuständen, 

42. Werbeanlagen für zeitlich begrenzte Ver-
anstaltungen, insbesondere für Ausverkäu-
fe und Schlussverkäufe an der Stätte der 
Leistung, 

 
43. Werbeanlagen, die an der Stätte der Leis-

tung vorübergehend angebracht oder auf-
gestellt sind, soweit sie nicht fest mit dem 
Boden oder anderen baulichen Anlagen 
verbunden sind, 

44. Warenautomaten, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45. Gerüste und Hilfseinrichtungen zur stati-

schen Sicherung von Bauzuständen, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Warenautomaten,  
 
c) Werbeanlagen, die nach ihrem Zweck 

nur vorübergehend für höchstens zwei 
Monate angebracht werden, außer im 
Außenbereich,  

 
d) Schilder, die Inhaber und Art gewerbli-

cher Betriebe kennzeichnen (Hinweis-
schilder), wenn sie vor Ortsdurchfahrten 
auf einer einzigen Tafel zusammenge-
fasst sind,  

 
e) Werbeanlagen in durch Bebauungsplan 

festgesetzten Gewerbe-, Industrie- und 
vergleichbaren Sondergebieten an der 
Stätte der Leistung mit einer Höhe bis zu 
10 m  

 
sowie, soweit sie in, auf oder an einer be-

stehenden baulichen Anlage errichtet 
werden, die damit verbundene Änderung 
der Nutzung oder der äußeren Gestalt 
der Anlage;  

 
13.  folgende vorübergehend aufgestellte oder 
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38. Baustelleneinrichtungen einschließlich 

der Lagerhallen, Schutzhallen und Unter-
künfte, 

 
 
 
 
 
 
39. Behelfsbauten, die der Landesverteidi-

gung, dem Katastrophenschutz oder der 
Unfallhilfe für kurze Zeit dienen, 

 
 
 
 
 
40. bauliche Anlagen, die zu Straßenfesten, 

Märkten und ähnlichen Veranstaltungen 
nur für kurze Zeit aufgestellt werden und 
die keine Fliegenden Bauten sind, 

41. bauliche Anlagen, die für höchstens drei 
Monate auf genehmigtem Messe- und 
Ausstellungsgelände errichtet werden, 
ausgenommen Fliegende Bauten, 

 
Sonstige bauliche Anlagen und Einrichtungen 
 
41 a. Zugänge und Zufahrten, ausgenommen 

solche nach § 5, 
42. selbständige Aufschüttungen oder Ab-

grabungen bis zu 2,0 m Höhe oder Tie-
fe, im Außenbereich nur, wenn die Auf-
schüttungen und Abgrabungen nicht 

 
 
46. Baustelleneinrichtungen einschließlich der 

Lagerhallen, Schutzhallen und Unterkünfte, 
 
 
 
 
 
 
 
47. Behelfsbauten, die der Landesverteidi-

gung, dem Katastrophenschutz oder der 
Unfallhilfe für kurze Zeit dienen, 

 
 
 
 
 
48. bauliche Anlagen, die zu Straßenfesten, 

Märkten und ähnlichen Veranstaltungen 
nur für kurze Zeit aufgestellt werden und 
die keine Fliegenden Bauten sind, 

49. bauliche Anlagen, die für höchstens drei 
Monate auf genehmigtem Messe- und 
Ausstellungsgelände errichtet werden, 
ausgenommen Fliegende Bauten, 

 
 
 
50. Zugänge und Zufahrten, ausgenommen 

solche nach § 5, 
51. selbständige Aufschüttungen oder Abgra-

bungen bis zu 2 m Höhe oder Tiefe, im 
Außenbereich nur, wenn die Aufschüttun-
gen und Abgrabungen nicht mehr als 400 

benutzbare Anlagen:  
 

a) Baustelleneinrichtungen einschließlich 
der Lagerhallen, Schutzhallen und Un-
terkünfte,  

 
b) Gerüste und Hilfseinrichtungen zur stati-

schen Sicherung von Bauzuständen,  
 
c) Toilettenwagen,  
 
d) Behelfsbauten, die der Landesverteidi-

gung, dem Katastrophenschutz oder der 
Unfallhilfe dienen,  

 
e) bauliche Anlagen, die für höchstens drei 

Monate auf genehmigten Messe- und 
Ausstellungsgelände errichtet werden, 
ausgenommen Fliegende Bauten,  

f) bauliche Anlagen die zu Straßenfesten, 
Märkten oder ähnlichen Veranstaltungen 
nur für kurze Zeit aufgestellt werden und 
die keine Fliegenden Bauten sind,  

 
14. folgende Plätze:  
 

a) unbefestigte Lager- und Abstellplätze, 
die einem land- oder forstwirtschaftli-
chen Betrieb im Sinne der §§ 35 Absatz 
1 Nummer 1 und 2, 201 BauGB dienen,  

b) Ausstellungsplätze, Abstellplätze und 
Lagerplätze bis zu 300 m² Fläche, außer 
in Wohngebieten und im Außenbereich,  

c) nicht überdachte Stellplätze für Perso-
nenkraftwagen und Motorräder bis zu 
insgesamt 100 m²,  
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mehr als 400 m² Fläche haben, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43. Regale mit einer Lagerhöhe (Oberkante 

Lagergut) von bis zu 7,50 m Höhe, 
44. Anlagen zur Nutzung erneuerbarer 

Energien: 
a) Solaranlagen in, an und auf Dach- 

und Außenwandflächen oder als un-
tergeordnete Nebenanlagen, 

b) Kleinwindanlagen bis zu 10 m Anla-
gengesamthöhe, außer in reinen, all-
gemeinen und besonderen Wohnge-
bieten, sowie Mischgebieten, 

45. Denkmale, Skulpturen und Brunnenanla-
gen sowie Grabdenkmale und Grabsteine 
auf Friedhöfen, 

46. Brunnen, 
47. Fahrzeugwaagen, 
48. Hochsitze, 
49. unbedeutende bauliche Anlagen und Ein-

richtungen, soweit sie nicht durch die 
Nummern 1 bis 48 erfasst sind, wie Tep-
pichstangen, Markisen, nicht überdachte 
Terrassen sowie Kleintierställe bis zu 5 
m³. 

 

m² Fläche haben, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
52. Regale mit einer Lagerhöhe (Oberkante 

Lagergut) von bis zu 7,50 m Höhe, 
53. Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Ener-

gien: 
a) Solaranlagen in, an und auf Dach- und 

Außenwandflächen oder als unterge-
ordnete Nebenanlagen, 

b) Kleinwindanlagen bis zu 10 m Anlagen-
gesamthöhe, außer in reinen, allgemei-
nen und besonderen Wohngebieten 
sowie Mischgebieten, 

54. Denkmale, Skulpturen und Brunnenanla-
gen sowie Grabdenkmale und Grabsteine 
auf Friedhöfen, 

55. Brunnen, 
56. Fahrzeugwaagen, 
57. Hochsitze und 
58. unbedeutende bauliche Anlagen und Ein-

richtungen, soweit sie nicht durch die 
Nummern 1 bis 57 erfasst sind, wie Über-
dachungen von Hauseingängen oder Kel-
lertreppen mit einer Größe von bis zu 3 m², 
Teppichstangen, Markisen, nicht überdach-
te Terrassen sowie Kleintierställe bis zu 5 

d) Kinderspielplätze im Sinne des § 8 Ab-
satz 2 Satz 1;  

 
15. folgende sonstige Anlagen:  
 

a) überdachte und nicht überdachte Ab-
stellplätze für Fahrräder bis zu insge-
samt 100 m²,  

b) Füllanlagen für Kraftfahrzeuge an Tank-
stellen,  

c) Regale mit einer Lagerhöhe (Oberkante 
Lagergut) von bis zu 7,50 m Höhe,  

d) Denkmale, Skulpturen und Brunnenan-
lagen sowie Grabdenkmale und Grab-
steine auf Friedhöfen,  

e) andere unbedeutende Anlagen oder un-
bedeutende Teile von Anlagen wie 
Hauseingangsüberdachungen, Marki-
sen, Rollläden, Terrassen, Maschi-
nenfundamente, Straßenfahrzeugwaa-
gen, Pergolen, Jäger-stände, Wildfütte-
rungen, Bienenfreistände, Taubenhäu-
ser, Hofeinfahrten und Teppichstangen.  

 
(2) Nicht genehmigungsbedürftig ist die Ände-
rung der Nutzung von Anlagen, wenn  
 
1. für die neue Nutzung keine anderen öffent-

lich-rechtlichen Anforderungen nach § 64 
i.V.m. § 66 als für die bisherige Nutzung in 
Betracht kommen,  

 
2. die Errichtung oder Änderung der Anlagen 

nach Absatz 1 verfahrensfrei wäre.  
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(2) Keiner Baugenehmigung bedürfen ferner: 
 
 
1. eine geringfügige, die Standsicherheit nicht 

berührende Änderung tragender oder aus-
steifender Bauteile innerhalb von Gebäu-
den; die nicht geringfügige Änderung die-
ser Bauteile, wenn eine Sachkundige oder 
ein Sachkundiger der Bauherrin oder dem 
Bauherrn die Ungefährlichkeit der Maß-
nahme schriftlich bescheinigt, 

2. die Änderung der äußeren Gestaltung 
durch Anstrich, Verputz, Verfugung, Dach-
eindeckung, durch Einbau oder Austausch 
von Fenstern und Türen, Austausch von 
Umwehrungen sowie durch Bekleidungen 
und Verblendungen; dies gilt nicht in Ge-
bieten, für die eine örtliche Bauvorschrift 
nach § 86 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 besteht, 

3. die mit Solaranlagen in, an und auf Dach- 
und Außenwandflächen verbundene Ände-
rung der Nutzung oder der äußeren Gestalt 
des Gebäudes, 

4. die mit Kleinwindanlagen bis zu 10 m Anla-
gengesamthöhe verbundene Änderung der 
Nutzung oder der äußeren Gestalt des Ge-
bäudes, außer in reinen, allgemeinen und 
besonderen Wohngebieten, sowie Misch-
gebieten, 

5. Nutzungsänderungen, wenn die Errichtung 
oder Änderung der Anlage für die neue 
Nutzung genehmigungsfrei wäre, 

6. das Auswechseln von gleichartigen Teilen 
haustechnischer Anlagen, wie Abwasser-

m³. 
 
(2) Keiner Baugenehmigung bedürfen ferner: 
 
 
1. eine geringfügige, die Standsicherheit nicht 

berührende Änderung tragender oder aus-
steifender Bauteile innerhalb von Gebäuden; 
die nicht geringfügige Änderung dieser Bau-
teile, wenn eine Sachkundige oder ein 
Sachkundiger der Bauherrin oder dem Bau-
herrn die Ungefährlichkeit der Maßnahme 
schriftlich bescheinigt, 

2. die Änderung der äußeren Gestaltung durch 
Anstrich, Verputz, Verfugung, Dacheinde-
ckung, durch Einbau oder Austausch von 
Fenstern und Türen, Austausch von Um-
wehrungen sowie durch Bekleidungen und 
Verblendungen; dies gilt nicht in Gebieten, 
für die eine örtliche Bauvorschrift nach § 88 
Absatz 1 Nummer 1 oder 2 besteht, 

3. die mit Solaranlagen in, an und auf Dach- 
und Außenwandflächen verbundene Ände-
rung der Nutzung oder der äußeren Gestalt 
des Gebäudes, 

4. die mit Kleinwindanlagen bis zu 10 m Anla-
gengesamthöhe verbundene Änderung der 
Nutzung oder der äußeren Gestalt des Ge-
bäudes, außer in reinen, allgemeinen und 
besonderen Wohngebieten sowie Mischge-
bieten, 

5. Nutzungsänderungen, wenn die Errichtung 
oder Änderung der Anlage für die neue Nut-
zung genehmigungsfrei wäre, 

6. das Auswechseln von gleichartigen Teilen 
haustechnischer Anlagen, wie Abwasseran-

 
 
(3) Nicht genehmigungsbedürftig ist die Besei-
tigung von  
 
1. Anlagen nach Absatz 1,  

2. freistehenden Gebäuden der Gebäude-
klassen 1 und 3,  

3. sonstigen Anlagen, die keine Gebäude 
sind, mit einer Höhe bis zu 10 m.  

 
Im Übrigen ist die beabsichtigte Beseitigung 
von Anlagen mindestens einen Monat zuvor 
der Bauaufsichtsbehörde anzuzeigen. Bei nicht 
freistehenden Gebäuden muss die Standsi-
cherheit des Gebäudes oder der Gebäude, an 
die das zu beseitigende Gebäude angebaut ist, 
durch eine staatlich anerkannte oder einen 
staatlich anerkannten Sachverständigen nach 
§ 67 Absatz 1 beurteilt und im erforderlichen 
Umfang nachgewiesen werden; die Beseiti-
gung ist, soweit notwendig, durch die staatlich 
anerkannte Sachverständige oder den staatlich 
anerkannten Sachverständigen zu überwa-
chen. Satz 3 gilt nicht, soweit an nicht geneh-
migungsbedürftige Gebäude angebaut ist. § 73 
Absatz 7 Nummer 3, Absatz 9 gilt entspre-
chend.  
 
 
(4) Verfahrensfrei sind Instandhaltungsarbei-
ten. 
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anlagen, Lüftungsanlagen und Feuerungs-
anlagen, 

7. das Auswechseln von Belägen auf Sport- 
und Spielflächen, 

8. die Instandhaltung von baulichen Anlagen 
sowie anderen Anlagen und Einrichtungen. 

 
(3) Der Abbruch oder die Beseitigung von 
baulichen Anlagen sowie anderen Anlagen 
und Einrichtungen nach Absatz 1 bedarf kei-
ner Baugenehmigung. Dies gilt auch für den 
Abbruch oder die Beseitigung von 
 
1. genehmigungsfreien Anlagen nach § 66, 
2. Gebäuden bis zu 300 m³ umbauten 

Raum, 
3. ortsfesten Behältern, 
4. luftgetragenen Überdachungen, 
5. Mauern und Einfriedungen, 
6. Schwimmbecken, 
7. Regalen, 
8. Stellplätzen für Kraftfahrzeuge, 
9. Lager- und Abstellplätzen, 
10. Fahrradabstellplätzen, 
11. Camping- und Wochenendplätzen, 
12. Werbeanlagen. 
 
(4) Die Genehmigungsfreiheit entbindet nicht 
von der Verpflichtung zur Einhaltung der An-
forderungen, die in diesem Gesetz, in Vor-
schriften aufgrund dieses Gesetzes oder in 
anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
gestellt werden. 
 

lagen, Lüftungsanlagen und Feuerungsan-
lagen, 

7. das Auswechseln von Belägen auf Sport- 
und Spielflächen und 

8. die Instandhaltung von baulichen Anlagen 
sowie anderen Anlagen und Einrichtungen. 

 
(3) Der Abbruch oder die Beseitigung von bau-
lichen Anlagen sowie anderen Anlagen und 
Einrichtungen nach Absatz 1 bedarf keiner 
Baugenehmigung. Dies gilt auch für den Ab-
bruch oder die Beseitigung von 
 
1. genehmigungsfreien Anlagen nach § 65, 
2. Gebäuden bis zu 300 m³ umbauten Raum, 
3. ortsfesten Behältern, 
4. luftgetragenen Überdachungen, 
5. Mauern und Einfriedungen, 
6. Schwimmbecken, 
7. Regalen, 
8. Stellplätzen für Kraftfahrzeuge, 
9. Lager- und Abstellplätzen, 
10. Fahrradabstellplätzen, 
11. Camping- und Wochenendplätzen und 
12. Werbeanlagen. 
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§ 66 Genehmigungsfreie Anlagen 
 
Die Errichtung oder Änderung folgender Anla-
gen bedarf keiner Genehmigung: 
 
1. Anlagen zur Verteilung von Wärme bei 

Wasserheizungsanlagen einschließlich 
der Wärmeerzeuger, 

2. Feuerungsanlagen, 
2 a. in Serie hergestellte Blockheizkraftwerke, 
 
2 b. in Serie hergestellte Brennstoffzellen, 
3. Wärmepumpen, 
4. ortsfeste Behälter für brennbare oder 

schädliche Flüssigkeiten bis zu 50 m³ 
Fassungsvermögen, für verflüssigte oder 
nicht verflüssigte Gase bis zu 5 m³ Fas-
sungsvermögen, 

5. Wasserversorgungsanlagen einschließ-
lich der Warmwasserversorgungsanlagen 
und ihre Wärmeerzeuger, 

6. Abwasseranlagen, soweit sie nicht als 
Abwasserbehandlungsanlagen von der 
Genehmigungspflicht freigestellt sind (§ 
65 Abs. 1 Nr. 12), 

7. Lüftungsanlagen, raumlufttechnische An-
lagen und Warmluftheizungen in Woh-
nungen oder ähnlichen Nutzungseinhei-
ten mit Einrichtungen zur Wärmerückge-
winnung. 

 
Die Bauherrin oder der Bauherr hat sich vor 
der Benutzung der Anlagen von der Unter-
nehmerin oder dem Unternehmer oder einer 
oder einem Sachverständigen bescheinigen 

 
§ 65 Genehmigungsfreie Anlagen 
 
Die Errichtung oder Änderung folgender Anla-
gen bedarf keiner Genehmigung: 
 
1. Anlagen zur Verteilung von Wärme bei 

Wasserheizungsanlagen einschließlich der 
Wärmeerzeuger, 

2. Feuerungsanlagen, 
a) in Serie hergestellte Blockheizkraftwerke 

und 
b) in Serie hergestellte Brennstoffzellen, 

3. Wärmepumpen, 
4. ortsfeste Behälter für brennbare oder schäd-

liche Flüssigkeiten bis zu 50 m³ Fassungs-
vermögen, für Flüssiggas bis unter 3 t, für 
sonstige verflüssigte oder nicht verflüssigte 
Gase bis zu 5 m³ Fassungsvermögen, 

5. Wasserversorgungsanlagen einschließlich 
der Warmwasserversorgungsanlagen und 
ihre Wärmeerzeuger, 

6. Abwasseranlagen, soweit sie nicht als Ab-
wasserbehandlungsanlagen von der Ge-
nehmigungspflicht freigestellt sind (§ 64 Ab-
satz 1 Nummer 16) und 

7. Lüftungsanlagen, raumlufttechnische Anla-
gen und Warmluftheizungen in Wohnungen 
oder ähnlichen Nutzungseinheiten. 

 
 
Die Bauherrin oder der Bauherr hat sich vor 
der Benutzung der Anlagen von der Unter-
nehmerin oder dem Unternehmer oder einer 
oder einem Sachverständigen bescheinigen zu 
lassen, dass die Anlagen den öffentlich-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(siehe § 83 Abs. 3) 
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zu lassen, dass die Anlagen den öffentlich-
rechtlichen Vorschriften entsprechen. § 43 
Abs. 7 bleibt unberührt. 
 

rechtlichen Vorschriften entsprechen. Soweit 
eine Bescheinigung nach § 43 Absatz 5 von 
bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegermeis-
terinnen oder bevollmächtigten Bezirksschorn-
steinfegermeistern über die Eignung der Ab-
gasanlagen für die angeschlossenen Feuer-
stätten erforderlich ist, muss hierüber keine 
erneute Bescheinigung nach Satz 2 ausgestellt 
werden. Die Eigentümerinnen und Eigentümer 
der genehmigungsfreien Anlagen haben die 
Bescheinigungen aufzubewahren und an etwa-
ige Rechtsnachfolgerinnen und Rechtsnach-
folger zu übergeben. 
 

 
 
(siehe § 84 Abs. 4) 
 

 
§ 67 Genehmigungsfreie Wohngebäude, 
Stellplätze und Garagen 
 
(1) Im Geltungsbereich eines Bebauungspla-
nes im Sinne von § 30 Abs. 1 oder § 30 Abs. 
2 des Baugesetzbuches bedürfen die Errich-
tung oder Änderung von Wohngebäuden mitt-
lerer und geringer Höhe einschließlich ihrer 
Nebengebäude und Nebenanlagen keiner 
Baugenehmigung, wenn 
 
1. das Vorhaben den Festsetzungen des Be-

bauungsplanes nicht widerspricht, 
2. die Erschließung im Sinne des Baugesetz-

buches gesichert ist und 
3. die Gemeinde nicht innerhalb eines Monats 

nach Eingang der Bauvorlagen erklärt, 
dass das Genehmigungsverfahren durch-
geführt werden soll. 

 
Satz 1 gilt auch für Nutzungsänderungen von 

  
§ 62 Genehmigungsfreistellung  
 
(1) Die Gemeinden können im Rahmen einer 
örtlichen Bauvorschrift (§ 88) vorsehen, dass 
die nachfolgenden Absätze in ihrem Gemein-
degebiet zur Anwendung gelangen. Soweit 
eine Gemeinde hiervon Gebrauch macht und 
nicht selbst untere Bauaufsichtsbehörde ist, 
hat sie den Umfang der Genehmigungsfreistel-
lung der unteren Bauaufsichtsbehörde gegen-
über mitzuteilen.  
 
(2) Keiner Genehmigung bedarf unter den Vo-
raussetzungen des Absatzes 3 die Errichtung, 
Änderung und Nutzungsänderung von  
 
a) Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 

3,  
b) sonstigen Gebäude der Gebäudeklassen 1 

bis 2,  
c) sonstigen baulichen Anlagen, die keine 
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Gebäuden, deren Errichtung oder Änderung 
bei geänderter Nutzung genehmigungsfrei 
wäre. Die Bauherrin oder der Bauherr kann 
beantragen, dass für die in Satz 1 genannten 
Vorhaben das Baugenehmigungsverfahren 
durchgeführt wird. 
 
(2) Den bei der Gemeinde einzureichenden 
Bauvorlagen ist eine Erklärung der Entwurfs-
verfasserin oder des Entwurfsverfassers bei-
zufügen, dass das Vorhaben den Anfor-
derunggen an den Brandschutz entspricht. Mit 
dem Vorhaben darf einen Monat nach Ein-
gang der Bauvorlagen bei der Gemeinde be-
gonnen werden. Teilt die Gemeinde der Bau-
herrin oder dem Bauherrn vor Ablauf der Frist 
schriftlich mit, dass kein Genehmigungsver-
fahren durchgeführt werden soll, darf unver-
züglich mit dem Vorhaben begonnen werden. 
Ein Rechtsanspruch auf eine solche Mitteilung 
besteht nicht. 
 
(3) Die Gemeinde kann die Erklärung nach 
Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 abgeben, weil sie beab-
sichtigt, eine Veränderungssperre nach § 14 
des Baugesetzbuches zu beschließen oder 
eine Zurückstellung nach § 15 des Baugesetz-
buches zu beantragen, oder wenn sie aus 
anderen Gründen die Durchführung eines Ge-
nehmigungsverfahrens für erforderlich hält. 
Erklärt die Gemeinde, dass das Genehmi-
gungsverfahren durchgeführt werden soll, hat 
sie der Bauherrin oder dem Bauherrn mit der 
Erklärung die Bauvorlagen zurückzureichen, 
falls die Bauherrin oder der Bauherr bei der 
Vorlage nicht ausdrücklich bestimmt hat, dass 

Gebäude sind,  
d) Nebengebäuden und Nebenanlagen zu 

Bauvorhaben nach den Buchstaben a) bis 
c), ausgenommen Sonderbauten.  

 
(3) Nach Absatz 2 ist ein Bauvorhaben ge-
nehmigungsfrei gestellt, wenn  
 
1. es im Geltungsbereich eines Bebauungs-

plans im Sinne des § 30 Absatz 1 oder der 
§§ 12, 30 Absatz 2 des Baugesetzbuchs 
(BauGB) liegt,  

 
2. es den Festsetzungen des Bebauungs-

plans nicht widerspricht,  
 
3. die Erschließung im Sinne des BauGB ge-

sichert ist,  
 
4. es nicht die Errichtung, Änderung oder 

Nutzungsänderung baulicher Anlagen be-
trifft,  

 
a) durch die dem Wohnen dienende Nut-
zungseinheiten mit einer Größe von insge-
samt mehr als 5 000 m² Brutto-Grundfläche 
geschaffen werden oder  
 
b) die öffentlich zugänglich sind und der 
gleichzeitigen Nutzung durch mehr als 100 
Personen dienen sofern die Gebäude und 
baulichen Anlagen innerhalb des ange-
messenen Sicherheitsabstands eines Be-
triebsbereichs im Sinne des § 3 Absatz 5 a 
und 5c des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes in der Fassung 
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sie im Falle der Erklärung der Gemeinde nach 
Absatz 1 Nr. 3 als Bauantrag zu behandeln 
sind. Die Gemeinde leitet dann die Bauvorla-
gen zusammen mit ihrer Stellungnahme an 
die untere Bauaufsichtsbehörde weiter; § 72 
Abs. 1 Satz 3 ist nicht anzuwenden. 
 
(4) Bei Wohngebäuden mittlerer Höhe und 
Wohngebäuden geringer Höhe mit mehr als 
zwei Wohnungen, jedoch nicht bei deren Ne-
bengebäuden und Nebenanlagen, müssen vor 
Baubeginn ein von einer oder einem staatlich 
anerkannten Sachverständigen im Sinne des 
§ 85 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 geprüfter Nachweis 
über die Standsicherheit und von einer oder 
einem staatlich anerkannten Sachverständi-
gen aufgestellte oder geprüfte Nachweise 
über den Schallschutz und den Wärmeschutz 
vorliegen. Bei Wohngebäuden mittlerer Höhe 
muss zusätzlich von einer oder einem staat-
lich anerkannten Sachverständigen geprüft 
und bescheinigt werden, dass das Vorhaben 
den Anforderungen an den Brandschutz ent-
spricht. Die Bauherrin oder der Bauherr hat 
den Angrenzern (§ 74 Abs. 1) vor Baubeginn 
mitzuteilen, dass ein genehmigungsfreies 
Bauvorhaben nach Absatz 1 oder Absatz 7 
durchgeführt werden soll, zu dem die Ge-
meinde keine Erklärung nach Absatz 1 Satz 1 
Nr. 3 abgegeben hat. 
 
(5) Die Bauherrin oder der Bauherr hat den 
Ausführungsbeginn eines Vorhabens nach 
den Absätzen 1 und 7 mindestens eine Wo-
che vorher der Bauaufsichtsbehörde schriftlich 
anzuzeigen und dabei die Namen der Baulei-

der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 
(BGBl. I S. 1274), das zuletzt durch Gesetz 
vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2771) geän-
dert worden ist, oder, wenn der angemes-
sene Sicherheitsabstand nicht bekannt ist, 
innerhalb des Achtungsabstands des Be-
triebsbereichs liegen. Nummer 4 Satz 1 gilt 
nicht, wenn dem Gebot, den angemesse-
nen Sicherheitsabstand zu wahren, bereits 
in einem Bebauungsplan Rechnung getra-
gen worden ist und  

 
5. die Gemeinde nicht innerhalb der Frist 

nach Absatz 4 Satz 4 erklärt, dass das ein-
fache Baugenehmigungsverfahren durch-
geführt werden soll oder eine vorläufige 
Untersagung nach § 15 Absatz 1 Satz 2 
BauGB beantragt.  

 
(4) Die Bauherrin oder der Bauherr hat die 
erforderlichen Unterlagen bei der Gemeinde 
einzureichen; die Gemeinde legt, soweit sie 
nicht selbst Bauaufsichtsbehörde ist, eine Fer-
tigung der Unterlagen unverzüglich der unteren 
Bauaufsichtsbehörde vor. Den bei der Ge-
meinde einzureichenden Bauvorlagen ist eine 
Erklärung der Entwurfsverfasserin oder des 
Entwurfsverfassers beizufügen, dass das Vor-
haben den Anforderungen an den Brandschutz 
entspricht. Mit dem Bauvorhaben darf einen 
Monat nach Vorlage der erforderlichen Unter-
lagen bei der Gemeinde begonnen werden. 
Teilt die Gemeinde dem Bauherrn vor Ablauf 
der Frist schriftlich mit, dass kein Genehmi-
gungsverfahren durchgeführt werden soll und 
sie eine Untersagung nach § 15 Absatz 1 Satz 
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terin oder des Bauleiters und der Fachbaulei-
terinnen oder der Fachbauleiter sowie der 
staatlich anerkannten Sachverständigen nach 
§ 85 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4, die die Nachweise 
nach Absatz 4 aufstellen oder prüfen und 
stichprobenhafte Kontrollen nach Satz 7 
durchführen, mitzuteilen. Die Bauaufsichtsbe-
hörde unterrichtet das Staatliche Amt für Ar-
beitsschutz und, soweit erforderlich, das 
Staatliche Umweltamt. Vor Baubeginn muss 
die Grundrissfläche und die Höhenlage der 
baulichen Anlage abgesteckt sein. Die Bau-
vorlagen und die Bescheinigungen der Sach-
verständigen nach Absatz 4 müssen an der 
Baustelle von Baubeginn an vorliegen. Bauli-
che Anlagen im Sinne der Absätze 1 und 7 
dürfen erst dann benutzt werden, wenn sie 
ordnungsgemäß fertig gestellt und sicher be-
nutzbar sind. Ihre Fertigstellung ist der Bau-
aufsichtsbehörde anzuzeigen. Bei Fertigstel-
lung müssen Bescheinigungen von staatlich 
anerkannten Sachverständigen vorliegen, 
wonach sie sich durch stichprobenhafte Kon-
trollen während der Bauausführung davon 
überzeugt haben, dass die baulichen Anlagen 
entsprechend den in Absatz 4 genannten 
Nachweisen errichtet oder geändert worden 
sind. § 65 Abs. 4, § 68 Abs. 7 und § 70 gelten 
entsprechend. Der in § 81 Abs. 2 Satz 1 ge-
nannte Nachweis muss der Bauherrin oder 
dem Bauherrn vorliegen. 
 
(6) Die Bauherrin oder der Bauherr und die 
späteren Eigentümer haben die Bauvorlagen, 
Nachweise und Bescheinigungen aufzube-
wahren. 

2 BauGB nicht beantragen wird, darf der Bau-
herr mit der Ausführung des Bauvorhabens 
beginnen; von der Mitteilung nach Halbsatz 1 
hat die Gemeinde die Bauaufsichtsbehörde zu 
unterrichten. Will der Bauherr mit der Ausfüh-
rung des Bauvorhabens mehr als drei Jahre, 
nachdem die Bauausführung nach den Sätzen 
2 und 3 zulässig geworden ist, beginnen, gel-
ten die Sätze 1 bis 3 entsprechend.  
 
 
(5) Bei Wohngebäuden mit mehr als zwei 
Wohnungen, jedoch nicht ihren Nebengebäu-
den und Nebenanlagen, müssen vor Baube-
ginn ein von einer oder einem staatlich aner-
kannten Sachverständigen im Sinne des § 86 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 geprüfter Nachweis 
über die Standsicherheit und von einer oder 
einem staatlich anerkannten Sachverständigen 
aufgestellte oder geprüfte Nachweise über den 
Schallschutz und den Wärmeschutz vorliegen. 
Bei Wohngebäuden der Gebäudeklasse 3 
muss zusätzlich von einer oder von einem 
staatlich anerkannten Sachverständigen ge-
prüft und bescheinigt werden, dass das Vorha-
ben den Anforderungen an den Brandschutz 
entspricht. Die Bauherrin oder der Bauherr hat 
den Nachbarn (§ 71 Absatz 1) vor Baubeginn 
mitzuteilen, dass ein genehmigungsfreies Bau-
vorhaben nach Absatz 2 oder Absatz 7 durch-
geführt werden soll, zudem die Gemeinde kei-
ne Erklärung nach Absatz 3 Nummer 5 abge-
geben hat.  
 
(6) Die Erklärung der Gemeinde nach Absatz 3 
Nummer 5 erste Alternative kann insbesondere 
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(7) Die Absätze 1 bis 3 gelten auch für Gara-
gen und überdachte Stellplätze bis 1000 m² 
Nutzfläche, wenn sie einem Wohngebäude im 
Sinne des Absatzes 1 dienen. Bei Garagen 
mit einer Nutzfläche über 100 m² bis 1000 m² 
muss vor Baubeginn ein von einer oder einem 
staatlich anerkannten Sachverständigen ge-
prüfter Nachweis über die Standsicherheit 
vorliegen sowie zusätzlich von einer oder ei-
nem staatlich anerkannten Sachverständigen 
geprüft und bescheinigt worden sein, dass 
das Vorhaben den Anforderungen an den 
Brandschutz entspricht. Für diese Garagen 
gelten zusätzlich Absatz 4 Satz 3 und Absatz 
6. Soll in einer geschlossenen Mittelgarage 
eine natürliche Lüftung vorgesehen werden, 
so muss zu-vor von einer oder einem staatlich 
anerkannten Sachverständigen die Unbe-
denklichkeit bescheinigt worden sein. Die Be-
scheinigung ist aufgrund durchgeführter Mes-
sungen innerhalb eines Monats nach Inbe-
triebnahme der Garage von der oder dem 
Sachverständigen zu bestätigen. 
 
(8) Wird nach Durchführung des Bauvorha-
bens die Nichtigkeit des Bebauungsplanes 
festgestellt, so bedarf das Bauvorhaben auch 
dann keiner Baugenehmigung. Seine Beseiti-
gung darf wegen eines Verstoßes gegen bau-
planungsrechtliche Vorschriften, der auf der 
Nichtigkeit des Bebauungsplanes beruht, nicht 
verlangt werden, es sei denn, dass eine Be-
einträchtigung von Rechten Dritter dies erfor-
dert. 

deshalb erfolgen, weil sie eine Überprüfung 
der sonstigen Voraussetzungen des Absatzes 
3 oder des Bauvorhabens aus anderen Grün-
den für erforderlich hält. Darauf, dass die Ge-
meinde von ihrer Erklärungsmöglichkeit keinen 
Gebrauch macht, besteht kein Rechtsan-
spruch. Erklärt die Gemeinde, dass das einfa-
che Baugenehmigungsverfahren durchgeführt 
werden soll, hat sie dem Bauherrn die vorge-
legten Unterlagen zurückzureichen. Hat der 
Bauherr bei der Vorlage der Unterlagen be-
stimmt, dass seine Vorlage im Fall der Erklä-
rung nach Absatz 3 Nummer 5 als Bauantrag 
zu behandeln ist, leitet sie die Unterlagen 
gleichzeitig mit der Erklärung an die Bauauf-
sichtsbehörde weiter.  
 
(7) Die Absätze 2 bis 4 und 6 gelten auch für 
Garagen und überdachte Stellplätze sowie für 
Fahrrad-Stellplätze bis 1 000 m² Nutzfläche, 
wenn sie einem Wohngebäude im Sinne des 
Absatzes 2 dienen. Bei Garagen mit einer 
Nutzfläche über 100 m² bis 1 000 m² muss vor 
Baubeginn ein von einer oder von einem staat-
lich anerkannten Sachverständigen geprüfter 
Nachweis über die Standsicherheit vorliegen 
sowie zusätzlich von einer oder von einem 
staatlich anerkannten Sachverständigen ge-
prüft und bescheinigt worden sein, dass ein 
Vorhaben den Anforderungen an den Brand-
schutz entspricht. Für diese Garagen gilt zu-
sätzlich Absatz 5 Satz 3.  
 
(8) § 67 bleibt unberührt. §§ 69 Absatz 2 Satz 
1, Absatz 4 Sätze 1 und 2, 73 Absatz 6 Num-
mer 2, Absatz 7 und 8 sind entsprechend an-
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zuwenden.  
 

 

Dritter Abschnitt 
Verwaltungsverfahren 

Abschnitt 3 
Verwaltungsverfahren 
 

Dritter Abschnitt  
Genehmigungsverfahren 

 

 
§ 68 Vereinfachtes Genehmigungsverfah-
ren 
 
(1) Das vereinfachte Genehmigungsverfahren 
wird für die Errichtung und Änderung von bau-
lichen Anlagen sowie anderen Anlagen und 
Einrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 
durchgeführt, soweit sie nicht nach den §§ 65 
bis 67 genehmigungsfrei sind. Das vereinfach-
te Genehmigungsverfahren wird auch durch-
geführt, wenn die Bauherrin oder der Bauherr 
dies gemäß § 67 Abs. 1 Satz 3 beantragt. Das 
vereinfachte Genehmigungsverfahren gilt nicht 
für die Errichtung und Änderung von 
 
1. Hochhäusern, 
2. baulichen Anlagen mit mehr als 30 m Hö-

he, 
3. baulichen Anlagen und Räumen mit mehr 

als 1.600 m² Grundfläche; dies gilt nicht 
für Gewächshäuser ohne Verkaufsstätten 
mit einer Grundfläche von bis zu 5.000 
m², die einem land- oder forstwirtschaftli-
chen Betrieb oder einem Betrieb der gar-
tenbaulichen Erzeugung dienen,  

4. Verkaufsstätten mit mehr als 700 m² Ver-
kaufsfläche, 

5. Messe- und Ausstellungsbauten, 

 
§ 67 Einfaches Genehmigungsverfahren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 63 Einfaches Baugenehmigungsverfahren  
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6. Büro- und Verwaltungsgebäuden mit mehr 
als 3.000 m² Geschossfläche, 

7. Kirchen und Versammlungsstätten mit 
Räumen für mehr als 200 Personen, 

8. Sportstätten mit mehr als 1.600 m² Grund-
fläche oder mehr als 200 Zuschauerplät-
zen, Freisportanlagen mit mehr als 400 
Tribünenplätzen, 

9. Sanatorien und Krankenhäusern, Entbin-
dungs-, Säuglings-, Kinder- und Pflege-
heimen,  

10. Kindergärten und -horten mit mehr als 2 
Gruppen oder mit dem Aufenthalt für Kin-
der dienenden Räumen außerhalb des 
Erdgeschosses sowie Tageseinrichtungen 
für Menschen mit Behinderungen und alte 
Menschen, 

11. Gaststätten mit mehr als 40 Gastplätzen 
oder Beherbergungsbetrieben mit mehr 
als 30 Betten und Vergnügungsstätten, 

12. Schulen, Hochschulen und ähnlichen Ein-
richtungen, 

13. Abfertigungsgebäuden von Flughäfen und 
Bahnhöfen, 

14. Justizvollzugsanstalten und baulichen 
Anlagen für den Maßregelvollzug, 

15. baulichen Anlagen und Räumen, deren 
Nutzung mit Explosionsgefahr oder erhöh-
ter Brand-, Gesundheits- oder Verkehrs-
gefahr verbunden ist, und Anlagen, die 
am 1. Januar 1997 in der Vierten Verord-
nung zur Durchführung des Bun-
desimmissionsschutzgesetzes enthalten 
waren, 

16. Garagen mit mehr als 1.000 m² Nutzflä-
che,  
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17. Camping- und Wochenendplätzen, 
18. Regalen mit mehr als 9 m Lagerhöhe 

(Oberkante Lagergut), 
19. Zelten, soweit sie nicht Fliegende Bauten 

sind. 
 
Im vereinfachten Genehmigungsverfahren 
prüft die Bauaufsichtsbehörde nur die Verein-
barkeit des Vorhabens mit 
 
 
 
 
1. den Vorschriften der §§ 29 bis 38 des Bau-

gesetzbuches, 
 
 
 
 
 
2. den §§ 4, 6, 7, § 9 Abs. 2, §§ 12, 13, 51 

und 55, bei Sonderbauten auch mit § 17, 
 
 
3. den örtlichen Bauvorschriften nach § 86, 
4. anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften, 

deren Einhaltung nicht in einem anderen 
Genehmigungs-, Erlaubnis- oder sonstigen 
Zulassungsverfahren geprüft wird. 

 
 
Das vereinfachte Genehmigungsverfahren 
wird auch durchgeführt, wenn durch eine Nut-
zungsänderung eine bauliche Anlage entsteht, 
die keine bauliche Anlage im Sinne des Sat-
zes 3 ist. 

 
 
 
 
 
 
(1) Bei der Errichtung und Änderung von bau-
lichen Anlagen sowie anderen Anlagen und 
Einrichtungen im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 
2, die keine großen Sonderbauten sind, prüft 
die Bauaufsichtsbehörde nur die Vereinbarkeit 
des Vorhabens mit 
 
1. den Vorschriften der §§ 29 bis 38 des Bau-

gesetzbuches,  
 
 
 
 
 
2. den §§ 4, 6, 8 Absatz 2, §§ 9, 10, 48 Absatz 

2, 5 und 6 und den §§ 50 und 54, bei Son-
derbauten auch mit den Brandschutzvor-
schriften, 

3. den örtlichen Bauvorschriften nach § 88 und 
4. anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften, 

deren Einhaltung nicht in einem anderen 
Genehmigungs-, Erlaubnis- oder sonstigen 
Zulassungsverfahren geprüft wird. 

 
 
Die Anforderungen des baulichen Arbeits-
schutzes werden nicht geprüft. Das einfache 
Genehmigungsverfahren wird auch durchge-
führt, wenn durch eine Nutzungsänderung eine 
bauliche Anlage entsteht, die kein großer Son-

 
 
 
 
 
 
Außer bei großen Sonderbauten prüft die 
Bauaufsichtsbehörde  
 
 
 
 
 
1. die Übereinstimmung mit den Vorschriften 

über die Zulässigkeit der baulichen Anla-
gen nach den §§ 29 bis 38 BauGB,  

 
2. beantragte Abweichungen im Sinne des § 

67 Absatz 1 und 2 Satz 2 sowie  
 
 
 
 
 
 
3. andere öffentlich-rechtliche Anforderungen, 

soweit wegen der Baugenehmigung eine 
Entscheidung nach anderen öffentlich-
rechtlichen Vorschriften entfällt oder er-
setzt wird.  

 
§ 66 bleibt unberührt.  
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(2) Spätestens bei Baubeginn sind bei der 
Bauaufsichtsbehörde einzureichen 
 
1. Nachweise über den Schallschutz und den 

Wärmeschutz, die von einer oder einem 
staatlich anerkannten Sachverständigen 
nach § 85 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 aufgestellt 
oder geprüft sein müssen, 

2. ein Nachweis über die Standsicherheit, der 
von einer oder einem staatlich anerkannten 
Sachverständigen nach § 85 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 4 geprüft sein muss, und 

3. die Bescheinigung einer oder eines staat-
lich anerkannten Sachverständigen nach § 
85 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4, dass das Vorhaben 
den Anforderungen an den Brandschutz 
entspricht; dies gilt nicht für Wohngebäude 
geringer Höhe und Sonderbauten. 

 
Gleichzeitig sind der Bauaufsichtsbehörde die 
staatlich anerkannten Sachverständigen nach 
§ 85 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 zu benennen, die mit 
den stichprobenhaften Kontrollen der Bauaus-
führung beauftragt worden sind. Soll bei der 
Errichtung geschlossener Garagen mit einer 
Nutzfläche über 100 m² bis 1.000 m² eine na-
türliche Lüftung vorgesehen werden, so muss 
zuvor von einer oder einem staatlich aner-
kannten Sachverständigen die Unbedenklich-
keit bescheinigt worden sein; die Bescheini-
gung ist aufgrund durchgeführter Messungen 
innerhalb eines Monats nach Inbetriebnahme 
der Garage von der oder dem Sachverständi-
gen zu bestätigen. 

derbau ist. 
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(3) Die Nachweise gemäß Absatz 2 müssen 
für 
 
1. Wohngebäude geringer Höhe mit bis zu 

zwei Wohnungen einschließlich ihrer Ne-
bengebäude und Nebenanlagen, 

2. freistehende landwirtschaftliche Betriebs-
gebäude, auch mit Wohnteil, bis zu zwei 
Geschossen über der Geländeoberfläche, 
ausgenommen solche mit Anlagen für Jau-
che und Flüssigmist und 

3. eingeschossige Gebäude mit einer Grund-
fläche bis 200 m²  

 
nicht von staatlich anerkannten Sachverstän-
digen nach § 85 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 aufgestellt 
oder geprüft werden. 
 
(4) Für die folgenden Vorhaben müssen die 
bautechnischen Nachweise nach Absatz 2 
nicht vorgelegt werden: 
 
1. Gewächshäuser mit einer Firsthöhe bis zu 

5,0 m und nicht mehr als 1.600 m² Grund-
fläche, 

2. Garagen und überdachte Stellplätze mit 
einer Nutzfläche bis 100 m², 

3. untergeordnete Gebäude (§ 53), 
4. Wasserbecken bis zu 100 m³, einschließ-

lich ihrer Überdachungen, 
5. Verkaufs- und Ausstellungsstände, 
6. Einfriedungen, 
7. Aufschüttungen und Abgrabungen, 
8. Werbeanlagen. 
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(5) Auf Antrag der Bauherrin oder des Bau-
herrn kann die Bauaufsichtsbehörde die 
Nachweise nach Absatz 2 Nummern 1 und 2 
prüfen. Dies gilt auch für die Anforderungen an 
den baulichen Brandschutz, soweit hierüber 
Sachverständigenbescheinigungen vorzule-
gen sind. 
 
(6) Bei Wohngebäuden geringer Höhe ist den 
Bauvorlagen eine Erklärung der Entwurfsver-
fasserin oder des Entwurfsverfassers beizufü-
gen, dass das Vorhaben den Anforderungen 
an den Brandschutz entspricht. 
 
(7) Über Abweichungen (§ 73) von den nach 
Absatz 1 nicht zu prüfenden Vorschriften ent-
scheidet die Genehmigungsbehörde auf be-
sonderen Antrag. 
 
(8) Die Bauaufsichtsbehörde hat über den 
Bauantrag innerhalb einer Frist von 6 Wochen 
nach Eingang des Antrags bei ihr zu entschei-
den, 
 
- wenn das Vorhaben im Geltungsbereich 

eines Bebauungsplanes im Sinne des § 30 
Abs. 1 oder § 30 Abs. 2 des Baugesetzbu-
ches liegt, oder 

- für das Bauvorhaben ein Vorbescheid (§ 
71) erteilt worden ist, in dem über die Zu-
lässigkeit des Vorhabens auf dem Grund-
stück, die Bebaubarkeit des Grundstücks, 
die Zugänge auf dem Grundstück sowie 
über die Abstandflächen entschieden wur-
de. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Über Abweichungen (§ 74) von den nach 
Absatz 1 Satz 1 nicht zu prüfenden Vorschrif-
ten entscheidet die Bauaufsichtsbehörde auf 
besonderen Antrag. 
 
(3) Die Bauaufsichtsbehörde hat über den 
Bauantrag innerhalb einer Frist von sechs Wo-
chen nach Eingang des vollständigen Antrags 
bei ihr zu entscheiden, wenn 
 
1. das Vorhaben im Geltungsbereich eines 

Bebauungsplanes im Sinne des § 30 Ab-
satz 1 oder § 30 Absatz 2 des Baugesetz-
buches liegt oder 

2. für das Bauvorhaben ein Vorbescheid (§ 
71) erteilt worden ist, in dem über die Zu-
lässigkeit des Vorhabens auf dem Grund-
stück, die Bebaubarkeit des Grundstücks, 
die Zugänge auf dem Grundstück sowie 
über die Abstandflächen entschieden wur-
de. 
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Die Bauaufsichtsbehörde kann die Frist aus 
wichtigen Gründen bis zu 6 Wochen verlän-
gern. Als wichtige Gründe gelten insbesondere 
die notwendige Beteiligung anderer Behörden 
oder die notwendige Entscheidung über eine 
Befreiung nach § 31 Abs. 2 des Baugesetzbu-
ches oder eine Abweichung nach § 73. 
 
 
(9) Bauüberwachung (§ 81) und Bauzustands-
besichtigung (§ 82) beschränken sich auf den 
bei der Genehmigung geprüften Umfang. Un-
berührt bleibt § 43 Abs. 7. 

Die Bauaufsichtsbehörde kann die Frist aus 
wichtigen Gründen bis zu sechs Wochen ver-
längern. Als wichtige Gründe gelten insbeson-
dere die notwendige Beteiligung anderer Be-
hörden oder die notwendige Entscheidung 
über eine Befreiung nach § 31 Absatz 2 des 
Baugesetzbuches oder eine Abweichung nach 
§ 74 dieses Gesetzes. 

  
§ 66 Genehmigungsverfahren 
 
Bei großen Sonderbauten (§ 53 Absatz 3) prüft 
die Bauaufsichtsbehörde die Übereinstimmung 
 
 
1. mit den Vorschriften über die Zulässigkeit 

der baulichen Anlagen nach den §§ 29 bis 
38 des Baugesetzbuches, 

 
2. mit den Anforderungen nach den Vorschrif-

ten dieses Gesetzes und auf Grund dieses 
Gesetzes und 

3. mit anderen öffentlich-rechtlichen Vorschrif-
ten, deren Einhaltung nicht in einem ande-
ren Genehmigungs-, Erlaubnis- oder sonsti-
gen Zulassungsverfahren geprüft wird. 

 
Die Anforderungen des baulichen Arbeits-
schutzes werden nicht geprüft. 

 
§ 64 Baugenehmigungsverfahren  
 
Bei genehmigungsbedürftigen baulichen Anla-
gen, die nicht unter § 63 fallen, prüft die Bau-
aufsichtsbehörde  
 
1. die Übereinstimmung mit den Vorschriften 
über die Zulässigkeit der baulichen Anlagen 
nach den §§ 29 bis 38 BauGB,  
 
3. Anforderungen nach den Vorschriften die-
ses Gesetzes und aufgrund dieses Gesetzes 
erlassener Vorschriften und  
4. andere öffentlich-rechtliche Anforderungen, 
soweit wegen der Baugenehmigung eine Ent-
scheidung nach anderen öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften entfällt oder ersetzt wird.  
 
§ 66 bleibt unberührt.  

 
§ 67 Genehmigungsfreie Wohngebäude, 

 
§ 67 Genehmigungsfreie Wohngebäude, 

 



171 

 

Stellplätze und Garagen siehe Seite 160 
 

Stellplätze und Garagen siehe Seite 160 
 
 

 
§ 78 Typengenehmigung 
 
(1) Für bauliche Anlagen, die in derselben 
Ausführung an mehreren Stellen errichtet wer-
den sollen, kann die oberste Bauaufsichtsbe-
hörde eine allgemeine Genehmigung (Typen-
genehmigung) erteilen, wenn die baulichen 
Anlagen den bauaufsichtlichen Vorschriften 
entsprechen, ihre Brauchbarkeit für den jewei-
ligen Verwendungszweck nachgewiesen ist 
und ein öffentliches Interesse vorliegt. Eine 
Typengenehmigung kann auch erteilt werden 
für bauliche Anlagen, die in unterschiedlicher 
Ausführung, aber nach einem bestimmten 
System und aus bestimmten Bauteilen an 
mehreren Stellen errichtet werden sollen; in 
der Typengenehmigung ist die zulässige Ver-
änderbarkeit festzulegen. Für Fliegende Bau-
ten wird eine Typengenehmigung nicht erteilt. 
 
 
 
 
 
 
(2) Die Typengenehmigung bedarf der Schrift-
form. Sie darf nur unter dem Vorbehalt des 
Widerrufs und nur für eine bestimmte Frist 
erteilt werden, die fünf Jahre nicht überschrei-
ten soll. Sie kann auf schriftlichen Antrag je-
weils bis zu fünf Jahren verlängert werden. § 
77 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. Eine Aus-

 
§ 79a Typengenehmigung  
 
(1) Für bauliche Anlagen, die in derselben 
Ausführung an mehreren Stellen errichtet wer-
den sollen, kann die oberste Bauaufsichtsbe-
hörde eine allgemeine Genehmigung (Typen-
genehmigung) erteilen, wenn die baulichen 
Anlagen den bauaufsichtlichen Vorschriften 
entsprechen, ihre Brauchbarkeit für den jewei-
ligen Verwendungszweck nachgewiesen ist 
und kein öffentliches Interesse dagegen 
spricht. Eine Typengenehmigung kann auch 
erteilt werden für bauliche Anlagen, die in un-
terschiedlicher Ausführung, aber nach einem 
bestimmten System und aus bestimmten Bau-
teilen an mehreren Stellen errichtet werden 
sollen; in der Typengenehmigung ist die zuläs-
sige Veränderbarkeit festzulegen. Für Fliegen-
de Bauten wird eine Typengenehmigung nicht 
erteilt.  
 
 
 
 
 
(2) Die Typengenehmigung bedarf der Schrift-
form. Sie darf nur unter dem Vorbehalt des 
Widerrufs und nur für eine bestimmte Frist 
erteilt werden, die fünf Jahre nicht überschrei-
ten soll. Sie kann auf schriftlichen Antrag je-
weils bis zu fünf Jahren verlängert werden. § 
79 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. Eine Aus-

 
§ 65 Typengenehmigung  
 
(1) Für bauliche Anlagen, die in derselben 
Ausführung an mehreren Stellen errichtet wer-
den sollen, kann die oberste Bauaufsichtsbe-
hörde eine allgemeine Genehmigung (Typen-
genehmigung) erteilen, wenn die baulichen 
Anlagen den bauaufsichtlichen Vorschriften 
entsprechen, ihre Brauchbarkeit für den jewei-
ligen Verwendungszweck nachgewiesen ist 
und kein öffentliches Interesse dagegen-
spricht. Eine Typengenehmigung kann auch 
erteilt werden für bauliche Anlagen, die in un-
terschiedlicher Ausführung, aber nach einem 
bestimmten System und aus bestimmten Bau-
teilen an mehreren Stellen errichtet werden 
sollen; in der Typengenehmigung ist die zuläs-
sige Veränderbarkeit festzulegen. § 67 Absatz 
4 Satz 3 gilt entsprechend. Eine Typengeneh-
migung entbindet nicht von der Verpflichtung, 
eine Baugenehmigung (§ 64) oder eine Zu-
stimmung (§ 78) einzuholen. Für Fliegende 
Bauten wird eine Typengenehmigung nicht 
erteilt.  
 
(2) Die Typengenehmigung bedarf der Schrift-
form. Sie darf nur unter dem Vorbehalt des 
Widerrufs und nur für eine bestimmte Frist 
erteilt werden, die fünf Jahre nicht überschrei-
ten soll. Sie kann auf schriftlichen Antrag je-
weils bis zu fünf Jahren verlängert werden. § 
74 Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. Eine 
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fertigung der mit dem Genehmigungsvermerk 
zu versehenden Bauvorlagen ist der Antrag-
stellerin oder dem Antragsteller mit der Ty-
pengenehmigung zuzustellen. 
 
(3) Typengenehmigungen anderer Länder 
gelten auch im Land Nordrhein-Westfalen. 
 
(4) § 69 Abs. 1 und 2, § 72 Abs. 1 Satz 2 und 
Abs. 4 sowie § 73 gelten entsprechend. 
 
(5) Eine Typengenehmigung entbindet nicht 
von der Verpflichtung, eine Baugenehmigung 
(§ 75) oder eine Zustimmung (§ 80) einzuho-
len. 
 
(6) Die in der Typengenehmigung entschiede-
nen Sachverhalte brauchen von der Bauauf-
sichtsbehörde nicht geprüft zu werden. Soweit 
es aufgrund örtlicher Verhältnisse im Einzelfall 
erforderlich ist, kann die Bauaufsichtsbehörde 
weitere Auflagen machen oder genehmigte 
Typen ausschließen. 

fertigung der mit dem Genehmigungsvermerk 
zu versehenden Bauvorlagen ist der Antrag-
stellerin oder dem Antragsteller mit der Typen-
genehmigung zuzustellen.  
 
(3) Typengenehmigungen anderer Länder gel-
ten auch im Land Nordrhein-Westfalen.  
 
(4) § 69 Abs. 1 und 2, § 72 Abs. 1 Satz 2 und 
Abs. 4 sowie § 74 gelten entsprechend.  
 
(5) Eine Typengenehmigung entbindet nicht 
von der Verpflichtung, eine Baugenehmigung 
(§ 77) oder eine Zustimmung (§ 81) einzuho-
len.  
 
(6) Die in der Typengenehmigung entschiede-
nen Sachverhalte sind von der jeweiligen Bau-
aufsichtsbehörde nicht mehr zu prüfen. Soweit 
es auf Grund örtlicher Verhältnisse im Einzel-
fall erforderlich ist, kann die Bauaufsichtsbe-
hörde weitere Auflagen machen oder geneh-
migte Typen ausschließen.  

Ausfertigung der mit dem Genehmigungsver-
merk zu versehenden Bauvorlagen ist der An-
tragstellerin oder dem Antragsteller mit der 
Typengenehmigung zuzustellen.  
 
 
 
 
(3) § 68 Absatz 1 und 2, § 71 Absatz 1 Satz 2 
und Absatz 4 gelten entsprechend.  
 
(siehe Abs. 1) 
 
 
 
 
(4) Die in der Typengenehmigung entschiede-
nen Sachverhalte sind von der jeweiligen Bau-
aufsichtsbehörde nicht mehr zu prüfen. Soweit 
es auf Grund örtlicher Verhältnisse im Einzel-
fall erforderlich ist, kann die Bauaufsichtsbe-
hörde weitere Auflagen machen oder geneh-
migte Typen ausschließen. 

 
§ 70 Bauvorlageberechtigung 
 
(1) Bauvorlagen für die Errichtung und Ände-
rung von Gebäuden müssen von einer Ent-
wurfsverfasserin oder einem Entwurfsverfas-
ser, welche oder welcher bauvorlageberechtigt 
ist, durch Unterschrift anerkannt sein (§ 69 
Abs. 2 Satz 1). § 58 Abs. 1 bleibt unberührt. 
 
 
(2) Absatz 1 gilt nicht für Bauvorlagen für 
 

 
§ 70 Bauvorlageberechtigung 
 
(1) Bauvorlagen für die Errichtung und Ände-
rung von Gebäuden müssen von einer bauvor-
lageberechtigten Entwurfsverfasserin oder 
einem bauvorlageberechtigten Entwurfsver-
fasser durch Unterschrift anerkannt sein (§ 69 
Absatz 2 Satz 1). § 57 Absatz 1 bleibt unbe-
rührt. 
 
(2) Absatz 1 gilt nicht für Bauvorlagen für 
 

 
§ 66 Bauvorlagenberechtigung  
 
(1) Bauvorlagen für die Errichtung und Ände-
rung von Gebäuden müssen von einer Ent-
wurfsverfasserin oder einem Entwurfsverfas-
ser unterschrieben sein, der bauvorlagebe-
rechtigt ist.  
 
 
 
Dies gilt nicht für  
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1. Garagen und überdachte Stellplätze bis zu 
100 m² Nutzfläche sowie überdachte Fahr-
radabstellplätze, 

2. Behelfsbauten und untergeordnete Gebäu-
de (§ 53), 

3. eingeschossige Wintergärten mit einer 
Grundfläche von bis zu 25 m², 

4. eingeschossige Gebäude mit einer Grund-
fläche von bis zu 250 m², in denen sich kei-
ne Aufenthaltsräume, Ställe, Aborte oder 
Feuerstätten befinden, 

5. Dachgauben, wenn ihre Breite insgesamt 
höchstens ein Drittel der Breite der darunter 
liegenden Außenwand beträgt, 

6. Terrassenüberdachungen, 
7. Balkone und Altane, die bis zu 1,5 m vor 

die Außenwand vortreten, 
8. Aufzugschächte, die an den Außenwänden 

von Wohngebäuden geringer Höhe errich-
tet werden. 

 
(3) Bauvorlageberechtigt ist, wer 
 
1. die Berufsbezeichnung ,,Architektin" oder 

,,Architekt" führen darf, 
2. als Mitglied einer Ingenieurkammer in die 

von der Ingenieurkammer-Bau NRW ge-
führte Liste der Bauvorlageberechtigten 
eingetragen ist; Eintragungen anderer Län-
der gelten auch im Land Nordrhein-
Westfalen, soweit diese an die Mitglied-
schaft in einer Ingenieurkammer geknüpft 
sind, 

 
3. aufgrund des Baukammerngesetzes die 

Berufsbezeichnung ,,Innenarchitektin" oder 

1. Garagen und überdachte Stellplätze bis zu 
100 m² Nutzfläche sowie überdachte Fahr-
radabstellplätze, 

2. Behelfsbauten und untergeordnete Gebäu-
de (§ 52), 

3. eingeschossige Wintergärten mit einer 
Grundfläche von bis zu 25 m², 

4. eingeschossige Gebäude mit einer Grund-
fläche von bis zu 250 m², in denen sich kei-
ne Aufenthaltsräume, Ställe, Aborte oder 
Feuerstätten befinden, 

5. Dachgauben, wenn ihre Breite insgesamt 
höchstens ein Drittel der Breite der darunter 
liegenden Außenwand beträgt, 

6. Terrassenüberdachungen, 
7. Balkone und Altane, die bis zu 1,50 m vor 

die Außenwand vortreten und 
8. Aufzugschächte, die an den Außenwänden 

von Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 
und 2 errichtet werden. 

 
(3) Bauvorlageberechtigt ist, wer 
 
1. die Berufsbezeichnung ,,Architektin" oder 

,,Architekt" führen darf, 
2. als Mitglied einer Ingenieurkammer in die 

von der Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-
Westfalen geführte Liste der Bauvorlagebe-
rechtigten eingetragen ist; Eintragungen an-
derer Länder gelten auch im Land Nord-
rhein-Westfalen, soweit diese an die Mit-
gliedschaft in einer Ingenieurkammer ge-
knüpft sind, 

 
3. auf Grund des Baukammerngesetzes vom 

16. Dezember 2003 (GV. NRW. S. 786), 

1. Bauvorlagen, die üblicherweise von Fach-
kräften mit anderer Ausbildung als nach 
Absatz 2 verfasst werden, und  

 
2. geringfügige oder technisch einfache Bau-

vorhaben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Bauvorlageberechtigt ist, wer  
 
1. die Berufsbezeichnung „Architektin“ oder 

„Architekt“ führen darf,  
2. als Mitglied einer Ingenieurkammer in die 

von der Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-
Westfalen geführte Liste der Bauvorlage-
berechtigten eingetragen ist; Eintragungen 
anderer Länder gelten auch im Land Nord-
rhein-Westfalen, soweit diese an die Mit-
gliedschaft in einer Ingenieurkammer ge-
knüpft sind,  
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,,Innenarchitekt" führen darf, durch eine er-
gänzende Hochschulprüfung seine Befähi-
gung nachgewiesen hat, Gebäude gestal-
tend zu planen, und mindestens zwei Jahre 
in der Planung und Überwachung der Aus-
führung von Gebäuden praktisch tätig war, 

 
 
 
 
4. aufgrund des Baukammerngesetzes die 

Berufsbezeichnung ,,Innenarchitektin" oder 
,,Innenarchitekt" führen darf, für die mit der 
Berufsaufgabe der Innenarchitektinnen und 
Innenarchitekten verbundene bauliche Än-
derung von Gebäuden, 

5. aufgrund des Ingenieurgesetzes als Ange-
hörige oder Angehöriger der Fachrichtung 
Architektur (Studiengang Innenarchitektur) 
die Berufsbezeichnung ,,Ingenieurin" oder 
,,Ingenieur" führen darf, während eines 
Zeitraums von zwei Jahren vor dem 1. Ja-
nuar 1990 wiederholt Bauvorlagen für die 
Errichtung oder Änderung von Gebäuden 
als Entwurfsverfasserin oder Entwurfsver-
fasser durch Unterschrift anerkannt hat und 
Mitglied der Architektenkammer oder der 
Ingenieurkammer-Bau ist, 

 
 
 
 
 
6. die Befähigung zum höheren oder gehobe-

nen bautechnischen Verwaltungsdienst be-
sitzt, für ihre oder seine dienstliche Tätig-

das zuletzt durch Gesetz vom 9. Dezember 
2014 (GV. NRW. S. 876) geändert worden 
ist, die Berufsbezeichnung 
,,Innenarchitektin" oder ,,Innenarchitekt" 
führen darf, durch eine ergänzende Hoch-
schulprüfung ihre oder seine Befähigung 
nachgewiesen hat, Gebäude gestaltend zu 
planen, und mindestens zwei Jahre in der 
Planung und Überwachung der Ausführung 
von Gebäuden praktisch tätig war, 

4. auf Grund des Baukammerngesetzes die 
Berufsbezeichnung ,,Innenarchitektin" oder 
,,Innenarchitekt" führen darf, für die mit der 
Berufsaufgabe der Innenarchitektinnen und 
Innenarchitekten verbundene bauliche Än-
derung von Gebäuden, 

5. auf Grund des Ingenieurgesetzes vom 5. 
Mai 1970 (GV. NRW. S. 312), das zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 28. Mai 
2013 (GV. NRW. S. 272) geändert worden 
ist, als Angehörige oder Angehöriger der 
Fachrichtung Architektur (Studiengang In-
nenarchitektur) die Berufsbezeichnung 
,,Ingenieurin" oder ,,Ingenieur" führen darf, 
während eines Zeitraums von zwei Jahren 
vor dem 1. Januar 1990 wiederholt Bauvor-
lagen für die Errichtung oder Änderung von 
Gebäuden als Entwurfsverfasserin oder 
Entwurfsverfasser durch Unterschrift aner-
kannt hat und Mitglied der Architektenkam-
mer Nordrhein-Westfalen oder der Ingeni-
eurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen ist 
oder 

6. die Befähigung zum höheren oder gehobe-
nen bautechnischen Verwaltungsdienst be-
sitzt, für ihre oder seine dienstliche Tätig-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. die Berufsbezeichnung „Innenarchitektin“ 

oder „Innenarchitekt“ führen darf, für die 
mit dieser Berufsaufgabe verbundenen 
baulichen Änderungen von Gebäuden oder  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. einen berufsqualifizierenden Hochschulab-

schluss eines Studiums der Fachrichtung 
Architektur, Hochbau oder des Bauingeni-
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keit. 
 
 
 
 
 
 
(4) In die Liste der Bauvorlageberechtigten ist 
auf Antrag von der Ingenieurkammer-Bau 
NRW einzutragen, wer einen berufsqualifizie-
renden Hochschulabschluss eines Studiums 
der Fachrichtung Bauingenieurwesen nach-
weist und danach mindestens zwei Jahre in 
der Planung und Überwachung der Ausfüh-
rung von Gebäuden praktisch tätig war. Dem 
Antrag sind die zur Beurteilung erforderlichen 
Unterlagen beizufügen. Die Ingenieurkammer-
Bau NRW stellt eine Empfangsbestätigung 
nach § 71 b Absatz 3 und 4 des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes aus. 
Hat die Anerkennungsbehörde nicht innerhalb 
einer Frist von drei Monaten entschieden, gilt 
die Anerkennung als erteilt. Es gilt § 42 a Ver-
waltungsverfahrensgesetz mit der Maßgabe, 
dass die Fristverlängerung zwei Monate nicht 
übersteigen darf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

keit. 
 
 
 
 
 
 
(4) In die Liste der Bauvorlageberechtigten ist 
auf Antrag von der Ingenieurkammer-Bau 
Nordrhein-Westfalen einzutragen, wer einen 
berufsqualifizierenden Hochschulabschluss 
eines Studiums der Fachrichtung Bauingeni-
eurwesen nachweist und danach mindestens 
zwei Jahre in der Planung und Überwachung 
der Ausführung von Gebäuden praktisch tätig 
war. Dem Antrag sind die zur Beurteilung er-
forderlichen Unterlagen beizufügen. Die Inge-
nieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen stellt 
eine Empfangsbestätigung nach § 71b Absatz 
3 und 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen aus. Hat die 
Anerkennungsbehörde nicht innerhalb einer 
Frist von drei Monaten entschieden, gilt die 
Anerkennung als erteilt. Es gilt § 42a des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen mit der Maßgabe, dass 
die Fristverlängerung zwei Monate nicht über-
steigen darf.  
 
 
 
 
 
 
 
 

eurwesens nachweist, danach mindestens 
zwei Jahre auf dem Gebiet der Entwurfs-
planung von Gebäuden praktisch tätig ge-
wesen ist und Bediensteter einer juristi-
schen Person des öffentlichen Rechts ist, 
für die dienstliche Tätigkeit.  

 
(3) In die Liste der Bauvorlageberechtigten ist 
auf Antrag von der Ingenieurkammer-Bau 
Nordrhein-Westfalen einzutragen, wer  
 
1. einen berufsqualifizierenden Hochschulab-

schluss eines Studiums der Fachrichtung 
Hochbau (Art. 49 Abs. 1 der Richtlinie 
2005/36/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 7. September 2005 
über die Anerkennung von Berufsqualifika-
tionen, ABl. L 255 vom 30.09.2005, S. 22) 
oder des Bauingenieurwesens nachweist 
und  

 
2. danach mindestens zwei Jahre auf dem 

Gebiet der Entwurfsplanung von Gebäu-
den praktisch tätig gewesen ist.  

 
Dem Antrag sind die zur Beurteilung erforderli-
chen Unterlagen beizufügen. Die Ingenieur-
kammer-Bau Nordrhein-Westfalen stellt eine 
Empfangsbestätigung nach § 71b Absatz 3 
und 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen aus. Hat die 
Anerkennungsbehörde nicht innerhalb einer 
Frist von drei Monaten entschieden, gilt die 
Anerkennung als erteilt. Es gilt § 42a des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen mit der Maßgabe, dass 
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(5) Personen, die in einem anderen Mitglied-
staat der Europäischen Union oder einem 
nach dem Recht der Europäischen Gemein-
schaften gleichgestellten Staat als Bauvorla-
geberechtigte niedergelassen sind, sind ohne 
Eintragung in die Liste nach Absatz 3 Nummer 
2 und ohne Nachweis einer Kammermitglied-
schaft bauvorlageberechtigt, wenn sie 
 
1. eine vergleichbare Berechtigung besitzen 

und 
2. dafür dem Absatz 4 Satz 1 vergleichbare 

Anforderungen erfüllen mussten. 
 
 

Sie haben das erstmalige Tätigwerden als 
Bauvorlageberechtigte vorher der Ingenieur-
kammer-Bau NRW anzuzeigen und dabei 
 
 
1. eine Bescheinigung darüber, dass sie in 

einem Mitgliedstaat der Europäischen Uni-
on oder einem nach dem Recht der Euro-
päischen Gemeinschaften gleichgestellten 
Staat rechtmäßig als Bauvorlageberechtig-
te niedergelassen sind und ihnen die Aus-
übung dieser Tätigkeiten zum Zeitpunkt der 
Vorlage der Bescheinigung nicht, auch 
nicht vorübergehend, untersagt ist, und 

 
2. einen Nachweis darüber, dass sie im Staat 

ihrer Niederlassung für die Tätigkeit als 
Bauvorlageberechtigte mindestens die Vo-

 
 
 
(5) Personen, die in einem anderen Mitglied-
staat der Europäischen Union oder einem 
nach dem Recht der Europäischen Gemein-
schaften gleichgestellten Staat als Bauvorla-
geberechtigte niedergelassen sind, sind ohne 
Eintragung in die Liste nach Absatz 3 Nummer 
2 und ohne Nachweis einer Kammermitglied-
schaft bauvorlageberechtigt, wenn sie  
 
1. eine vergleichbare Berechtigung besitzen 

und 
2. dafür dem Absatz 4 Satz 1 vergleichbare 

Anforderungen erfüllen mussten. 
 
 
Sie haben das erstmalige Tätigwerden als 
Bauvorlageberechtigte vorher der Ingenieur-
kammer-Bau Nordrhein-Westfalen anzuzeigen 
und dabei 
 
1. eine Bescheinigung darüber, dass sie in 

einem Mitgliedstaat der Europäischen Union 
oder einem nach dem Recht der Europäi-
schen Gemeinschaften gleichgestellten 
Staat rechtmäßig als Bauvorlageberechtigte 
niedergelassen sind und ihnen die Aus-
übung dieser Tätigkeiten zum Zeitpunkt der 
Vorlage der Bescheinigung nicht, auch nicht 
vorübergehend, untersagt ist und 

 
2. einen Nachweis darüber, dass sie im Staat 

ihrer Niederlassung für die Tätigkeit als 
Bauvorlageberechtigte mindestens die Vo-

die Fristverlängerung zwei Monate nicht über-
steigen darf.  
 
(4) Personen, die in einem anderen Mitglied-
staat der Europäischen Union oder einem 
nach dem Recht der Europäischen Gemein-
schaften gleichgestellten Staat als Bauvorla-
geberechtigte niedergelassen sind, sind ohne 
Eintragung in die Liste nach Absatz 2 Nummer 
2 bauvorlageberechtigt, wenn sie  
 
 
1. eine vergleichbare Berechtigung besitzen 

und  
2. dafür dem Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und 

2 vergleichbare Anforderungen erfüllen 
mussten.  

 
Sie haben das erstmalige Tätigwerden als 
Bauvorlageberechtigte vorher der Ingenieur-
kammer-Bau Nordrhein-Westfalen anzuzeigen 
und dabei  
 
1. eine Bescheinigung darüber, dass sie in 

einem Mitgliedstaat der Europäischen Uni-
on oder einem nach dem Recht der Euro-
päischen Gemeinschaften gleichgestellten 
Staat rechtmäßig als Bauvorlageberechtig-
te niedergelassen sind und ihnen die Aus-
übung dieser Tätigkeiten zum Zeitpunkt 
der Vorlage der Bescheinigung nicht, auch 
nicht vorübergehend, untersagt ist, und  

 
2. einen Nachweis darüber, dass sie im Staat 

ihrer Niederlassung für die Tätigkeit als 
Bauvorlageberechtigter mindestens die Vo-
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raussetzungen des Absatzes 4 Satz 1 erfül-
len mussten, vorzulegen; sie sind in einem 
Verzeichnis zu führen. 

 
Die Ingenieurkammer-Bau NRW hat auf An-
trag zu bestätigen, dass die Anzeige nach 
Satz 2 erfolgt ist; sie kann das Tätigwerden als 
bauvorlageberechtigte Person untersagen und 
die Eintragung in dem Verzeichnis nach Satz 2 
löschen, wenn die Voraussetzungen des Sat-
zes 1 nicht erfüllt sind. 
 
 
(6) Personen, die in einem anderen Mitglied-
staat der Europäischen Union oder einem 
nach dem Recht der Europäischen Gemein-
schaften gleichgestellten Staat als Bauvorla-
geberechtigte niedergelassen sind, ohne im 
Sinne des Absatzes 5 Satz 1 Nummer 2 ver-
gleichbar zu sein, sind bauvorlageberechtigt, 
wenn ihnen die Ingenieurkammer-Bau NRW 
bescheinigt hat, dass sie die Anforderungen 
des Absatzes 4 Satz 1 erfüllen; sie sind in ei-
nem Verzeichnis zu führen. Die Bescheinigung 
wird auf Antrag erteilt. Absatz 4 Satz 2 bis 5 ist 
entsprechend anzuwenden. 
 
 
(7) Anzeigen und Bescheinigungen nach den 
Absätzen 5 und 6 sind nicht erforderlich, wenn 
bereits in einem anderen Land eine Anzeige 
erfolgt ist oder eine Bescheinigung erteilt wur-
de; eine weitere Eintragung in die von der In-
genieurkammer-Bau NRW geführten Ver-
zeichnisse erfolgt nicht. Verfahren nach den 
Absätzen 4 bis 6 können über eine einheitliche 

raussetzungen des Absatzes 4 Satz 1 erfül-
len mussten, vorzulegen. Sie sind in einem 
Verzeichnis zu führen.  

 
Die Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-
Westfalen hat auf Antrag zu bestätigen, dass 
die Anzeige nach Satz 2 erfolgt ist. Sie kann 
das Tätigwerden als bauvorlageberechtigte 
Person untersagen und die Eintragung in dem 
Verzeichnis nach Satz 2 löschen, wenn die 
Voraussetzungen des Satzes 1 nicht erfüllt 
sind. 
 
(6) Personen, die in einem anderen Mitglied-
staat der Europäischen Union oder einem 
nach dem Recht der Europäischen Gemein-
schaften gleichgestellten Staat als Bauvorla-
geberechtigte niedergelassen sind, ohne im 
Sinne des Absatzes 5 Satz 1 Nummer 2 ver-
gleichbar zu sein, sind bauvorlageberechtigt, 
wenn ihnen die Ingenieurkammer-Bau Nord-
rhein-Westfalen bescheinigt hat, dass sie die 
Anforderungen des Absatzes 4 Satz 1 erfüllen. 
Sie sind in einem Verzeichnis zu führen. Die 
Bescheinigung wird auf Antrag erteilt. Absatz 4 
Satz 2 bis 5 ist entsprechend anzuwenden. 
 
 
(7) Anzeigen und Bescheinigungen nach den 
Absätzen 5 und 6 sind nicht erforderlich, wenn 
bereits in einem anderen Land eine Anzeige 
erfolgt ist oder eine Bescheinigung erteilt wur-
de. Eine weitere Eintragung in die von der In-
genieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen ge-
führten Verzeichnisse erfolgt nicht. Verfahren 
nach den Absätzen 4 bis 6 können über eine 

raussetzungen des Absatz 3 Satz 1 Num-
mer 1 und 2 erfüllen mussten, vorzulegen; 
sie sind in einem Verzeichnis zu führen.  

 
Die Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-
Westfalen hat auf Antrag zu bestätigen, dass 
die Anzeige nach Satz 2 erfolgt ist; sie kann 
das Tätigwerden als Bauvorlageberechtigter 
untersagen und die Eintragung in dem Ver-
zeichnis nach Satz 2 löschen, wenn die Vo-
raussetzungen des Satzes 1 nicht erfüllt sind.  
 
 
(5) Personen, die in einem anderen Mitglied-
staat der Europäischen Union oder einem 
nach dem Recht der Europäischen Gemein-
schaften gleichgestellten Staat als Bauvorla-
geberechtigte niedergelassen sind, ohne im 
Sinne des Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 ver-
gleichbar zu sein, sind bauvorlageberechtigt, 
wenn ihnen die Ingenieurkammer-Bau Nord-
rhein-Westfalen bescheinigt hat, dass sie die 
Anforderungen des Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 
und 2 erfüllen; sie sind in einem Verzeichnis 
zu führen. Die Bescheinigung wird auf Antrag 
erteilt. Absatz 3 Satz 2 bis 5 ist entsprechend 
anzuwenden.  
 
(6) Anzeigen und Bescheinigungen nach den 
Absätzen 4 und 5 sind nicht erforderlich, wenn 
bereits in einem anderen Land eine Anzeige 
erfolgt ist oder eine Bescheinigung erteilt wur-
de; eine weitere Eintragung in die von der In-
genieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen ge-
führten Verzeichnisse erfolgt nicht. Verfahren 
nach den Absätzen 3 bis 5 können über die 
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Stelle nach den Vorschriften des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes abgewickelt werden. 
 
 
(8) Juristische Personen des öffentlichen 
Rechts und Unternehmen dürfen Bauvorlagen 
als Entwurfsverfasser unterschreiben, wenn 
sie diese unter der Leitung einer bauvorlage-
berechtigten Person, die der juristischen Per-
son oder dem Unternehmen angehören muss, 
aufstellen. Die bauvorlageberechtigte Person 
hat die Bauvorlagen durch Unterschrift anzu-
erkennen. 
 

einheitliche Stelle nach den Vorschriften des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land 
Nordrhein- Westfalen abgewickelt werden. 
 
(8) Juristische Personen des öffentlichen 
Rechts und Unternehmen dürfen Bauvorlagen 
als Entwurfsverfasser unterschreiben, wenn 
sie diese unter der Leitung einer bauvorlage-
berechtigten Person, die der juristischen Per-
son oder dem Unternehmen angehören muss, 
aufstellen. Die bauvorlageberechtigte Person 
hat die Bauvorlagen durch Unterschrift anzu-
erkennen. 

einheitliche Stelle nach den Vorschriften des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen abgewickelt werden.  
 
(7) Juristische Personen des öffentlichen 
Rechts und Unternehmen dürfen Bauvorlagen 
als Entwurfsverfasser unterschreiben, wenn 
sie diese unter der Leitung einer bauvorlage-
berechtigten Person, die der juristischen Per-
son oder dem Unternehmen angehören muss, 
aufstellen. Die bauvorlageberechtigte Person 
hat die Bauvorlagen durch Unterschrift anzu-
erkennen. 

 
 

 
§ 68 Bautechnische Nachweise und Be-
scheinigungen staatlich anerkannter Sach-
verständiger 
 
(1) Spätestens mit der Anzeige des Baube-
ginns sind bei der Bauaufsichtsbehörde zu-
sammen mit den in Bezug genommenen bau-
technischen Nachweisen einzureichen 
 
1. Bescheinigungen einer oder eines staatlich 

anerkannten Sachverständigen nach § 86 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 4, dass Nach-
weise über den Schallschutz und den 
Wärmeschutz aufgestellt oder geprüft wur-
den, 

 
2. Bescheinigungen eines oder einer staatlich 

anerkannten Sachverständigen nach § 86 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 über die Prü-
fung des Standsicherheitsnachweises und 

  

 
§ 67 Bautechnische Nachweise  
 
 
 
(1) Spätestens mit der Anzeige des Baube-
ginns sind bei der Bauaufsichtsbehörde zu-
sammen mit den in Bezug genommenen bau-
technischen Nachweisen einzureichen  
 
1. Bescheinigungen einer oder eines staatlich 

anerkannten Sachverständigen nach § 86 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 4, dass Nach-
weise über den Schallschutz und den 
Wärmeschutz aufgestellt oder geprüft wur-
den,  

 
2. Bescheinigungen eines oder einer staatlich 

anerkannten Sachverständigen nach § 86 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 über die Prü-
fung des Standsicherheitsnachweises und  
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3. die Bescheinigung einer oder eines staat-
lich anerkannten Sachverständigen nach § 
86 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4, dass das 
Vorhaben den Anforderungen an den 
Brandschutz entspricht; dies gilt nicht für 
Wohngebäude der Gebäudeklassen 1 bis 
3 und Sonderbauten mit Ausnahme von 
Garagen mit einer Nutzfläche über 100 m² 
bis 1 000 m². 

 
Gleichzeitig sind der Bauaufsichtsbehörde 
schriftliche Erklärungen staatlich anerkannter 
Sachverständiger vorzulegen, wonach sie zur 
stichprobenhaften Kontrolle der Bauausfüh-
rung beauftragt wurden. Soll bei der Errichtung 
geschlossener Garagen mit einer Nutzfläche 
über 100 m² bis 1 000 m² eine natürliche Lüf-
tung vorgesehen werden, so muss zuvor von 
einer oder einem staatlich anerkannten Sach-
verständigen die Unbedenklichkeit bescheinigt 
worden sein. Die Bescheinigung ist auf Grund 
durchgeführter Messungen innerhalb eines 
Monats nach Inbetriebnahme der Garage von 
der oder dem Sachverständigen zu bestätigen. 
Auf Antrag der Bauherrin oder des Bauherrn 
kann die Bauaufsichtsbehörde die bautechni-
schen Nachweise prüfen. Dies gilt auch für die 
Anforderungen an den baulichen Brandschutz, 
soweit hierüber Sachverständigenbescheini-
gungen vorzulegen sind. 
 
2) Die bautechnischen Nachweise müssen für 
 
 
 
 

3. die Bescheinigung einer oder eines staat-
lich anerkannten Sachverständigen nach § 
86 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4, dass das 
Vorhaben den Anforderungen an den 
Brandschutz entspricht; dies gilt nicht für 
Wohngebäude der Gebäudeklassen 1 bis 
2 und Sonderbauten.  

 
 
 
Gleichzeitig sind der Bauaufsichtsbehörde 
schriftliche Erklärungen staatlich anerkannter 
Sachverständiger vorzulegen, wonach sie zur 
stichprobenhaften Kontrolle der Bauausfüh-
rung beauftragt wurden. Soll bei der Errichtung 
geschlossener Garagen mit einer Nutzfläche 
über 100 m² bis 1 000 m² eine natürliche Lüf-
tung vorgesehen werden, so muss zuvor von 
einer oder einem staatlich anerkannten Sach-
verständigen die Unbedenklichkeit bescheinigt 
worden sein. Die Bescheinigung ist auf Grund 
durchgeführter Messungen innerhalb eines 
Monats nach Inbetriebnahme der Garage von 
der oder dem Sachverständigen zu bestätigen. 
Auf Antrag der Bauherrin oder des Bauherrn 
kann die Bauaufsichtsbehörde die bautechni-
schen Nachweise prüfen. Dies gilt auch für die 
Anforderungen an den baulichen Brandschutz, 
soweit hierüber Sachverständigenbescheini-
gungen vorzulegen sind.  
 
(2) Die bautechnischen Nachweise müssen für  
 
1. Wohngebäude der Gebäudeklassen 1 und 

2 einschließlich ihrer Nebengebäude und 
Nebenanlagen,  
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1. freistehende landwirtschaftliche Betriebsge-

bäude, auch mit Wohnteil, bis zu zwei Ge-
schossen über der Geländeoberfläche, aus-
genommen solche mit Anlagen für Jauche 
und Flüssigmist und 

 
2. eingeschossige Gebäude mit einer Grund-

fläche bis 200 m² 
 
nicht von staatlich anerkannten Sachverstän-
digen nach § 86 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 
aufgestellt oder geprüft werden. 
 
(3) Für die folgenden Vorhaben müssen die 
Unterlagen nach Absatz 1 nicht vorgelegt wer-
den: 
 
1. Gewächshäuser mit einer Firsthöhe bis zu 

5 m und nicht mehr als 1 600 m² Grundflä-
che, 

2. Garagen und überdachte Stellplätze mit 
einer Nutzfläche bis 100 m², 

3. untergeordnete Gebäude (§ 52), 
4. Wasserbecken bis zu 100 m³, einschließ-

lich ihrer Überdachungen, 
5. Verkaufs- und Ausstellungsstände, 
6. Einfriedungen, 
7. Aufschüttungen und Abgrabungen und 
8. Werbeanlagen. 
 
 

 
2. freistehende landwirtschaftliche Betriebs-

gebäude, auch mit Wohnteil, bis zu zwei 
Geschossen über der Geländeoberfläche, 
ausgenommen solche mit Anlagen für Jau-
che und Flüssigmist und  

 
3. eingeschossige Gebäude mit einer Grund-

fläche bis 200 m²  
 
nicht von staatlich anerkannten Sachverstän-
digen nach § 86 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 
aufgestellt oder geprüft werden.  
 
(3) Absatz 1 gilt nicht für nicht genehmigungs-
bedürftige Bauvorhaben, einschließlich der 
Beseitigung von Anlagen, soweit nicht in die-
sem Gesetz oder in der Rechtsverordnung 
aufgrund § 86 Absatz 3 anderes bestimmt ist.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Einer Prüfung bautechnischer Nachweise, 
die von einem Prüfamt für Baustatik allgemein 
geprüft sind (Typenprüfung), bedarf es nicht. 
Typenprüfungen anderer Länder gelten auch 
im Land Nordrhein-Westfalen.  
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§ 73 Abweichungen 
 
(1) Soweit in diesem Gesetz oder in aufgrund 
dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften 
nichts anderes geregelt ist, kann die Geneh-
migungsbehörde Abweichungen von bauauf-
sichtlichen Anforderungen dieses Gesetzes 
und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen 
Vorschriften zulassen, wenn sie unter Berück-
sichtigung des Zwecks der jeweiligen Anforde-
rungen und unter Würdigung der nachbarli-
chen Interessen mit den öffentlichen Belangen 
vereinbar sind. Abweichungen von § 6 sind 
insbesondere zulässig, wenn durch das Vor-
haben nachbarliche Interessen nicht stärker 
oder nur unwesentlich stärker beeinträchtigt 
werden als bei einer Bebauung des Grund-
stücks, die nach § 6 zulässig wäre. Unter den 
Voraussetzungen des Satzes 1 sind Abwei-
chungen zuzulassen, wenn sie der Verwirkli-
chung von Vorhaben zur Einsparung von 
Wasser oder Energie dienen. Soll von einer 
technischen Anforderung abgewichen werden, 
ist der Genehmigungsbehörde nachzuweisen, 
dass dem Zweck dieser Anforderung auf an-
dere Weise entsprochen wird. 
 
(2) Ist für bauliche Anlagen oder andere Anla-
gen und Einrichtungen im Sinne von § 1 Abs. 
1 Satz 2, die keiner Baugenehmigung bedür-
fen, eine Abweichung erforderlich, so ist sie 
schriftlich zu beantragen. 
 
(siehe § 74 a) 
 

 
§ 74 Abweichungen 
 
(1) Soweit in diesem Gesetz oder in auf Grund 
dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften 
nichts anderes geregelt ist, kann die Geneh-
migungsbehörde Abweichungen von bauauf-
sichtlichen Anforderungen dieses Gesetzes 
und der auf Grund dieses Gesetzes erlasse-
nen Vorschriften zulassen, wenn sie unter Be-
rücksichtigung des Zwecks der jeweiligen An-
forderungen und unter Würdigung der nach-
barlichen Interessen mit den öffentlichen Be-
langen vereinbar sind. Unter den Vorausset-
zungen des Satzes 1 sind Abweichungen zu-
zulassen, wenn sie der Verwirklichung von 
Vorhaben zur Einsparung von Wasser oder 
Energie dienen. Soll von einer technischen 
Anforderung abgewichen werden, ist der Ge-
nehmigungsbehörde nachzuweisen, dass dem 
Zweck dieser Anforderung auf andere Weise 
entsprochen wird. 
 
 
 
 
 
 
(2) Ist für bauliche Anlagen oder andere Anla-
gen und Einrichtungen im Sinne von § 1 Ab-
satz 1 Satz 2, die keiner Baugenehmigung 
bedürfen, eine Abweichung erforderlich, so ist 
sie schriftlich zu beantragen. Die Bauauf-
sichtsbehörde hat über den Abweichungsan-
trag innerhalb einer Frist von sechs Wochen 
nach Eingang des vollständigen Antrags bei 

 
§ 68 Abweichungen  
 
(1) Die Bauaufsichtsbehörde kann Abwei-
chungen von Anforderungen dieses Gesetzes 
und aufgrund dieses Gesetzes erlassener 
Vorschriften zulassen, wenn sie unter Berück-
sichtigung des Zwecks der jeweiligen Anforde-
rung und unter Würdigung der öffentlich-
rechtlich geschützten nachbarlichen Belange 
mit den öffentlichen Belangen, insbesondere 
den Anforderungen des § 3 Absatz 1 und 3 
vereinbar ist. Unter den Voraussetzungen des 
Satzes 1 sind Abweichungen zuzulassen, 
wenn sie der Verwirklichung von Vorhaben zur 
Einsparung von Wasser oder Energie dienen. 
§ 87 Abs. 1 Satz 3 bleibt unberührt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Die Zulassung von Abweichungen nach 
Absatz 1, von Ausnahmen und Befreiungen 
von den Festsetzungen eines Bebauungsplans 
oder einer sonstigen städtebaulichen Satzung 
oder von Regelungen der Baunutzungsverord-
nung (BauNVO) ist gesondert schriftlich zu 
beantragen; der Antrag ist zu begründen. Für 
Anlagen, die keiner Genehmigung bedürfen, 
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ihr zu entscheiden. Sie kann die Frist aus 
wichtigen Gründen bis zu sechs Wochen ver-
längern. 
 
(siehe § 76) 

sowie für Abweichungen von Vorschriften, die 
im Genehmigungsverfahren nicht geprüft wer-
den, gilt Satz 1 entsprechend.  
 
(3) Über Abweichungen nach Absatz 1 Satz 1 
von örtlichen Bauvorschriften sowie über Aus-
nahmen und Befreiungen nach Absatz 2 Satz 
1 entscheidet bei nicht genehmigungsbedürfti-
gen Bauvorhaben die Gemeinde nach Maßga-
be der Absätze 1 und 2. Im Übrigen lässt die 
Bauaufsichtsbehörde Abweichungen von örtli-
chen Bauvorschriften im Einvernehmen mit der 
Gemeinde zu; § 36 Absatz 2 Satz 2 BauGB gilt 
entsprechend. Die Gemeinde bzw. die Bau-
aufsichtsbehörde hat über den Abweichungs-
antrag innerhalb einer Frist von sechs Wochen 
nach Eingang des vollständigen Antrags bei 
ihr zu entscheiden; sie kann die Frist aus wich-
tigen Gründen bis zu sechs Wochen verlän-
gern. 

 
§ 69 Bauantrag 
 
(1) Der Bauantrag ist schriftlich mit allen für 
seine Bearbeitung sowie für die Beurteilung 
des Bauvorhabens erforderlichen Unterlagen 
(Bauvorlagen) in ausreichender Anzahl bei der 
Bauaufsichtsbehörde einzureichen. Mit den 
Bauvorlagen für Sonderbauten gemäß § 68 
Abs. 1 Satz 3 ist ein Brandschutzkonzept ein-
zureichen. Es kann gestattet werden, dass 
einzelne Bauvorlagen nachgereicht werden. 
 
 
 
 

 
§ 69 Bauantrag, Bauvorlagen 
 
(1) Der Bauantrag ist schriftlich mit allen für 
seine Bearbeitung sowie für die Beurteilung 
des Bauvorhabens erforderlichen Unterlagen 
(Bauvorlagen) in ausreichender Anzahl bei der 
Bauaufsichtsbehörde einzureichen. Es kann 
gestattet werden, dass einzelne Bauvorlagen 
nachgereicht werden. Bei Wohngebäuden der 
Gebäudeklassen 1 bis 3 ist den Bauvorlagen 
eine Erklärung der Entwurfsverfasserin oder 
des Entwurfsverfassers beizufügen, dass das 
Vorhaben den Anforderungen an den Brand-
schutz entspricht. Mit den Bauvorlagen für 
große Sonderbauten gemäß § 53 Absatz 3 ist 

 
§ 69 Bauantrag, Bauvorlagen  
 
(1) Der Bauantrag ist schriftlich bei der unteren 
Bauaufsichtsbehörde einzureichen. Eine in 
diesem Gesetz angeordnete Schriftform kann 
nach Maßgabe des § 3a des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 12. November 1999 (GV. 
NRW. S. 602), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. 
S. 934) geändert worden ist, ersetzt werden.  
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(2) Die Bauherrin oder der Bauherr und die 
Entwurfsverfasserin oder der Entwurfsverfas-
ser haben den Bauantrag, die Entwurfsverfas-
serin oder der Entwurfsverfasser die Bauvor-
lagen zu unterschreiben. Die von den Fach-
planerinnen oder den Fachplanern nach § 58 
Abs. 2 bearbeiteten Unterlagen müssen auch 
von diesen unterschrieben sein. Für Bauvor-
haben auf fremden Grundstücken kann die 
Zustimmung der Grundstückseigentümerin 
oder des Grundstückseigentümers zu dem 
Bauvorhaben gefordert werden. 
 
(3) Treten bei einem Bauvorhaben mehrere 
Personen als Bauherrinnen oder Bauherren 
auf, ist gegenüber der Bauaufsichtsbehörde 
eine Vertreterin oder ein Vertreter zu bestel-
len, die oder der die der Bauherrin oder dem 
Bauherrn nach den öffentlich-rechtlichen Vor-

ein Brandschutzkonzept einzureichen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Die Bauherrin oder der Bauherr und die 
Entwurfsverfasserin oder der Entwurfsverfas-
ser haben den Bauantrag, die Entwurfsverfas-
serin oder der Entwurfsverfasser die Bauvor-
lagen zu unterschreiben. Die von den Fach-
planerinnen oder Fachplanern nach § 57 Ab-
satz 2 bearbeiteten Unterlagen müssen auch 
von diesen unterschrieben sein. Für Bauvor-
haben auf fremden Grundstücken kann die 
Zustimmung der Grundstückseigentümerin 
oder des Grundstückseigentümers zu dem 
Bauvorhaben gefordert werden. 
 
(3) Treten bei einem Bauvorhaben mehrere 
Personen als Bauherrinnen oder Bauherren 
auf, ist gegenüber der Bauaufsichtsbehörde 
eine Vertreterin oder ein Vertreter zu bestellen, 
die oder der die der Bauherrin oder dem Bau-
herrn nach den öffentlich-rechtlichen Vorschrif-

 
 
(2) Mit dem Bauantrag sind alle für die Beurtei-
lung des Bauvorhabens und die Bearbeitung 
des Bauantrags erforderlichen Unterlagen 
(Bauvorlagen) einzureichen. Mit den Bauvor-
lagen für Sonderbauten (§ 51) ist ein Brand-
schutzkonzept einzureichen. Es kann gestattet 
werden, dass einzelne Bauvorlagen nachge-
reicht werden.  
 
(3) In besonderen Fällen kann zur Beurteilung 
der Einwirkung des Bauvorhabens auf die 
Umgebung verlangt werden, dass es in geeig-
neter Weise auf dem Baugrundstück darge-
stellt wird.  
 
(4) Die Bauherrin oder der Bauherr und die 
Entwurfsverfasserin oder der Entwurfsverfas-
ser haben den Bauantrag, die Entwurfsverfas-
serin oder der Entwurfsverfasser die Bauvor-
lagen zu unterschreiben. Die von Fachplanern 
nach § 54 Absatz 2 bearbeiteten Unterlagen 
müssen auch von diesen unterschrieben sein. 
Ist die Bauherrin oder der Bauherr nicht 
Grundstückseigentümerin oder Grundstückei-
gentümer, kann die Zustimmung des Grund-
stückseigentümers zu dem Bauvorhaben ge-
fordert werden. 
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schriften obliegenden Verpflichtungen zu erfül-
len hat. 

ten obliegenden Verpflichtungen zu erfüllen 
hat. 

 
§ 72 Behandlung des Bauantrages 
 
(1) Die Bauaufsichtsbehörde hat innerhalb 
einer Woche nach Eingang des Bauantrages 
zu prüfen,  
1. ob der Bauantrag und die Bauvorlagen den 

Anforderungen des § 69 und den Vorschrif-
ten der aufgrund des § 85 Abs. 3 erlasse-
nen Rechtsverordnung entsprechen, 

2. ob die Erteilung der Baugenehmigung von 
der Zustimmung, dem Einvernehmen, Be-
nehmen oder von der Erteilung einer weite-
ren Genehmigung oder Erlaubnis einer an-
deren Behörde abhängig ist, 

3. welche anderen Behörden oder Dienststel-
len zu beteiligen sind und 

4. welche Sachverständigen heranzuziehen 
sind. 

 
 
Die Bauaufsichtsbehörde soll den Bauantrag 
zurückweisen, wenn die Bauvorlagen unvoll-
ständig sind oder erhebliche Mängel aufwei-
sen. Unmittelbar nach Abschluss der Prüfung 
nach Satz 1 hat die Bauaufsichtsbehörde den 
Bauantrag und die dazugehörenden Bauvor-
lagen mit Ausnahme der bautechnischen 
Nachweise der Gemeinde zuzuleiten. 
 
(2) Bedarf die Erteilung der Baugenehmigung 
nach landesrechtlichen Vorschriften der Zu-
stimmung, des Einvernehmens oder des Be-
nehmens einer anderen Körperschaft, Behör-

 
§ 72 Behandlung des Bauantrages 
 
(1) Die Bauaufsichtsbehörde hat innerhalb 
einer Woche nach Eingang des Bauantrages 
zu prüfen, 
1. ob der Bauantrag und die Bauvorlagen den 

Anforderungen des § 69 und den Vorschrif-
ten einer auf Grund des § 86 Absatz 3 er-
lassenen Rechtsverordnung entsprechen, 

2. ob die Erteilung der Baugenehmigung von 
der Zustimmung, dem Einvernehmen, Be-
nehmen oder von der Erteilung einer weite-
ren Genehmigung oder Erlaubnis einer an-
deren Behörde abhängig ist, 

3. welche anderen Behörden oder Dienststel-
len zu beteiligen sind und 

4. welche Sachverständigen heranzuziehen 
sind. 

 
 
Die Bauaufsichtsbehörde soll den Bauantrag 
zurückweisen, wenn die Bauvorlagen unvoll-
ständig sind oder erhebliche Mängel aufwei-
sen. Unmittelbar nach Abschluss der Prüfung 
nach Satz 1 hat die Bauaufsichtsbehörde den 
Bauantrag und die dazugehörenden Bauvorla-
gen mit Ausnahme der bautechnischen Nach-
weise der Gemeinde zuzuleiten. 
 
(2) Bedarf die Erteilung der Baugenehmigung 
nach landesrechtlichen Vorschriften der Zu-
stimmung, des Einvernehmens oder des Be-
nehmens einer anderen Körperschaft, Behör-

 
70 Behandlung des Bauantrages  
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Die Bauaufsichtsbehörde hört zum Bauan-
trag die Gemeinde und diejenigen Stellen,  
 
1. deren Beteiligung oder Anhörung für die 

Entscheidung über den Bauantrag durch 
Rechtsvorschrift vorgeschrieben ist, oder  

 
2. ohne deren Stellungnahme die Genehmi-

gungsfähigkeit des Bauantrags nicht beur-
teilt werden kann;  

 
(siehe Abs. 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
die Beteiligung oder Anhörung entfällt, wenn 
die Gemeinde oder die jeweilige Stelle dem 
Bauantrag bereits vor Einleitung des Bauge-
nehmigungsverfahrens zugestimmt hat. Bedarf 
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de oder Dienststelle, so gelten diese als erteilt, 
wenn sie nicht innerhalb von zwei Monaten 
nach Eingang des Ersuchens unter Angabe 
der Gründe verweigert werden. Hat eine ande-
re Behörde oder Dienststelle eine Stellung-
nahme nicht innerhalb eines Monats nach Auf-
forderung abgegeben, so kann die Bauauf-
sichtsbehörde ohne die Stellungnahme ent-
scheiden. Bearbeitungs- und Ausschlussfris-
ten in anderen Rechtsvorschriften bleiben un-
berührt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Entscheidungen und Stellungnahmen nach 
Absatz 2 sollen gleichzeitig eingeholt werden. 
Eine gemeinsame Besprechung der nach Ab-
satz 2 zu beteiligenden Stellen (Antragskonfe-
renz) soll einberufen werden, wenn dies der 
beschleunigten Abwicklung des Baugenehmi-
gungsverfahrens dienlich ist. Förmlicher Erklä-
rungen der Zustimmung, des Einvernehmens 
oder Benehmens nach Absatz 2 Satz 1 bedarf 
es nicht, wenn die dort genannten Behörden 
oder Dienststellen derselben Körperschaft wie 
die Bauaufsichtsbehörde angehören. 

de oder Dienststelle, so gelten diese als erteilt, 
wenn sie nicht innerhalb von zwei Monaten 
nach Eingang des Ersuchens unter Angabe 
der Gründe verweigert werden. Hat eine ande-
re Behörde oder Dienststelle eine Stellung-
nahme nicht innerhalb eines Monats nach Auf-
forderung abgegeben, so kann die Bauauf-
sichtsbehörde ohne die Stellungnahme ent-
scheiden. Bearbeitungs- und Ausschlussfristen 
in anderen Rechtsvorschriften bleiben unbe-
rührt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Entscheidungen und Stellungnahmen nach 
Absatz 2 sollen gleichzeitig eingeholt werden. 
Eine gemeinsame Besprechung der nach Ab-
satz 2 zu beteiligenden Stellen (Antragskonfe-
renz) soll einberufen werden, wenn dies der 
beschleunigten Abwicklung des Baugenehmi-
gungsverfahrens dienlich ist. Förmlicher Erklä-
rungen der Zustimmung, des Einvernehmens 
oder Benehmens nach Absatz 2 Satz 1 bedarf 
es nicht, wenn die dort genannten Behörden 
oder Dienststellen derselben Körperschaft wie 
die Bauaufsichtsbehörde angehören. 

die Erteilung der Baugenehmigung der Zu-
stimmung oder des Einvernehmens einer an-
deren Körperschaft, Behörde oder sonstigen 
Stelle, so gilt diese als erteilt, wenn sie nicht 
innerhalb von zwei Monaten nach Eingang des 
Ersuchens verweigert wird; von der Frist nach 
Halbsatz 1 abweichende Regelungen durch 
Rechtsvorschrift bleiben unberührt. Stellung-
nahmen bleiben unberücksichtigt, wenn sie 
nicht innerhalb eines Monats nach Aufforde-
rung zur Stellungnahme bei der Bauaufsichts-
behörde eingehen, es sei denn, die verspätete 
Stellungnahme ist für die Rechtmäßigkeit der 
Entscheidung über den Bauantrag von Bedeu-
tung.  
 
(2) Ist der Bauantrag unvollständig oder weist 
er sonstige erhebliche Mängel auf, fordert die 
Bauaufsichtsbehörde die Bauherrin oder den 
Bauherrn zur Behebung der Mängel innerhalb 
einer angemessenen Frist auf. Werden die 
Mängel innerhalb der Frist nicht behoben, gilt 
der Antrag als zurückgenommen 
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(4) Die Beachtung der technischen Regeln ist, 
soweit sie nach § 3 Abs. 3 eingeführt sind, zu 
prüfen. 
 
(5) Einer Prüfung bautechnischer Nachweise, 
die von einem Prüfamt für Baustatik allgemein 
geprüft sind (Typenprüfung), bedarf es nicht. 
Typenprüfungen anderer Länder gelten auch 
im Land Nordrhein-Westfalen. 
 
(6) Legt die Bauherrin oder der Bauherr Be-
scheinigungen einer oder eines staatlich aner-
kannten Sachverständigen im Sinne des § 85 
Abs. 2 Nr. 4 vor, so wird vermutet, dass die 
bauaufsichtlichen Anforderungen insoweit er-
füllt sind. Im Hinblick auf die Standsicherheit 
und den Brandschutz einer baulichen Anlage 
sind Bescheinigungen über die Prüfung der 
entsprechenden Nachweise und Bauvorlagen 
erforderlich. Die Bauaufsichtsbehörde kann 
die Vorlage solcher Bescheinigungen verlan-
gen. Die Bauaufsichtsbehörde ist zu einer 
Überprüfung des Inhalts der Bescheinigungen 
nicht verpflichtet. Mit der Vorlage der Beschei-
nigungen sind der Bauaufsichtsbehörde die 
staatlich anerkannten Sachverständigen nach 
§ 85 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 zu benennen, die mit 
den stichprobenhaften Kontrollen der Bauaus-
führung beauftragt worden sind. Die Sätze 1 
bis 5 gelten im Hinblick auf den Brandschutz 
einer baulichen Anlage nicht für Sonderbauten 
(§ 54). 
 

 
(4) Die Beachtung der technischen Regeln ist, 
soweit sie nach § 3 Absatz 2 eingeführt sind, 
zu prüfen. 
 
(5) Einer Prüfung bautechnischer Nachweise, 
die von einem Prüfamt für Baustatik allgemein 
geprüft sind (Typenprüfung), bedarf es nicht. 
Typenprüfungen anderer Länder gelten auch 
im Land Nordrhein-Westfalen. 
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§ 74 Öffentlichkeitsbeteiligung, Beteiligung 
der Angrenzer 
 
(1) Auf das Baugenehmigungsverfahren findet 
§ 25 Absatz 3 des Verwaltungsverfahrensge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen kei-
ne Anwendung. 
 
(2) Die Eigentümerinnen und Eigentümer so-
wie die Erbbauberechtigten angrenzender 
Grundstücke (Angrenzer) sind nach den Ab-
sätzen 3 bis 5 zu beteiligen. Die Vorschriften 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen sind insoweit nicht 
anzuwenden. 
 
(3) Die Bauaufsichtsbehörden sollen die An-
grenzer vor Zulassung von Abweichungen 
benachrichtigen, wenn zu erwarten ist, dass 
öffentlich-rechtlich geschützte nachbarliche 
Belange berührt werden. Einwendungen sind 
innerhalb eines Monats nach Zugang der Be-
nachrichtigung bei der Bauaufsichtsbehörde 
schriftlich oder zu Protokoll vorzubringen. 
 
 
 
 
 
(4) Die Benachrichtigung entfällt, wenn die zu 
benachrichtigenden Angrenzer die Lagepläne 
und Bauzeichnungen unterschrieben oder der 
Zulassung von Abweichungen zugestimmt 
haben. 
 

 
§ 75 Beteiligung der Angrenzer und der 
Öffentlichkeit 
 
 
 
 
 
 
(1) Die Eigentümerinnen und Eigentümer so-
wie die Erbbauberechtigten angrenzender 
Grundstücke (Angrenzer) sind nach den Ab-
sätzen 2 bis 4 zu beteiligen. Die Vorschriften 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen sind insoweit nicht 
anzuwenden. 
 
(2) Die Bauaufsichtsbehörden sollen die An-
grenzer vor Zulassung von Abweichungen 
benachrichtigen, wenn zu erwarten ist, dass 
öffentlich-rechtlich geschützte nachbarliche 
Belange berührt werden. Einwendungen sind 
innerhalb eines Monats nach Zugang der Be-
nachrichtigung bei der Bauaufsichtsbehörde 
schriftlich oder zu Protokoll vorzubringen. 
 
 
 
 
 
(3) Die Benachrichtigung entfällt, wenn die zu 
benachrichtigenden Angrenzer die Lagepläne 
und Bauzeichnungen unterschrieben oder der 
Zulassung von Abweichungen zugestimmt 
haben. 
 

 
§ 71 Beteiligung der Nachbarn und der Öf-
fentlichkeit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Die Bauaufsichtsbehörde soll die Eigentü-
mer benachbarter Grundstücke (Nachbarn) vor 
Erteilung von Abweichungen und Befreiungen 
benachrichtigen, wenn zu erwarten ist, dass 
öffentlich-rechtlich geschützte nachbarliche 
Belange berührt werden. Einwendungen sind 
innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der 
Benachrichtigung bei der Bauaufsichtsbehörde 
schriftlich oder zur Niederschrift vorzubringen. 
Die Vorschriften des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
sind insoweit nicht anzuwenden.  
 
(2) Die Benachrichtigung entfällt, wenn die zu 
benachrichtigenden Nachbarn die Lagepläne 
und Bauzeichnungen unterschrieben oder dem 
Bauvorhaben auf andere Weise zugestimmt 
haben. Haben die Nachbarn dem Bauvorha-
ben nicht zugestimmt, ist ihnen die Bauge-
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(5) Wird den Einwendungen nicht entspro-
chen, so ist die Entscheidung über die Abwei-
chung dem Angrenzer zuzustellen. Wird den 
Einwendungen entsprochen, kann auf die Zu-
stellung der Entscheidung verzichtet werden. 
 

(4) Wird den Einwendungen nicht entspro-
chen, so ist die Entscheidung über die Abwei-
chung dem Angrenzer zuzustellen. Wird den 
Einwendungen entsprochen, kann auf die Zu-
stellung der Entscheidung verzichtet werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nehmigung zuzustellen.  
 
(3) Bei baulichen Anlagen, die aufgrund ihrer 
Beschaffenheit oder ihres Betriebs geeignet 
sind, die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft 
zu gefährden, zu benachteiligen oder zu beläs-
tigen, kann die Bauaufsichtsbehörde auf An-
trag des Bauherrn das Bauvorhaben in ihrem 
amtlichen Veröffentlichungsblatt und außer-
dem entweder im Internet oder in örtlichen 
Tageszeitungen, die im Bereich des Standorts 
der Anlage verbreitet sind, öffentlich bekannt 
machen. Bei der Errichtung, Änderung oder 
Nutzungsänderung  
 
1. eines oder mehrerer Gebäude, wenn 

dadurch dem Wohnen dienende Nut-
zungseinheiten mit einer Größe von insge-
samt mehr als 5 000 m² Brutto-
Grundfläche geschaffen werden,  

 
2. baulicher Anlagen, die öffentlich zugäng-

lich sind, wenn dadurch die gleichzeitige 
Nutzung durch mehr als 100 zusätzliche 
Besucher ermöglicht wird, und  

 
3. baulicher Anlagen, die nach Durchführung 

des Bauvorhabens Sonderbauten nach § 
51 Absatz 1 Nummer 9, 10, 12, 13, 15 oder 
16 sind,  

 
ist das Bauvorhaben nach Satz 1 bekannt zu 
machen, wenn es innerhalb des angemesse-
nen Sicherheitsabstands eines Betriebsbe-
reichs im Sinne des § 3 Absatz 5a BImSchG 
liegt; ist der angemessene Sicherheitsabstand 
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nicht bekannt, ist maßgeblich, ob sich das 
Vorhaben innerhalb des Achtungsabstands 
des Betriebsbereichs befindet. Satz 2 gilt nicht, 
wenn die Bauaufsichtsbehörde zu dem Ergeb-
nis kommt, dass dem Gebot, den angemesse-
nen Sicherheitsabstand zu wahren, bereits in 
einem Bebauungsplan Rechnung getragen ist. 
Verfährt die Bauaufsichtsbehörde nach Satz 1 
oder 2, finden Absatz 1 und 2 keine Anwen-
dung.  
 
(4) In der Bekanntmachung nach Absatz 3 
Satz 1 und 2 ist über folgendes zu informieren:  
 
1. über den Gegenstand des Vorhabens,  
 
2. über die für die Genehmigung zuständige 

Behörde, bei der der Antrag nebst Unterla-
gen zur Einsicht ausgelegt wird sowie wo 
und wann Einsicht genommen werden 
kann,  

 
3. darüber, dass Personen, deren Belange 

berührt sind, und Vereinigungen, welche 
die Anforderungen von § 3 Absatz 1 oder § 
2 Absatz 2 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes erfüllen (betroffene 
Öffentlichkeit), Einwendungen bei einer in 
der Bekanntmachung bezeichneten Stelle 
bis zu zwei Wochen nach Ablauf der Aus-
legungsfrist erheben können; dabei ist da-
rauf hinzuweisen, dass mit Ablauf der Frist 
alle öffentlich-rechtlichen Einwendungen 
ausgeschlossen sind und der Ausschluss 
von umweltbezogenen Einwendungen nur 
für das Genehmigungsverfahren gilt,  
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4. dass die Zustellung der Entscheidung über 

die Einwendungen durch öffentliche Be-
kanntmachung ersetzt werden kann.  

 
Bei der Bekanntmachung nach Absatz 3 Satz 
2 ist zusätzlich über Folgendes zu informieren: 
  
1. gegebenenfalls die Feststellung der UVP-

Pflicht des Vorhabens nach § 3a UVPG 
sowie erforderlichenfalls die Durchführung 
einer grenzüberschreitenden Beteiligung 
nach den §§ 8 und 9a UVPG,  

 
2. die Art möglicher Entscheidungen oder, 

soweit vorhanden, den Entscheidungsent-
wurf,  

 
3. gegebenenfalls weitere Einzelheiten des 

Verfahrens zur Unterrichtung der Öffent-
lichkeit und Anhörung der betroffenen Öf-
fentlichkeit.  

 
(5) Nach der Bekanntmachung sind der Antrag 
und die Bauvorlagen sowie die entschei-
dungserheblichen Berichte und Empfehlungen, 
die der Bauaufsichtsbehörde im Zeitpunkt der 
Bekanntmachung vorliegen, einen Monat zur 
Einsicht auszulegen. Bauvorlagen, die Ge-
schäfts- oder Betriebsgeheimnisse enthalten, 
sind nicht auszulegen; für sie gilt § 10 Absatz 
2 BImSchG entsprechend. Bis zwei Wochen 
nach Ablauf der Auslegungsfrist kann die Öf-
fentlichkeit gegenüber der zuständigen Behör-
de schriftlich Einwendungen erheben; mit Ab-
lauf dieser Frist sind alle öffentlich-rechtlichen 
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Einwendungen ausgeschlossen. Satz 3 gilt für 
umweltbezogene Einwendungen nur für das 
Genehmigungsverfahren.  
 
(6) Bei mehr als 20 Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung nach Absatz 2 Satz 2 zuzustel-
len ist, kann die Zustellung durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt werden; wurde eine 
Öffentlichkeitsbeteiligung nach Absatz 4 
durchgeführt, ist der Genehmigungsbescheid 
öffentlich bekannt zu machen. Die öffentliche 
Bekanntmachung wird dadurch bewirkt, dass 
der verfügende Teil des Bescheids und die 
Rechtsbehelfsbelehrung in entsprechender 
Anwendung des Absatzes 3 Satz 1 bekannt 
gemacht werden; auf Auflagen ist hinzuwei-
sen. Eine Ausfertigung des gesamten Geneh-
migungsbescheids ist vom Tage nach der Be-
kanntmachung an zwei Wochen zur Einsicht 
auszulegen. Ist eine Öffentlichkeitsbeteiligung 
nach Absatz 3 Satz 2 erfolgt, sind in die Be-
gründung die wesentlichen tatsächlichen und 
rechtlichen Gründe, die die Behörde zu ihrer 
Entscheidung bewogen haben, die Behand-
lung der Einwendungen sowie Angaben über 
das Verfahren zur Beteiligung der Öffentlich-
keit aufzunehmen; § 73 Absatz 2 bleibt unbe-
rührt. In der öffentlichen Bekanntmachung ist 
anzugeben, wo und wann der Bescheid und 
seine Begründung eingesehen und nach Satz 
6 angefordert werden können. Mit dem Ende 
der Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch 
Dritten gegenüber, die keine Einwendungen 
erhoben haben, als zugestellt; darauf ist in der 
Bekanntmachung hinzuweisen. Nach der öf-
fentlichen Bekanntmachung können der Be-
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(5) Bei der Errichtung, Änderung oder Nut-
zungsänderung einer baulichen Anlage nach § 
54 Absatz 1 ist der oder dem zuständigen Be-
hindertenbeauftragten oder der örtlichen Inte-
ressenvertretung der Menschen mit Behinde-
rungen Gelegenheit zur Stellungnahme zu 
geben. 

scheid und seine Begründung bis zum Ablauf 
der Widerspruchsfrist von den Personen, die 
Einwendungen erhoben haben, schriftlich an-
gefordert werden.  
 
(7) Bei der Errichtung, Änderung oder Nut-
zungsänderung einer öffentlich zugänglichen 
baulichen Anlage nach § 50 Absatz 2 ist von 
Seiten der zuständigen Bauaufsichtsbehörde 
die oder der zuständige Behindertenbeauftrag-
te oder die örtliche Interessenvertretung der 
Menschen mit Behinderungen mündlich oder 
schriftlich zu Aspekten der Barrierefreiheit an-
zuhören. 

 
 
 
 
(siehe § 80 Abs. 2) 

 
§ 73 Ersetzen gemeindlichen Einverneh-
mens 
 
(1) Hat eine Gemeinde ihr nach § 88 Absatz 5 
oder nach § 36 Absatz 1 Satz 1 und 2 des 
Baugesetzbuches erforderliches Einverneh-
men rechtswidrig versagt, so hat die zuständi-
ge Bauaufsichtsbehörde das fehlende Einver-
nehmen nach Maßgabe der Absätze 2 bis 4 zu 
ersetzen. Wird in einem anderen Genehmi-
gungsverfahren über die Zulässigkeit des Vor-
habens entschieden, tritt die für dieses Verfah-
ren zuständige Behörde an die Stelle der Bau-
aufsichtsbehörde. 
 
(2) § 122 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 
S. 666), die zuletzt durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496) 
geändert worden ist, findet keine Anwendung. 

 
§ 72 Ersetzen des gemeindlichen Einver-
nehmens 
 
(1) Hat eine Gemeinde ihr nach § 14 Absatz 2 
Satz 2, § 22 Absatz 5 Satz 1, § 36 Absatz 1 
Sätze 1 und 2 BauGB erforderliches Einver-
nehmen rechtswidrig versagt, ist das fehlende 
Einvernehmen nach Maßgabe der Absätze 2 
bis 4 zu ersetzen. 
 
 
 
 
 
 
(2) § 122 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 
S. 666), die zuletzt durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496) 
geändert worden ist, findet keine Anwendung. 
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(3) Die Genehmigung gilt zugleich als Ersatz-
vornahme im Sinne des § 123 der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen. 
Sie ist zu begründen. Eine Anfechtungsklage 
hat auch insoweit keine aufschiebende Wir-
kung, als die Genehmigung als Ersatzvornah-
me gilt. Die Baugenehmigung kann, soweit sie 
als Ersatzvornahme gilt, nicht gesondert nach 
§ 126 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen angefochten werden. 
 
(4) Die Gemeinde ist vor Erlass der Genehmi-
gung anzuhören. Dabei ist ihr Gelegenheit zu 
geben, binnen angemessener Frist erneut 
über das gemeindliche Einvernehmen zu ent-
scheiden. 

 
(3) Die Genehmigung gilt zugleich als Ersatz-
vornahme. Sie ist insoweit zu begründen. Wi-
derspruch und Anfechtungsklage haben auch 
insoweit keine aufschiebende Wirkung, als die 
Genehmigung als Ersatzvornahme gilt. 
 
 
 
 
 
 
(4) Die Gemeinde ist vor Erlass der Genehmi-
gung anzuhören. Dabei ist ihr Gelegenheit zu 
geben, binnen angemessener Frist erneut 
über das gemeindliche Einvernehmen zu ent-
scheiden. 
 
 

 
§ 74 a Ausnahmen und Befreiungen nach 
dem Bauplanungsrecht 
 
Ausnahmen und Befreiungen von den Fest-
setzungen eines Bebauungsplans, einer sons-
tigen städtebaulichen Satzung nach § 34 
BauGB oder von Regelungen der Baunut-
zungsverordnung (BauNVO) über die zulässi-
ge Art der baulichen Nutzung nach § 34 Abs. 2 
Halbsatz 2 BauGB, über die nicht in einem 
Baugenehmigungsverfahren entschieden wird, 
sind schriftlich zu beantragen. Der Antrag ist 
zu begründen; ihm sind die zu seiner Beurtei-
lung erforderlichen Unterlagen beizufügen. Die 
Bauaufsichtsbehörde hat über den Antrag in-
nerhalb von 6 Wochen nach Eingang des An-

 
§ 76 Ausnahmen und Befreiungen nach 
dem Bauplanungsrecht 
 
Ausnahmen und Befreiungen von den Fest-
setzungen eines Bebauungsplans, einer sons-
tigen städtebaulichen Satzung nach § 34 des 
Baugesetzbuches oder von Regelungen über 
die zulässige Art der baulichen Nutzung nach 
§ 34 Absatz 2 Halbsatz 2 des Baugesetzbu-
ches, über die nicht in einem Baugenehmi-
gungsverfahren entschieden wird, sind schrift-
lich zu beantragen. Der Antrag ist zu begrün-
den. Ihm sind die zu seiner Beurteilung erfor-
derlichen Unterlagen beizufügen. § 74 Absatz 
2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 

 
 
 
 
(siehe § 68 Abs. 2) 
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trags bei ihr zu entscheiden. 
 
 
§ 75 Baugenehmigung und Baubeginn 
 
(1) Die Baugenehmigung ist zu erteilen, wenn 
dem Vorhaben öffentlich-rechtliche Vorschrif-
ten nicht entgegenstehen. Die Baugenehmi-
gung bedarf der Schriftform; sie braucht nicht 
begründet zu werden. Eine Ausfertigung der 
mit einem Genehmigungsvermerk versehenen 
Bauvorlagen ist der Antragstellerin oder dem 
Antragsteller mit der Baugenehmigung zuzu-
stellen. 
 
(2) Die Baugenehmigung gilt auch für und ge-
gen die Rechtsnachfolgerin oder den Rechts-
nachfolger der Bauherrin oder des Bauherrn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Die Baugenehmigung wird unbeschadet 
der privaten Rechte Dritter erteilt. Sie lässt 
aufgrund anderer Vorschriften bestehende 
Verpflichtungen zum Einholen von Genehmi-

 
§ 77 Baugenehmigung und Baubeginn 
 
(1) Die Baugenehmigung ist zu erteilen, wenn 
dem Vorhaben öffentlich-rechtliche Vorschrif-
ten nicht entgegenstehen. Die Baugenehmi-
gung bedarf der Schriftform. Sie braucht nicht 
begründet zu werden. Eine Ausfertigung der 
mit einem Genehmigungsvermerk versehenen 
Bauvorlagen ist der Antragstellerin oder dem 
Antragsteller mit der Baugenehmigung zuzu-
stellen. 
 
(2) Die Baugenehmigung gilt auch für und ge-
gen die Rechtsnachfolgerin oder den Rechts-
nachfolger der Bauherrin oder des Bauherrn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Die Baugenehmigung wird unbeschadet 
der privaten Rechte Dritter erteilt. Sie lässt auf 
Grund anderer Vorschriften bestehende Ver-
pflichtungen zum Einholen von Genehmigun-

 
§ 73 Baugenehmigung, Baubeginn  
 
(1) Die Baugenehmigung ist zu erteilen, wenn 
dem Bauvorhaben keine öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften entgegenstehen, die im bauauf-
sichtlichen Genehmigungsverfahren zu prüfen 
sind. Die durch eine Umweltverträglichkeits-
prüfung ermittelten, beschriebenen und bewer-
teten Umweltauswirkungen sind nach Maßga-
be der hierfür geltenden Vorschriften zu be-
rücksichtigen.  
 
 
 
 
 
(2) Die Baugenehmigung bedarf der Schrift-
form; sie ist nur insoweit zu begründen, als 
Abweichungen oder Befreiungen von nachbar-
schützenden Vorschriften zugelassen werden 
und der Nachbar nicht nach § 70 Absatz 2 
zugestimmt hat.  
 
(3) Die Baugenehmigung kann unter Auflagen, 
Bedingungen und dem Vorbehalt der nach-
träglichen Aufnahme, Änderung oder Ergän-
zung einer Auflage sowie befristet erteilt wer-
den.  
 
(4) Die Baugenehmigung wird unbeschadet 
der Rechte Dritter erteilt.  
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gungen, Bewilligungen, Erlaubnissen und Zu-
stimmungen oder zum Erstatten von Anzeigen 
unberührt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Die Bauaufsichtsbehörde hat die Gemeinde 
von der Erteilung, Verlängerung, Ablehnung, 
Rücknahme und dem Widerruf einer Bauge-
nehmigung, Teilbaugenehmigung, eines Vor-
bescheides, einer Zustimmung oder einer Ab-
weichung zu unterrichten. Eine Ausfertigung 
des Bescheides ist beizufügen. 
 
 
(5) Vor Zugang der Baugenehmigung darf mit 
der Bauausführung nicht begonnen werden. 
 
 
 
 
 
 
 

gen, Bewilligungen, Erlaubnissen und Zustim-
mungen oder zum Erstatten von Anzeigen 
unberührt. 
 
(4) Die Bauherrin oder der Bauherr und die 
späteren Eigentümerinnen und Eigentümer 
haben die Baugenehmigung einschließlich der 
Bauvorlagen sowie bautechnische Nachweise 
und Bescheinigungen von Sachverständigen 
aufzubewahren. Diese Unterlagen sind an 
etwaige Rechtsnachfolger weiterzugeben. Die 
Bauaufsichtsbehörde hat die Bauvorlagen ei-
ner baulichen Anlage so lange aufzubewah-
ren, wie diese besteht. Bei Archivierung in 
elektronischer Form muss gewährleistet sein, 
dass die Unterlagen nicht nachträglich verän-
dert werden können. 
 
(5) Die Bauaufsichtsbehörde hat die Gemein-
de von der Erteilung, Verlängerung, Ableh-
nung, Rücknahme und dem Widerruf einer 
Baugenehmigung, Teilbaugenehmigung, eines 
Vorbescheides, einer Zustimmung oder einer 
Abweichung zu unterrichten. Eine Ausfertigung 
des Bescheides ist beizufügen. 
 
 
(6) Vor Zugang der Baugenehmigung darf mit 
der Bauausführung nicht begonnen werden. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
(5) Die Bauherrin oder der Bauherr und die 
späteren Eigentümerinnen und Eigentümer 
haben die Baugenehmigung einschließlich der 
Bauvorlagen sowie bautechnische Nachweise 
und Bescheinigungen von Sachverständigen 
aufzubewahren. Die Bauaufsichtsbehörde hat 
die Bauvorlagen einer baulichen Anlage so 
lange aufzubewahren, wie diese besteht. Bei 
Archivierung in elektronischer Form muss ge-
währleistet sein, dass die Unterlagen nicht 
nachträglich verändert werden können.  
 
 
 
(6) Die Gemeinde ist, wenn sie nicht Bauauf-
sichtsbehörde ist, von der Erteilung, Verlänge-
rung, Ablehnung, Rücknahme und dem Wider-
ruf einer Baugenehmigung, Teilbaugenehmi-
gung, eines Vorbescheids, einer Zustimmung, 
einer Abweichung, einer Ausnahme oder einer 
Befreiung zu unterrichten. Eine Ausfertigung 
des Bescheids ist beizufügen.  
 
(7) Mit der Bauausführung oder mit der Aus-
führung des jeweiligen Bauabschnitts darf erst 
begonnen werden, wenn  
 
1. die Baugenehmigung dem Bauherrn zuge-

gangen ist sowie  
 
2. die Bescheinigungen nach § 67 Absatz 1 

und  
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(6) Vor Baubeginn muss die Grundrissfläche 
und die Höhenlage der genehmigten bauli-
chen Anlage abgesteckt sein. Baugenehmi-
gungen und Bauvorlagen müssen an der Bau-
stelle von Baubeginn an vorliegen. 
 
 
 
(7) Die Bauherrin oder der Bauherr oder die 
Bauleiterin oder der Bauleiter hat den Ausfüh-
rungsbeginn genehmigungsbedürftiger Vorha-
ben nach § 63 Abs. 1 mindestens eine Woche 
vorher der Bauaufsichtsbehörde schriftlich 
anzuzeigen. Die Bauaufsichtsbehörde unter-
richtet das Staatliche Amt für Arbeitsschutz 
und das Staatliche Umweltamt, soweit es im 
Baugenehmigungsverfahren beteiligt wurde. 
 

 
 
 
 
 
 
(7) Vor Baubeginn muss die Grundrissfläche 
und die Höhenlage der genehmigten baulichen 
Anlage abgesteckt sein. Eine Kopie der Bau-
genehmigungen und Bauvorlagen muss an der 
Baustelle von Baubeginn an vorliegen. 
 
 
 
(8) Die Bauherrin oder der Bauherr hat den 
Ausführungsbeginn genehmigungsbedürftiger 
Vorhaben nach § 62 Absatz 1 mindestens eine 
Woche vorher der Bauaufsichtsbehörde 
schriftlich anzuzeigen. Die Bauaufsichtsbehör-
de unterrichtet die untere Immissionsschutz-
behörde sowie die untere Naturschutzbehörde, 
soweit sie im Baugenehmigungsverfahren be-
teiligt wurden. 

 
3. die Baubeginnsanzeige  
 
der Bauaufsichtsbehörde vorliegen.  
 
(8) Vor Baubeginn eines Gebäudes müssen 
die Grundrissfläche abgesteckt und seine Hö-
henlage festgelegt sein. Baugenehmigungen, 
Bauvorlagen sowie bautechnische Nachweise, 
soweit es sich nicht um Bauvorlagen handelt, 
müssen an der Baustelle von Baubeginn an 
vorliegen.  
 
(9) Die Bauherrin oder der Bauherr hat den 
Ausführungsbeginn genehmigungsbedürftiger 
Vorhaben und die Wiederaufnahme der Bau-
arbeiten nach einer Unterbrechung von mehr 
als drei Monaten mindestens eine Woche vor-
her der Bauaufsichtsbehörde schriftlich mitzu-
teilen (Baubeginnsanzeige). Die Bauaufsichts-
behörde unterrichtet die untere Immissions-
schutzbehörde sowie die untere Naturschutz-
behörde, soweit sie im Baugenehmigungsver-
fahren beteiligt wurden. 

 
§ 77 Geltungsdauer der Genehmigung 
 
(1) Die Baugenehmigung und die Teilbauge-
nehmigung erlöschen, wenn innerhalb von drei 
Jahren nach Erteilung der Genehmigung mit 
der Ausführung des Bauvorhabens nicht be-
gonnen oder die Bauausführung ein Jahr un-
terbrochen worden ist. 
 
(2) Die Frist nach Absatz 1 kann auf schriftli-
chen Antrag jeweils bis zu einem Jahr verlän-

 
§ 79 Geltungsdauer der Genehmigung 
 
(1) Die Baugenehmigung und die Teilbauge-
nehmigung erlöschen, wenn innerhalb von drei 
Jahren nach Erteilung der Genehmigung mit 
der Ausführung des Bauvorhabens nicht be-
gonnen oder die Bauausführung ein Jahr un-
terbrochen worden ist. 
 
(2) Die Frist nach Absatz 1 kann auf schriftli-
chen Antrag jeweils bis zu einem Jahr verlän-

 
§ 74 Geltungsdauer der Genehmigung 
 
(1) Die Baugenehmigung und die Teilbauge-
nehmigung erlöschen, wenn innerhalb von drei 
Jahren nach ihrer Erteilung mit der Ausführung 
des Bauvorhabens nicht begonnen oder die 
Bauausführung länger als ein Jahr unterbro-
chen worden ist.  
 
(2) Die Frist nach Absatz 1 kann auf schriftli-
chen Antrag jeweils bis zu einem Jahr verlän-
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gert werden. Sie kann auch rückwirkend ver-
längert werden. 
 

gert werden. Sie kann auch rückwirkend ver-
längert werden. 

gert werden. Sie kann auch rückwirkend ver-
längert werden, wenn der Antrag vor Fristab-
lauf bei der Bauaufsichtsbehörde eingegangen 
ist. 

 
§ 76 Teilbaugenehmigung 
 
(1) Ist ein Bauantrag eingereicht, so kann der 
Beginn der Bauarbeiten für die Baugrube und 
für einzelne Bauteile oder Bauabschnitte auf 
schriftlichen Antrag schon vor Erteilung der 
Baugenehmigung schriftlich gestattet werden 
(Teilbaugenehmigung). § 75 gilt entsprechend. 
 
(2) In der Baugenehmigung können für die 
bereits begonnenen Teile des Bauvorhabens 
zusätzliche Anforderungen gestellt werden, 
wenn sich bei der weiteren Prüfung der Bau-
vorlagen ergibt, dass die zusätzlichen Anfor-
derungen wegen der öffentlichen Sicherheit 
oder Ordnung erforderlich sind. 
 

 
§ 78 Teilbaugenehmigung 
 
(1) Ist ein Bauantrag eingereicht, so kann der 
Beginn der Bauarbeiten für die Baugrube und 
für einzelne Bauteile oder Bauabschnitte auf 
schriftlichen Antrag schon vor Erteilung der 
Baugenehmigung schriftlich gestattet werden 
(Teilbaugenehmigung). § 77 gilt entsprechend. 
 
(2) In der Baugenehmigung können für die 
bereits begonnenen Teile des Bauvorhabens 
zusätzliche Anforderungen gestellt werden, 
wenn sich bei der weiteren Prüfung der Bau-
vorlagen ergibt, dass die zusätzlichen Anforde-
rungen wegen der öffentlichen Sicherheit oder 
Ordnung erforderlich sind. 

 
75 Teilbaugenehmigung  
 
Ist ein Bauantrag eingereicht, kann der Beginn 
der Bauarbeiten für die Baugrube und für ein-
zelne Bauteile oder Bauabschnitte auf schriftli-
chen Antrag schon vor Erteilung der Bauge-
nehmigung gestattet werden (Teilbaugeneh-
migung). § 73 gilt entsprechend.  

 
§ 71 Vorbescheid 
 
(1) Vor Einreichung des Bauantrages kann zu 
Fragen des Bauvorhabens ein Bescheid (Vor-
bescheid) beantragt werden. Der Vorbescheid 
gilt zwei Jahre. 
 
(2) § 69, § 72 Abs. 1 bis 3, §§ 73 und 74, § 75 
Abs. 1 bis 3 und § 77 Abs. 2 gelten entspre-
chend. 
 
(3) Betreffen die Fragen nach Absatz 1 die 
Errichtung oder Änderung eines Gebäudes, 

 
§ 71 Vorbescheid 
 
(1) Vor Einreichung des Bauantrages kann zu 
Fragen des Bauvorhabens ein Bescheid (Vor-
bescheid) beantragt werden. Der Vorbescheid 
gilt drei Jahre. 
 
(2) §§ 69, 72 Absatz 1 bis 3, §§ 74, 75, 77 
Absatz 1 bis 3 und § 79 Absatz 2 gelten ent-
sprechend. 
 
(3) Betreffen die Fragen nach Absatz 1 die 
Errichtung oder Änderung eines Gebäudes, 

 
§ 76 Vorbescheid  
 
Vor Einreichung des Bauantrags ist auf Antrag 
der Bauherrin oder des Bauherrn zu einzelnen 
Fragen des Bauvorhabens ein Vorbescheid zu 
erteilen. Der Vorbescheid gilt drei Jahre. Die 
Frist kann auf schriftlichen Antrag jeweils bis 
zu einem Jahr verlängert werden. §§ 69 bis 
71, 73 Absatz 1 bis 4 und 74 Absatz 2 Satz 2 
gelten entsprechend. 
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müssen die dem Antrag auf Vorbescheid bei-
zufügenden Bauvorlagen von einer Entwurfs-
verfasserin oder einem Entwurfsverfasser, die 
oder der bauvorlageberechtigt ist, unterschrie-
ben sein; § 70 gilt entsprechend. Dies gilt nicht 
für einen Antrag auf Vorbescheid, mit dem nur 
über die Vereinbarkeit mit den planungsrecht-
lichen Vorschriften über die Art der baulichen 
Nutzung, die Bauweise und die überbaubare 
Grundstücksfläche entschieden werden soll. 
 

müssen die dem Antrag auf Vorbescheid bei-
zufügenden Bauvorlagen von einer Entwurfs-
verfasserin oder einem Entwurfsverfasser, die 
oder der bauvorlageberechtigt ist, unterschrie-
ben sein. § 70 gilt entsprechend. Dies gilt nicht 
für einen Antrag auf Vorbescheid, mit dem nur 
über die Vereinbarkeit mit den planungsrecht-
lichen Vorschriften über die Art der baulichen 
Nutzung, die Bauweise und die überbaubare 
Grundstücksfläche entschieden werden soll. 

 
§ 79 Fliegende Bauten 
 
(1) Fliegende Bauten sind bauliche Anlagen, 
die geeignet und bestimmt sind, an verschie-
denen Orten wiederholt aufgestellt und zerlegt 
zu werden. Baustelleneinrichtungen und Bau-
gerüste gelten nicht als Fliegende Bauten. 
 
(2) Fliegende Bauten bedürfen, bevor sie 
erstmals aufgestellt und in Gebrauch genom-
men werden, einer Ausführungsgenehmigung. 
§ 54 Abs. 2 Nrn. 4 bis 12, 21 und 23 gilt ent-
sprechend. Dies gilt nicht für Fliegende Bauten 
bis zu 5 m Höhe, die nicht dazu bestimmt sind, 
von Besucherinnen und Besuchern betreten 
zu werden sowie für Zelte bis zu einer Grund-
fläche von 75 m². 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 80 Fliegende Bauten 
 
(1) Fliegende Bauten sind bauliche Anlagen, 
die geeignet und bestimmt sind, an verschie-
denen Orten wiederholt aufgestellt und zerlegt 
zu werden. Baustelleneinrichtungen und Bau-
gerüste gelten nicht als Fliegende Bauten. 
 
(2) Fliegende Bauten bedürfen, bevor sie 
erstmals aufgestellt und in Gebrauch genom-
men werden, einer Ausführungsgenehmigung. 
Dies gilt nicht für 
 
1. Fliegende Bauten mit einer Höhe bis zu 5 

m, die nicht dazu bestimmt sind, von Be-
suchern betreten zu werden, 

2. Kinderfahrgeschäfte mit einer Höhe bis zu 
5 m, die eine Geschwindigkeit von höchs-
tens 1 m/s haben, 

 
3. Bühnen, die Fliegende Bauten sind, ein-

schließlich Überdachungen und sonstigen 
Aufbauten mit einer Höhe bis zu 5 m, einer 
Grundfläche bis zu 100 m² und einer Fuß-

 
§ 77 Genehmigung Fliegender Bauten  
 
(1) Fliegende Bauten sind bauliche Anlagen, 
die geeignet und bestimmt sind, an verschie-
denen Orten wiederholt aufgestellt und zerlegt 
zu werden. Baustelleneinrichtungen und Bau-
gerüste sind keine Fliegenden Bauten.  
 
(2) Fliegende Bauten bedürfen, bevor sie 
erstmals aufgestellt und in Gebrauch genom-
men werden, einer Ausführungsgenehmigung.  
Dies gilt nicht für  
 
1. Fliegende Bauten mit einer Höhe bis zu 5 

m, die nicht dazu bestimmt sind, von Be-
suchern betreten zu werden,  

2. Fliegende Bauten mit einer Höhe bis zu 5 
m, die für Kinder betrieben werden und ei-
ne Geschwindigkeit von höchstens 1 m/s 
haben,  

3. Bühnen, die Fliegende Bauten sind, ein-
schließlich Überdachungen und sonstigen 
Aufbauten mit einer Höhe bis zu 5 m, einer 
Grundfläche bis zu 100 m² und einer Fuß-
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(3) Die Ausführungsgenehmigung wird von der 
Bauaufsichtsbehörde erteilt, in deren Bereich 
die Antragstellerin oder der Antragsteller ihre 
oder seine Hauptwohnung oder ihre oder sei-
ne gewerbliche Niederlassung hat. Hat die 
Antragstellerin oder der Antragsteller ihre oder 
seine Hauptwohnung oder ihre oder seine 
gewerbliche Niederlassung außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland, so ist die Bau-
aufsichtsbehörde zuständig, in deren Bereich 
der Fliegende Bau erstmals aufgestellt und in 
Gebrauch genommen werden soll. Ausfüh-
rungsgenehmigungen anderer Länder gelten 
auch im Land Nordrhein-Westfalen. 
 
(4) Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann 
bestimmen, dass Ausführungsgenehmigungen 
für Fliegende Bauten nur durch bestimmte 
Bauaufsichtsbehörden erteilt werden dürfen. 
 
(5) Die Ausführungsgenehmigung wird für eine 
bestimmte Frist erteilt, die höchstens fünf Jah-
re betragen soll; sie kann auf schriftlichen An-

bodenhöhe bis zu 1,50 m, 
4. eingeschossige Zelte und betretbare Ver-

kaufsstände, die Fliegende Bauten sind, 
jeweils mit einer Grundfläche bis zu 75 m² 
und 

5. aufblasbare Spielgeräte mit einer Höhe 
des betretbaren Bereichs von bis zu 5 m 
oder mit überdachten Bereichen, bei de-
nen die Entfernung zum Ausgang nicht 
mehr als 3 m, sofern ein Absinken der 
Überdachung konstruktiv verhindert wird, 
nicht mehr als 10 m, beträgt. 

 
(3) Die Ausführungsgenehmigung wird von der 
Bauaufsichtsbehörde erteilt, in deren Bereich 
die Antragstellerin oder der Antragsteller ihre 
oder seine Hauptwohnung oder ihre oder sei-
ne gewerbliche Niederlassung hat. Hat die 
Antragstellerin oder der Antragsteller ihre oder 
seine Hauptwohnung oder ihre oder seine ge-
werbliche Niederlassung außerhalb der Bun-
desrepublik Deutschland, so ist die Bauauf-
sichtsbehörde zuständig, in deren Bereich der 
Fliegende Bau erstmals aufgestellt und in Ge-
brauch genommen werden soll. Ausführungs-
genehmigungen anderer Länder gelten auch 
im Land Nordrhein-Westfalen. 
 
(4) Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann 
bestimmen, dass Ausführungsgenehmigungen 
für Fliegende Bauten nur durch bestimmte 
Bauaufsichtsbehörden erteilt werden dürfen. 
 
(5) Die Ausführungsgenehmigung wird für eine 
bestimmte Frist erteilt, die höchstens fünf Jah-
re betragen soll. Sie kann auf schriftlichen An-

bodenhöhe bis zu 1,50 m,  
4. erdgeschossige Zelte und betretbare Ver-

kaufsstände, die Fliegende Bauten sind, 
jeweils mit einer Grundfläche bis zu 75 m² 
und  

5. aufblasbare Spielgeräte mit einer Höhe 
des betretbaren Bereichs von bis zu 5 m 
oder mit überdachten Bereichen, bei denen 
die Entfernung zum Ausgang nicht mehr 
als 3 m, sofern ein Absinken der Über-
dachung konstruktiv verhindert wird, nicht 
mehr als 10 m, beträgt.  

 
(3) Die Ausführungsgenehmigung wird von der 
unteren Bauaufsichtsbehörde erteilt, in deren 
Bereich die Antragstellerin oder der Antragstel-
ler ihre oder seine Hauptwohnung oder ihre 
oder seine gewerbliche Niederlassung hat. Hat 
die Antragstellerin oder der Antragsteller ihre 
oder seine Hauptwohnung oder ihre oder sei-
ne gewerbliche Niederlassung außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland, so ist die Bau-
aufsichtsbehörde zuständig, in deren Bereich 
der Fliegende Bau erstmals aufgestellt und in 
Gebrauch genommen werden soll.  
(siehe Abs. 5) 
 
 
(4) Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann 
bestimmen, dass Ausführungsgenehmigungen 
für Fliegende Bauten nur durch bestimmte 
Bauaufsichtsbehörden erstellt werden dürfen.  
 
(5) Die Ausführungsgenehmigung wird für eine 
bestimmte Frist erteilt, die höchstens fünf Jah-
re betragen soll; sie kann auf schriftlichen An-
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trag jeweils bis zu fünf Jahren verlängert wer-
den; § 77 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. Die 
Ausführungsgenehmigung wird in ein Prüfbuch 
eingetragen, dem eine Ausfertigung der mit 
einem Genehmigungsvermerk zu versehen-
den Bauvorlagen beizufügen ist. In der Aus-
führungsgenehmigung kann bestimmt werden, 
dass Anzeigen nach Absatz 7 nicht erforder-
lich sind, wenn eine Gefährdung im Sinne des 
§ 3 Abs. 1 nicht zu erwarten ist. 
 
(6) Die Inhaberin oder der Inhaber der Ausfüh-
rungsgenehmigung hat den Wechsel ihrer 
oder seiner Hauptwohnung oder ihrer oder 
seiner gewerblichen Niederlassung oder die 
Übertragung eines Fliegenden Baues an Dritte 
der Bauaufsichtsbehörde anzuzeigen, die die 
Ausführungsgenehmigung erteilt hat. Die Be-
hörde hat die Änderungen in das Prüfbuch 
einzutragen und sie, wenn mit den Änderun-
gen ein Wechsel der Zuständigkeit verbunden 
ist, der nunmehr zuständigen Behörde mitzu-
teilen. 
 
(7) Fliegende Bauten, die nach Absatz 2 Satz 
1 einer Ausführungsgenehmigung bedürfen, 
dürfen unbeschadet anderer Vorschriften nur 
in Gebrauch genommen werden, wenn ihre 
Aufstellung der Bauaufsichtsbehörde des Auf-
stellungsortes unter Vorlage des Prüfbuches 
angezeigt ist. Die Bauaufsichtsbehörde kann 
die Inbetriebnahme dieser Fliegenden Bauten 
von einer Gebrauchsabnahme abhängig ma-
chen, wenn dies aus Gründen der Standsi-
cherheit oder Betriebssicherheit erforderlich 
ist. Technisch schwierige Fliegende Bauten 

trag jeweils bis zu fünf Jahren verlängert wer-
den. § 79 Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. 
Die Ausführungsgenehmigung wird in ein 
Prüfbuch eingetragen, dem eine Ausfertigung 
der mit einem Genehmigungsvermerk zu ver-
sehenden Bauvorlagen beizufügen ist. In der 
Ausführungsgenehmigung kann bestimmt 
werden, dass Anzeigen nach Absatz 7 nicht 
erforderlich sind, wenn eine Gefährdung im 
Sinne des § 3 Absatz 1 nicht zu erwarten ist. 
 
(6) Die Inhaberin oder der Inhaber der Ausfüh-
rungsgenehmigung hat den Wechsel ihrer o-
der seiner Hauptwohnung oder ihrer oder sei-
ner gewerblichen Niederlassung oder die 
Übertragung eines Fliegenden Baues an Dritte 
der Bauaufsichtsbehörde anzuzeigen, die die 
Ausführungsgenehmigung erteilt hat. Die Be-
hörde hat die Änderungen in das Prüfbuch 
einzutragen und sie, wenn mit den Änderun-
gen ein Wechsel der Zuständigkeit verbunden 
ist, der nunmehr zuständigen Behörde mitzu-
teilen. 
 
(7) Fliegende Bauten, die nach Absatz 2 Satz 
1 einer Ausführungsgenehmigung bedürfen, 
dürfen unbeschadet anderer Vorschriften nur 
in Gebrauch genommen werden, wenn ihre 
Aufstellung der Bauaufsichtsbehörde des Auf-
stellungsortes unter Vorlage des Prüfbuches 
angezeigt ist. Die Bauaufsichtsbehörde kann 
die Inbetriebnahme dieser Fliegenden Bauten 
von einer Gebrauchsabnahme abhängig ma-
chen, wenn dies aus Gründen der Standsi-
cherheit oder Betriebssicherheit erforderlich 
ist. Technisch schwierige Fliegende Bauten 

trag von der für die Erteilung der Ausführungs-
genehmigung zuständigen Behörde jeweils bis 
zu fünf Jahren verlängert werden; § 74 Absatz 
2 Satz 2 gilt entsprechend. Die Genehmigun-
gen werden in ein Prüfbuch eingetragen, dem 
eine Ausfertigung der mit einem Genehmi-
gungsvermerk zu versehenden Bauvorlagen 
beizufügen ist. Ausführungsgenehmigungen 
anderer Länder gelten auch im Land Nord-
rhein-Westfalen.  
 
(6) Die Inhaberin oder der Inhaber der Ausfüh-
rungsgenehmigung hat den Wechsel ihres 
oder seines Wohnsitzes oder ihrer oder seiner 
gewerblichen Niederlassung oder die Übertra-
gung eines Fliegenden Baus an Dritte der 
Bauaufsichtsbehörde anzuzeigen, die die Aus-
führungsgenehmigung erteilt hat. Die Behörde 
hat die Änderungen in das Prüfbuch einzutra-
gen und sie, wenn mit den Änderungen ein 
Wechsel der Zuständigkeit verbunden ist, der 
nunmehr zuständigen Behörde mitzuteilen.  
 
 
(7) Fliegende Bauten, die nach Absatz 2 Satz 
1 einer Ausführungsgenehmigung bedürfen, 
dürfen unbeschadet anderer Vorschriften nur 
in Gebrauch genommen werden, wenn ihre 
Aufstellung der Bauaufsichtsbehörde des Auf-
stellungsortes unter Vorlage des Prüfbuches 
angezeigt ist. Die Bauaufsichtsbehörde kann 
die Inbetriebnahme dieser Fliegenden Bauten 
von einer Gebrauchsabnahme abhängig ma-
chen; technisch schwierige Fliegende Bauten 
sowie Zelte und Tribünen, die in wechselnden 
Größen aufgestellt werden können, sind immer 
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sowie Zelte und Tribünen, die in wechselnden 
Größen aufgestellt werden können, sind im-
mer einer Gebrauchsabnahme zu unterziehen. 
Das Ergebnis der Abnahme ist in das Prüf-
buch einzutragen. 
 
 
 
(8) Die für die Erteilung der Gebrauchsab-
nahme zuständige Bauaufsichtsbehörde kann 
Auflagen machen oder die Aufstellung oder 
den Gebrauch Fliegender Bauten untersagen, 
soweit dies nach den örtlichen Verhältnissen 
oder zur Abwehr von Gefahren erforderlich ist, 
insbesondere weil die Betriebssicherheit oder 
Standsicherheit nicht oder nicht mehr gewähr-
leistet ist oder weil von der Ausführungsge-
nehmigung abgewichen wird. Wird die Aufstel-
lung oder der Gebrauch aufgrund von Män-
geln am Fliegenden Bau untersagt, so ist dies 
in das Prüfbuch einzutragen. Die für die Aus-
führungsgenehmigung zuständige Behörde ist 
zu benachrichtigen, das Prüfbuch ist einzuzie-
hen und ihr zuzuleiten, wenn die Herstellung 
ordnungsgemäßer Zustände innerhalb ange-
messener Frist nicht zu erwarten ist. 
 
(9) Bei Fliegenden Bauten, die von Besuche-
rinnen und Besuchern betreten und längere 
Zeit an einem Aufstellungsort betrieben wer-
den, kann die für die Gebrauchsabnahme zu-
ständige Bauaufsichtsbehörde aus Gründen 
der Sicherheit Nachabnahmen durchführen. 
Das Ergebnis der Nachabnahme ist in das 
Prüfbuch einzutragen. 
 

sowie Zelte und Tribünen, die in wechselnden 
Größen aufgestellt werden können, sind immer 
einer Gebrauchsabnahme zu unterziehen. Das 
Ergebnis der Abnahme ist in das Prüfbuch 
einzutragen. 
 
 
 
(8) Die für die Erteilung der Gebrauchsabnah-
me zuständige Bauaufsichtsbehörde kann 
Auflagen machen oder die Aufstellung oder 
den Gebrauch Fliegender Bauten untersagen, 
soweit dies nach den örtlichen Verhältnissen 
oder zur Abwehr von Gefahren erforderlich ist, 
insbesondere weil die Betriebssicherheit oder 
Standsicherheit nicht oder nicht mehr gewähr-
leistet ist oder weil von der Ausführungsge-
nehmigung abgewichen wird. Wird die Aufstel-
lung oder der Gebrauch auf Grund von Män-
geln am Fliegenden Bau untersagt, so ist dies 
in das Prüfbuch einzutragen. Die für die Aus-
führungsgenehmigung zuständige Behörde ist 
zu benachrichtigen, das Prüfbuch ist einzuzie-
hen und ihr zuzuleiten, wenn die Herstellung 
ordnungsgemäßer Zustände innerhalb ange-
messener Frist nicht zu erwarten ist. 
 
(9) Bei Fliegenden Bauten, die von Besuche-
rinnen und Besuchern betreten und längere 
Zeit an einem Aufstellungsort betrieben wer-
den, kann die für die Gebrauchsabnahme zu-
ständige Bauaufsichtsbehörde aus Gründen 
der Sicherheit Nachabnahmen durchführen. 
Das Ergebnis der Nachabnahme ist in das 
Prüfbuch einzutragen. 
 

einer Gebrauchsabnahme zu unterziehen. Das 
Ergebnis der Abnahme ist in das Prüfbuch 
einzutragen. In der Ausführungsgenehmigung 
kann bestimmt werden, dass Anzeigen nach 
Satz 1 nicht erforderlich sind, wenn eine Ge-
fährdung im Sinne des § 3 Absatz 1 und 3 
nicht zu erwarten ist.  
 
(8) Die für die Erteilung der Gebrauchsabnah-
me zuständige Bauaufsichtsbehörde kann 
Auflagen machen oder die Aufstellung oder 
den Gebrauch Fliegender Bauten untersagen, 
soweit dies nach den örtlichen Verhältnissen 
oder zur Abwehr von Gefahren erforderlich ist, 
insbesondere, weil die Betriebssicherheit oder 
Standsicherheit nicht oder nicht mehr gewähr-
leistet ist oder weil von der Ausführungsge-
nehmigung abgewichen wird. Wird die Aufstel-
lung oder der Gebrauch untersagt, ist dies in 
das Prüfbuch einzutragen. Die ausstellende 
Behörde ist zu benachrichtigen, das Prüfbuch 
ist einzuziehen und der ausstellenden Behörde 
zuzuleiten, wenn die Herstellung ordnungsge-
mäßer Zustände innerhalb angemessener 
Frist nicht zu erwarten ist.  
 
 
(9) Bei Fliegenden Bauten, die von Besuche-
rinnen und Besuchern betreten und längere 
Zeit an einem Aufstellungsort betrieben wer-
den, kann die für die Gebrauchsabnahme zu-
ständige Bauaufsichtsbehörde aus Gründen 
der Sicherheit Nachabnahmen durchführen. 
Das Ergebnis der Nachabnahme ist in das 
Prüfbuch einzutragen.  
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(10) § 69, § 72 Abs. 1 Satz 2 und § 81 Abs. 1, 
3 und 4 gelten entsprechend. 
 
(11) Absätze 2 bis 10 finden auf Fliegende 
Bauten, die der Landesverteidigung dienen, 
keine Anwendung. 
 

(10) §§ 69, 72 Absatz 1 Satz 2 und § 82 Ab-
satz 1, 3 und 4 gelten entsprechend. 
 
(11) Absätze 2 bis 10 finden auf Fliegende 
Bauten, die der Landesverteidigung, dem Ka-
tastrophenschutz oder der Unfallhilfe dienen, 
keine Anwendung. 

(10) §§ 69 Absätze 1, 2 und 4, 82 Absätze 1 
und 4 gelten entsprechend. 

 
§ 80 Öffentliche Bauherren 
 
(1) Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen 
und Einrichtungen bedürfen keiner Bauge-
nehmigung, Bauüberwachung und Bauzu-
standsbesichtigung, wenn 
 
1. der öffentliche Bauherr die Leitung der 

Entwurfsarbeiten und die Bauüberwachung 
einer Baudienststelle des Bundes, eines 
Landes oder eines Landschaftsverbandes 
übertragen hat und 

2. die Baudienststelle mindestens mit einer 
Person, die aufgrund eines Hochschulab-
schlusses der Fachrichtungen Architektur 
oder Bauingenieurwesen die Berufsbe-
zeichnung "Ingenieurin" oder "Ingenieur" 
führen darf und die insbesondere die erfor-
derlichen Kenntnisse des öffentlichen Bau-
rechts, der Bautechnik und der Baugestal-
tung hat, und mit sonstigen geeigneten 
Fachkräften ausreichend besetzt ist. 

 
Solche Anlagen und Einrichtungen bedürfen 
der Zustimmung der oberen Bauaufsichtsbe-
hörde, wenn sie nach § 63 Abs. 1 genehmi-
gungsbedürftig wären (Zustimmungsverfah-
ren). §§ 68 Abs. 1 Satz 4, 69 Abs. 1 und 2 und 

 
§ 81 Öffentliche Bauherren 
 
(1) Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen 
und Einrichtungen bedürfen keiner Bauge-
nehmigung, Bauüberwachung und Bauzu-
standsbesichtigung, wenn 
 
1. der öffentliche Bauherr die Leitung der 

Entwurfsarbeiten und die Bauüberwa-
chung einer Baudienststelle des Bundes, 
eines Landes oder eines Landschaftsver-
bandes übertragen hat und 

2. die Baudienststelle mindestens mit einer 
Person, die auf Grund eines Hochschulab-
schlusses der Fachrichtungen Architektur 
oder Bauingenieurwesen die Berufsbe-
zeichnung „Ingenieurin" oder „Ingenieur" 
führen darf und die insbesondere die er-
forderlichen Kenntnisse des öffentlichen 
Baurechts, der Bautechnik und der Bauge-
staltung hat, und mit sonstigen geeigneten 
Fachkräften ausreichend besetzt ist. 

 
Solche Anlagen und Einrichtungen bedürfen 
der Zustimmung der oberen Bauaufsichtsbe-
hörde, wenn sie nach § 62 Absatz 1 genehmi-
gungsbedürftig wären (Zustimmungsverfah-
ren). § 67 Absatz 1, § 69 Absatz 1 und 2 und 

 
§ 78 Bauaufsichtliche Zustimmung  
 
(1) Genehmigungsbedürftige Bauvorhaben 
bedürfen keiner Genehmigung, Genehmi-
gungsfreistellung und Bauüberwachung, wenn  
 
 
1. die Leitung der Entwurfsarbeiten und die 

Bauüberwachung einer Baudienststelle 
des Bundes, eines Landes oder eines 
Landschaftsverbandes übertragen ist und  

 
2. die Baudienststelle mindestens mit einer 

Person, die auf Grund eines Hochschulab-
schlusses der Fachrichtungen Architektur 
oder Bauingenieurwesen die Berufsbe-
zeichnung „Ingenieurin“ oder „Ingenieur“ 
führen darf und die insbesondere die erfor-
derlichen Kenntnisse des öffentlichen Bau-
rechts, der Bautechnik und der Baugestal-
tung hat, und mit sonstigen geeigneten 
Fachkräften ausreichend besetzt ist.  

 
Solche baulichen Anlagen bedürfen jedoch der 
Zustimmung der oberen Bauaufsichtsbehörde. 
Die Zustimmung entfällt, wenn die Gemeinde 
nicht widerspricht und, soweit ihre öffentlich-
rechtlich geschützten Belange von Abwei-
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71 bis 77 gelten entsprechend. Die Gemeinde 
ist zu dem Vorhaben zu hören. 
 
(2) Hat eine Gemeinde ihr nach § 36 Abs. 1 
Satz 1 und 2 des Baugesetzbuches erforderli-
ches Einvernehmen rechtswidrig versagt, so 
kann die obere Bauaufsichtsbehörde das feh-
lende Einvernehmen nach Maßgabe der Sätze 
2 bis 4 ersetzen. §§ 119 und 120 der Gemein-
deordnung finden keine Anwendung. Die Zu-
stimmung gilt zugleich als Ersatzvornahme im 
Sinne des § 36 Abs. 2 des Baugesetzbuches. 
Sie ist insoweit zu begründen. Der Gemeinde 
ist vor Erlass der Zustimmung Gelegenheit zu 
geben, binnen angemessener Frist erneut 
über das gemeindliche Einvernehmen zu ent-
scheiden. Gegen die Entscheidung der oberen 
Bauaufsichtsbehörde ist unmittelbar der 
Rechtsweg zu den Verwaltungsgerichten er-
öffnet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Über Abweichungen entscheidet die obere 
Bauaufsichtsbehörde im Zustimmungsverfah-
ren. 
 
 
 
 

§§ 71 bis 79 gelten entsprechend. Die Ge-
meinde ist zu dem Vorhaben zu hören. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Über Abweichungen entscheidet die obere 
Bauaufsichtsbehörde im Zustimmungsverfah-
ren. 
 
 
 
 

chungen, Ausnahmen und Befreiungen berührt 
sein können, die Nachbarn dem Bauvorhaben 
zustimmen. Keiner Genehmigung, Genehmi-
gungsfreistellung oder Zustimmung bedürfen 
unter den Voraussetzungen des Satzes 1 
Baumaßnahmen in oder an bestehenden Ge-
bäuden, soweit sie nicht zu einer Erweiterung 
des Bauvolumens oder zu einer nicht verfah-
rensfreien Nutzungsänderung führen, sowie 
die Beseitigung baulicher Anlagen. Satz 3 gilt 
nicht für bauliche Anlagen, für die nach § 71 
Absatz 3 eine Öffentlichkeitsbeteiligung durch-
zuführen ist.  
 
(2) Der Antrag auf Zustimmung ist bei der obe-
ren Bauaufsichtsbehörde einzureichen.  
 
(3) Die obere Bauaufsichtsbehörde prüft  
 
1. die Übereinstimmung mit den Vorschriften 

über die Zulässigkeit der baulichen Anla-
gen nach den §§ 29 bis 38 BauGB und  

 
2. andere öffentlich-rechtliche Anforderungen, 

soweit wegen der Zustimmung eine Ent-
scheidung nach anderen öffentlich-
rechtlichen Vorschriften entfällt oder er-
setzt wird.  

 
Sie führt bei den in Absatz 1 Satz 5 genannten 
Anlagen die Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 
71 Absatz 3 bis 6 durch. Die obere Bauauf-
sichtsbehörde entscheidet über Ausnahmen, 
Befreiungen und Abweichungen von den nach 
Satz 1 zu prüfenden sowie von anderen Vor-
schriften, soweit sie nachbarschützend sind 
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(4) Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen 
und Einrichtungen, die unmittelbar der Lan-
desverteidigung dienen, sind abweichend von 
den Absätzen 1 und 2 der oberen Bauauf-
sichtsbehörde in geeigneter Weise zur Kennt-
nis zu bringen. Im Übrigen wirken die Bauauf-
sichtsbehörden nicht mit. 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Der öffentliche Bauherr trägt die Verant-
wortung, dass Entwurf und Ausführung der 
baulichen Anlagen sowie anderer Anlagen und 
Einrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 
den öffentlich-rechtlichen Vorschriften ent-
sprechen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen 
und Einrichtungen, die unmittelbar der Lan-
desverteidigung dienen, sind abweichend von 
den Absätzen 1 und 2 der oberen Bauauf-
sichtsbehörde in geeigneter Weise zur Kennt-
nis zu bringen. Im Übrigen wirken die Bauauf-
sichtsbehörden nicht mit. 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Der öffentliche Bauherr trägt die Verant-
wortung, dass Entwurf und Ausführung der 
baulichen Anlagen sowie anderer Anlagen und 
Einrichtungen im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 
2 den öffentlich-rechtlichen Vorschriften ent-
sprechen. 

und die Nachbarn nicht zugestimmt haben. Im 
Übrigen bedarf die Zulässigkeit von Ausnah-
men, Befreiungen und Abweichungen keiner 
bauaufsichtlichen Entscheidung.  
 
(4) Die Gemeinde ist vor Erteilung der Zu-
stimmung zu hören. § 36 Absatz 2 Satz 2 
Halbsatz 1 BauGB gilt entsprechend. Im Übri-
gen sind die Vorschriften über das Bauge-
nehmigungsverfahren entsprechend anzu-
wenden.  
 
(5) Anlagen, die der Landesverteidigung, 
dienstlichen Zwecken der Bundespolizei oder 
dem zivilen Bevölkerungsschutz dienen, sind 
abweichend von den Absätzen 1 bis 4 der 
oberen Bauaufsichtsbehörde vor Baubeginn in 
geeigneter Weise zur Kenntnis zu bringen; 
Absatz 1 Satz 3 Halbsatz 1 gilt entsprechend. 
Im Übrigen wirken die Bauaufsichtsbehörden 
nicht mit. § 77 Absatz 2 bis 10 findet auf Flie-
gende Bauten, die der Landesverteidigung, 
dienstlichen Zwecken der Bundespolizei oder 
dem zivilen Bevölkerungsschutz dienen, keine 
Anwendung. 

 

  Vierter Abschnitt  
Bauaufsichtliche Maßnahmen 
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(siehe § 61 Abs. 4) 

 
§ 79 Verbot unrechtmäßig gekennzeichne-
ter Produkte  
 
Sind Bauprodukte entgegen § 21 mit dem Ü-
Zeichen gekennzeichnet, kann die Bau-
aufsichtsbehörde die Verwendung dieser Bau-
produkte untersagen und deren Kenn-
zeichnung entwerten oder beseitigen lassen. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 80 Einstellung von Arbeiten  
 
(1) Werden Anlagen im Widerspruch zu öffent-
lich-rechtlichen Vorschriften errichtet, geändert 
oder beseitigt, kann die Bauaufsichtsbehörde 
die Einstellung der Arbeiten anordnen.  
 
Dies gilt auch dann, wenn  
 
1. die Ausführung eines Vorhabens entgegen 

den Vorschriften des § 73 Absatz 6 und 8 
begonnen wurde, oder  

 
2. bei der Ausführung  
 

a) eines genehmigungsbedürftigen Bau-
vorhabens von den genehmigten Bau-
vorlagen,  

 
b) eines genehmigungsfreigestellten Bau-

vorhabens von den eingereichten Unter-
lagen  

 
abgewichen wird,  
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(siehe § 61 Abs. 6) 
 

3. Bauprodukte verwendet werden, die ent-
gegen der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 
keine CE-Kennzeichnung oder entgegen § 
21 kein Ü-Zeichen tragen,  

 
4. Bauprodukte verwendet werden, die unbe-

rechtigt mit der CE-Kennzeichnung oder 
dem Ü-Zeichen (§ 21 Absatz 3) gekenn-
zeichnet sind.  

 
(2) Werden unzulässige Arbeiten trotz einer 
schriftlich oder mündlich verfügten Einstellung 
fortgesetzt, kann die Bauaufsichtsbehörde die 
Baustelle versiegeln oder die an der Baustelle 
vorhandenen Bauprodukte, Geräte, Maschinen 
und Bauhilfsmittel in amtlichen Gewahrsam 
bringen. 

  
 
 
 
(siehe § 61 Abs. 7) 

 
§ 81 Beseitigung von Anlagen, Nutzungs-
untersagung  
 
(1) Werden Anlagen im Widerspruch zu öffent-
lich-rechtlichen Vorschriften errichtet oder ge-
ändert, kann die Bauaufsichtsbehörde die teil-
weise oder vollständige Beseitigung der Anla-
gen anordnen, wenn diese  
 
1. ohne Baugenehmigung errichtet wurde,  
 
2. keinen Bestandsschutz genießt und  
 
3. auch mit geänderter Nutzung nicht geneh-

migt werden kann.  
 
Die Bauaufsichtsbehörden können den Fort-
bestand einer derartigen Anlage insbesondere 



207 

 

dulden, wenn diese  
 
1. vor 1960 errichtet wurde,  
 
2. seitdem nicht geändert oder in ihrer Nut-

zung geändert wurde und  
 
3. von der baulichen Anlage keine Gefahr für 

Leben oder Gesundheit ausgeht.  
 
Die Duldung erfolgt mit der Maßgabe, dass die 
bauliche Anlage und ihre Nutzung nicht geän-
dert werden dürfen. Maßnahmen zur Instand-
haltung und zur Energieeinsparung sind im 
Rahmen des vorhandenen Baukörpers zuläs-
sig.  
 
(2) Werden Anlagen im Widerspruch zu öffent-
lich-rechtlichen Vorschriften genutzt, kann die-
se Nutzung untersagt werden.  

 

  Fünfter Abschnitt  
Bauüberwachung 

 

 
§ 81 Bauüberwachung 
 
(1) Während der Ausführung eines genehmig-
ten Bauvorhabens überprüft die Bauaufsichts-
behörde die Einhaltung der öffentlich-
rechtlichen Vorschriften und Anforderungen 
und die ordnungsgemäße Erfüllung der Pflich-
ten der am Bau Beteiligten (Bauüberwa-
chung). Die Bauüberwachung kann auf Stich-
proben beschränkt werden. Sie entfällt, soweit 
Bescheinigungen staatlich anerkannter Sach-

 
§ 82 Bauüberwachung 
 
(1) Während der Ausführung eines genehmig-
ten Bauvorhabens überprüft die Bauaufsichts-
behörde die Einhaltung der öffentlich-
rechtlichen Vorschriften und Anforderungen 
und die ordnungsgemäße Erfüllung der Pflich-
ten der am Bau Beteiligten (Bauüberwachung). 
Die Bauüberwachung ist beschränkt auf den 
Umfang der im Baugenehmigungsverfahren zu 
prüfenden Bauvorlagen und kann stichproben-

 
§ 82 Bauüberwachung  
 
(1) Die Bauaufsichtsbehörde kann die Einhal-
tung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften und 
Anforderungen und die ordnungsgemäße Er-
füllung der Pflichten der am Bau Beteiligten 
(Bauüberwachung) überprüfen.  
 
(2) Die Bauüberwachung ist beschränkt auf 
den Umfang der im Baugenehmigungsverfah-
ren zu prüfenden Bauvorlagen und kann stich-
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verständiger nach § 85 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 
gemäß § 68 Abs. 2 oder § 72 Abs. 6 vorliegen; 
in diesem Fall kontrollieren staatlich anerkann-
te Sachverständige stichprobenhaft, ob das 
Bauvorhaben entsprechend den Bescheini-
gungen ausgeführt wird. Bei Vorhaben, die im 
vereinfachten Genehmigungsverfahren (§ 68) 
genehmigt werden, kann die Bauaufsichtsbe-
hörde auf die Bauüberwachung verzichten. 
 
(2) Der Bauaufsichtsbehörde ist die Einhaltung 
der Grundrissflächen und Höhenlagen der 
baulichen Anlagen nachzuweisen. Wenn es 
die besonderen Grundstücksverhältnisse er-
fordern, kann sie die Vorlage eines amtlichen 
Nachweises verlangen. 
 
(3) Die Bauaufsichtsbehörde und die von ihr 
Beauftragten können Proben von Bauproduk-
ten und, soweit erforderlich, auch aus fertigen 
Bauteilen entnehmen und prüfen lassen. 
 
(4) Den mit der Überwachung beauftragten 
Personen ist jederzeit Einblick in die Geneh-
migungen, Zulassungen, Prüfzeugnisse, 
Übereinstimmungserklärungen, Übereinstim-
mungszertifikate, Überwachungsnachweise, 
Zeugnisse und Aufzeichnungen über die Prü-
fungen von Bauprodukten, in die Bautagebü-
cher und andere vorgeschriebene Aufzeich-
nungen zu gewähren. 
 

haft durchgeführt werden. Bei Vorhaben, die 
im einfachen Genehmigungsverfahren (§ 67) 
genehmigt werden, kann die Bauaufsichtsbe-
hörde auf die Bauüberwachung verzichten. 
 
 
 
 
 
 
(2) Der Bauaufsichtsbehörde ist die Einhaltung 
der Grundrissflächen und Höhenlagen er bau-
lichen Anlagen nachzuweisen. Wenn es die 
besonderen Grundstücksverhältnisse erfor-
dern, kann sie die Vorlage eines amtlichen 
Nachweises verlangen. 
 
(3) Die Bauaufsichtsbehörde und die von ihr 
Beauftragten können Proben von Bauproduk-
ten und, soweit erforderlich, auch aus fertigen 
Bauteilen entnehmen und prüfen lassen. 
 
(4) Den mit der Überwachung beauftragten 
Personen ist jederzeit Einblick in die Geneh-
migungen, Zulassungen, Prüfzeugnisse, 
Übereinstimmungszertifikate, Zeugnisse und 
Aufzeichnungen über die Prüfungen von Bau-
produkten, in die CE-Kennzeichnungen und 
Leistungserklärungen nach der Verordnung 
(EU) Nr. 305/2011, in die Bautagebücher und 
andere vorgeschriebene Aufzeichnungen zu 
gewähren. 
 
(5) Die Bauaufsichtsbehörde soll, soweit sie im 
Rahmen der Bauüberwachung Erkenntnisse 
über systematische Rechtsverstöße gegen die 

probenhaft durchgeführt werden. Bei Vorha-
ben, die im einfachen Genehmigungsverfahren 
(§ 63) genehmigt werden, kann die Bauauf-
sichtsbehörde auf die Bauüberwachung ver-
zichten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Im Rahmen der Bauüberwachung können 
Proben von Bauprodukten, soweit erforderlich, 
auch aus fertigen Bauteilen zu Prüfzwecken 
entnommen werden.  
 
(4) Im Rahmen der Bauüberwachung ist jeder-
zeit Einblick in die Genehmigungen, Zulassun-
gen, Prüfzeugnisse, Übereinstimmungszertifi-
kate, Zeugnisse und Aufzeichnungen über die 
Prüfungen von Bauprodukten, in die CE-
Kennzeichnungen und Leistungserklärungen 
nach der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, in die 
Bautagebücher und andere vorgeschriebene 
Aufzeichnungen zu gewähren.  
 
 
(5) Die Bauaufsichtsbehörde soll, soweit sie 
oder er im Rahmen der Bauüberwachung Er-
kenntnisse über systematische Rechtsverstö-
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Verordnung (EU) 305/2011 erlangen, diese 
der für die Marktüberwachung zuständigen 
Stelle mitteilen. 

ße gegen die Verordnung (EU) 305/2011 er-
langen, diese der für die Marktüberwachung 
zuständigen Stelle mitteilen. 

 
§ 82 Bauzustandsbesichtigung 
 
 
(1) Die Bauzustandsbesichtigung zur Fertig-
stellung des Rohbaus und der abschließenden 
Fertigstellung genehmigter baulicher Anlagen 
sowie anderer Anlagen und Einrichtungen (§ 
63) wird von der Bauaufsichtsbehörde durch-
geführt. Die Bauzustandsbesichtigung kann 
auf Stichproben beschränkt werden und ent-
fällt, soweit Bescheinigungen staatlich aner-
kannter Sachverständiger nach § 85 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 4 gemäß § 72 Abs. 6 vorliegen. Bei 
Vorhaben, die im vereinfachten Genehmi-
gungsverfahren (§ 68) genehmigt werden, 
kann die Bauaufsichtsbehörde auf die Bauzu-
standsbesichtigung verzichten. 
 
 
(2) Die Fertigstellung des Rohbaues und die 
abschließende Fertigstellung genehmigter 
baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und 
Einrichtungen (§ 63 Abs. 1) sind der Bauauf-
sichtsbehörde von der Bauherrin oder dem 
Bauherrn oder der Bauleiterin oder dem Bau-
leiter jeweils eine Woche vorher anzuzeigen, 
um der Bauaufsichtsbehörde eine Besichti-
gung des Bauzustandes zu ermöglichen. Die 
Bauaufsichtsbehörde kann darüber hinaus 
verlangen, dass ihr oder von ihr Beauftragten 
Beginn und Beendigung bestimmter Bauarbei-
ten von der Bauherrin oder dem Bauherrn o-

 
§ 83 Bauzustandsbesichtigung 
 
 
(1) Die Bauzustandsbesichtigung zur Fertig-
stellung des Rohbaus und der abschließenden 
Fertigstellung genehmigter baulicher Anlagen 
sowie anderer Anlagen und Einrichtungen (§ 
62) wird von der Bauaufsichtsbehörde durch-
geführt. Die Bauzustandsbesichtigung ist be-
schränkt auf den Umfang der im Baugenehmi-
gungsverfahren zu prüfenden Bauvorlagen 
und kann stichprobenhaft durchgeführt wer-
den. Bei Vorhaben, die im einfachen Geneh-
migungsverfahren (§ 67) genehmigt werden, 
kann die Bauaufsichtsbehörde auf die Bauzu-
standsbesichtigung verzichten. 
 
 
 
(2) Die Fertigstellung des Rohbaus und die 
abschließende Fertigstellung genehmigter 
baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und 
Einrichtungen (§ 62 Absatz 1) sind der Bau-
aufsichtsbehörde von der Bauleiterin oder dem 
Bauleiter jeweils eine Woche vorher anzuzei-
gen, um der Bauaufsichtsbehörde eine Besich-
tigung des Bauzustandes zu ermöglichen. Ist 
eine Bauleiterin oder ein Bauleiter der Bauauf-
sichtsbehörde nicht benannt worden, trifft die 
Pflicht die Bauherrin oder den Bauherrn. Die 
Bauaufsichtsbehörde kann verlangen, dass ihr 
oder von ihr Beauftragten Beginn und Beendi-

 
§ 83 Bauzustandsanzeigen, Aufnahme der 
Nutzung  
 
(1) Die Bauaufsichtsbehörde kann verlangen, 
dass ihr Beginn und Beendigung bestimmter 
Bauarbeiten angezeigt werden. Die Bauarbei-
ten dürfen erst fortgesetzt werden, wenn die 
Bauaufsichtsbehörde der Fortführung der 
Bauarbeiten zugestimmt hat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Die Bauherrin oder der Bauherr hat die 
beabsichtigte Aufnahme der Nutzung einer 
genehmigungsbedürftigen baulichen Anlage 
mindestens zwei Wochen vorher der Bauauf-
sichtsbehörde anzuzeigen. Mit der Anzeige 
nach Satz 1 sind für Bauvorhaben, für die der 
Bauaufsichtsbehörde Bescheinigungen von 
staatlich anerkannten Sachverständigen ge-
mäß § 67 vorliegen, von diesen Bescheinigun-
gen einzureichen, wonach sie sich durch 
stichprobenhafte Kontrollen während der Bau-
ausführung davon überzeugt haben, das die 
baulichen Anlagen entsprechend der erstellten 
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der der Bauleiterin oder dem Bauleiter ange-
zeigt werden. 
 
 
(3) Der Rohbau ist fertiggestellt, wenn die tra-
genden Teile, Schornsteine, Brandwände und 
die Dachkonstruktion vollendet sind. Zur Be-
sichtigung des Rohbaues sind die Bauteile, die 
für die Standsicherheit und, soweit möglich, 
die Bauteile, die für den Brand- und Schall-
schutz wesentlich sind, derart offen zu halten, 
dass Maße und Ausführungsart geprüft wer-
den können. Die abschließende Fertigstellung 
umfasst die Fertigstellung auch der Wasser-
versorgungsanlagen und Abwasseranlagen. 
 
(4) Mit der Anzeige der abschließenden Fer-
tigstellung von Bauvorhaben, für die der Bau-
aufsichtsbehörde Bescheinigungen von staat-
lich anerkannten Sachverständigen nach § 85 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 gemäß § 68 Abs. 2 und § 
72 Abs. 6 vorliegen, sind von den Sachver-
ständigen Bescheinigungen einzureichen, wo-
nach sie sich durch stichprobenhafte Kontrol-
len während der Bauausführung davon über-
zeugt haben, dass die baulichen Anlagen ent-
sprechend den erstellten Nachweisen errichtet 
oder geändert worden sind. Bauzustandsbe-
sichtigungen finden insoweit nicht statt. 
 
(5) Die Bauherrin oder der Bauherr hat für die 
Besichtigung und die damit verbundenen mög-
lichen Prüfungen die erforderlichen Arbeits-
kräfte und Geräte bereitzustellen. Über das 
Ergebnis der Besichtigung ist auf Verlangen 
der Bauherrin oder des Bauherrn eine Be-

gung bestimmter Bauarbeiten von der Bauher-
rin oder dem Bauherrn oder der Bauleiterin 
oder dem Bauleiter angezeigt werden.  
 
(3) Der Rohbau ist fertiggestellt, wenn die tra-
genden Teile, Schornsteine, Brandwände und 
die Dachkonstruktion vollendet sind. Zur Be-
sichtigung des Rohbaus sind die Bauteile, die 
für die Standsicherheit und, soweit möglich, 
die Bauteile, die für den Brand- und Schall-
schutz wesentlich sind, derart offen zu halten, 
dass Maße und Ausführungsart geprüft wer-
den können. Die abschließende Fertigstellung 
umfasst die Fertigstellung auch der Wasser-
versorgungsanlagen und Abwasseranlagen. 
 
(4) Mit der Anzeige der abschließenden Fer-
tigstellung von Bauvorhaben, für die der Bau-
aufsichtsbehörde Bescheinigungen von staat-
lich anerkannten Sachverständigen gemäß § 
68 vorliegen, sind von den Sachverständigen 
Bescheinigungen einzureichen, wonach sie 
sich durch stichprobenhafte Kontrollen wäh-
rend der Bauausführung davon überzeugt ha-
ben, dass die baulichen Anlagen entsprechend 
den erstellten Nachweisen errichtet oder ge-
ändert worden sind. Bauzustandsbesichtigun-
gen finden insoweit nicht statt. 
 
 
(5) Die Bauherrin oder der Bauherr hat für die 
Besichtigung und die damit verbundenen mög-
lichen Prüfungen die erforderlichen Arbeits-
kräfte und Geräte bereitzustellen. Über das 
Ergebnis der Besichtigung ist auf Verlangen 
der Bauherrin oder des Bauherrn eine Be-

Nachweise errichtet oder geändert worden 
sind.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(siehe Abs. 2) 
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scheinigung auszustellen. 
 
(6) Mit der Fortsetzung der Bauarbeiten darf 
erst einen Tag nach dem in der Anzeige nach 
Absatz 1 genannten Zeitpunkt der Fertigstel-
lung des Rohbaues begonnen werden, soweit 
die Bauaufsichtsbehörde nicht einem früheren 
Beginn zugestimmt hat. 
 
(7) Die Bauaufsichtsbehörde kann verlangen, 
dass bei Bauausführungen die Arbeiten erst 
fortgesetzt oder die Anlagen erst benutzt wer-
den, wenn sie von ihr oder einer oder einem 
beauftragten Sachverständigen geprüft wor-
den sind. 
 
(8) Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen 
und Einrichtungen im Sinne des Absatzes 1 
dürfen erst benutzt werden, wenn sie ord-
nungsgemäß fertiggestellt und sicher benutz-
bar sind, frühestens jedoch eine Woche nach 
dem in der Anzeige nach Absatz 1 genannten 
Zeitpunkt der Fertigstellung. Die Bauaufsichts-
behörde soll auf Antrag gestatten, dass die 
Anlage oder Einrichtung ganz oder teilweise 
schon früher benutzt wird, wenn wegen der 
öffentlichen Sicherheit oder Ordnung Beden-
ken nicht bestehen. 
 
 
 

scheinigung auszustellen. 
 
(6) Mit der Fortsetzung der Bauarbeiten darf 
erst einen Tag nach dem in der Anzeige nach 
Absatz 2 genannten Zeitpunkt der Fertigstel-
lung des Rohbaus begonnen werden, soweit 
die Bauaufsichtsbehörde nicht einem früheren 
Beginn zugestimmt hat. 
 
(7) Die Bauaufsichtsbehörde kann verlangen, 
dass bei Bauausführungen die Arbeiten erst 
fortgesetzt oder die Anlagen erst benutzt wer-
den, wenn sie von ihr oder einer oder einem 
beauftragten Sachverständigen geprüft wor-
den sind. 
 
(8) Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen 
und Einrichtungen im Sinne des Absatzes 1 
dürfen erst benutzt werden, wenn sie ord-
nungsgemäß fertig gestellt und sicher benutz-
bar sind, frühestens jedoch eine Woche nach 
dem in der Anzeige nach Absatz 2 genannten 
Zeitpunkt der Fertigstellung. Die Bauaufsichts-
behörde soll auf Antrag gestatten, dass die 
Anlage oder Einrichtung ganz oder teilweise 
schon früher benutzt wird, wenn wegen der 
öffentlichen Sicherheit oder Ordnung Beden-
ken nicht bestehen. 
 
 
(siehe § 65) 

 
 
(siehe Abs. 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Eine bauliche Anlage darf erst benutzt 
werden, wenn sie selbst, Zufahrtswege, Was-
ser- sowie Löschwasserversorgungs- und Ab-
wasserentsorgungs- sowie Gemeinschaftsan-
lagen in dem erforderlichen Umfang sicher 
benutzbar sind, nicht jedoch vor dem in Absatz 
2 Satz 1 bezeichneten Zeitpunkt. Die Bauher-
rin oder der Bauherr hat sich vor dem in Ab-
satz 2 Satz 1 bezeichneten Zeitpunkt von der 
Unternehmerin oder dem Unternehmer be-
scheinigen zu lassen, dass die Anlagen den 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspre-
chen.  
 
(4) Feuerstätten dürfen erst in Betrieb ge-
nommen werden, wenn der Bezirksschorn-
steinfegermeister oder bevollmächtigte Be-
zirksschornsteinfeger die Tauglichkeit und die 
sichere Benutzbarkeit der Abgasanlagen be-
scheinigt hat; Verbrennungsmotoren und 
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Blockheizkraftwerke dürfen erst dann in Be-
trieb genommen werden, wenn er die Taug-
lichkeit und sichere Benutzbarkeit der Leitun-
gen zur Abführung von Verbrennungsgasen 
bescheinigt hat.  
 

 

  Sechster Abschnitt  
Baulasten 

 

 
§ 83 Baulast und Baulastenverzeichnis 
 
(1) Durch Erklärung gegenüber der Bauauf-
sichtsbehörde kann die Grundstückseigentü-
merin oder der Grundstückseigentümer öffent-
lich-rechtliche Verpflichtungen zu einem ihr 
oder sein Grundstück betreffenden Tun, Dul-
den oder Unterlassen übernehmen, die sich 
nicht schon aus öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften ergeben (Baulast). Besteht an dem 
Grundstück ein Erbbaurecht, so ist auch die 
Erklärung der oder des Erbbauberechtigten 
erforderlich. Baulasten werden unbeschadet 
der Rechte Dritter mit der Eintragung in das 
Baulastenverzeichnis wirksam und wirken 
auch gegenüber der Rechtsnachfolgerin oder 
dem Rechtsnachfolger. 
 
(2) Die Erklärung nach Absatz 1 bedarf der 
Schriftform; die Unterschrift muss öffentlich 
beglaubigt oder vor der Bauaufsichtsbehörde 
geleistet oder vor ihr anerkannt werden. 
 
 
 

 
§ 84 Baulast und Baulastenverzeichnis 
 
(1) Durch Erklärung gegenüber der Bauauf-
sichtsbehörde kann die Grundstückseigentü-
merin oder der Grundstückseigentümer öffent-
lich-rechtliche Verpflichtungen zu einem ihr 
oder sein Grundstück betreffenden Tun, Dul-
den oder Unterlassen übernehmen, die sich 
nicht schon aus öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften ergeben (Baulast). Besteht an dem 
Grundstück ein Erbbaurecht, so ist auch die 
Erklärung der oder des Erbbauberechtigten 
erforderlich. Baulasten werden unbeschadet 
der Rechte Dritter mit der Eintragung in das 
Baulastenverzeichnis wirksam und wirken 
auch gegenüber der Rechtsnachfolgerin oder 
dem Rechtsnachfolger. 
 
(2) Die Erklärung nach Absatz 1 bedarf der 
Schriftform. Die Unterschrift muss öffentlich, 
von einer Gemeinde oder von einer gemäß § 2 
des Vermessungs- und Katastergesetzes vom 
1. März 2005 (GV. NRW. S. 174), das zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 1. April 
2014 (GV. NRW. S. 256) geändert worden ist, 

 
§ 84 Baulasten, Baulastenverzeichnis  
 
(1) Durch Erklärung gegenüber der Bauauf-
sichtsbehörde können Grundstückseigentümer 
öffentlich-rechtliche Verpflichtungen zu einem 
ihre Grundstücke betreffenden Tun, Dulden 
oder Unterlassen übernehmen, die sich nicht 
schon aus öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
ergeben. Baulasten werden unbeschadet der 
Rechte Dritter mit der Eintragung in das Bau-
lastenverzeichnis wirksam und wirken auch 
gegenüber Rechtsnachfolgern.  
 
 
 
 
 
 
(2) Die Erklärung nach Absatz 1 bedarf der 
Schriftform; die Unterschrift muss öffentlich, 
von einer Gemeinde oder von einer gemäß § 2 
Absätze 1 und 2 des Vermessungs- und Ka-
tastergesetzes vom 1. März 2005 (GV. NRW. 
S. 174), das zuletzt durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 1. April 2014 (GV. NRW. S. 256) ge-



213 

 

 
 
 
 
(3) Die Baulast geht nur durch schriftlichen, im 
Baulastenverzeichnis zu vermerkenden Ver-
zicht der Bauaufsichtsbehörde unter. Auf An-
trag der Grundstückseigentümerin oder des 
Grundstückseigentümers ist der Verzicht zu 
erklären, wenn ein öffentliches Interesse an 
der Baulast nicht mehr besteht. 
 
(4) Das Baulastenverzeichnis wird von der 
Bauaufsichtsbehörde geführt. In das Baulas-
tenverzeichnis können auch Auflagen, Bedin-
gungen, Befristungen und Widerrufsvorbehalte 
eingetragen werden. 
 
(5) Wer ein berechtigtes Interesse darlegt, 
kann in das Baulastenverzeichnis Einsicht 
nehmen oder sich Abschriften erteilen lassen. 
 

zuständigen Stelle beglaubigt oder vor der 
Bauaufsichtsbehörde geleistet oder vor ihr 
anerkannt werden. 
 
(3) Die Baulast geht nur durch schriftlichen, im 
Baulastenverzeichnis zu vermerkenden Ver-
zicht der Bauaufsichtsbehörde unter. Auf An-
trag der Grundstückseigentümerin oder des 
Grundstückseigentümers ist der Verzicht zu 
erklären, wenn ein öffentliches Interesse an 
der Baulast nicht mehr besteht. 
 
 
(4) Das Baulastenverzeichnis wird von der 
Bauaufsichtsbehörde geführt. In das Baulas-
tenverzeichnis können auch Auflagen, Bedin-
gungen, Befristungen und Widerrufsvorbehalte 
eingetragen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Wer ein berechtigtes Interesse darlegt, 
kann in das Baulastenverzeichnis Einsicht 
nehmen oder sich Abschriften erteilen lassen. 
Bei Öffentlich bestellten Vermessungsingeni-
eurinnen und -ingenieuren ist ein berechtigtes 
Interesse grundsätzlich anzunehmen. 

ändert worden ist, zuständigen Stelle beglau-
bigt oder vor der Bauaufsichtsbehörde geleis-
tet oder vor ihr anerkannt werden.  
 
(3) Die Baulast geht durch schriftlichen Ver-
zicht der Bauaufsichtsbehörde unter. Der Ver-
zicht ist zu erklären, wenn ein öffentliches Inte-
resse an der Baulast nicht mehr besteht. Vor 
dem Verzicht sollen der Verpflichtete und die 
durch die Baulast Begünstigten angehört wer-
den. Der Verzicht wird mit der Löschung der 
Baulast im Baulastenverzeichnis wirksam. 
 
(4) Das Baulastenverzeichnis wird von der 
Bauaufsichtsbehörde geführt. In das Baulas-
tenverzeichnis können auch eingetragen wer-
den  
 
1. andere baurechtliche Verpflichtungen des 

Grundstückseigentümers zu einem sein 
Grundstück betreffendes Tun, Dulden oder 
Unterlassen,  

 
2. Auflagen, Bedingungen, Befristungen und 

Widerrufsvorbehalte.  
 
(5) Wer ein berechtigtes Interesse darlegt, 
kann in das Baulastenverzeichnis Einsicht 
nehmen oder sich Abschriften erteilen lassen. 

 

Sechster Teil 
Bußgeldvorschriften, Rechtsvorschriften, 
bestehende Anlagen und Einrichtungen 

Teil 6 
Bußgeldvorschriften, Rechtsvorschriften, 
bestehende Anlagen und Einrichtungen 

Sechster Teil  
Ordnungswidrigkeiten, Rechtsvorschrif-
ten, Übergangs- und Schlussvorschriften 
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§ 84 Bußgeldvorschriften 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig 
 
1. entgegen § 5 Abs. 6 Zu- und Durchfahrten 

sowie befahrbare Flächen durch Einbau-
ten einengt, nicht ständig freihält oder 
Fahrzeuge dort abstellt, 

2. es entgegen § 14 Abs. 3 unterlässt, ein 
Baustellenschild aufzustellen, 

3. Bauprodukte mit dem Ü-Zeichen kenn-
zeichnet, ohne dass dafür die Vorausset-
zungen nach § 25 Abs. 4 vorliegen, 

4. Bauprodukte entgegen § 20 Abs. 1 Nr. 1 
ohne das Ü-Zeichen verwendet, 

5. Bauarten entgegen § 24 ohne allgemeine 
bauaufsichtliche Zulassung, allgemeines 
bauaufsichtliches Prüfzeugnis oder Zu-
stimmung im Einzelfall anwendet, 

6. entgegen § 57 Abs. 1 Satz 1 zur Ausfüh-
rung eines genehmigungsbedürftigen 
Bauvorhabens oder eines Bauvorhabens 
nach § 67 eine Unternehmerin oder einen 
Unternehmer oder eine Bauleiterin oder 
einen Bauleiter nicht beauftragt, 

 
7. entgegen § 57 Abs. 2 Satz 3 genehmi-

gungsbedürftige Abbrucharbeiten in 
Selbst- oder Nachbarschaftshilfe ausführt, 

8. entgegen § 57 Abs. 5 Satz 1 oder § 67 
Abs. 5 Satz 1 vor Beginn der Bauarbeiten 
die Namen der Bauleiterin oder des Bau-
leiters und der Fachbauleiterinnen oder 

 
§ 85 Bußgeldvorschriften 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig 
 
1. entgegen § 5 Absatz 2 Zu- und Durchfahr-

ten sowie befahrbare Flächen nicht ständig 
freihält oder Fahrzeuge auf ihnen abstellt, 

 
2. es entgegen § 11 Absatz 3 unterlässt, ein 

Baustellenschild aufzustellen, 
3. Bauprodukte mit dem Ü-Zeichen kenn-

zeichnet, ohne dass dafür die Vorausset-
zungen nach § 24 Absatz 2 vorliegen, 

4. Bauprodukte entgegen § 24 Absatz 4 ohne 
das Ü-Zeichen verwendet, 

5. Bauarten entgegen § 17 ohne Bauartge-
nehmigung oder ohne allgemeines bau-
aufsichtliches Prüfzeugnis anwendet, 

 
6. entgegen § 56 Absatz 1 Satz 1 zur Ausfüh-

rung eines genehmigungsbedürftigen Bau-
vorhabens eine Unternehmerin oder einen 
Unternehmer oder eine Bauleiterin oder 
einen Bauleiter oder eine Entwurfsverfas-
serin oder einen Entwurfverfasser nicht 
beauftragt, 

7. entgegen § 56 Absatz 2 Satz 3 genehmi-
gungsbedürftige Abbrucharbeiten in 
Selbst- oder Nachbarschaftshilfe ausführt, 

8. entgegen § 56 Absatz 5 Satz 1 vor Beginn 
der Bauarbeiten die Namen der Bauleiterin 
oder des Bauleiters und der Fachbauleite-
rinnen oder Fachbauleiter oder während 

 
§ 85 Ordnungswidrigkeiten  
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig  
 
1. einer nach § 83 Absatz 1 bis 3 erlassenen 

Rechtsverordnung oder einer nach § 87 
Absatz 1 und 2 erlassenen Satzung zuwi-
derhandelt, sofern die Rechtsverordnung 
oder die Satzung für einen bestimmten 
Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift 
verweist,  

 
2. einer vollziehbaren schriftlichen Anordnung 

der Bauaufsichtsbehörde zuwiderhandelt, 
die aufgrund dieses Gesetzes oder auf-
grund einer nach diesem Gesetz zulässi-
gen Rechtsverordnung oder Satzung er-
lassen worden ist, sofern die Anordnung 
auf die Bußgeldvorschrift verweist,  

 
3. ohne die erforderliche Baugenehmigung (§ 

59 Absatz 1), Teilbaugenehmigung (§ 75) 
oder Abweichung (§ 68) oder abweichend 
davon bauliche Anlagen errichtet, ändert, 
benutzt oder entgegen § 61 Absatz 3 Sät-
ze 2 bis 4 beseitigt,  

 
4. entgegen der Vorschrift des § 62 Absatz 4 

Sätze 3 bis 5 mit der Ausführung eines 
Bauvorhabens beginnt,  

 
5. Fliegende Bauten ohne Ausführungsge-

nehmigung (§ 77 Absatz 2) in Gebrauch 
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Fachbauleiter oder während der Bauaus-
führung einen Wechsel dieser Personen 
oder entgegen § 57 Abs. 5 Satz 3 einen 
Wechsel in der Person der Bauherrin oder 
des Bauherrn nicht oder nicht rechtzeitig 
mitteilt, 

9. entgegen § 66 Satz 2 eine Anlage be-
nutzt, ohne eine Bescheinigung der Un-
ternehmerinnen oder Unternehmer oder 
Sachverständiger vorliegen zu haben, 

10. entgegen § 67 Abs. 2 ohne Einreichen 
von Bauvorlagen bei der Gemeinde oder 
vor Ablauf eines Monats nach Eingang 
der Bauvorlagen bei der Gemeinde bauli-
che Anlagen nach § 67 Abs. 1 oder 7 er-
richtet, ändert oder nutzt, 

11. entgegen § 67 Abs. 4 oder 5 die dort ge-
nannten Nachweise und Bescheinigungen 
nicht vorliegen hat, 

12. entgegen § 68 Abs. 2, § 81 Abs. 2 oder § 
82 Abs. 4 Satz 1 die dort genannten 
Nachweise oder Bescheinigungen nicht 
einreicht, 

 
13. eine bauliche Anlage oder andere Anla-

gen und Einrichtungen im Sinne des § 1 
Abs. 1 Satz 2 ohne Baugenehmigung 
nach § 75 oder Teilbaugenehmigung nach 
§ 76 oder abweichend davon errichtet, 
ändert, nutzt, abbricht oder ihre Nutzung 
ändert, 

14. entgegen § 75 Abs. 6 Satz 2 Baugeneh-
migungen und Bauvorlagen an der Bau-
stelle nicht vorliegen hat, 

15. entgegen § 75 Abs. 7 den Ausführungs-
beginn genehmigungsbedürftiger Vorha-

der Bauausführung einen Wechsel dieser 
Personen oder entgegen § 56 Absatz 5 
Satz 3 einen Wechsel in der Person der 
Bauherrin oder des Bauherrn nicht oder 
nicht rechtzeitig mitteilt, 

 
9. entgegen § 65 Satz 2 eine Anlage benutzt, 

ohne eine Bescheinigung der Unternehme-
rinnen oder Unternehmer oder Sachver-
ständigen vorliegen zu haben, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. entgegen § 68 Absatz 1, § 82 Absatz 2 

oder § 83 Absatz 4 Satz 1 die dort genann-
ten Nachweise oder Bescheinigungen 
nicht einreicht, 

 
11. eine bauliche Anlage oder andere Anlagen 

und Einrichtungen im Sinne des § 1 Ab-
satz 1 Satz 2 ohne Baugenehmigung nach 
§ 77 oder Teilbaugenehmigung nach § 78 
oder abweichend davon errichtet, ändert, 
nutzt, abbricht oder ihre Nutzung ändert, 

 
12. entgegen § 77 Absatz 7 Satz 2 eine Kopie 

der Baugenehmigungen und Bauvorlagen 
an der Baustelle nicht vorliegen hat, 

13. entgegen § 77 Absatz 8 den Ausführungs-
beginn genehmigungsbedürftiger Vorha-

nimmt oder ohne Anzeige und Abnahme (§ 
77 Absatz 7) in Gebrauch nimmt,  

 
6. entgegen der Vorschrift des § 73 Absatz 7 

Bauarbeiten, entgegen der Vorschrift des § 
61 Absatz 3 Satz 5 mit der Beseitigung ei-
ner Anlage beginnt, entgegen den Vor-
schriften des § 83 Absatz 1 Bauarbeiten 
fortsetzt oder entgegen der Vorschrift des 
§ 83 Absatz 2 Sätze 1 und 2 bauliche An-
lagen nutzt,  

 
7. die Baubeginnsanzeige (§ 73 Absatz 9) 

nicht oder nicht fristgerecht erstattet,  
 
8. Bauprodukte mit dem Ü-Zeichen kenn-

zeichnet, ohne dass dafür die Vorausset-
zungen nach § 21 Absatz 3 vorliegen,  

 
9. Bauprodukte entgegen § 21 Absatz 3 ohne 

das Ü-Zeichen verwendet,  
 
10. Bauarten entgegen § 17 ohne Bauartge-

nehmigung oder allgemeines bauaufsichtli-
ches Prüfzeugnis für Bauarten anwendet,  

 
11. als Bauherrschaft, Entwurfsverfassende, 

Unternehmen, Bauleitende oder als deren 
Vertretung den Vorschriften der §§ 53 Ab-
satz 1 Sätze 1 bis 3 und 5 bis 6, 54 Abs. 1 
Satz 3, 55 Abs. 1 Sätze 1 und 2 oder 56 
Abs. 1 zuwiderhandelt.  

 
Ist eine Ordnungswidrigkeit nach Satz 1 
Nummer 8 bis 10 begangen worden, können 
Gegenstände, auf die sich die Ordnungswid-



216 

 

ben oder solcher nach § 67 Abs. 1 nicht 
oder nicht rechtzeitig mitteilt, 

16. Fliegende Bauten ohne Ausführungsge-
nehmigung nach § 79 Abs. 2 Satz 1 erst-
mals aufstellt oder in Gebrauch nimmt o-
der ohne Gebrauchsabnahme nach § 79 
Abs. 7 Satz 2 oder 3 in Gebrauch nimmt, 

 
17. die nach § 82 Abs. 2 vorgeschriebenen 

oder verlangten Anzeigen nicht oder nicht 
rechtzeitig erstattet, 

18. entgegen § 82 Abs. 6 oder 7 mit der Fort-
setzung der Bauarbeiten beginnt, 

19. entgegen § 82 Abs. 8 Satz 1 bauliche 
Anlagen oder andere Anlagen oder Ein-
richtungen vorzeitig benutzt, 

20. einer aufgrund dieses Gesetzes ergange-
nen Rechtsverordnung oder örtlichen 
Bauvorschrift zuwiderhandelt, sofern die 
Rechtsverordnung oder die örtliche Bau-
vorschrift für einen bestimmten Tatbe-
stand auf diese Bußgeldvorschrift ver-
weist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer wider 
besseres Wissen unrichtige Angaben macht 
oder unrichtige Pläne oder Unterlagen vorlegt, 
um einen nach diesem Gesetz vorgesehenen 

ben nicht oder nicht rechtzeitig mitteilt, 
 
14. Fliegende Bauten ohne Ausführungsge-

nehmigung nach § 80 Absatz 2 Satz 1 
erstmals aufstellt oder in Gebrauch nimmt 
oder ohne Gebrauchsabnahme nach § 80 
Absatz 7 Satz 2 oder 3 in Gebrauch 
nimmt, 

15. die nach § 83 Absatz 2 vorgeschriebenen 
oder verlangten Anzeigen nicht oder nicht 
rechtzeitig erstattet, 

16. entgegen § 83 Absatz 6 oder 7 mit der 
Fortsetzung der Bauarbeiten beginnt, 

17. entgegen § 83 Absatz 8 Satz 1 bauliche 
Anlagen oder andere Anlagen oder Ein-
richtungen vorzeitig benutzt, 

18. einer auf Grund dieses Gesetzes ergan-
genen Rechtsverordnung oder örtlichen 
Bauvorschrift zuwiderhandelt, sofern die 
Rechtsverordnung oder die örtliche Bau-
vorschrift für einen bestimmten Tatbestand 
auf diese Bußgeldvorschrift verweist oder 

 
19. einer vollziehbaren schriftlichen Anord-

nung der Bauaufsichtsbehörde zuwider-
handelt, die auf Grund dieses Gesetzes 
oder auf Grund einer nach diesem Gesetz 
ergangenen Rechtsverordnung oder Sat-
zung erlassen worden ist, sofern die An-
ordnung auf die Bußgeldvorschrift ver-
weist. 

 
(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer wider 
besseres Wissen unrichtige Angaben macht 
oder unrichtige Pläne oder Unterlagen vorlegt, 
um einen nach diesem Gesetz vorgesehenen 

rigkeit bezieht, eingezogen werden; § 19 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) 
ist anzuwenden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer wider 
besseres Wissen  
 
1. unrichtige Angaben macht oder unrichtige 
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Verwaltungsakt zu erwirken oder zu verhin-
dern. 
 
(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 
Geldbuße bis zu 100.000 DM oder 50.000 
EURO, in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 13 
mit einer Geldbuße bis zu 500.000 DM oder 
250.000 EURO geahndet werden. 
 
(4) Ist eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 
Nummern 3 bis 5 begangen worden, so kön-
nen Gegenstände, auf die sich die Ordnungs-
widrigkeit bezieht, eingezogen werden. § 23 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist 
anzuwenden. 
 
 
 
 
 
(5) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 
Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswid-
rigkeiten ist die untere Bauaufsichtsbehörde, 
in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 hinsichtlich 
des Abstellens von Fahrzeugen die örtliche 
Ordnungsbehörde. 
 
(6) Soweit in Bußgeldvorschriften, die auf-
grund der Landesbauordnung (BauO NW) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 27. 
Januar 1970 (GV. NRW. S. 96), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 18. Mai 1982 (GV. 
NRW. S. 248), erlassen sind, auf § 101 Abs. 1 
Nr. 1 jenes Gesetzes verwiesen wird und in 
Bußgeldvorschriften, die aufgrund der Lan-
desbauordnung (BauO NW) vom 26. Juni 

Verwaltungsakt zu erwirken oder zu verhin-
dern. 
 
(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 
Geldbuße bis zu einhunderttausend Euro, in 
den Fällen des Absatzes 1 Nummer 11 mit 
einer Geldbuße bis zu fünfhunderttausend 
Euro geahndet werden. 
 
(4) Ist eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 
Nummer 3 bis 5 begangen worden, so können 
Gegenstände, auf die sich die Ordnungswid-
rigkeit bezieht, eingezogen werden. § 23 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 19. Feb-
ruar 1987 (BGBl. I S. 602), das zuletzt durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 13. Mai 2015 
(BGBl. I S. 706) geändert worden ist, ist anzu-
wenden. 
 
(5) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 
Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten ist die untere Bauaufsichts-
behörde, in den Fällen des Absatzes 1 Num-
mer 1 hinsichtlich des Abstellens von Fahr-
zeugen die örtliche Ordnungsbehörde. 
 
 
 
 
 
(6) Soweit in Bußgeldvorschriften, die auf 
Grund der Landesbauordnung in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 27. Januar 1970 
(GV. NRW. S. 96), die zuletzt durch Artikel 8 
des Gesetzes vom 18. Mai 1982 (GV. NRW. 

Pläne oder Unterlagen vorlegt, um einen 
nach diesem Gesetz vorgesehenen Ver-
waltungsakt zu erwirken oder zu verhin-
dern und  

 
2. als staatlich anerkannter Sachverständiger 

unrichtige Bescheinigungen über die Ein-
haltung bauordnungsrechtlicher Anforde-
rungen ausstellt,  

 
(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 
Geldbuße bis zu 100.000 Euro, in den Fällen 
des Absatzes 1 Nummer 3 mit einer Geldbuße 
bis zu 500.000 Euro geahndet werden.  
 
 
 
 
 
 
(4) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 
Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I 
S. 602), das zuletzt durch Artikel 5 des Geset-
zes vom 27. August 2017 (BGBl. I S. 3295) 
geändert worden ist, ist in den Fällen des Ab-
satzes 1 Satz 1 Nummer 8 bis 10 die oberste 
Bauaufsichtsbehörde, in den übrigen Fällen 
die untere Bauaufsichtsbehörde. 
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1984 (GV. NRW. S. 419), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 24. November 1992 (GV. 
NRW. S. 467), erlassen sind, auf § 79 Abs. 1 
Nr. 14 jenes Gesetzes verwiesen wird, gelten 
solche Verweisungen als Verweisungen auf § 
84 Abs. 1 Nr. 20. 
 

S. 248) geändert worden ist, erlassen sind, auf 
§ 101 Absatz 1 Nummer 1 jenes Gesetzes 
verwiesen wird und in Bußgeldvorschriften, die 
auf Grund der Landesbauordnung vom 26. 
Juni 1984 (GV. NRW. S. 419), die zuletzt 
durch Gesetz vom 24. November 1992 (GV. 
NRW. S. 467) geändert worden ist, erlassen 
sind, auf § 79 Absatz 1 Nummer 14 jenes Ge-
setzes verwiesen wird, gelten solche Verwei-
sungen als Verweisungen auf § 85 Absatz 1 
Nummer 18. 

 
§ 85 Rechtsverordnungen und Verwal-
tungsvorschriften 
 
(1) Zur Verwirklichung der in § 3 bezeichneten 
allgemeinen Anforderungen wird die oberste 
Bauaufsichtsbehörde ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung Vorschriften zu erlassen 
über 
 
 
1. die nähere Bestimmung allgemeiner Anfor-

derungen in den §§ 4 bis 53, 
2. den Nachweis der Befähigung der in § 20 

Abs. 5 genannten Personen; dabei können 
Mindestanforderungen an die Ausbildung, 
die durch Prüfung nachzuweisende Befähi-
gung und die Ausbildungsstätten ein-
schließlich der Anerkennungsvorausset-
zungen gestellt werden, 

 
3. die Überwachung von Tätigkeiten mit ein-

zelnen Bauprodukten nach § 20 Abs. 6; 
dabei können für die Überwachungsstellen 
über die in § 28 festgelegten Mindestanfor-

 
§ 86 Rechtsverordnungen und Verwal-
tungsvorschriften 
 
(1) Zur Verwirklichung der in § 3 Absatz 1, § 
17 Absatz 1 und § 18 Absatz 1 bezeichneten 
allgemeinen Anforderungen wird die oberste 
Bauaufsichtsbehörde ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung Vorschriften zu erlassen 
über 
 
1. die nähere Bestimmung allgemeiner An-

forderungen in den §§ 4 bis 52, 
2. den Nachweis der Befähigung der in § 17 

Absatz 6 und § 18 Absatz 3 genannten 
Personen; dabei können Mindestanforde-
rungen an die Ausbildung, die durch Prü-
fung nachzuweisende Befähigung und die 
Ausbildungsstätten einschließlich der An-
erkennungsvoraussetzungen gestellt wer-
den, 

3. die Überwachung von Tätigkeiten bei Bau-
arten nach § 17 Absatz 7 und mit einzel-
nen Bauprodukten nach § 18 Absatz 4; 
dabei können für die Überwachungsstellen 

 
§ 86 Rechtsverordnungen  
 
 
(1) Zur Verwirklichung der in §§ 3 Absatz 1 
Satz 1, 17 Absatz 1 und § 18 Absatz 1 be-
zeichneten Anforderungen wird die oberste 
Bauaufsichtsbehörde ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung Vorschriften zu erlassen 
über  
 
1. die nähere Bestimmung allgemeiner An-

forderungen in den §§ 4 bis 48,  
2. den Nachweis der Befähigung der in § 17 

Absatz 6 und § 18 Absatz 3 genannten 
Personen; dabei können Mindestanforde-
rungen an die Ausbildung, die durch Prü-
fung nachzuweisende Befähigung und die 
Ausbildungsstätten einschließlich der An-
erkennungsvoraussetzungen gestellt wer-
den,  

3. die Überwachung von Tätigkeiten bei Bau-
arten nach § 17 Absatz 7 und mit einzel-
nen Bauprodukten nach § 18 Absatz 4; 
dabei können für die Überwachungsstellen 
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derungen hinaus weitere Anforderungen im 
Hinblick auf die besonderen Eigenschaften 
und die besondere Verwendung der Bau-
produkte gestellt werden, 

 
 
4. die nähere Bestimmung allgemeiner Anfor-

derungen in § 43, insbesondere über Feue-
rungsanlagen und Anlagen zur Verteilung 
von Wärme oder zur Warmwasserversor-
gung sowie über deren Betrieb, über 
Brennstoffleitungsanlagen, über Aufstell-
räume für Feuerstätten, Verbrennungsmo-
tore und Verdichter sowie über die Lage-
rung von Brennstoffen, 

 
 
 
 
 
5. besondere Anforderungen oder Erleichte-

rungen, die sich aus der besonderen Art 
oder Nutzung der baulichen Anlagen und 
Räume für Errichtung, Änderung, Instand-
haltung, Betrieb und Benutzung ergeben 
(§§ 54 und 55), sowie über die Anwendung 
solcher Anforderungen auf bestehende 
bauliche Anlagen dieser Art, 

6. wiederkehrende Prüfung von Anlagen oder 
Einrichtungen, die zur Verhütung erhebli-
cher Gefahren ständig ordnungsgemäß in-
standgehalten werden müssen, und die Er-
streckung dieser Nachprüfungspflicht auf 
bestehende Anlagen oder Einrichtungen, 

 
7. die Vergütung der Sachverständigen, de-

über die in § 25 Absatz 1 Nummer 5 fest-
gelegten Mindestanforderungen hinaus 
weitere Anforderungen im Hinblick auf die 
besonderen Eigenschaften und die beson-
dere Verwendung der Bauprodukte gestellt 
werden, 

4. die nähere Bestimmung allgemeiner An-
forderungen in § 43, insbesondere über 
Feuerungsanlagen und Anlagen zur Ver-
teilung von Wärme oder zur Warmwasser-
versorgung sowie über deren Betrieb, über 
Brennstoffleitungsanlagen, über Aufstell-
räume für Feuerstätten, Verbrennungsmo-
toren und Verdichter sowie über die Lage-
rung von Brennstoffen, 

5. die nähere Bestimmung allgemeiner An-
forderungen in §§ 40 bis 42, insbesondere 
über Lüftungs- und Leitungsanlagen sowie 
über deren Betrieb und über deren Auf-
stellräume, 

6. besondere Anforderungen oder Erleichte-
rungen, die sich aus der besonderen Art 
oder Nutzung der baulichen Anlagen und 
Räume für Errichtung, Änderung, Instand-
haltung, Betrieb und Benutzung ergeben 
(§§ 53 und 54), sowie über die Anwendung 
solcher Anforderungen auf bestehende 
bauliche Anlagen dieser Art, 

7. wiederkehrende Prüfung von Anlagen oder 
Einrichtungen, die zur Verhütung erhebli-
cher Gefahren ständig ordnungsgemäß in-
standgehalten werden müssen, und die 
Erstreckung dieser Nachprüfungspflicht 
auf bestehende Anlagen oder Einrichtun-
gen, 

8. die Vergütung der Sachverständigen, de-

über die in § 25 Absatz 1 Nummer 5 fest-
gelegten Mindestanforderungen hinaus 
weitere Anforderungen im Hinblick auf die 
besonderen Eigenschaften und die beson-
dere Verwendung der Bauprodukte gestellt 
werden,  

4. die nähere Bestimmung allgemeiner An-
forderungen in § 42, insbesondere über 
Feuerungsanlagen und Anlagen zur Vertei-
lung von Wärme oder zur Warmwasser-
versorgung sowie über deren Betrieb, über 
Brennstoffleitungsanlagen, über Aufstell-
räume für Feuerstätten, Verbrennungsmo-
toren und Verdichter sowie über die Lage-
rung von Brennstoffen,  

5. die nähere Bestimmung allgemeiner An-
forderungen in §§ 39 bis 46, insbesondere 
über Lüftungs- und Leitungsanlagen sowie 
über deren Betrieb und über deren Auf-
stellräume,  

6. besondere Anforderungen oder Erleichte-
rungen, die sich aus der besonderen Art 
oder Nutzung der baulichen Anlagen und 
Räume für Errichtung, Änderung, Instand-
haltung, Betrieb und Benutzung ergeben 
(§§ 50 Absatz 2 und 51), sowie über die 
Anwendung solcher Anforderungen auf 
bestehende bauliche Anlagen dieser Art,  

7. wiederkehrende Prüfung von Anlagen oder 
Einrichtungen, die zur Verhütung erhebli-
cher Gefahren ständig ordnungsgemäß in-
standgehalten werden müssen, und die 
Erstreckung dieser Nachprüfungspflicht auf 
bestehende Anlagen oder Einrichtungen,  

 
8. die Vergütung der Sachverständigen, de-
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nen nach diesem Gesetz oder nach Vor-
schriften aufgrund dieses Gesetzes Aufga-
ben übertragen werden; die Vergütung ist 
nach den Grundsätzen des Gebührenge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GebG NRW) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23. August 1999 (GV. NRW. 
S. 524) festzusetzen, 

 
 
8. die Anwesenheit von Fachleuten beim Be-

trieb technisch schwieriger Anlagen und 
Einrichtungen, wie Bühnenbetriebe und 
technisch schwierige Fliegende Bauten, 

 
 
9. den Nachweis der Befähigung der in Num-

mer 8 genannten Fachleute. 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird er-
mächtigt, zur Vereinfachung oder Beschleuni-
gung des Baugenehmigungsverfahrens oder 
zur Entlastung der Bauaufsichtsbehörden 
durch Rechtsverordnung Vorschriften zu er-
lassen über 
 
1. weitere und weitergehende Ausnahmen 

von der Genehmigungspflicht, 
2. den vollständigen oder teilweisen Wegfall 

der bautechnischen Prüfung bei bestimm-

nen nach diesem Gesetz oder nach Vor-
schriften auf Grund dieses Gesetzes Auf-
gaben übertragen werden; die Vergütung 
ist nach den Grundsätzen des Gebühren-
gesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23. August 1999 (GV. NRW. S. 
524), das zuletzt durch Gesetz vom 8. De-
zember 2015 (GV. NRW. S. 836) geändert 
worden ist, festzusetzen, 

9. die Anwesenheit von Fachleuten beim 
Betrieb technisch schwieriger Anlagen und 
Einrichtungen, wie Bühnenbetriebe und 
technisch schwierige Fliegende Bauten 
und  

 
10. den Nachweis der Befähigung der in 

Nummer 9 genannten Fachleute. 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird er-
mächtigt, zur Vereinfachung oder Beschleuni-
gung des Baugenehmigungsverfahrens oder 
zur Entlastung der Bauaufsichtsbehörden 
durch Rechtsverordnung Vorschriften zu er-
lassen über 
 
1. weitere und weitergehende Ausnahmen 

von der Genehmigungspflicht, 
2. den vollständigen oder teilweisen Wegfall 

der bautechnischen Prüfung bei bestimm-

nen nach diesem Gesetz oder nach Vor-
schriften auf Grund dieses Gesetzes Auf-
gaben übertragen werden; die Vergütung 
ist nach den Grundsätzen des Gebühren-
gesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23. August 1999 (GV. NRW. S. 
524), das zuletzt durch Gesetz vom 8. De-
zember 2015 (GV. NRW. S. 836) geändert 
worden ist, festzusetzen,  

9. die Anwesenheit von Fachleuten beim Be-
trieb technisch schwieriger Anlagen und 
Einrichtungen, wie Bühnenbetriebe und 
technisch schwierige Fliegende Bauten,  

 
 
10. den Nachweis der Befähigung der in 

Nummer 9 genannten Fachleute,  
 
11. die Zahl der notwendigen Stellplätze nach 

§ 49 Absatz 2 und  
 
12. berufsqualifizierende Abschlüsse nach § 

58 Absatz 2.  

(2) Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird er-
mächtigt, zur Vereinfachung oder Beschleuni-
gung des Baugenehmigungsverfahrens oder 
zur Entlastung der Bauaufsichtsbehörden 
durch Rechtsverordnung Vorschriften zu er-
lassen über  
 
1. weitere und weitergehende Ausnahmen 

von der Genehmigungspflicht,  
2. den vollständigen oder teilweisen Wegfall 

der bautechnischen Prüfung bei bestimm-
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ten Arten von Bauvorhaben, 
3. die Übertragung von Prüfaufgaben der 

Bauaufsichtsbehörde im Rahmen des bau-
aufsichtlichen Verfahrens einschließlich der 
Bauüberwachung und Bauzustandsbesich-
tigung auf Sachverständige oder sachver-
ständige Stellen, 

4. die staatliche Anerkennung von Sachver-
ständigen, die von der Bauherrin oder dem 
Bauherrn mit der Erstellung von Nachwei-
sen und Bescheinigungen beauftragt wer-
den, 

5. die Verpflichtung der Betreiberinnen oder 
Betreiber, mit der wiederkehrenden Prüfung 
bestimmter Anlagen und Einrichtungen 
nach Absatz 1 Nr. 6 Sachverständige oder 
Sachkundige zu beauftragen. 

 
 
Sie kann dafür bestimmte Voraussetzungen 
festlegen, die die Verantwortlichen nach den 
§§ 57 bis 59a oder die Sachverständigen zu 
erfüllen haben; sie muss dies in den Fällen 
des Satzes 1 Nummern 2 bis 5 tun. Dabei 
können insbesondere die Fachbereiche, in 
denen Sachverständige tätig werden, sowie 
Mindestanforderungen an die Fachkenntnisse 
sowie in zeitlicher und sachlicher Hinsicht an 
die Berufserfahrung festgelegt, eine laufende 
Fortbildung vorgeschrieben, durch Prüfungen 
nachzuweisende Befähigung bestimmt, der 
Nachweis der persönlichen Zuverlässigkeit 
und einer ausreichenden Haftpflichtversiche-
rung gefordert und Altersgrenzen festgesetzt 
werden. Sie kann darüber hinaus auch eine 
besondere Anerkennung der Sachverständi-

ten Arten von Bauvorhaben, 
3. die Übertragung von Prüfaufgaben der 

Bauaufsichtsbehörde im Rahmen des 
bauaufsichtlichen Verfahrens einschließ-
lich der Bauüberwachung und Bauzu-
standsbesichtigung auf Sachverständige 
oder sachverständige Stellen, 

4. die staatliche Anerkennung von Sachver-
ständigen, die von der Bauherrin oder dem 
Bauherrn mit der Erstellung von Nachwei-
sen und Bescheinigungen beauftragt wer-
den und 

5. die Verpflichtung der Betreiberinnen oder 
Betreiber, mit der wiederkehrenden Prü-
fung bestimmter Anlagen und Einrichtun-
gen nach Absatz 1 Nummer 7 Sachver-
ständige oder Sachkundige zu beauftra-
gen. 

 
Sie kann dafür bestimmte Voraussetzungen 
festlegen, die die Verantwortlichen nach den 
§§ 56 bis 59 oder die Sachverständigen zu 
erfüllen haben. Sie muss dies in den Fällen 
des Satzes 1 Nummer 2 bis 5 tun. Dabei kön-
nen insbesondere die Fachbereiche, in denen 
Sachverständige tätig werden, sowie Mindest-
anforderungen an die Fachkenntnisse sowie in 
zeitlicher und sachlicher Hinsicht an die Be-
rufserfahrung festgelegt, eine laufende Fortbil-
dung vorgeschrieben, durch Prüfungen nach-
zuweisende Befähigung bestimmt, der Nach-
weis der persönlichen Zuverlässigkeit und ei-
ner ausreichenden Haftpflichtversicherung 
gefordert und Altersgrenzen festgesetzt wer-
den. Sie kann darüber hinaus auch eine be-
sondere Anerkennung der Sachverständigen 

ten Arten von Bauvorhaben,  
3. die Übertragung von Prüfaufgaben der 

Bauaufsichtsbehörde im Rahmen des bau-
aufsichtlichen Verfahrens einschließlich 
der Bauüberwachung und Bauzustandsbe-
sichtigung auf Sachverständige oder sach-
verständige Stellen,  

4. die staatliche Anerkennung von Sachver-
ständigen, die von der Bauherrin oder dem 
Bauherrn mit der Erstellung von Nachwei-
sen und Bescheinigungen beauftragt wer-
den und  

5. die Verpflichtung der Betreiberinnen oder 
Betreiber, mit der wiederkehrenden Prü-
fung bestimmter Anlagen und Einrichtun-
gen nach Absatz 1 Nummer 7 Sachver-
ständige oder Sachkundige zu beauftra-
gen.  

 
Sie kann dafür bestimmte Voraussetzungen 
festlegen, die die Verantwortlichen nach den 
§§ 53 bis 56 oder die Sachverständigen zu 
erfüllen haben. Sie muss dies in den Fällen 
des Satzes 1 Nummer 2 bis 5 tun. Dabei kön-
nen insbesondere die Fachbereiche, in denen 
Sachverständige tätig werden, sowie Mindest-
anforderungen an die Fachkenntnisse sowie in 
zeitlicher und sachlicher Hinsicht an die Be-
rufserfahrung festgelegt, eine laufende Fortbil-
dung vorgeschrieben, durch Prüfungen nach-
zuweisende Befähigung bestimmt, der Nach-
weis der persönlichen Zuverlässigkeit und ei-
ner ausreichenden Haftpflichtversicherung 
gefordert und Altersgrenzen festgesetzt wer-
den. Sie kann darüber hinaus auch eine be-
sondere Anerkennung der Sachverständigen 
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gen vorschreiben, das Verfahren und die Vo-
raussetzungen für die Anerkennung, ihren 
Widerruf, ihre Rücknahme und ihr Erlöschen 
und die Vergütung der Sachverständigen so-
wie für Prüfungen, die Bestellung und Zu-
sammensetzung der Prüfungsorgane und das 
Prüfungsverfahren regeln. 
 
(3) Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird er-
mächtigt, zum bauaufsichtlichen Verfahren 
und für die Fälle des § 67 durch Rechtsver-
ordnung Vorschriften zu erlassen über 
 
1. Umfang, Inhalt und Zahl der Bauvorlagen, 
2. die erforderlichen Anträge, Anzeigen, 

Nachweise und Bescheinigungen, 
3. das Verfahren im Einzelnen. 
 
Sie kann dabei für verschiedene Arten von 
Bauvorhaben unterschiedliche Anforderungen 
und Verfahren festlegen. 
 
(4) Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung vorzu-
schreiben, dass die am Bau Beteiligten (§§ 57 
bis 59 a) zum Nachweis der ordnungsgemä-
ßen Bauausführung Bescheinigungen, Bestä-
tigungen oder Nachweise dieser Personen, 
von Sachverständigen, Fachleuten oder Be-
hörden über die Einhaltung bauaufsichtlicher 
Anforderungen vorzulegen haben. 
 
(5) Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung die Befug-
nisse auf andere als in diesen Vorschriften 
aufgeführte Behörden zu übertragen für: 

vorschreiben, das Verfahren und die Voraus-
setzungen für die Anerkennung, ihren Wider-
ruf, ihre Rücknahme und ihr Erlöschen und die 
Vergütung der Sachverständigen sowie für 
Prüfungen, die Bestellung und Zusammenset-
zung der Prüfungsorgane und das Prüfungs-
verfahren regeln. 
 
(3) Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird er-
mächtigt, zum bauaufsichtlichen Verfahren 
durch Rechtsverordnung Vorschriften zu er-
lassen über 
 
1. Umfang, Inhalt und Zahl der Bauvorlagen, 
2. die erforderlichen Anträge, Anzeigen, 

Nachweise und Bescheinigungen und 
3. das Verfahren im Einzelnen. 
 
Sie kann dabei für verschiedene Arten von 
Bauvorhaben unterschiedliche Anforderungen 
und Verfahren festlegen. 
 
(4) Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung vorzu-
schreiben, dass die am Bau Beteiligten (§§ 56 
bis 59) zum Nachweis der ordnungsgemäßen 
Bauausführung Bescheinigungen, Bestätigun-
gen oder Nachweise dieser Personen, von 
Sachverständigen, Fachleuten oder Behörden 
über die Einhaltung bauaufsichtlicher Anforde-
rungen vorzulegen haben. 
 
(5) Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung die Befug-
nisse für die Anerkennung von Prüf-, Zertifizie-
rungs- und Überwachungsstellen (§ 25) auf 

vorschreiben, das Verfahren und die Voraus-
setzungen für die Anerkennung, ihren Wider-
ruf, ihre Rücknahme und ihr Erlöschen und die 
Vergütung der Sachverständigen sowie für 
Prüfungen, die Bestellung und Zusammenset-
zung der Prüfungsorgane und das Prüfungs-
verfahren regeln.  
 
(3) Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird er-
mächtigt, zum bauaufsichtlichen Verfahren 
durch Rechtsverordnung Vorschriften zu er-
lassen über  
 
1. Umfang, Inhalt und Zahl der Bauvorlagen,  
2. die erforderlichen Anträge, Anzeigen, 

Nachweise und Bescheinigungen und  
3. das Verfahren im Einzelnen.  
 
Sie kann dabei für verschiedene Arten von 
Bauvorhaben unterschiedliche Anforderungen 
und Verfahren festlegen.  
 
(4) Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung vorzu-
schreiben, dass die am Bau Beteiligten (§§ 53 
bis 56) zum Nachweis der ordnungsgemäßen 
Bauausführung Bescheinigungen, Bestätigun-
gen oder Nachweise dieser Personen, von 
Sachverständigen, Fachleuten oder Behörden 
über die Einhaltung bauaufsichtlicher Anforde-
rungen vorzulegen haben.  
 
(5) Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung die Befug-
nisse für die Anerkennung von Prüf-, Zertifizie-
rungs- und Überwachungsstellen (§ 25) auf 
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1. die Anerkennung von Prüf-, Zertifizierungs- 

und Überwachungsstellen (§ 28 Abs. 1 und 
3), 

2. die Erteilung von Typengenehmigungen (§ 
78). 

 
 
Die Befugnis nach Nummern 1 und 2 kann 
auch auf eine Behörde eines anderen Landes 
übertragen werden, die der Aufsicht einer 
obersten Bauaufsichtsbehörde untersteht oder 
an deren Willensbildung die oberste Bauauf-
sichtsbehörde mitwirkt. Die Befugnis nach 
Nummern 1 und 2 darf nur im Einvernehmen 
mit der obersten Bauaufsichtsbehörde ausge-
übt werden. 
 
(6) Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann 
durch Rechtsverordnung 
 
1. das Ü-Zeichen festlegen und zu diesem 

Zeichen zusätzliche Angaben verlangen, 
 
 
2. das Anerkennungsverfahren nach § 28 

Abs. 1, die Voraussetzungen für die Aner-
kennung, ihren Widerruf und ihr Erlöschen 
regeln, insbesondere auch Altersgrenzen 
festlegen, sowie eine ausreichende Haft-
pflichtversicherung fordern, 

3. die Vergütung der nach § 28 Abs. 1 dieses 
Gesetzes und § 11 Abs. 1 Bauprodukten-
gesetz anerkannten Prüf-, Zertifizierungs- 
und Überwachungsstellen festsetzen. 

andere Behörden zu übertragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Befugnis nach Satz 1 kann auch auf eine 
Behörde eines anderen Landes übertragen 
werden, die der Aufsicht einer obersten Bau-
aufsichtsbehörde untersteht oder an deren 
Willensbildung die oberste Bauaufsichtsbehör-
de mitwirkt. Die Befugnis darf nur im Einver-
nehmen mit der obersten Bauaufsichtsbehörde 
ausgeübt werden. 
 
 
(6) Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann 
durch Rechtsverordnung 
 
1. das Ü-Zeichen festlegen und zu diesem 

Zeichen zusätzliche Angaben verlangen 
und 

 
2. das Anerkennungsverfahren nach § 25 

Absatz 1, die Voraussetzungen für die An-
erkennung, ihren Widerruf und ihr Erlö-
schen regeln, insbesondere auch Alters-
grenzen festlegen, sowie eine ausreichen-
de Haftpflichtversicherung fordern. 

 
 
 
 

andere Behörden zu übertragen. Die Befugnis 
nach Satz 1 kann auch auf eine Behörde eines 
anderen Landes übertragen werden, die der 
Aufsicht einer obersten Bauaufsichtsbehörde 
untersteht oder an deren Willensbildung die 
oberste Bauaufsichtsbehörde mitwirkt. Die 
Befugnis darf nur im Einvernehmen mit der 
obersten Bauaufsichtsbehörde ausgeübt wer-
den.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann 
durch Rechtsverordnung  
 
1. das Ü-Zeichen festlegen und zu diesem 

Zeichen zusätzliche Angaben verlangen 
und  

 
2. das Anerkennungsverfahren nach § 25 

Absatz 1, die Voraussetzungen für die An-
erkennung, ihren Widerruf und ihr Erlö-
schen regeln, insbesondere auch Alters-
grenzen festlegen, sowie eine ausreichen-
de Haftpflichtversicherung fordern.  
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(7) Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung zu bestim-
men, dass die Anforderungen der aufgrund 
des § 11 des Gerätesicherheitsgesetzes er-
lassenen Rechtsverordnungen entsprechend 
für Anlagen gelten, die weder gewerblichen 
noch wirtschaftlichen Zwecken dienen und in 
deren Gefahrenbereich auch keine Arbeit-
nehmer beschäftigt werden. Sie kann auch die 
Verfahrensvorschriften dieser Verordnungen 
für anwendbar erklären oder selbst das Ver-
fahren bestimmen sowie Zuständigkeiten und 
Gebühren regeln. Dabei kann sie auch vor-
schreiben, dass danach zu erteilende Erlaub-
nisse die Baugenehmigung oder Zustimmung 
nach § 80 einschließlich etwaiger Abweichun-
gen (§ 73) einschließen sowie, dass § 12 Abs. 
2 des Gerätesicherheitsgesetzes insoweit An-
wendung findet. 
 
 
 
 
(8) Die Rechtsverordnungen werden nach 
Anhörung des zuständigen Ausschusses des 

 
(7) Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann 
durch Rechtsverordnung vorschreiben, dass 
für bestimmte Bauprodukte und Bauarten, 
auch soweit sie Anforderungen nach anderen 
Rechtsvorschriften unterliegen, hinsichtlich 
dieser Anforderungen § 17 Absatz 2 und §§ 20 
bis 25 ganz oder teilweise anwendbar sind, 
wenn die anderen Rechtsvorschriften dies 
verlangen oder zulassen. 
 
(8) Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung zu bestim-
men, dass die Anforderungen der auf Grund 
des § 34 des Produktsicherheitsgesetzes vom 
8. November 2011 (BGBl. I S. 2178, 2179; 
2012 I S. 131), das durch Artikel 435 der Ver-
ordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 
1474) geändert worden ist, erlassenen 
Rechtsverordnungen entsprechend für Anla-
gen gelten, die weder gewerblichen noch wirt-
schaftlichen Zwecken dienen und in deren 
Gefahrenbereich auch keine Arbeitnehmer 
beschäftigt werden. Sie kann auch die Verfah-
rensvorschriften dieser Verordnungen für an-
wendbar erklären oder selbst dasVerfahren 
bestimmen sowie Zuständigkeiten und Gebüh-
ren regeln. Dabei kann sie auch vorschreiben, 
dass danach zu erteilende Erlaubnisse die 
Baugenehmigung oder Zustimmung nach § 81 
einschließlich etwaiger Abweichungen (§ 74) 
einschließen sowie, dass § 35 des Produktsi-
cherheitsgesetzes insoweit Anwendung findet. 
 
(9) Die Rechtsverordnungen werden nach An-
hörung des zuständigen Ausschusses des 

 
(7) Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann 
durch Rechtsverordnung vorschreiben, dass 
für bestimmte Bauprodukte und Bauarten, 
auch soweit sie Anforderungen nach anderen 
Rechtsvorschriften unterliegen, hinsichtlich 
dieser Anforderungen § 17 Absatz 2 und §§ 20 
bis 25 ganz oder teilweise anwendbar sind, 
wenn die anderen Rechtsvorschriften dies 
verlangen oder zulassen.  
 
(8) Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung zu bestim-
men, dass die Anforderungen der auf Grund 
des § 34 des Produktsicherheitsgesetzes vom 
8. November 2011 (BGBl. I S. 2178, 2179; 
2012 I S. 131), das durch Artikel 435 der Ver-
ordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 
1474) geändert worden ist, erlassenen 
Rechtsverordnungen entsprechend für Anla-
gen gelten, die weder gewerblichen noch wirt-
schaftlichen Zwecken dienen und in deren 
Gefahrenbereich auch keine Arbeitnehmer 
beschäftigt werden. Sie kann auch die Verfah-
rensvorschriften dieser Verordnungen für an-
wendbar erklären oder selbst das Verfahren 
bestimmen sowie Zuständigkeiten und Gebüh-
ren regeln. Dabei kann sie auch vorschreiben, 
dass danach zu erteilende Erlaubnisse die 
Baugenehmigung oder Zustimmung nach § 81 
einschließlich etwaiger Abweichungen (§ 74) 
einschließen sowie, dass § 35 des Produktsi-
cherheitsgesetzes insoweit Anwendung findet.  
 
(9) Die Rechtsverordnungen werden nach An-
hörung des zuständigen Ausschusses des 
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Landtags erlassen. 
 
(9) Das für die Bauaufsicht zuständige Ministe-
rium erlässt die zur Durchführung dieses Ge-
setzes oder der Rechtsvorschriften aufgrund 
dieses Gesetzes erforderlichen Verwaltungs-
vorschriften. 
 

Landtags erlassen. 
 
(10) Die oberste Bauaufsichtsbehörde erlässt 
die zur Durchführung dieses Gesetzes oder 
der Rechtsvorschriften auf Grund dieses Ge-
setzes erforderlichen Verwaltungsvorschriften. 
 
(11) Die oberste Bauaufsichtsbehörde erlässt 
die zur Durchführung dieses Gesetzes oder 
der Rechtsvorschriften auf Grund dieses Ge-
setzes erforderlichen Technischen Baube-
stimmungen auf der Grundlage der vom Deut-
schen Institut für Bautechnik im Einvernehmen 
mit den Obersten Bauaufsichtsbehörden der 
Länder veröffentlichten Technischen Baube-
stimmungen als technische Verwaltungsvor-
schriften. 

Landtags erlassen.  
 
(10) Die oberste Bauaufsichtsbehörde erlässt 
die zur Durchführung dieses Gesetzes oder 
der Rechtsvorschriften auf Grund dieses Ge-
setzes erforderlichen Verwaltungsvorschriften. 

  
§ 87 Technische Baubestimmungen 
 
(1) Die Anforderungen nach § 3 Absatz 1 kön-
nen durch Technische Baubestimmungen 
konkretisiert werden. Von den in den Techni-
schen Baubestimmungen enthaltenen Pla-
nungs-, Bemessungs- und Ausführungsrege-
lungen kann abgewichen werden, wenn mit 
einer anderen Lösung in gleichem Maße die 
Anforderungen erfüllt werden und in der Tech-
nischen Baubestimmung eine Abweichung 
nicht ausgeschlossen ist. § 17 Absatz 2 und § 
20 Absatz 1 bleiben unberührt. 
 
 
 
(2) Die Konkretisierungen können durch Be-
zugnahmen auf technische Regeln und deren 

 
§ 87 Technische Baubestimmungen  
 
(1) Die Anforderungen nach § 3 Absatz 1 Satz 
1 und Absatz 3 können durch Technische 
Baubestimmungen konkretisiert werden. Die 
Technischen Baubestimmungen sind zu be-
achten. Von den in den Technischen Baube-
stimmungen enthaltenen Planungs-, Bemes-
sungs- und Ausführungsregelungen kann ab-
gewichen werden, wenn mit einer anderen 
Lösung in gleichem Maße die Anforderungen 
erfüllt werden und in der Technischen Baube-
stimmung eine Abweichung nicht ausge-
schlossen ist; §§ 17 Absatz 2, 20 Absatz 1 und 
68 Absatz 1 bleiben unberührt.  
 
(2) Die Konkretisierungen können durch Be-
zugnahmen auf technische Regeln und deren 
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Fundstellen oder auf andere Weise erfolgen, 
insbesondere in Bezug auf: 
1. bestimmte bauliche Anlagen oder ihre Tei-

le, 
2. die Planung, Bemessung und Ausführung 

baulicher Anlagen und ihrer Teile, 
3. die Leistung von Bauprodukten in be-

stimmten baulichen Anlagen oder ihren 
Teilen, insbesondere: 
a) Planung, Bemessung und Ausführung 

baulicher Anlagen bei Einbau eines 
Bauprodukts, 

b) Merkmale von Bauprodukten, die sich 
für einen Verwendungszweck auf die 
Erfüllung der Anforderungen nach § 3 
Absatz 1 auswirken, 

c) Verfahren für die Feststellung der Leis-
tung eines Bauproduktes im Hinblick 
auf Merkmale, die sich für einen Ver-
wendungszweck auf die Erfüllung der 
Anforderungen nach § 3 Absatz 1 aus-
wirken, 

d) zulässige oder unzulässige besondere 
Verwendungszwecke, 

e) die Festlegung von Klassen und Stufen 
in Bezug auf bestimmte Verwendungs-
zwecke und 

f) die für einen bestimmten Verwen-
dungszweck anzugebende oder erfor-
derliche und anzugebende Leistung in 
Bezug auf ein Merkmal, das sich für ei-
nen Verwendungszweck auf die Erfül-
lung der Anforderungen nach § 3 Ab-
satz 1 auswirkt, soweit vorgesehen in 
Klassen und Stufen, 

4. die Bauarten und die Bauprodukte, die nur 

Fundstellen oder auf andere Weise erfolgen, 
insbesondere in Bezug auf:  
1. bestimmte bauliche Anlagen oder ihre Tei-

le,  
2. die Planung, Bemessung und Ausführung 

baulicher Anlagen und ihrer Teile,  
3. die Leistung von Bauprodukten in bestimm-

ten baulichen Anlagen oder ihren Teilen, 
insbesondere  
a) Planung, Bemessung und Ausführung 

baulicher Anlagen bei Einbau eines 
Bauprodukts,  

b) Merkmale von Bauprodukten, die sich 
für einen Verwendungszweck auf die 
Erfüllung der Anforderungen nach § 3 
Absatz 1 Satz 1 auswirken,  

c) Verfahren für die Feststellung der Leis-
tung eines Bauproduktes im Hinblick auf 
Merkmale, die sich für einen Verwen-
dungszweck auf die Erfüllung der An-
forderungen nach § 3 Absatz 1 Satz 1 
auswirken,  

d) zulässige oder unzulässige besondere 
Verwendungszwecke,  

e) die Festlegung von Klassen und Stufen 
in Bezug auf bestimmte Verwendungs-
zwecke,  

f) die für einen bestimmten Verwendungs-
zweck anzugebende oder erforderliche 
und anzugebende Leistung in Bezug auf 
ein Merkmal, das sich für einen Ver-
wendungszweck auf die Erfüllung der 
Anforderungen nach § 3 Absatz 1 Satz 
1 auswirkt, soweit vorgesehen in Klas-
sen und Stufen,  

4. die Bauarten und die Bauprodukte, die nur 
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eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüf-
zeugnisses nach § 17 Absatz 3 und nach § 
22 Absatz 1 bedürfen, 

5. Voraussetzungen zur Abgabe der Über-
einstimmungserklärung für ein Bauprodukt 
nach § 24 Absatz 2 und 

6. die Art, den Inhalt und die Form techni-
scher Dokumentation. 

 
(3) Die Technischen Baubestimmungen sollen 
nach den Grundanforderungen gemäß Anhang 
I der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 gegliedert 
sein. 
 
(4) Die Technischen Baubestimmungen ent-
halten eine nicht abschließende Liste von 
Bauprodukten, die keines Verwendbarkeits-
nachweises nach § 20 Absatz 1 bedürfen. 

eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüf-
zeugnisses nach § 17 Absatz 3 oder nach 
§ 22 Absatz 1 bedürfen,  

5. Voraussetzungen zur Abgabe der Überein-
stimmungserklärung für ein Bauprodukt 
nach § 24 Absatz 2 und,  

6. die Art, den Inhalt und die Form techni-
scher Dokumentation  

 
(3) Die Technischen Baubestimmungen sollen 
nach den Grundanforderungen gemäß Anhang 
I der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 gegliedert 
sein.  
 
(4) Die Technischen Baubestimmungen ent-
halten die in § 17 Absatz 3 genannte Liste.  
 
 
 
(5) Das Deutsche Institut für Bautechnik macht 
nach Anhörung der beteiligten Kreise im Ein-
vernehmen mit der obersten Bauaufsichtsbe-
hörde zur Durchführung dieses Gesetzes und 
der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen 
Rechtsverordnungen die Technischen Baube-
stimmungen nach Abs. 1 als Verwaltungsvor-
schrift bekannt. Die nach Satz 1 bekannt ge-
machte Verwaltungsvorschrift gilt als Verwal-
tungsvorschrift des Landes Nordrhein-
Westfalen, soweit die oberste Bauaufsichtsbe-
hörde keine abweichende Verwaltungsvor-
schrift erlässt.  
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§ 86 Örtliche Bauvorschriften 
 
(1) Die Gemeinden können örtliche Bauvor-
schriften als Satzung erlassen über: 
 
1. die äußere Gestaltung baulicher Anlagen 

sowie von Werbeanlagen und Warenau-
tomaten zur Durchführung baugestalteri-
scher Absichten in bestimmten, genau 
abgegrenzten bebauten oder unbebauten 
Teilen des Gemeindegebietes; dabei kön-
nen sich die Vorschriften über Werbean-
lagen auch auf deren Art, Größe und An-
bringungsort erstrecken; 

 
2. besondere Anforderungen an bauliche 

Anlagen, Werbeanlagen und Warenauto-
maten zum Schutz bestimmter Bauten, 
Straßen, Plätze oder Ortsteile von städte-
baulicher, künstlerischer oder geschichtli-
cher Bedeutung sowie von Denkmälern 
und Naturdenkmälern; dabei können nach 
den örtlichen Gegebenheiten insbesonde-
re bestimmte Arten von Werbeanlagen 
und Warenautomaten ausgeschlossen 
oder auf Teile baulicher Anlagen und auf 
bestimmte Farben beschränkt werden; 

3. die Lage, Größe, Beschaffenheit, Ausstat-
tung und Unterhaltung von Kinderspielflä-
chen (§ 9 Abs. 2); 

4. die Gestaltung, Begrünung und Bepflan-
zung der Gemeinschaftsanlagen, der La-
gerplätze, der Stellplätze, der Standplätze 
für Abfallbehälter und der unbebauten 
Flächen der bebauten Grundstücke, der 

 
§ 88 Örtliche Bauvorschriften 
 
(1) Die Gemeinden können örtliche Bauvor-
schriften als Satzung erlassen über: 
 
1. die äußere Gestaltung baulicher Anlagen 

sowie von Werbeanlagen und Warenau-
tomaten zur Durchführung baugestalteri-
scher Absichten in bestimmten, genau ab-
gegrenzten bebauten oder unbebauten 
Teilen des Gemeindegebietes; dabei kön-
nen sich die Vorschriften über Werbeanla-
gen auch auf deren Art, Größe und An-
bringungsort erstrecken, 

 
2. besondere Anforderungen an bauliche 

Anlagen, Werbeanlagen und Warenauto-
maten zum Schutz bestimmter Bauten, 
Straßen, Plätze oder Ortsteile von städte-
baulicher, künstlerischer oder geschichtli-
cher Bedeutung sowie von Denkmälern 
und Naturdenkmälern; dabei können nach 
den örtlichen Gegebenheiten insbesonde-
re bestimmte Arten von Werbeanlagen und 
Warenautomaten ausgeschlossen oder auf 
Teile baulicher Anlagen und auf bestimmte 
Farben beschränkt werden, 

3. die Lage, Größe und Beschaffenheit von 
Kinderspielflächen (§ 8 Absatz 2), 

 
4  die Gestaltung, Begrünung und Bepflan-

zung der Gemeinschaftsanlagen, der La-
gerplätze, der Stellplätze, der Standplätze 
für Abfallbehälter und der unbebauten Flä-
chen der bebauten Grundstücke, der 

 
§ 88 Örtliche Bauvorschriften  
 
(1) Die Gemeinden können durch Satzung 
örtliche Bauvorschriften erlassen über  
 
1. besondere Anforderungen an die äußere 

Gestaltung baulicher Anlagen sowie von 
Werbeanlagen und Warenautomaten zur 
Erhaltung und Gestaltung von Ortsbildern,  

 
2. über das Verbot von Werbeanlagen und 

Warenautomaten aus ortsgestalterischen 
Gründen,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. die Lage, Größe, Beschaffenheit, Ausstat-

tung und Unterhaltung von Kinderspielplät-
zen (§ 8 Absatz 2),  

 
4. Zahl, Größe und Beschaffenheit der Stell-

plätze sowie Abstellmöglichkeiten für Fahr-
räder (§ 49 Absatz 3), die unter Berück-
sichtigung der Sicherheit und Leichtigkeit 
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Campingplätze und Wochenendplätze 
sowie die Begrünung baulicher Anlagen; 
dabei kann bestimmt werden, dass Vor-
gärten nicht als Stellplätze, als Abstell- 
oder als Lagerplatz oder als Arbeitsfläche 
hergerichtet oder benutzt werden dürfen; 

 
5. die Verpflichtung zur Herstellung, das 

Verbot der Herstellung sowie über Art, 
Höhe und Gestaltung von Einfriedungen; 

6. geringere als die in § 6 Abs. 5 und 6 vor-
geschriebenen Maße zur Wahrung der 
bauhistorischen Bedeutung oder der 
sonstigen erhaltenswerten Eigenart eines 
Ortsteiles; dabei sind die Ortsteile in der 
Satzung genau zu bezeichnen.  

 
(2) Durch örtliche Bauvorschriften als Satzung 
kann ferner bestimmt werden, dass 
 
1. für besondere schutzwürdige Gebiete für 

genehmigungsfreie Werbeanlagen und Wa-
renautomaten eine Genehmigung einge-
führt wird, 

2. im Gemeindegebiet oder in Teilen davon 
bei bestehenden baulichen Anlagen Kin-
derspielflächen nach § 9 Abs. 2 Satz 5 her-
zustellen sind. 

 
(3) Anforderungen nach den Absätzen 1 und 2 
können innerhalb der örtlichen Bauvorschrift 
auch in Form zeichnerischer Darstellungen 
gestellt werden. Ihre Bekanntgabe kann 
dadurch ersetzt werden, dass dieser Teil der 
örtlichen Bauvorschriften bei der Gemeinde 
zur Einsicht ausgelegt wird; hierauf ist in den 

Campingplätze und Wochenendplätze; 
dabei kann bestimmt werden, dass Vorgär-
ten nicht als Stellplätze, als Abstell- oder 
als Lagerplatz oder als Arbeitsfläche her-
gerichtet oder benutzt werden dürfen, 

 
 
5. die Verpflichtung zur Herstellung, das Ver-

bot der Herstellung sowie über Art, Höhe 
und Gestaltung von Einfriedungen und 

6. geringere als die in § 6 Absatz 5 und 6 
vorgeschriebenen Maße zur Wahrung der 
bauhistorischen Bedeutung oder der sons-
tigen erhaltenswerten Eigenart eines Ort-
steiles; dabei sind die Ortsteile in der Sat-
zung genau zu bezeichnen. 

 
(2) Durch örtliche Bauvorschriften als Satzung 
kann ferner bestimmt werden, dass 
 
1. für besondere schutzwürdige Gebiete für 

genehmigungsfreie Werbeanlagen und 
Warenautomaten eine Genehmigung ein-
geführt wird und 

2. im Gemeindegebiet oder in Teilen davon 
bei bestehenden baulichen Anlagen Kin-
derspielflächen nach § 8 Absatz 2 Satz 3 
herzustellen sind. 

 
(3) Anforderungen nach den Absätzen 1 und 2 
können innerhalb der örtlichen Bauvorschrift 
auch in Form zeichnerischer Darstellungen 
gestellt werden. Ihre Bekanntgabe kann 
dadurch ersetzt werden, dass dieser Teil der 
örtlichen Bauvorschriften bei der Gemeinde 
zur Einsicht ausgelegt wird. Hierauf ist in den 

des Verkehrs, der Bedürfnisse des ruhen-
den Verkehrs und der Erschließung durch 
Einrichtungen des öffentlichen Personen-
nahverkehrs für Anlagen erforderlich sind, 
bei denen ein Zu- und Abgangsverkehr mit 
Kraftfahrzeugen oder Fahrrädern zu erwar-
ten ist (notwendige Stellplätze und Abstell-
plätze für Fahrräder), einschließlich des 
Mehrbedarfs bei Änderungen und Nut-
zungsänderungen der Anlagen sowie die 
Ablösung der Herstellungspflicht und die 
Höhe der Ablösungsbeträge, die nach Art 
der Nutzung und Lage der Anlage unter-
schiedlich geregelt werden kann,  

 
5. die Gestaltung der Plätze für bewegliche 

Abfallbehälter und der unbebauten Flächen 
der bebauten Grundstücke sowie über die 
Notwendigkeit, Art, Gestaltung und Höhe 
von Einfriedungen; dabei kann bestimmt 
werden, dass Vorgärten nicht als Arbeits-
flächen oder Lagerflächen benutzt werden 
dürfen,  

 
6. von § 6 abweichende Maße der Abstands-

flächentiefe, soweit dies zur Gestaltung 
des Ortsbildes oder zur Verwirklichung der 
Festsetzungen einer städtebaulichen Sat-
zung erforderlich ist und eine ausreichende 
Belichtung sowie der Brandschutz gewähr-
leistet sind,  

 
7. die Begrünung baulicher Anlagen.  
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örtlichen Bauvorschriften hinzuweisen. 
 
(4) Örtliche Bauvorschriften können auch als 
Festsetzungen in einen Bebauungsplan im 
Sinne von § 8 oder § 12 des Baugesetzbu-
ches aufgenommen werden; in diesem Fall 
sind die Vorschriften des Baugesetzbuches 
über die Aufstellung, Änderung, Ergänzung 
und Aufhebung der Bebauungspläne ein-
schließlich ihrer Genehmigung und ihrer Si-
cherung (§§ 1 bis 18 Baugesetzbuch) sowie 
über die Wirksamkeitsvoraussetzungen (§§ 
214 bis 216 Baugesetzbuch) anzuwenden. 
 
(5) Abweichungen (§ 73) von örtlichen Bau-
vorschriften werden im Einvernehmen mit der 
Gemeinde von der Bauaufsichtsbehörde zuge-
lassen. § 36 Abs. 2 Satz 2 des Baugesetzbu-
ches gilt entsprechend. 
 

örtlichen Bauvorschriften hinzuweisen. 
 
(4) Örtliche Bauvorschriften können auch als 
Festsetzungen in einen Bebauungsplan im 
Sinne von § 8 oder § 12 des Baugesetzbuches 
aufgenommen werden. In diesem Fall sind die 
Vorschriften des Baugesetzbuches über die 
Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhe-
bung der Bebauungspläne einschließlich ihrer 
Genehmigung und ihrer Sicherung (§§ 1 bis 18 
des Baugesetzbuches) sowie über die Wirk-
samkeitsvoraussetzungen (§§ 214 bis 216 des 
Baugesetzbuches) anzuwenden. 
 
(5) Abweichungen (§ 74) von örtlichen Bau-
vorschriften werden im Einvernehmen mit der 
Gemeinde von der Bauaufsichtsbehörde zuge-
lassen. § 36 Absatz 2 Satz 2 des Baugesetz-
buches gilt entsprechend. 

 
 
(2) Örtliche Bauvorschriften können auch 
durch Bebauungsplan oder, soweit das BauGB 
dies vorsieht, durch andere Satzungen nach 
den Vorschriften des BauGB erlassen werden. 
Werden die örtlichen Bauvorschriften durch 
Bebauungsplan oder durch eine sonstige städ-
tebauliche Satzung nach dem BauGB erlas-
sen, so sind die Vorschriften des Ersten und 
des Dritten Abschnitts des Ersten Teils, des 
Ersten Abschnitts des Zweiten Teils, die §§ 13, 
13a, 30, 31, 33, 36, 214 und 215 BauGB ent-
sprechend anzuwenden.  
 
(3) Anforderungen nach den Absätzen 1 und 2 
können innerhalb der örtlichen Bauvorschrift 
auch in Form zeichnerischer Darstellungen 
gestellt werden. 2Ihre Bekanntgabe kann 
dadurch ersetzt werden, dass dieser Teil der 
örtlichen Bauvorschrift bei der Gemeinde zur 
Einsicht ausgelegt wird; hierauf ist in den örtli-
chen Bauvorschriften hinzuweisen. 

 
§ 87 Bestehende Anlagen und Einrichtun-
gen 
 
(1) Entsprechen rechtmäßig bestehende bau-
liche Anlagen sowie andere Anlagen und Ein-
richtungen im Sinne von § 1 Abs. 1 Satz 2 
nicht den Vorschriften dieses Gesetzes oder 
Vorschriften aufgrund dieses Gesetzes, so 
kann verlangt werden, dass die Anlagen die-
sen Vorschriften angepasst werden, wenn 
dies im Einzelfall wegen der Sicherheit für 
Leben oder Gesundheit erforderlich ist. 

 
§ 89 Bestehende Anlagen und Einrichtun-
gen 
 
(1) Entsprechen rechtmäßig bestehende bauli-
che Anlagen sowie andere Anlagen und Ein-
richtungen im Sinne von § 1 Absatz 1 Satz 2 
nicht den Vorschriften dieses Gesetzes oder 
Vorschriften auf Grund dieses Gesetzes, so 
kann verlangt werden, dass die Anlagen die-
sen Vorschriften angepasst werden, wenn dies 
im Einzelfall wegen der Sicherheit für Leben 
oder Gesundheit erforderlich ist. 

 
§ 89 Bestehende Anlagen und Einrichtun-
gen  
 
(1) Entsprechen rechtmäßig bestehende Anla-
gen nicht den Vorschriften dieses Gesetzes 
oder Vorschriften auf Grund dieses Gesetzes, 
so kann verlangt werden, dass die Anlagen 
diesen Vorschriften angepasst werden, wenn 
dies im Einzelfall wegen der Sicherheit für Le-
ben oder Gesundheit erforderlich ist.  
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(2) Sollen bauliche Anlagen wesentlich geän-
dert werden, so kann gefordert werden, dass 
auch die nicht unmittelbar berührten Teile der 
Anlage mit diesem Gesetz oder den aufgrund 
dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften in 
Einklang gebracht werden, wenn 
 
 
 
 
 
1. die Bauteile, die diesen Vorschriften nicht 

mehr entsprechen, mit den Änderungen in 
einem konstruktiven Zusammenhang ste-
hen und 

 
2. die Durchführung dieser Vorschriften bei 

den von den Änderungen nicht berührten 
Teilen der baulichen Anlage keine unzu-
mutbaren Mehrkosten verursacht. 

 

 
(2) Sollen bauliche Anlagen wesentlich geän-
dert werden, so kann gefordert werden, dass 
auch die nicht unmittelbar berührten Teile der 
Anlage mit diesem Gesetz oder den auf Grund 
dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften in 
Einklang gebracht werden. Dies soll gefordert 
werden, wenn durch eine Änderung die barrie-
refreie Nutzung einer baulichen Anlage nach § 
54 verbessert werden kann. Voraussetzung für 
die Forderung ist, dass 
 
1. die Bauteile, die diesen Vorschriften nicht 

mehr entsprechen, mit den Änderungen in 
einem konstruktiven Zusammenhang ste-
hen und 

 
2. die Durchführung dieser Vorschriften bei 

den von den Änderungen nicht berührten 
Teilen der baulichen Anlage keinen unver-
hältnismäßigen Mehraufwand verursacht 

 
(2) Sollen bauliche Anlagen wesentlich geän-
dert werden, so kann gefordert werden, dass 
auch die nicht unmittelbar berührten Teile der 
Anlage mit diesem Gesetz oder den auf Grund 
dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften in 
Einklang gebracht werden. Dies soll gefordert 
werden, wenn durch eine Änderung die barrie-
refreie Nutzung einer baulichen Anlage nach § 
50 Absatz 2 verbessert werden kann. Voraus-
setzung für die Forderung ist, dass  
 
1. die Bauteile, die diesen Vorschriften nicht 

mehr entsprechen, mit den Änderungen in 
einem konstruktiven Zusammenhang ste-
hen und  

 
2. die Durchführung dieser Vorschriften bei 

den von den Änderungen nicht berührten 
Teilen der baulichen Anlage keinen unver-
hältnismäßigen Mehraufwand verursacht.  

 
 
§ 88 Übergangsvorschrift 
 
Anerkennungen von Stellen als Prüf-, Über-
wachungs- und Zertifizierungsstellen nach 
bisherigem Recht gelten bis zum 31. Dezem-
ber 2012. 
 

  

 
§ 89 (Änderungsvorschriften; gegenstands-
los) 
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Siebenter Teil 
Übergangs-, Änderungs- und Schlussvor-
schriften 
 

Teil 7  
Schlussbestimmungen 
 

 

 

 
§ 90 (Inkrafttreten, Außerkrafttreten, einge-
leitete Verfahren) 
 

 
§ 90 Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Über-
gangsvorschriften 
 
(1) Die §§ 3, 17 bis 25, § 86 Absatz 11 und § 
87 treten sechs Monate nach der Verkündung 
in Kraft. Gleichzeitig treten die §§ 3 und 20 bis 
28 der Landesbauordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 1. März 2000 (GV. 
NRW. S. 256), die zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 20. Mai 2014 (GV. NRW. S. 
294) geändert worden ist, außer Kraft. § 86 
Abs. 1 Nummer 2 und 3, Abs. 5 bis 7 tritt am 
28. Dezember 2017 in Kraft. Im Übrigen tritt 
das Gesetz am 1. Januar 2019 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Landesbauordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 1. März 
2000, mit Ausnahme ihres § 51, außer Kraft. § 
51 der Landesbauordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 1. März 2000 tritt zum 
01.01.2020 außer Kraft. Bis zu diesem Zeit-
punkt haben die Bauaufsichtsbehörden in Ge-
bieten, für die die zuständige Kommune keine 
Satzung über notwendige Stellplätze oder 
Fahrradabstellplätze erlassen hat, diese Vor-
schrift anzuwenden.  
 
(2) Die Verwendung des Ü-Zeichens auf Bau-
produkten, die die CE-Kennzeichnung auf 
Grund der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 tra-

 
§ 90 Übergangsvorschriften  
 
 
(siehe Art. 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Die Verwendung des Ü-Zeichens auf Bau-
produkten, die die CE-Kennzeichnung auf-
grund der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 tra-
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gen, ist mit dem Inkrafttreten der in Absatz 1 
Satz 1 genannten Vorschriften nicht mehr zu-
lässig. Sind bereits in Verkehr gebrachte Bau-
produkte, die die CE-Kennzeichnung auf 
Grund der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 tra-
gen, mit dem Ü- Zeichen gekennzeichnet, ver-
liert das Ü-Zeichen mit dem Inkrafttreten die-
ses Gesetzes seine Gültigkeit. 
 
(3) Bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes für 
Bauarten erteilte allgemeine bauaufsichtliche 
Zulassungen oder Zustimmungen im Einzelfall 
gelten als Bauartengenehmigung fort. 
 
(4) Bestehende Anerkennungen als Prüf-, 
Überwachungs- und Zertifizierungsstellen blei-
ben in dem bis zum Inkrafttreten dieses Geset-
zes geregelten Umfang wirksam. Vor dem In-
krafttreten dieses Gesetzes gestellte Anträge 
gelten als Anträge nach diesem Gesetz. 
 
(5) Vor dem 1. Oktober 2018 eingeleitete Ver-
fahren sind nach Inkrafttreten dieses Gesetzes 
auf Antrag der Bauherrin oder des Bauherrn 
nach dem zuvor geltenden Recht fortzuführen, 
wenn die Bauvorlagen vollständig und ohne 
erhebliche Mängel eingereicht wurden (§ 72 
Absatz 1 Satz 2). 
 

gen, ist mit dem Inkrafttreten Treten dieses 
Gesetzes nicht mehr zulässig. Sind bereits in 
Verkehr gebrachte Bauprodukte, die die CE-
Kennzeichnung aufgrund der Verordnung (EU) 
Nr. 305/2011 tragen, mit dem Ü-Zeichen ge-
kennzeichnet, verliert das Ü-Zeichen mit dem 
Inkrafttreten dieses Gesetzes seine Gültigkeit.  
 
 
(2) Bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes für 
Bauarten erteilte allgemeine bauaufsichtliche 
Zulassungen oder Zustimmungen im Einzelfall 
gelten als Bauartgenehmigung fort.  
 
(3) Bestehende Anerkennungen als Prüf-, 
Überwachungs- und Zertifizierungsstellen blei-
ben in dem bis zum Inkrafttreten dieses Geset-
zes geregelten Umfang wirksam. Vor dem In-
krafttreten dieses Gesetzes gestellte Anträge 
gelten als Anträge nach diesem Gesetz.  
 
(4) Die bis zum 31. Dezember 2018 vollständi-
gen und ohne erhebliche Mängel eingereichten 
Bauvorlagen werden nach der Landesbauord-
nung in der Fassung vom 1. März 2000 (GV. 
NRW. S. XXX), die zuletzt durch XX vom 
XX.XXX.XXXX (GV. NRW. S. XX) geändert 
worden ist, beschieden. Ab dem 1. Januar 
2019 vollständig und ohne erhebliche Mängel 
eingereichte Bauvorlagen werden nach diesem 
Gesetz beschieden. 
 

 
§ 91 Berichtspflicht 
 
Die Landesregierung berichtet dem Landtag 

 
§ 91 Berichtspflicht 
 
Die Landesregierung berichtet dem Landtag 

 
§ 91 Berichtspflicht  
 
Die Landesregierung berichtet dem Landtag 
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bis zum 31. Dezember 2012 und danach alle 
fünf Jahre über die Notwendigkeit und 
Zweckmäßigkeit der Regelungen der Bauord-
nung. 
 

bis zum 31. Dezember 2022 und danach alle 
fünf Jahre über die Notwendigkeit und Zweck-
mäßigkeit der Regelungen dieses Gesetzes. 
Insbesondere berichtet sie über die Dauer von 
Genehmigungsverfahren und über die Zahl der 
im Berichtszeitraum genehmigten barrierefrei-
en und rollstuhlgerechten Wohnungen. 

bis zum 31. Dezember 2022 über die Notwen-
digkeit und Zweckmäßigkeit der Regelungen 
dieses Gesetzes. 

  
 
 
 
(siehe § 90 Abs. 1) 

 
Artikel 2  
Inkrafttreten, Außerkrafttreten  
 
(1) § 62 Absatz 3 Nummer 4, § 71 Absätze 3 
bis 6, § 78 Absatz 1 Satz 5 und § 78 Absatz 3 
Satz 2 treten am Tag nach der Verkündigung 
in Kraft.  
 
(2) Im Übrigen tritt das Gesetz am 1. Januar 
2019 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Landesbau-
ordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 1. März 2000 (GV. NRW. S. 256), die zu-
letzt durch Gesetz vom 15. Dezember 2016 
(GV. NRW. S. 1162) geändert außer Kraft. 

 
aufgestellt: Michaela Zimmermann  
gesehen: Herbert Lintz 
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